
x 2 x 12 x 2 x 12

Courants faibles Courants forts

TV

Courants forts Courants faibles

TV

Courants faibles Courants forts

TV

x 2 x 12

Prescriptions générales
Prescriptions
d'accessibilité logement

Co�ret de communication

Tableau électrique

Platine EDF

1,80 m
maxi

1 m
mini

0,90 0,75 0,05

1,30 1,30 1,30

A
B

C

A (m) B (m) C (m)

Maxi

Mini

1

2

3

1

2

3

1

2

3

� � �

�

1,
66

 m

�

B

A

0 301 08/09/11

LE
08

51
9A

A

0 301 08    13 modules 0 301 11    18 modules0 301 09    13 modules



Pré-positionnement des co�rets
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�
1/4

1/4

�

�

�

� �

Fixation directe des co�rets dans la rainure

�

�

CLAC

2

Association de deux goulottes  GTL Montage d’une goulotte  GTL en angle

0 300 95 (13 modules) / 0 301 71 (18 modules)

 Consignes de sécurité
Avant toute intervention, couper le courant.                                            
Respecter strictement les conditions d’installation et d’utilisation.


