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Identification requise

Pour accéder a cette page, une
connexion  votre compte Legrand est

nécessaire

SE CONNECTER | S'ENREGISTRER

AA @ erpconnectelegrandfr ¢

0478 R 62%
9 eva.uralfr

Enregistrement de votre télécommande
Choix du site

Ajouter un site

Nom du nouveau site

Fuseau horaire

(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Mar

Nom de la télécommande :

UL -
e s

ADRESSE E-MAIL

Adresse e-mail

MOT DE PASSE

Mot de passe

SE CONNECTER

Vous n'avez pas de compte 2

AA @ logineliotbylegrand.com ¢

Se connecter ou créer un compte,
pour plus d'aide consulter le manuel
disponible sur le site Legrand :
www.legrand.fr/reference/062520

Voyant vert fixe

L'enregistrement est correct et
terminé.

Si vous rencontrez des problémes de lecture du
QR code sur la télécommande, il est possible de
se connecter a partir du lien : ﬁ"

https://erpconnecte.legrand.fr

Ajouter ou sélectionner un site
et nommer la télécommande si
nécessaire.

ou en scannant le QR code
ci-contre.




1.5 Paramétrage de la télécommande

1.5.1 Appairage smartphone en Bluetooth
Les paramétres de ce produit sont modifiables
a partir de l'application "legrand Close Up"
téléchargeable en scannant le QR Code
ou disponible sur Apple Store et Google Play.

- 123 M
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MENU

(@)

Utiliser
B2 arcode

NFC

Configurations
enregistrées

Bluetooth




CONNEXION PAR BLUETOOTH

Produits détectés

% Legrand_70000 Associée v

AFRAICHIR LA LISTE

'SELECTION DE LA PAS

Chargement

3 M ami0s3

PRODUIT DETECTE

062520

ANNULER

DETAIL DES PARAMETRES/ COPIER

Identification du produit par
les 4 derniers caracteres.

Le voyant passe au bleu fixe
I'association est réalisée.
Sinon, vérifier la compatibilité
Bluetooth du smartphone.

3 H gm0

€ 062520 .

Parametres d'origine
Configuration télécommande
Seul de blocs en defaut
Configuration IP
Configuration réseau
Nom produit sur reseau

IP du DNS 688

Envoyer la configuration




1.5.2 Paramétrage de la télécommande avec une adresse IP Fixe

o

3 46 4 w1443

< 062520 oo €< 062520 .
Renseigner
Paramétres lus les
Configuration réseau parz'iqmit’res
souhaités
IP automatique —
Appuyer sur
" pp," 4 ) Seuil de defaut (alerte)
Oui" et régler
"Non" Configuration réseau
Url du serveur NTP 1P automatique Non
Legrand ERPconnecte Adresse IP
Masque de sous réseau
Adresse de la passerelle
ENRE Appuyer sur
"ECRITURE"

30 404 w1446

riture des paramétres prod...

Envoi des paramétres

ANNULER




1.5.3 Réglage du seuil d'alerte en nombre de blocs en défaut
(pour allumage du voyant d'alerte en rouge et ouverture du contact de défaut)

©

20 M gmiom 3 0 46 4 w1446
< 062520 see Ecriture des paramétres prod...
Personnalisation
Paramétres doorigine du seuil du nombre
Configuration télécommande de blocs en défaut

Pour valider les
changements, ap-
puyer sur "Envoyer
Seuil de blocs en defaut la configuration”
Configuration IP Envoi des paramétres
Configuration réseau

Nom produit sur reseau

IP du DNS ANNULER ‘
T envoyerta configuraion

1.6 Exploitation

Les fonctionnalités de la WebApp "Legrand ERP Connecté" sont décrites dans le
Guide Technique de la télécommande connectée accessible a I'adresse suivante :

www.legrand.fr/reference/062520

L'activation de la connexion Bluetooth peut étre verrouillée depuis I'écran de para-
métrage de la télécommande sur la WebApp "Legrand ERP Connecté"

2. Installation de la télécommande en mode surveillé non connecté
2.1 Cablage de la télécommande

Voir le schéma de cablage au § 1.2 (ne nécessite pas le raccordement de la prise
RJ45).

2.2 Activation de la surveillance de I'état des BAES

Réaliser uniquement les opérations du § 1.3 relatives a l'activation de la surveillance
des BAES.
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3 Schéma de cablage avec des [BAES + BAEH] et/ou D.B.R et des BAES
Legrand dans les ERP comportant des locaux a sommeil (réglementation
francgaise) et/ou des Espaces d’Attente Sécurisés (EAS)

L
230V

(*) Disjoncteur bipolaire
] télécomma
10A max

Parafoudre

=
Tableau
d'alarme
FTTTTTTTTY incendie

AT

[——
Distance maxi. 50 ﬂ
[ClelEl] T T T
PE Disjoncteur
= d'éclairage
Bipolaire
[BAES DBR BAES BAES
+ BAEH] o Ambiance
/\ () L'alimentation de la télécommande
Interrupteur doit étre prise en amont des dispositifs
d'éclairage normal de protection des circuits d'éclairage
normal. Elle ne doit pas étre issue

d'une source d'alimentation auxiliaire
de type secourue.

IMPORTANT :

En cas de déclenchement de I'alarme incendie, la télécommande 0 625 20 mémorise |'état
d’alarme pendant une heure pour éviter la mise en repos accidentelle de la fonction BAES
des [BAES + BAEH] en cas de nouvelle coupure d'alimentation générale.
La LED rouge signale la détection de l'ouverture d'un contact et I'état
d'alarme incendie (Tz). En cas de réarmement anticipé
(<1 heure) de l'alarme incendie (essais, fausse alarme,
déclenchement intempestif), désactiver Iétat d’alarme de la
télécommande en appuyant sur la touch
Pour éteindre les BAES, un nouvel appui sur la touche est nécessaire.

1




4, Utilisation des fonctionnalités de télécommandes

« Mise au repos des BAES, secteur absent
(Réglement de sécurité des E.R.P. - article EC14)

1) Arrét d'exploitation de I‘établissement : mise hors tension de I‘éclairage normal.
- Mise au repos des BAES

(Evite de décharger les accumulateurs aprés interruption
volontaire de I'éclairage normal).

- Remise en fonctionnement des BAE

Ces deux commandes sont confirmées par I'allumage de la LED verte (F&=e).

2) Reprise d'exploitation de Iétablissement : remise sous tension de I'éclairage normal
- Les blocs se remettent automatiquement a |'état de veille.

« Vérification de I'allumage des BAES
A tout moment, la télécommande 0 625 20 permet d’allumer tous les BAES de la
marque Legrand pour vérifier leur bon fonctionnement, sans interrompre I'éclairage de
I'établissement.
- Un appui sur la touche met les BAES en fonctionnement de secours.
- Un appui sur la touche

remet les BAES en veille (fin de la vérification).

« Modification de I’heure de test de 'ensemble des BAES
Dans certains cas, pour des raisons d’exploitation (cinémas, salles de spectacles ...),
il est possible de choisir une heure de test particuliére pour I'ensemble des BAES de
I'installation.
- Nouvelle heure de test

Nota : Le jour des tests sera fixé aléatoirement pour chacun des BAES, afin de garantir
qu’un minimum de BAES ne se testent pas en méme temps.
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Cette télécommande permet :

. Pour les ERP comportant des locaux a sommeil.
- de commander la mise au repos automatique de la fonction BAES d'évacuation des
[BAES + BAEH] en cas d'interruption de I'alimentation générale,

- de commander I'allumage de la fonction BAES d’évacuation des [BAES + BAEH] en cas
d’alarme générale, en I'absence d'alimentation générale,

- de signaler localement, par LED rouge (&), la détection de l'ouverture du
contact et I'état de I'alarme incendie.

. Pour les ERP comportant des Espaces d’Attente Sécurisés (EAS) :
- permet I'allumage des BAES D.B.R (Dispositif de Balisage Renforcé) en cas d’alarme
incendie.
Cette télécommande permet aussi :
- de commander en une seule manceuvre, a distance, la coupure de I'éclairage normal

et la mise au repos des BAES (par interrupteur a clé Mosaic réf. 0 766 30 ou Céliane
réf. 0 675 31, non fourni),

- de commander la mise au repos automatique des BAES apres coupure volontaire de
I'éclairage, schéma de cablage consultable dans le Guide Technique, téléchargeable
sur la page de I'e-catalogue Legrand relative a la référence 0 625 20,

- de commander la mise au repos par zone d’une installation comportant plusieurs
zones d'exploitation,

- de commander les BAES connectés d'évacuation en clignotement secteur présent
lors de l'ouverture du contact SSI (nouvelle fonctionnalité : visibilité augmentée).
Seuls les produits d’éclairage de sécurité "BAES SATI Connectés" sont concernés.

Accessoires

Report de télécommande Legrand référence 0 609 48.

2 m max.

e B

Made n France

= =

= o

2222

67 45 Sk
Y
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