
Étape 1. Calculez la puissance nécessaire pour le serpentin, déterminez ses paramètres, puis sélectionnez les détendeurs et 
les unités extérieures

Débit d'air

Température et 
humidité de l'air en 
amont du serpentin 

(été/hiver)

Température de l'air 
en aval du serpentin 

(été/hiver)

Puissance du 
serpentin 

(refroidissement/
chauffage)

Paramètres du serpentin

Volume

Nbre de circuits

Nbre et 
types de 

détendeurs

Logiciel de sélection AHU

Logiciel de sélection VRV

À ce stade examinez les limitations (se reporter aux manuels EXV) :
› Puissances frigorifiques MIN et MAX admises pour les détendeurs EXV
› Puissances calorifiques MIN et MAX admises pour les détendeurs EXV

La manière de sélectionner le détendeur dépend du type d’application AHU en question :
A) Application d’apport d’air frais
B) Application de recyclage de l'air (l'unité AHU agit comme une « grande unité intérieure gainée)
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