
Configuration no. 6: Application par paire / une AHU avec serpentin multi-circuit sur une ODU (puiss. > 50 kW) / 
VRV / Commande Z
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› Max. 4 kits DX sur le même serpentin entrelacé de l’AHU
› Taux de connexion entre 90~110 %

EKEQMCBA EKEQMCBA EKEQMCBA

Commande EXV

Classe
EKEXV

63

80

100

125

140

200

250

400

500

Serpentin entrelacé (3 circuits max.).
Puissance max. = 50 kW x 3 = 150 kW

Les limitations de longueur de tuyauterie sont identiques à celles des serpentins mono-circuit :
› OU → (chaque) Kit EXV = 5..50 m
› Kit EXV → AHU = 5 m max.
› Dénivellation entre OU et AHU = 30 m max.

Max. 4 circuits x [1 x EKEXV + 1 x EKEQ + 1 x EKEQ] comme décrit 
ci-dessus conectés à une ODU et un serpentinentrelacé dans une unité AHU
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Remarque : 
- Un supplément de charge de réfrigérant n'est pas nécessaire tant que la limitation de tuyauterie et le taux de 

connexion sont respectés.
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