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Panneau de contrôle de service 
A3P

Raccorder au système ERQ

type de vanne en fonction 
de l'unité, voir le tableau I

Unité Biddle Boîtier Daikin

Étiquette

T2 = Violet
T1 = Blanc

F2 = Jaune
F1 = Rouge
P2 = Bleu
P1 = Noir

Fonction 23-8 réglée sur 03
fonction 22-3 réglée sur 01 (défaut)
fonction 22-1 réglée sur 02

code d'impression :
EB09006(A)
Modèle : BKP

Trafo

Vert/Jaune (pièce)

Bleu/Gris (condensation)

Rouge/Marron (surchauffe)

KDL/KDH = relais Finder type 46.52.8.230.0054 (230 Vca)
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signal de bon 
fonctionnement de l'unité
unité en bon état = 230 Vca
panne de l'unité = OV




