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45 (ou moins)

Installation sans conduite de prise d'air Installation avec conduite de prise d'air

Numéro Description
1 Plafond suspendu
2 Ouverture plafond
3 Panneau d'accès pour 

l'entretien (optimal)
4 Filtre d'air
5 Conduite de prise d'air
6 Ouverture d'accès sur la 

conduite

REMARQUES

1. Lors de l'installation d'une aspiration arrière sur l'unité, un panneau d'accès est nécessaire pour l'entretien des filtres.
2. Lors de l'installation de l'unité avec une conduite d'aspiration, un panneau d'accès pour l'entretien doit être fourni dans la conduite.




