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Aspiration arrière Aspiration inférieure

Retour de plafond Retour de plafond

Installation avec conduite

Installation directe du panneau d’admission

EKBYBSD est nécessaire pour une installation directe

Grande variété de méthode d'installation

Numéro Description

1 Unité principale

2 Conduite de sortie d'air À fournir sur site

3 Panneau d'admission Accessoire en option

4 Panneau d'accès Accessoire en option

5 Conduite de prise d'air À fournir sur site

Hauteur de la pompe d'évacuation

Modification facile d'aspiration inférieure à arrière


