
MANUEL
D'INSTALLATION

 

HXHD125A8V1B

 

Unité intérieure du système 



 

D
ai

ki
n

 E
u

ro
p

e 
N

.V
.

 

CE
 - 

DE
CL

AR
AT

IO
N-

OF
-C

ON
FO

RM
IT

Y
CE

 - 
KO

NF
OR

M
IT

ÄT
SE

RK
LÄ

RU
NG

CE
 - 

DE
CL

AR
AT

IO
N-

DE
-C

ON
FO

RM
IT

E
CE

 - 
CO

NF
OR

M
IT

EI
TS

VE
RK

LA
RI

NG

CE
 - 

DE
CL

AR
AC

IO
N-

DE
-C

ON
FO

RM
ID

AD
CE

 - 
DI

CH
IA

RA
ZI

ON
E-

DI
-C

ON
FO

RM
IT

A

 

CE
 - 

¢H
§ø

™H
 ™

YM
M

OP
ºø

™H
™

 

CE
 - 

DE
CL

AR
AÇ

ÃO
-D

E-
CO

NF
OR

M
ID

AD
E

 

СЕ
 - 

ЗА
ЯВ

ЛЕ
НИ

Е-
О

-С
О

О
ТВ

ЕТ
СТ

ВИ
И

 

CE
 - 

OP
FY

LD
EL

SE
SE

RK
LÆ

RI
NG

CE
 - 

FÖ
RS

ÄK
RA

N-
OM

-Ö
VE

RE
NS

TÄ
MM

EL
SE

CE
 - 

ER
KL

Æ
RI

NG
 O

M
-S

AM
SV

AR
CE

 - 
IL

M
OI

TU
S-

YH
DE

NM
UK

AI
SU

UD
ES

TA
CE

 - 

 

PR
O

HL
ÁŠ

EN
Í-O

-S
HO

DĚ

 

CE
 - 

 

IZ
JA

VA
-O

-U
SK

LA
ĐE

NO
ST

I
CE

 - 
M

EG
FE

LE
LŐ

SÉ
G

I-N
YI

LA
TK

O
ZA

T

 

CE
 - 

 

DE
KL

AR
AC

JA
-Z

G
O

DN
O

ŚC
I

 

CE
 - 

 

DE
CL

AR
AŢ

IE
-D

E-
CO

NF
O

RM
IT

AT
E

 

CE
 - 

I

 

ZJ
AV

A 
O

 S
KL

AD
NO

ST
I

 

CE
 - 

 

VA
ST

AV
US

DE
KL

AR
AT

SI
O

O
N

 

CE
 - 

 

ДЕ
КЛ

АР
АЦ

ИЯ
-З

А-
СЪ

ОТ
ВЕ

ТС
ТВ

ИЕ

 

CE
 - 

 

AT
IT

IK
TI

ES
-D

EK
LA

RA
CI

JA

 

CE
 - 

 

AT
BI

LS
TĪ

BA
S-

DE
KL

AR
ĀC

IJ
A

 

CE
 - 

 

VY
HL

ÁS
EN

IE
-Z

HO
DY

 

CE
 - 

UY
UM

LU
LU

K-
BE

YA
NI

 

01

 

ar
e 

in 
co

nfo
rm

ity
 w

ith
 th

e 
fo

llo
wi

ng
 s

ta
nd

ar
d(

s)
 o

r o
th

er
 n

or
m

at
ive

 d
oc

um
en

t(s
), 

pr
ov

ide
d 

th
at

 th
es

e 
ar

e 
us

ed
 in

 a
cc

or
da

nc
e 

wi
th

 o
ur

ins
tru

cti
on

s:

 

02

 

de
r/d

en
 fo

lge
nd

en
 N

or
m

(e
n)

 o
de

r e
ine

m
 a

nd
er

en
 N

or
m

do
ku

m
en

t o
de

r -
do

ku
m

en
te

n 
en

tsp
ric

ht
/e

nt
sp

re
ch

en
, u

nt
er

 d
er

 V
or

au
ss

et
zu

ng
,

da
ß 

sie
 g

em
äß

 u
ns

er
en

 A
nw

eis
un

ge
n 

ein
ge

se
tzt

 w
er

de
n:

 

03

 

so
nt

 co
nfo

rm
es

 à 
la/

au
x n

or
m

e(
s)

 ou
 au

tre
(s

) d
oc

um
en

t(s
) n

or
m

at
if(

s)
, p

ou
r a

ut
an

t q
u'i

ls 
so

ien
t u

tili
sé

s c
on

fo
rm

ém
en

t à
 no

s i
ns

tru
cti

on
s:

 

04

 

co
nfo

rm
 de

 vo
lge

nd
e n

or
m

(e
n)

 of
 éé

n o
f m

ee
r a

nd
er

e b
ind

en
de

 do
cu

m
en

te
n z

ijn
, o

p v
oo

rw
aa

rd
e d

at
 ze

 w
or

de
n g

eb
ru

ikt
 ov

er
ee

nk
om

sti
g

on
ze

 in
str

uc
tie

s:

 

05

 

es
tá

n 
en

 co
nf

or
m

ida
d 

co
n 

la(
s)

 si
gu

ien
te

(s
) n

or
m

a(
s)

 u
 o

tro
(s

) d
oc

um
en

to
(s

) n
or

m
at

ivo
(s

), 
sie

m
pr

e 
qu

e 
se

an
 u

tili
za

do
s d

e 
ac

ue
rd

o 
co

n
nu

es
tra

s i
ns

tru
cc

ion
es

:

 

06

 

so
no

 c
on

for
m

i a
l(i)

 s
eg

ue
nt

e(
i) 

sta
nd

ar
d(

s)
 o

 a
ltr

o(
i) 

do
cu

m
en

to
(i)

 a
 c

ar
at

te
re

 n
or

m
at

ivo
, a

 p
at

to
 c

he
 v

en
ga

no
 u

sa
ti 

in 
co

nf
or

m
ità

 a
lle

no
str

e 
ist

ru
zio

ni:

 

07

 

Â›Ó
·È
 Û

‡Ì
Êˆ

Ó·
 Ì

Â 
ÙÔ

(·
) 

·Î
fiÏ

Ô˘
ıÔ

(·
) 

Ú
fiÙ

˘
Ô(

·)
 ‹

 ¿
ÏÏ

Ô 
¤Á

ÁÚ
·Ê

Ô(
·)

 Î
·Ó

ÔÓ
ÈÛ
ÌÒ

Ó,
 ˘

fi
 Ù

ËÓ
 

ÚÔ
¸

fiı
ÂÛ

Ë 
fiÙ

È ¯
ÚË

ÛÈ
ÌÔ

Ô
ÈÔ
‡Ó

Ù·
È

Û‡
ÌÊ

ˆÓ
· 

ÌÂ
 Ù

È˜
 Ô

‰Ë
Á›
Â˜

 Ì
·˜

:

 

08

 

es
tã

o 
em

 c
on

fo
rm

ida
de

 c
om

 a
(s

) s
eg

uin
te

(s
) n

or
m

a(
s)

 o
u 

ou
tro

(s
) d

oc
um

en
to

(s
) n

or
m

at
ivo

(s
), 

de
sd

e 
qu

e 
es

te
s 

se
jam

 u
tili

za
do

s 
de

ac
or

do
 co

m
 a

s n
os

sa
s i

ns
tru

çõ
es

:

 

09

 

со
от

ве
тс

тв
ую

т 
сл

ед
ую

щи
м 

ст
ан

да
рт

ам
 и

ли
 д

ру
ги

м 
но

рм
ат

ив
ны

м 
до

ку
ме

нт
ам

, п
ри

 у
сл

ов
ии

 и
х 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
со

гл
ас

но
 н

аш
им

ин
ст

ру
кц

ия
м:

 

10

 

ov
er

ho
lde

r 
fø

lge
nd

e 
sta

nd
ar

d(
er

) 
ell

er
 a

nd
et

/a
nd

re
 r

et
nin

gs
giv

en
de

 d
ok

um
en

t(e
r),

 f
or

ud
sa

t 
at

 d
iss

e 
an

ve
nd

es
 i 

he
nh

old
 t

il 
vo

re
ins

tru
ks

er
:

 

11

 

re
sp

ek
tiv

e 
ut

ru
stn

ing
 ä

r u
tfö

rd
 i 

öv
er

en
ss

tä
m

m
els

e 
m

ed
 o

ch
 fö

lje
r f

ölj
an

de
 s

ta
nd

ar
d(

er
) e

lle
r a

nd
ra

 n
or

m
giv

an
de

 d
ok

um
en

t, 
un

de
r

fö
ru

tsä
ttn

ing
 a

tt 
an

vä
nd

nin
g 

sk
er

 i ö
ve

re
ns

stä
m

m
els

e 
m

ed
 vå

ra
 in

str
uk

tio
ne

r:

 

12

 

re
sp

ek
tiv

e 
ut

sty
r e

r i
 o

ve
re

ns
ste

m
m

els
e 

m
ed

 fø
lge

nd
e 

sta
nd

ar
d(

er
) e

lle
r a

nd
re

 n
or

m
giv

en
de

 d
ok

um
en

t(e
r),

 u
nd

er
 fo

ru
tss

et
nin

g 
av

 a
t

dis
se

 b
ru

ke
s i

 h
en

ho
ld 

til 
vå

re
 in

str
uk

se
r:

 

13

 

va
sta

av
at

 s
eu

ra
av

ien
 s

ta
nd

ar
die

n 
ja 

m
uid

en
 o

hje
ell

ist
en

 d
ok

um
en

ttie
n 

va
at

im
uk

sia
 e

de
lly

ttä
en

, 
et

tä
 n

iitä
 k

äy
te

tä
än

 o
hje

ide
m

m
e

m
uk

ais
es

ti:

 

14

 

za
 p

ře
dp

ok
lad

u,
 že

 js
ou

 vy
už

ívá
ny

 v 
so

ula
du

 s 
na

šim
i p

ok
yn

y,
 o

dp
ov

íd
ají

 n
ás

led
ují

cím
 n

or
m

ám
 n

eb
o 

no
rm

at
ivn

ím
 d

ok
um

en
tů

m
:

 

15

 

u 
sk

lad
u 

sa
 sl

ije
de

ćim
 st

an
da

rd
om

(im
a)

 ili
 d

ru
gim

 n
or

m
at

ivn
im

 d
ok

um
en

to
m

(im
a)

, u
z u

vje
t d

a 
se

 o
ni 

ko
ris

te
 u

 sk
lad

u 
s n

aš
im

 u
pu

ta
m

a:

 

16

 

m
eg

fe
lel

ne
k a

z a
láb

bi 
sz

ab
vá

ny
(o

k)
na

k v
ag

y e
gy

éb
 ir

án
ya

dó
 d

ok
um

en
tu

m
(o

k)
na

k, 
ha

 a
zo

ka
t e

lőí
rá

s s
ze

rin
t h

as
zn

álj
ák

:

 

17

 

sp
ełn

iaj
ą 

wy
m

og
i n

as
tę

pu
jąc

yc
h 

no
rm

 i 
inn

yc
h 

do
ku

m
en

tó
w 

no
rm

ali
za

cy
jny

ch
, p

od
 w

ar
un

kie
m

 ż
e 

uż
yw

an
e 

są
 z

go
dn

ie 
z 

na
sz

ym
i

ins
tru

kc
jam

i:

 

18

 

su
nt

 în
 co

nf
or

m
ita

te
 cu

 u
rm

ăt
or

ul 
(u

rm
ăt

oa
re

le)
 st

an
da

rd
(e

) s
au

 a
lt(

e)
 d

oc
um

en
t(e

) n
or

m
at

iv(
e)

, c
u 

co
nd

iţia
 ca

 a
ce

ste
a 

să
 fie

 u
tili

za
te

 în
co

nf
or

m
ita

te
 cu

 in
str

uc
ţiu

nil
e 

no
as

tre

 

19

 

sk
lad

ni 
z n

as
led

nji
m

i s
ta

nd
ar

di 
in 

dr
ug

im
i n

or
m

at
ivi

, p
od

 p
og

oje
m

, d
a 

se
 u

po
ra

blj
ajo

 v 
sk

lad
u 

z n
aš

im
i n

av
od

ili:

 

20

 

on
 va

sta
vu

se
s j

är
gm

is(
t)e

 st
an

da
rd

i(t
e)

ga
 võ

i te
ist

e 
no

rm
at

iiv
se

te
 d

ok
um

en
tid

eg
a,

 ku
i n

eid
 ka

su
ta

ta
ks

e 
va

sta
va

lt m
eie

 ju
he

nd
ite

le:

 

21

 

съ
от

ве
тс

тв
ат

 н
а 

сл
ед

ни
те

 с
та

нд
ар

ти
 и

ли
 д

ру
ги

 н
ор

ма
ти

вн
и 

до
ку

ме
нт

и,
 п

ри
 у

сл
ов

ие
, 

че
 с

е 
из

по
лз

ва
т 

съ
гл

ас
но

 н
аш

ит
е

ин
ст

ру
кц

ии
:

 

22

 

at
itin

ka
 že

m
iau

 n
ur

od
ytu

s s
ta

nd
ar

tu
s i

r (
ar

ba
) k

itu
s n

or
m

ini
us

 d
ok

um
en

tu
s s

u 
są

lyg
a,

 ka
d 

yr
a 

na
ud

oja
m

i p
ag

al 
m

ūs
ų 

nu
ro

dy
m

us
:

 

23

 

ta
d,

 ja
 lie

to
ti a

tb
ils

to
ši 

ra
žo

tā
ja 

no
rā

dī
jum

iem
, a

tb
ils

t s
ek

ojo
šie

m
 st

an
da

rti
em

 u
n 

cit
iem

 n
or

m
at

īvi
em

 d
ok

um
en

tie
m

:

 

24

 

sú
 v 

zh
od

e 
s n

as
led

ov
no

u(
ým

i) 
no

rm
ou

(a
m

i) 
ale

bo
 in

ým
(i)

 n
or

m
at

ívn
ym

(i)
 d

ok
um

en
to

m
(a

m
i),

 za
 p

re
dp

ok
lad

u,
 že

 sa
 p

ou
žív

ajú
 v 

sú
lad

e
s n

aš
im

 n
áv

od
om

:

 

25

 

ür
ün

ün
, t

ali
m

at
lar

ım
ıza

 g
ör

e 
ku

lla
nı

lm
as

ı k
oş

ulu
yla

 a
şa

ğı
da

ki 
sta

nd
ar

tla
r v

e 
no

rm
 b

eli
rte

n 
be

lge
ler

le 
uy

um
lud

ur
:

 

01

 

Di
re

cti
ve

s, 
as

 a
m

en
de

d.

 

02

 

Di
re

kti
ve

n,
 g

em
äß

 Ä
nd

er
un

g.

 

03

 

Di
re

cti
ve

s, 
te

lle
s q

ue
 m

od
ifié

es
.

 

04

 

Ri
ch

tlij
ne

n,
 zo

als
 g

ea
m

en
de

er
d.

 

05

 

Di
re

cti
va

s, 
se

gú
n 

lo 
en

m
en

da
do

.

 

06

 

Di
re

ttiv
e, 

co
m

e 
da

 m
od

ific
a.

 

07

 

√
‰Ë

ÁÈ
Òv

, fi
ˆ

˜ 
¤¯

Ô˘
Ó 

ÙÚ
Ô

Ô
ÔÈ
Ëı

Â›.

 

08

 

Di
re

cti
va

s, 
co

nfo
rm

e 
alt

er
aç

ão
 e

m
.

 

09

 

Ди
ре

кт
ив

 со
 в

се
ми

 п
оп

ра
вк

ам
и.

 

10

 

Di
re

kti
ve

r, 
m

ed
 se

ne
re

 æ
nd

rin
ge

r.

 

11

 

Di
re

kti
v, 

m
ed

 fö
re

ta
gn

a 
än

dr
ing

ar
.

 

12

 

Di
re

kti
ve

r, 
m

ed
 fo

re
ta

tte
 e

nd
rin

ge
r.

 

13

 

Di
rek

tiiv
ejä

, s
ell

ais
ina

 ku
in 

ne
 ov

at 
mu

ute
ttu

ina
.

 

14

 

v p
lat

né
m

 zn
ěn

í.

 

15

 

Sm
jer

nic
e,

 ka
ko

 je
 iz

m
ije

nje
no

.

 

16

 

irá
ny

elv
(e

k)
 és

 m
ód

os
ítá

sa
ik 

re
nd

elk
ez

és
eit

.

 

17

 

z p
óź

nie
jsz

ym
i p

op
ra

wk
am

i.

 

18

 

Di
re

cti
ve

lor
, c

u 
am

en
da

m
en

te
le 

re
sp

ec
tiv

e.

 

19

 

Di
re

kti
ve

 z 
vs

em
i s

pr
em

em
ba

m
i.

 

20

 

Di
re

kti
ivi

d 
ko

os
 m

uu
da

tu
ste

ga
.

 

21

 

Ди
ре

кт
ив

и,
 с 

те
хн

ит
е 

из
ме

не
ни

я.

 

22

 

Di
re

kty
vo

se
 su

 p
ap

ild
ym

ais
.

 

23

 

Di
re

ktī
vā

s u
n 

to
 p

ap
ild

inā
jum

os
.

 

24

 

Sm
er

nic
e,

 v 
pla

tn
om

 zn
en

í.

 

25

 

De
ğiş

tir
ilm

iş 
ha

lle
riy

le 
Yö

ne
tm

eli
kle

r.

 

01

 

fol
low

ing
 th

e 
pr

ov
isi

on
s o

f:

 

02

 

ge
m

äß
 d

en
 V

or
sc

hr
ifte

n 
de

r:

 

03

 

co
nfo

rm
ém

en
t a

ux
 st

ipu
lat

ion
s d

es
:

 

04

 

ov
er

ee
nk

om
sti

g 
de

 b
ep

ali
ng

en
 va

n:

 

05

 

sig
uie

nd
o 

las
 d

isp
os

ici
on

es
 d

e:

 

06

 

se
co

nd
o 

le 
pr

es
cr

izi
on

i p
er

:

 

07

 

ÌÂ
 Ù

‹Ú
ËÛ

Ë 
Ùˆ

v 
‰È
·Ù

¿Í
Âˆ

v 
Ùˆ

v:

 

08

 

de
 a

co
rd

o 
co

m
 o

 p
re

vis
to

 e
m

:

 

09

 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с 

по
ло

же
ни

ям
и:

 

10

 

un
de

r i
ag

tta
ge

lse
 a

f b
es

te
m

m
els

er
ne

 i:

 

11

 

en
lig

t v
illk

or
en

 i:

 

12

 

git
t i 

he
nh

old
 til

 b
es

te
m

m
els

en
e 

i:

 

13

 

no
ud

at
ta

en
 m

ää
rä

yk
siä

:

 

14

 

za
 d

od
rž

en
í u

sta
no

ve
ní

 p
ře

dp
isu

:

 

15

 

pr
em

a 
od

re
db

am
a:

 

16

 

kö
ve

ti a
(z

):

 

17

 

zg
od

nie
 z 

po
sta

no
wi

en
iam

i D
yr

ek
tyw

:

 

18

 

în
 u

rm
a 

pr
ev

ed
er

ilo
r:

 

19

 

ob
 u

po
šte

va
nju

 d
olo

čb
:

 

20

 

va
sta

va
lt n

õu
et

ele
:

 

21

 

сл
ед

ва
йк

и 
кл

ау
зи

те
 н

а:

 

22

 

lai
ka

nt
is 

nu
os

ta
tų

, p
at

eik
iam

ų:

 

23

 

iev
ēr

ojo
t p

ra
sīb

as
, k

as
 n

ot
eik

ta
s:

 

24

 

od
rž

iav
ajú

c u
sta

no
ve

nia
:

 

25

 

bu
nu

n 
ko

şu
lla

rın
a 

uy
gu

n 
ola

ra
k:

 

01
 

No
te 

*

 

as
 se

t o
ut 

in 

 

<A
>

 

 an
d j

ud
ge

d p
os

itiv
ely

 by
 

 

<B
>

 

 
ac

co
rdi

ng
 to

 th
e  

 

Ce
rti

fic
ate

 

 

 

<C
>

 

.

 

02
 

Hi
nw

eis
 *

 

wi
e i

n d
er 

 

<A
> 

 

au
fge

füh
rt 

un
d v

on
 

 

<B
>

 

 po
sit

iv 
be

ur
tei

lt g
em

äß
 

 

Ze
rti

fik
at

 

 

 

<C
>

 

.

 

03
 

Re
ma

rq
ue

 *

 

tel
 qu

e d
éfi

ni 
da

ns
 

 

<A
>

 

 et
 év

alu
é p

os
itiv

em
en

t p
ar 

 

<B
>

 

 co
nfo

rm
ém

en
t a

u 

 

Ce
rti

fic
at 

<C
>

 

.

 

04
 

Be
me

rk
 *

 

zo
als

 ve
rm

eld
 in

 

 

<A
>

 

 en
 po

sit
ief

 be
oo

rde
eld

 do
or 

 

<B
>

 

 ov
ere

en
ko

ms
tig

 

 

Ce
rti

fic
aa

t <
C>

 

.

 

05
 

No
ta

 

 

 

*

 

co
mo

 se
 es

tab
lec

e e
n 

 

<A
>

 

 y 
es

 va
lor

ad
o 

po
sit

iva
me

nte
 po

r 

 

<B
>

 

 de
 ac

ue
rdo

 co
n e

l 

 

Ce
rti

fic
ad

o <
C>

 

.

 

06
 

No
ta 

*

 

de
lin

ea
to 

ne
l 

 

<A
>

 

 e 
giu

dic
ato

 po
sit

iva
me

nte
 

da
 

 

<B
> 

 

se
co

nd
o i

l 

 

Ce
rti

fic
ato

 <C
>

 

.

 

07

 

 

 

™Ë
ÌÂ

›ˆ
ÛË

 

 *
fi

ˆ˜
 Î

·ı
ÔÚ

›˙Â
Ù·

È Û
ÙÔ

 

 

<A
>

 

 Î
·È 

ÎÚ
›ÓÂ

Ù·
È ı

ÂÙ
ÈÎ¿

 
·

fi 
ÙÔ

 

 

<B
>

 

 Û
‡Ì

Êˆ
Ó·

 Ì
Â 

ÙÔ
 

 

¶È
ÛÙ

Ô
ÔÈË

ÙÈÎ
fi 

<C
>

 

.

 

08
 

No
ta

 

 

 

*

 

tal
 co

mo
 es

tab
ele

cid
o e

m 

 

<A
>

 

 e 
co

m 
o p

are
ce

r 
po

sit
ivo

 de
 

 

<B
>

 

 de
 ac

ord
o c

om
 o 

 

Ce
rti

fic
ad

o <
C>

 

.

 

09
 

Пр
им

еч
ан

ие
 *

 

ка
к у

ка
за

но
 в 

 

<A
>

 

 и 
в с

оо
тв

ет
ст

ви
и с

 
по

ло
жи

те
ль

ны
м 

ре
ше

ни
ем

 

 

<B
>

 

 со
гл

ас
но

 

 

Св
ид

ет
ел

ьс
тв

у <
C>

 

.

 

10
 

Be
mæ

rk
 *

 

so
m 

an
før

t i 

 

<A
>

 

 og
 po

sit
ivt

 vu
rde

ret
 af

 

 

<B
>

 

 i 
he

nh
old

 til
 

 

Ce
rti

fik
at 

<C
>

 

.

 

11
 

Inf
or

ma
tio

n *

 

en
lig

t 

 

<A
>

 

 oc
h g

od
kä

nts
 av

 

 

<B
>

 

 en
lig

t 

 

Ce
rti

fik
ate

t <
C>

 

.

 

12
 

Me
rk

 *

 

so
m 

de
t fr

em
ko

mm
er 

i 

 

<A
>

 

 og
 gj

en
no

m 
po

sit
iv 

be
dø

mm
els

e a
v 

 

<B
>

 

 ifø
lge

 

 

Se
rti

fik
at 

<C
>

 

.

 

13
 

Hu
om

 *

 

jot
ka

 on
 es

ite
tty

 as
iak

irja
ss

a 

 

<A
>

 

 ja
 jo

tka
 

 

<B
>

 

 on
 

hy
vä

ks
yn

yt 

 

Se
rti

fik
aa

tin
 <C

>

 

 m
uk

ais
es

ti.

 

14
 

Po
zn

ám
ka

 *

 

jak
 by

lo 
uv

ed
en

o v
 

 

<A
>

 

 a 
po

zit
ivn

ě z
jiš

těn
o 

 

<B
>

 

 v 
so

ula
du

 s 

 

os
vě

dč
en

ím
 <C

>

 

.

 

15
 

Na
po

me
na

 *

 

ka
ko

 je
 iz

lož
en

o u
 

 

<A
>

 

 i p
oz

itiv
no

 oc
ije

nje
no

 od
 

str
an

e 

 

<B
>

 

 pr
em

a 

 

Ce
rti

fik
atu

 <C
>

 

.

 

16
 

Me
gje

gy
zé

s *

 

a(
z) 

 

<A
>

 

 al
ap

ján
, a

(z)
 

 

<B
>

 

 ig
az

olt
a a

 m
eg

fel
elé

st,
 

a(
z) 

 

<C
> t

an
ús

ítv
án

y

 

 sz
er

int
.

 

17
 

Uw
ag

a *

 

zg
od

nie
 z 

do
ku

me
nta

cją
 

 

<A
>

 

, p
oz

yty
wn

ą o
pin

ią 

 

<B
> 

 

i 

 

Św
iad

ec
tw

em
 <C

>

 

.

 

18
 

 

No
tă

 *

 

aş
a c

um
 es

te 
sta

bil
it î

n 

 

<A
>

 

 şi
 ap

re
cia

t p
oz

itiv
 

de
 

 

<B
>

 

 în
 co

nfo
rm

ita
te 

cu
 

 

Ce
rti

fic
at

ul
 <C

>

 

.

 

19
 

Op
om

ba
 *

 

ko
t je

 do
loč

en
o v

 

 

<A
>

 

 in
 od

ob
re

no
 s 

str
an

i 

 

<B
>

 

 v 
sk

lad
u s

 

 

ce
rti

fik
ato

m 
<C

>

 

.

 

20
 

Mä
rk

us

 

 

 

*

 

na
gu

 on
 nä

ida
tud

 do
ku

me
nd

is 

 

<A
>

 

 ja
 he

ak
s 

kii
de

tud
 

 

<B
>

 

 jä
rg

i v
as

tav
alt

 

 

se
rti

fik
aa

dil
e <

C>

 

.

 

21
 

За
бе

ле
жк

а *

 

ка
кт

о е
 из

ло
же

но
 в 

 

<A
>

 

 и 
оц

ен
ен

о 
по

ло
жи

те
лн

о о
т 

 

<B
>

 

 съ
гл

ас
но

 

 

Cе
рт

иф
ик

ат
а <

C>

 

.

 

22
 

Pa
sta

ba
 *

 

ka
ip 

nu
sta

tyt
a 

 

<A
>

 

 ir 
ka

ip 
tei

gia
ma

i n
us

pr
ęs

ta 

 

<B
>

 

 
pa

ga
l 

 

Se
rti

fik
atą

 <C
>

 

.

 

23
 

Pi
ez

īm
es

 *

 

kā
 no

rā
dīt

s 

 

<A
>

 

 un
 at

bil
sto

ši 

 

<B
>

 

 po
zit

īva
jam

 
vē

rtē
jum

am
 sa

sk
aņ

ā a
r 

 

se
rti

fik
ātu

 <C
>

 

.

 

24
 

Po
zn

ám
ka

 *

 

ak
o b

olo
 uv

ed
en

é v
 

 

<A
>

 

 a 
po

zit
ívn

e z
ist

en
é 

 

<B
>

 

 v 
sú

lad
e s

 

 

os
ve

dč
en

ím
 <C

>

 

.

 

25
 

 

No
t

 

 *

 

<A
>

 

‘da
 b

eli
rti

ldi
ği 

gib
i 

ve
 

 

<C
> 

Se
rti

fik
as

ın
a

 

gö
re

 

 

<B
>

 

 
ta

ra
fın

da
n 

olu
m

lu 
ola

ra
k

de
ğe

rle
nd

iril
diğ

i g
ibi

.

<A
>

D
A

IK
IN

.T
C

F.
02

5H
7/

03
-2

01
5

<B
>

D
E

K
R

A
 (

N
B

03
44

)

<C
>

20
82

54
3.

05
51

-Q
U

A
/E

M
C

 

E
N

60
33

5-
2-

40
,

 

3P402254-5

 

S
hi

ge
ki

 M
or

ita
D

ire
ct

or
O

st
en

d,
 1

st
 o

f J
un

e 
20

15

 

H
X

H
D

12
5A

8V
1B

 

01

 

 

 

a
 

 

de
cla

re
s u

nd
er

 its
 so

le 
re

sp
on

sib
ilit

y t
ha

t t
he

 e
qu

ipm
en

t t
o 

wh
ich

 th
is 

de
cla

ra
tio

n 
re

lat
es

:

 

02

 

 

 

d
 

 

er
klä

rt 
au

f s
ein

e 
all

ein
ige

 V
er

an
tw

or
tu

ng
, d

as
s d

ie 
Au

sr
üs

tu
ng

 fü
r d

ie 
die

se
 E

rk
lär

un
g 

be
sti

m
m

t is
t:

 

03

 

 

 

f
 

 

dé
cla

re
 so

us
 sa

 se
ule

 re
sp

on
sa

bil
ité

 q
ue

 l’é
qu

ipe
m

en
t v

isé
 p

ar
 la

 p
ré

se
nt

e 
dé

cla
ra

tio
n:

 

04

 

 

 

l
 

 

ve
rk

laa
rt 

hie
rb

ij o
p 

eig
en

 e
xc

lus
iev

e 
ve

ra
nt

wo
or

de
lijk

he
id 

da
t d

e 
ap

pa
ra

tu
ur

 w
aa

ro
p 

de
ze

 ve
rk

lar
ing

 b
et

re
kk

ing
 h

ee
ft:

 

05

 

 

 

e
 

 

de
cla

ra
 b

ajo
 su

 ú
nic

a 
re

sp
on

sa
bil

ida
d 

qu
e 

el 
eq

uip
o 

al 
qu

e 
ha

ce
 re

fer
en

cia
 la

 d
ec

lar
ac

ión
:

 

06

 

 

 

i
 

 

dic
hia

ra
 so

tto
 la

 p
ro

pr
ia 

re
sp

on
sa

bil
ità

 ch
e 

gli
 a

pp
ar

ec
ch

i a
 cu

i è
 ri

fer
ita

 q
ue

sta
 d

ich
iar

az
ion

e:

 

07

 

 

 

g
 

 

‰Ë
ÏÒ

ÓÂ
È Ì

Â 
·

ÔÎ
ÏÂ

ÈÛ
ÙÈÎ

‹ 
ÙË

˜ 
Â˘

ı‡
ÓË

 fi
ÙÈ 

Ô 
ÂÍ

Ô
ÏÈ
ÛÌ

fi˜
 Û

ÙÔ
Ó 

Ô
Ô›
Ô 

·Ó
·Ê

¤Ú
ÂÙ

·È
 Ë

 
·Ú

Ô‡
Û·

 ‰
‹Ï

ˆÛ
Ë:

 

08

 

 

 

p
 

 

de
cla

ra
 so

b 
su

a 
ex

clu
siv

a 
re

sp
on

sa
bil

ida
de

 q
ue

 o
s e

qu
ipa

m
en

to
s a

 q
ue

 e
sta

 d
ec

lar
aç

ão
 se

 re
fer

e:

 

09

 

 

 

u
 

 

за
яв

ля
ет

, и
ск

лю
чи

те
ль

но
 п

од
 св

ою
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ть
, ч

то
 о

бо
ру

до
ва

ни
е,

 к
 ко

то
ро

му
 о

тн
ос

ит
ся

 н
ас

то
ящ

ее
 за

яв
ле

ни
е:

 

10

 

 

 

q
 

 

er
klæ

re
r s

om
 e

ne
an

sv
ar

lig
, a

t u
ds

tyr
et

, s
om

 e
r o

m
fa

tte
t a

f d
en

ne
 e

rk
læ

rin
g:

 

11

 

 

 

s
 

 

de
kla

re
ra

r i
 e

ge
ns

ka
p 

av
 h

uv
ud

an
sv

ar
ig,

 a
tt 

ut
ru

stn
ing

en
 so

m
 b

er
ör

s a
v d

en
na

 d
ek

lar
at

ion
 in

ne
bä

r a
tt:

 

12

 

 

 

n
 

 

er
klæ

re
r e

t f
ull

ste
nd

ig 
an

sv
ar

 fo
r a

t d
et

 u
tst

yr
 so

m
 b

er
ør

es
 av

 d
en

ne
 d

ek
lar

as
jon

, in
ne

bæ
re

r a
t:

 

13

 

 

 

j
 

 

ilm
oit

ta
a 

yk
sin

om
aa

n 
om

all
a 

va
stu

ull
aa

n,
 e

ttä
 tä

m
än

 ilm
oit

uk
se

n 
ta

rk
oit

ta
m

at
 la

itte
et

:

 

14

 

 

 

c
 

 

pr
oh

laš
uje

 ve
 sv

é 
pln

é 
od

po
vě

dn
os

ti, 
že

 za
říz

en
í, 

k n
ěm

už
 se

 to
to

 p
ro

hlá
še

ní
 vz

ta
hu

je:

 

15

 

 

 

y
 

 

izj
av

lju
je 

po
d 

isk
lju

čiv
o 

vla
sti

to
m

 o
dg

ov
or

no
šć

u 
da

 o
pr

em
a 

na
 ko

ju 
se

 o
va

 iz
jav

a 
od

no
si:

 

16

 

 

 

h
 

 

te
lje

s f
ele

lős
sé

ge
 tu

da
tá

ba
n 

kij
ele

nt
i, h

og
y a

 b
er

en
de

zé
se

k, 
m

ely
ek

re
 e

 n
yil

at
ko

za
t v

on
at

ko
zik

:

 

17

 

 

 

m
 

 

de
kla

ru
je 

na
 w

łas
ną

 w
yłą

cz
ną

 o
dp

ow
ied

zia
lno

ść
, ż

e 
ur

zą
dz

en
ia,

 kt
ór

yc
h 

ta
 d

ek
lar

ac
ja 

do
tyc

zy
:

 

18

 

 

 

r
 

 

de
cla

ră
 p

e 
pr

op
rie

 ră
sp

un
de

re
 că

 e
ch

ipa
m

en
te

le 
la 

ca
re

 se
 re

fe
ră

 a
ce

as
tă

 d
ec

lar
aţ

ie:

 

19

 

 

 

o
 

 

z v
so

 o
dg

ov
or

no
stj

o 
izj

av
lja

, d
a 

je 
op

re
m

a 
na

pr
av

, n
a 

ka
te

ro
 se

 iz
jav

a 
na

na
ša

:

 

20

 

 

 

x
 

 

kin
nit

ab
 o

m
a 

tä
iel

iku
l v

as
tu

tu
se

l, e
t k

äe
so

lev
a 

de
kla

ra
tsi

oo
ni 

all
a 

ku
ulu

v v
ar

us
tu

s:

 

21

 

 

 

b
 

 

де
кл

ар
ир

а 
на

 св
оя

 о
тг

ов
ор

но
ст

, ч
е 

об
ор

уд
ва

не
то

, з
а 

ко
ет

о 
се

 о
тн

ас
я 

та
зи

 д
ек

ла
ра

ци
я:

 

22

 

 

 

t
 

 

vis
išk

a 
sa

vo
 a

tsa
ko

m
yb

e 
sk

elb
ia,

 ka
d 

įra
ng

a,
 ku

ria
i ta

iko
m

a 
ši 

de
kla

ra
cij

a:

 

23

 

 

 

v
 

 

ar
 p

iln
u 

at
bil

dī
bu

 a
pli

ec
ina

, k
a 

tā
lāk

 a
pr

ak
stī

tā
s i

ek
ār

ta
s, 

uz
 ku

rā
m

 a
ttie

ca
s š

ī d
ek

lar
āc

ija
:

 

24

 

 

 

k
 

 

vy
hla

su
je 

na
 vl

as
tn

ú 
zo

dp
ov

ed
no

sť
, ž

e 
za

ria
de

nie
, n

a 
kto

ré
 sa

 vz
ťa

hu
je 

to
to

 vy
hlá

se
nie

:

 

25

 

 

 

w
 

 

ta
m

am
en

 ke
nd

i s
or

um
lul

uğ
un

da
 o

lm
ak

 ü
ze

re
 b

u 
bil

dir
ini

n 
ilg

ili 
old

uğ
u 

do
na

nı
m

ın
ın

 a
şa

ğı
da

ki 
gib

i o
ldu

ğu
nu

 b
ey

an
 e

de
r:

 

01
** 

 

 

Da
iki

n 
Eu

ro
pe

 N
.V

. is
 a

ut
ho

ris
ed

 to
 co

m
pil

e 
th

e T
ec

hn
ica

l C
on

str
uc

tio
n 

Fi
le.

 

02
** 

 

 

Da
iki

n 
Eu

ro
pe

 N
.V

. h
at

 d
ie 

Be
re

ch
tig

un
g 

die
 Te

ch
nis

ch
e 

Ko
ns

tru
kti

on
sa

kte
 zu

sa
m

m
en

zu
ste

lle
n.

03
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. e
st 

au
to

ris
é 

à 
co

m
pil

er
 le

 D
os

sie
r d

e 
Co

ns
tru

cti
on

 Te
ch

niq
ue

.
04

** 
 D

aik
in 

Eu
ro

pe
 N

.V
. is

 b
ev

oe
gd

 o
m

 h
et

 Te
ch

nis
ch

 C
on

str
uc

tie
do

ss
ier

 sa
m

en
 te

 st
ell

en
.

05
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. e
stá

 a
ut

or
iza

do
 a

 co
m

pil
ar

 e
l A

rc
hiv

o 
de

 C
on

str
uc

ció
n T

éc
nic

a.
06

** 
 D

aik
in 

Eu
ro

pe
 N

.V
. è

 a
ut

or
izz

at
a 

a 
re

dig
er

e 
il F

ile
 Te

cn
ico

 d
i C

os
tru

zio
ne

.

07
** 

 ∏
 D

ai
kin

 E
ur

op
e 

N.
V.

 Â
›Ó·

È Â
ÍÔ

˘Û
ÈÔ
‰Ô

ÙË
Ì¤

ÓË
 Ó

· 
Û˘

ÓÙ
¿Í

ÂÈ 
ÙÔ

Ó 
∆Â

¯Ó
ÈÎfi

 Ê
¿Î

ÂÏ
Ô 

Î·
Ù·

ÛÎ
Â˘

‹˜
.

08
** 

 A
 D

aik
in 

Eu
ro

pe
 N

.V
. e

stá
 a

ut
or

iza
da

 a
 co

m
pil

ar
 a

 d
oc

um
en

ta
çã

o 
té

cn
ica

 d
e 

fa
br

ico
.

09
** 

 К
ом

па
ни

я 
Da

iki
n 

Eu
ro

pe
 N

.V.
 уп

ол
но

мо
че

на
 со

ст
ав

ит
ь К

ом
пл

ек
т т

ех
ни

че
ск

ой
 д

ок
ум

ен
та

ци
и.

10
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. e
r a

ut
or

ise
re

t t
il a

t u
da

rb
ejd

e 
de

 te
kn

isk
e 

ko
ns

tru
kti

on
sd

at
a.

11
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. ä
r b

em
yn

dig
ad

e 
at

t s
am

m
an

stä
lla

 d
en

 te
kn

isk
a 

ko
ns

tru
kti

on
sfi

len
.

12
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. h
ar

 til
lat

els
e 

til 
å 

ko
m

pil
er

e 
de

n T
ek

nis
ke

 ko
ns

tru
ks

jon
sfi

len
.

13
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. o
n 

va
ltu

ut
et

tu
 la

at
im

aa
n T

ek
nis

en
 a

sia
kir

jan
.

14
** 

 S
po

leč
no

st 
Da

iki
n 

Eu
ro

pe
 N

.V
. m

á 
op

rá
vn

ěn
í k

e 
ko

m
pil

ac
i s

ou
bo

ru
 te

ch
nic

ké
 ko

ns
tru

kc
e.

15
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. je
 o

vla
šte

n 
za

 iz
ra

du
 D

at
ot

ek
e 

o 
te

hn
ičk

oj 
ko

ns
tru

kc
iji.

16
** 

 A
 D

aik
in 

Eu
ro

pe
 N

.V
. jo

go
su

lt a
 m

űs
za

ki 
ko

ns
tru

kc
iós

 d
ok

um
en

tá
ció

 ö
ss

ze
áll

ítá
sá

ra
.

17
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. m
a 

up
ow

aż
nie

nie
 d

o 
zb

ier
an

ia 
i o

pr
ac

ow
yw

an
ia 

do
ku

m
en

ta
cji

 ko
ns

tru
kc

yjn
ej.

18
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. e
ste

 a
ut

or
iza

t s
ă 

co
m

pil
ez

e 
Do

sa
ru

l te
hn

ic 
de

 co
ns

tru
cţi

e.

19
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. je
 p

oo
bla

šč
en

 za
 se

sta
vo

 d
at

ot
ek

e 
s t

eh
nič

no
 m

ap
o.

 
20

** 
 D

aik
in 

Eu
ro

pe
 N

.V
. o

n 
vo

lita
tu

d 
ko

os
ta

m
a 

te
hn

ilis
t d

ok
um

en
ta

tsi
oo

ni.
21

** 
 D

aik
in 

Eu
ro

pe
 N

.V.
 е

 о
то

ри
зи

ра
на

 д
а 

съ
ст

ав
и А

кт
а 

за
 те

хн
ич

ес
ка

 ко
нс

тр
ук

ци
я.

22
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. y
ra

 įg
ali

ot
a 

su
da

ry
ti š

į te
ch

nin
ės

 ko
ns

tru
kc

ijo
s f

ail
ą.

23
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. ir
 a

ut
or

izē
ts 

sa
stā

dī
t t

eh
nis

ko
 d

ok
um

en
tā

cij
u.

24
** 

 S
po

loč
no

sť
 D

aik
in 

Eu
ro

pe
 N

.V
. je

 o
pr

áv
ne

ná
 vy

tvo
riť

 sú
bo

r t
ec

hn
ick

ej 
ko

nš
tru

kc
ie.

25
** 

 D
aik

in 
Eu

ro
pe

 N
.V

. T
ek

nik
 Y

ap
ı D

os
ya

sın
ı d

er
lem

ey
e 

ye
tki

lid
ir.

M
ac

hi
ne

ry
 2

00
6/

42
/E

C
E

le
ct

ro
m

ag
ne

tic
 C

om
pa

tib
ili

ty
 2

00
4/

10
8/

E
C

** *



TABLE DES MATIÈRES Page

1. Définitions .................................................................................. 2
1.1. Signification des avertissements et des symboles ......................... 2
1.2. Signification des termes utilisés ..................................................... 2

2. Consignes de sécurité générales............................................... 2

3. Introduction ................................................................................ 3
3.1. Informations générales................................................................... 3
3.2. Association et options .................................................................... 3
3.3. Portée du présent manuel .............................................................. 3
3.4. Identification du modèle ................................................................. 3

4. Accessoires................................................................................ 4
4.1. Accessoires fournis avec cette unité .............................................. 4

5. Aperçu de l'unité ........................................................................ 4
5.1. Ouverture de l'unité ........................................................................ 4
5.2. Composants principaux de l'unité .................................................. 5
5.3. Composants principaux du coffret électrique ................................. 7

6. Conception du circuit d'alimentation en eau .............................. 7
6.1. Sélection du type d'émetteur de chaleur ........................................ 7
6.2. Précautions générales en ce qui concerne le circuit 

d'alimentation en eau ..................................................................... 8
6.3. Exemples d'application................................................................... 9

Chauffage au sol sans ballon d'eau chaude sanitaire .................... 9
Radiateur avec ballon d'eau chaude sanitaire................................ 9
Ventilo-convecteurs sans ballon d'eau chaude sanitaire................ 9
Exemple d'application avec plusieurs émetteurs de chaleur ........ 10

7. Installation de l'unité ................................................................ 10
7.1. Sélection d'un lieu d'installation.................................................... 10

Consignes générales concernant l'emplacement d'installation.... 10
7.2. Dimensions et espace de service ................................................ 11

Dimensions de l'unité ................................................................... 11
Espace de service de l'unité......................................................... 12

7.3. Inspection, manipulation et déballage de l'unité........................... 12
7.4. Installation de l'unité..................................................................... 12

Préparation avant installation sur le lieu d'installation définitif...... 12
Installation dans la position d'installation définitive ...................... 14
Raccordement du circuit d'eau..................................................... 14
Fixer les raccordements de réfrigérant de l'unité intérieure ......... 15
Fermer l'unité ............................................................................... 15

7.5. Essai d'étanchéité et séchage à vide du circuit R410A................ 16
7.6. Tuyauterie d'eau ........................................................................... 16

Vérification du volume d'eau et de la prépression du 
vase d'expansion.......................................................................... 16
Réglage de la prépression du vase d'expansion.......................... 17
Remplissage d'eau....................................................................... 17

8. Travaux de câblage électrique ................................................. 18
8.1. Précautions concernant le travail de câblage électrique .............. 18
8.2. Câblage interne – Tableau des pièces ......................................... 19
8.3. Aperçu du système de câblage sur site ....................................... 19
8.4. Exigences..................................................................................... 20
8.5. Disposition.................................................................................... 20
8.6. Raccordement .............................................................................. 21

Installation et raccordement de la commande à distance ............ 21
Raccordement à une alimentation électrique à tarif réduit........... 22

9. Mise en route et configuration.................................................. 24
9.1. Vérifications préalables ................................................................ 24
9.2. Purge d'air finale .......................................................................... 24
9.3. Réglages sur place....................................................................... 24
9.4. Procédure..................................................................................... 25
9.5. Description détaillée..................................................................... 25
9.6. Demande simultanée du chauffage de volume et du 

chauffage d'eau sanitaire ............................................................. 32
9.7. Régulation avec points de consigne multiples.............................. 36
9.8. Tableau de réglage sur place ....................................................... 38

10. Vérification finale et essai de fonctionnement.......................... 41
10.1. Vérification finale.......................................................................... 41

Vérification de l'alimentation électrique multilocataire.................. 41
10.2. Test de fonctionnement du système............................................. 41
10.3. Test de fonctionnement individuel de l'unité intérieure ................. 41

Mode de relevé de température ................................................... 41
Procédure de chauffage de volume.............................................. 41
Procédure de chauffage d'eau sanitaire....................................... 42

11. Maintenance et entretien..........................................................42
11.1. Opérations de maintenance ......................................................... 42

Contrôles ...................................................................................... 43
11.2. Informations importantes relatives au réfrigérant utilisé............... 43
11.3. Vidage/récupération et maintenance du côté réfrigérant ............. 44

Aperçu du système....................................................................... 45
Aperçu de la récupération/du vidage pour 1 maintenance 
de l'unité intérieure (raccordements de circuit R410A) ................ 45

12. Dépannage...............................................................................45
12.1. Directives générales..................................................................... 45
12.2. Ouverture de l'unité ...................................................................... 45
12.3. Purge du système ........................................................................ 46
12.4. Symptômes généraux .................................................................. 46
12.5. Codes d'erreur.............................................................................. 46

13. Caractéristiques de l'unité........................................................48
Spécifications techniques............................................................. 48
Spécifications électriques: alimentation électrique....................... 48
Spécifications électriques: alimentation électrique 
multilocataire ................................................................................ 48

Merci d'avoir acheté ce produit.

Les instructions d'origine sont rédigées en anglais. Toutes les autres
langues sont les traductions des instructions d'origine.

HXHD125A8V1B  Unité intérieure du système VRV IV Manuel d'installation

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT
INSTALLATION. ELLES VOUS INDIQUENT COMMENT
INSTALLER ET CONFIGURER CORRECTEMENT
L'UNITÉ. CONSERVEZ CE MANUEL À PROXIMITÉ
POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.
HXHD125A8V1B
Unité intérieure du système VRV IV
4P404571-1 – 2015.04

Manuel d'installation

1



1. DÉFINITIONS

1.1. Signification des avertissements et 
des symboles

Les avertissements du présent manuel sont classés en fonction de
leur gravité et de la probabilité des risques.

Certains types de dangers sont représentés par des symboles
spéciaux:

1.2. Signification des termes utilisés

Manuel d'installation:

Manuel d'instruction destiné à un appareil ou une application
spécifique et expliquant sa procédure d'installation, de configuration
et de maintenance.

Manuel d'utilisation:

Manuel d'instructions défini pour un certain produit ou une certaine
application, détaillant les procédures d'utilisation.

Instructions de maintenance:

Manuel d'instructions défini pour un certain produit ou une certaine
application, qui explique (le cas échéant) comme installer, configurer,
utiliser et/ou entretenir le produit ou l'application.

Revendeur:

Distributeur commercial des produits conformément à l'objet de ce
manuel.

Installateur:

Technicien qualifié pour installer les appareils conformément à l'objet
de ce manuel.

Utilisateur:

Propriétaire et/ou utilisateur du produit.

Société de services:

Société qualifiée qui peut procéder à ou coordonner l'entretien requis
au niveau de l'unité.

Législation applicable:

Ensemble des directives, lois, réglementations et/ou codes
internationaux, européens, nationaux et locaux relatifs et applicables
à un appareil ou à un domaine spécifique.

Accessoires:

Équipement fourni avec l'unité et nécessitant une installation
conformément aux instructions données dans la documentation.

Équipement en option: 

Équipement pouvant être associé en option aux appareils
conformément à l'objet de ce manuel.

À fournir:

Équipement qui doit être installé conformément aux instructions
données dans ce manuel, mais qui n'est pas fourni par Daikin.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Nous mentionnons ici quatre types de précautions à prendre. Elles
ont toutes trait à des éléments importants, et vous devez dès lors
veiller à les respecter scrupuleusement.

DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des
blessures graves.

ATTENTION

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si
elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures
mineures ou modérées. Ce symbole peut également servir
à signaler des pratiques peu sûres.

REMARQUE

Indique une situation qui pourrait entraîner des accidents
avec dommages aux équipements ou biens uniquement.

INFORMATIONS

Ce symbole met en évidence des conseils utiles ou des
informations complémentaires.

Courant électrique

Risque de brûlure et d'échaudage

DANGER: DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Coupez l'alimentation électrique avant de retirer le capot
d'entretien du coffret électrique, de procéder à des
raccordements ou de toucher aux pièces électriques.

Ne touchez aucun interrupteur avec des doigts mouillés.
Il y a un risque de choc électrique. Avant de toucher des
éléments électriques, coupez l'alimentation générale.

Pour éviter tout choc électrique, veillez à couper
l'alimentation électrique au moins 1 minute avant de
toucher les composants électriques. Même au bout
d'1 minute, mesurez toujours la tension sur les bornes des
condensateurs du circuit principal ou des composants
électriques et assurez-vous que ces tensions sont égales
ou inférieures à 50 V DC avant de toucher les composants
électriques.

Lorsque les capots d'entretien sont déposés, il est facile de
toucher accidentellement aux pièces sous tension. Ne
laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant
l'installation ou l'entretien quand le capot d'entretien est
retiré.

DANGER: NE TOUCHEZ PAS À LA TUYAUTERIE ET
AUX COMPOSANTS INTERNES

Ne touchez pas aux tuyauteries de réfrigérant, aux
tuyauteries d'eau ou aux composants internes pendant ou
immédiatement après utilisation. Les tuyauteries et les
composants internes peuvent être chauds ou froids selon
les conditions de fonctionnement de l'unité.

Vous risquez de vous brûler ou de vous geler les mains si
vous touchez aux tuyauteries ou aux composants internes.
Afin d'éviter les blessures, laissez les tuyauteries et les
composants internes revenir à une température normale
ou, si vous devez les toucher, veillez à porter des gants de
protection.
Manuel d'installation

2
HXHD125A8V1B

Unité intérieure du système VRV IV
4P404571-1 – 2015.04



3. INTRODUCTION

3.1. Informations générales

Ce manuel d'installation porte sur les unités de pompe à chaleur air/
eau VRV IV de la série Daikin HXHD125. 

Ces unités sont destinées à être installées à l'intérieur, dans des
immeubles commerciaux et des édifices publics.

L'unité est conçue pour être posée au sol et utilisée dans des
applications de chauffage.

Les unités HXHD125 ont une capacité de chauffage de 14 kW.

Les unités intérieures ont été conçues pour fonctionner en mode
chauffage à des températures ambiantes allant de 5°C à 30°C.

En mode chauffage, l'unité peut chauffer l'eau jusqu'à des
températures comprises entre 25°C et 80°C.

3.2. Association et options

Les unités HXHD125 peuvent uniquement être associées à une unité
extérieure REYQT.

En mode chauffage, l'unité peut être combinée à des radiateurs de
chauffage de volume (à fournir), des ventilo-convecteurs (en option
ou à fournir) ou un chauffage au sol (à fournir).

La commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée est
fournie en standard avec cette unité pour commander l'installation.

Ballon d'eau chaude domestique (option)

Un ballon d'eau chaude sanitaire EKHTS(U)200AC ou
EKHTS(U)260AC en option peut uniquement être raccordé à l'unité
intérieure. Le ballon d'eau chaude sanitaire offre un volume d'eau de
200 l ou 260 l.

Reportez-vous au manuel d'installation du ballon d'eau chaude
domestique pour plus de détails.

Convecteur de pompe à chaleur (option)

Un convecteur FWXV en option, et destiné à une opération de
chauffage, peut être raccordé à cette unité intérieure.

Se référer au manuel d'installation du convecteur de pompe
à chaleur pour plus de détails.

Commande à distance (option)

Une seconde commande à distance EKRUAHT en option (avec
sonde d'ambiance intégrée) peut être raccordée à l'unité intérieure.
Le but consiste à offrir la possibilité d'installer la commande
à distance standard près de l'unité (pour des motifs d'entretien) et
à installer une autre commande à distance à un autre endroit (par ex.
la salle de séjour) pour piloter l'installation.

Se reporter à "Installation et raccordement de la commande
à distance" à la page 21 pour plus de détails.

Thermostat d'ambiance (option)

Un thermostat d'ambiance en option EKRTR ou EKRTW peut être
raccordé à l'unité intérieure.

Se référer au manuel d'installation du thermostat d'ambiance pour
plus de détails.

Carte PCB E/S (option)

Une carte PCB E/S numérique EKRP1HBAA en option peut être
raccordée à l'unité intérieure et utilisée pour surveiller à distance
votre système. Cette carte d'adresse offre 2 sorties libres de tension
et 1 sortie haute tension (230 V C.A.).

Se reporter au manuel d'utilisation de l'unité intérieure et au manuel
d'installation de la carte PCB E/S numérique pour plus
d'informations.

Reportez-vous au schéma de câblage ou au schéma de
raccordement pour brancher cette carte PCB à l'unité.

Carte PCB de demande (option)

Une carte PCB de demande EKRP1AHTA en option peut être
raccordée à l'unité intérieure. Cette carte PCB est nécessaire lorsque
le thermostat d'ambiance Daikin EKRTR ou EKRTW est installé ou
lorsqu'une régulation avec points de consigne multiples est utilisée,
et assure la communication avec l'unité intérieure.

Se référer au manuel d'installation de la carte PCB de demande pour
plus de détails.

Reportez-vous au schéma de câblage ou au schéma de
raccordement pour brancher cette carte PCB à l'unité.

3.3. Portée du présent manuel

Ce manuel n'aborde PAS la procédure de sélection et la procédure
de conception du circuit d'alimentation en eau. Seules quelques
consignes de précaution et quelques conseils et astuces sur la
conception du circuit d'alimentation en eau sont indiqués dans un
chapitre distinct de ce manuel.

Ce manuel décrit les procédures de manipulation, d'installation et de
raccordement de l'unité HXHD125 qui seront mises en œuvre une
fois que la sélection aura été effectuée et que le circuit d'alimentation
en eau aura été conçu. Le présent manuel a été préparé afin de
permettre la maintenance adaptée de l'unité et le dépannage en cas
de problèmes.

3.4. Identification du modèle

REMARQUE

En l'absence d'instructions dans le manuel d'installation
EKHTS(U)*AC sur la manière de connecter le ballon d'eau
chaude domestique à l'unité HXHD125, suivre les mêmes
instructions que celles présentées pour la connexion du
ballon d'eau chaude domestique à l'unité EKHVMRD.

INFORMATIONS

Si cette option est installée, il n'est pas possible d'utiliser la
sonde d'ambiance de la commande à distance.

INFORMATIONS

Reportez-vous au manuel d'installation de l'unité
extérieure pour les éléments non décrits dans ce manuel.

L'utilisation de l'unité intérieure est décrite dans le manuel
d'utilisation de l'unité intérieure.

H X H D 125 A8 V1 B

Pour le marché européen

1N~, 220-240 V, 50 Hz

Série

Identification de la capacité de l'unité

Réfrigérant R134a

Installation au sol haute température

Inverseur

Kit hydraulique
HXHD125A8V1B
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4. ACCESSOIRES

4.1. Accessoires fournis avec cette unité

Vous trouverez les accessoires suivants dans l'unité.

1 Manuel d'installation
2 Manuel d'utilisation
3 Addendum au manuel d'installation
4 Schéma de câblage
5 Kit d'interface utilisateur (commande à distance, 4 vis de 

fixation, 2 chevilles)
6 Vis de fixation de vanne d'arrêt (6 vis)
7 Vis de fixation de plaque supérieure + vis de fixation de 

plaque insonorisante inférieure + vis de fixation de plaque 
de levage (8 vis)

8 Passe-câble (petit)
9 Passe-câble (grand)

10 Isolation de plaque supérieure
11 Kit de levage de l'unité
12 Tuyau flexible de sortie d'eau
13 Tuyau flexible d'entrée d'eau (avec manomètre)
14 Plaque-support
15 Tuyauterie
16 Vannes d'arrêt
17 Fixations de tuyauterie

5. APERÇU DE L'UNITÉ

5.1. Ouverture de l'unité

Pour accéder à l'unité, la plaque supérieure, les plaques d'égouttage
et la plaque avant doivent être ouvertes.

1 Plaque supérieure
2 Plaque d'égouttage
3 Plaque avant
4 Plaque insonorisante
5 Plaque latérale

Une fois l'unité ouverte, il est possible d'accéder aux composants
principaux.

Pour accéder aux composants électriques, le coffret électrique doit
être ouvert:

1x 6x 3x 2x

1x 6x1x 1x 1x1x
1 2 3

1x
4 6

8x
7

4x
85

1x2x
9 10

1x
11

+

1x
12

1x
13

14 15 16 17

DANGER: DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Reportez-vous à la section "2. Consignes de sécurité
générales" à la page 2.

DANGER: NE TOUCHEZ PAS À LA TUYAUTERIE ET
AUX COMPOSANTS INTERNES

Reportez-vous à la section "2. Consignes de sécurité
générales" à la page 2.

11

2
2

4

5

3

4
5

1

2
2

4

5

3

4
5

20x

4x
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5.2. Composants principaux de l'unité

1 Accumulateur R134a
2 Compresseur R134a
3 Silencieux de refoulement R134a
4 Capteur basse pression R134a
5 Contacteur haute pression R134a
6 Capteur haute pression R134a
7 Détendeur R134a
8 Détendeur de chauffage R410A
9 Pompe de chauffage

10 Vanne de purge d'air
11 Vase d'expansion 
12 Échangeur thermique à plaques chauffantes
13 Échangeur thermique à plaques en cascade
14 Raccordement pour gaz HP/LP R410A
15 Raccordement pour liquide R410A
16 Coffret électrique
17 Orifice d'entretien R134a haut
18 Orifice d'entretien R134a bas

Informations relatives au capteur:
R3T Température de liquide R410A
R4T Température d'eau de retour
R5T Température d'eau de sortie de chauffage
R6T Température de refoulement R134a
R7T Température de liquide R134a

4

3

1
8
7

6

5

16

2

9

15
10

16

1718

11

15

14

12

4

13

6 5

R4T

R6T

R7T

R3T

R5T
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1 Côté réfrigérant
2 Unité extérieure (REYQT)
3 Ballon d'eau chaude sanitaire en option
4 Silencieux
5 Clapet anti-retour
6 Filtre
7 Tuyauterie fournie sur place Ø12,7
8 Tuyauterie fournie sur place Ø9,52
9 Compresseur

10 Accumulateur
11 Échangeur thermique en cascade
12 Orifice d'entretien
13 Échangeur thermique de chauffage
14 Orifice de purge
15 Vase d'expansion
16 Vanne de purge d'air

17 Vanne d'arrêt
18 sortie d'eau
19 arrivée d'eau
20 Évacuation
21 Vanne de sécurité
22 Manomètre
A Installer la vanne à 3 voies en cas de ballon d'eau chaude 

sanitaire
B Standard

B1PH Capteur haute pression
B1PL Capteur basse pression

K1E Détendeur électronique (R410A)
K1S Vanne à 3 voies
K2E Détendeur électronique (R134a)
M1P Pompe
Q2L Protection à thermistance pour tuyauterie d'eau

S1PH Contacteur haute pression

S
1P

H

B
1P

H

B
1P

L
R6T

Q2L

R5T

R4T
M1P

K1S

R3T

R7T

K1E

K2E

M

1
2

7

5

6

6

6

6

11

13

14

15

16

17

17

18

19

20

21

22

3

10

12 12

4

9

8

A B

A/B
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5.3. Composants principaux du coffret électrique

1 Carte de circuits imprimés principale
2 Carte PCB de contrôle
3 Carte de circuit imprimé de l'inverseur
4 Carte PCB QA
5 Carte PCB de filtre
6 Carte PCB multilocataire
7 Carte PCB E/S numérique (option)
8 Carte PCB de demande (option)
9 Bornier X1M

Bornier principal permettant un branchement 
aisé du câblage non fourni pour l'alimentation 
électrique.

10 Bornier X2M
Bornier du câblage à fournir pour les raccords 
haute tension.

11 Bornier X3M
Bornier du câblage à fournir pour les raccords 
basse tension.

12 Connecteur C.C. X1Y/X4Y
13 Connecteur C.A. X3Y
14 Connecteur de pompe X2Y
15 Fixations des attache-câbles

Les attache-câbles permettent de fixer le câblage 
local avec les attaches au coffret électrique pour 
garantir la réduction des contraintes.

16 Entrée du câblage électrique
17 Entrée du câblage haute tension
18 Entrée du câblage basse tension
19 Entrée du câble de compresseur
20 Relais d'interface K1A
21 Relais d'interface K2A
22 Relais d'interface K3A
23 Ponts de câblage

6. CONCEPTION DU CIRCUIT D'ALIMENTATION 
EN EAU

Ce chapitre a pour objet de donner des directives quant à la
conception du circuit d'alimentation en eau.

Les précautions et les directives qui ont un impact sur l'unité telle que
prévue dans ce manuel, sont incluses dans ce chapitre.

Les mesures à mettre en œuvre obligatoirement au cours de
l'installation de l'unité telle que prévue dans ce manuel, sont décrites
dans le chapitre "7.6. Tuyauterie d'eau" à la page 16.

6.1. Sélection du type d'émetteur de chaleur

La sélection de l'émetteur de chaleur relève du choix du
consommateur final. Le choix de l'émetteur de chaleur définira la
température d'eau nécessaire à partir de l'unité.

Sur la base de la température d'eau nécessaire aux émetteurs de
chaleur, il est possible de définir la plage suivante:

1. Température basse (plage de température d'eau de sortie
comprise entre 25°C et 40°C).
Exemple type: chauffage par le sol.

2. Température moyenne (plage de température d'eau de sortie
comprise entre 40°C et 55°C).
Exemple: radiateurs ou convecteurs basse température.

3. Température haute (plage de température d'eau de sortie
comprise entre 55°C et 75°C).
Exemple type: radiateurs.

Une fois les émetteurs de chaleur choisis, il conviendra de définir leur
capacité et, à partir de là, de décider de leur dimensionnement et de
leur position dans les différentes pièces.

La différence de température entre l'eau d'entrée et l'eau de sortie
constitue un paramètre important des émetteurs de chaleur.

Cela définira le débit d'eau à l'intérieur du système.

Enfin, il est nécessaire d'établir le plan d'installation de la tuyauterie,
depuis la source de chaleur jusqu'aux différents émetteurs de
chaleur.

Ce plan permettra de définir les importants paramètres suivants:

� Le volume d'eau minimal dans le système.

� Le volume d'eau maximal dans le système.

� Le volume d'eau minimal et maximal dans le système.

� La chute de pression maximale dans le système.
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REMARQUE

L'installation d'un filtre supplémentaire sur le circuit
d'alimentation en eau de chauffage est fortement
recommandée. Il est conseillé d'utiliser un filtre
magnétique ou à cyclone capable d'éliminer de petites
particules, en particulier pour éliminer des particules
métalliques de la tuyauterie de chauffage fournie sur
place. Les particules de petite taille peuvent endommager
l'unité et ne seront pas éliminées par le filtre standard de
l'unité de pompe à chaleur.

REMARQUE

Dans des applications de remise à neuf, le circuit
d'alimentation en eau sera déjà déterminé. Pour ce type
d'installations, il est extrêmement important de bien
connaître les paramètres mentionnés ci-dessus.
HXHD125A8V1B
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6.2. Précautions générales en ce qui concerne le 
circuit d'alimentation en eau

Avant de poursuivre l'installation de l'appareil, vérifiez les points
suivants:

� La pression d'eau maximum est de 4 bar.

� La température d'eau maximum est de 80°C.

� Prévoyez des dispositifs de protection adéquats dans le circuit
d'alimentation en eau afin de vous assurer que la pression d'eau
ne dépasse jamais la pression de service maximale autorisée
(4 bar).

� Les vannes d'arrêt des flexibles fournies avec l'unité doivent être
installées de manière à ce que l'entretien normal puisse être
effectué sans purger le système.

� Des robinets de purge doivent être prévus à tous les points bas
du système pour permettre une purge complète du circuit
pendant la maintenance ou l'entretien de l'unité. Une vanne de
purge est prévue dans l'unité pour purger l'eau en provenance
du circuit d'alimentation en eau de l'unité.

� Veiller à purger correctement la soupape de décharge de
pression afin d'éviter tout contact de l'eau avec les composants
électriques.

� Des purgeurs d'air doivent être prévus à tous les points
supérieurs du système. Ils doivent être situés à des endroits
facilement accessibles pour l'entretien. Une purge d'air
automatique est prévue à l'intérieur de l'unité intérieure. Vérifiez
que ce purgeur n'est pas trop serré de sorte que l'évacuation
d'air automatique dans le circuit d'eau reste possible.

� Veiller à ce que les composants installés dans la tuyauterie
fournie sur place puissent résister à la pression et à la
température d'eau.

� Toujours utiliser des matériaux qui sont compatibles avec l'eau
utilisée dans le système et avec les matériaux utilisés sur l'unité.

� Sélectionner un diamètre de tuyauterie proportionnel au débit
d'eau requis et à la ESP disponible de la pompe.

Lors de la conception du système hydraulique, toujours tenir compte
de la pression statique disponible de l'unité intérieure.

Vérifier que le volume d'eau total dans l'installation, à l'exclusion du
volume d'eau interne de l'unité, est de 20 l minimum.

ESP (kPa) Pression statique externe (kPa)

flow (l/min) Débit (l/min)

Sans vanne à 3 voies

Avec vanne à 3 voies

Pression statique externe maximale si ∆T=10°C 
(chauffage)

Pression statique externe maximale si ∆T=5°C (chauffage)

INFORMATIONS

� La courbe ESP est la courbe ESP maximale. La
pompe du module intérieur est commandée par
l'inverter et se règle de façon à avoir une valeur ∆T
fixe entre la température d'eau de retour et la
température d'eau de sortie.

� En cas d'installation d'un ballon d'eau chaude
sanitaire, une chute de pression supplémentaire se
produit sur la vanne à 3-voies (fournie en tant
qu'accessoire avec le ballon).
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REMARQUE

Dans la plupart des applications, le volume d'eau minimum
donnera un résultat satisfaisant.

Cependant, dans des procédés ou locaux critiques avec
une charge thermique élevée, un volume d'eau
supplémentaire peut être nécessaire.

REMARQUE

Lorsque la circulation dans chaque boucle de radiateur/
chauffage de volume est contrôlée par les vannes commandées
à distance, il est important que ce volume d'eau minimal soit
maintenu, même si toutes les vannes sont fermées. 

Exemple (Voir "6.3. Exemples d'application" à la page 9.)

1 Unité extérieure
2 Unité intérieure
3 Échangeur thermique de réfrigérant
4 Échangeur thermique d'eau
5 Compresseur
6 Pompe
7 Vanne d'arrêt
8 Collecteur (non fourni)
9 Vanne de dérivation (non fournie)

10 Radiateur (non fourni)
11 Vanne d'expansion électronique
12 Vanne d'arrêt de réfrigérant de l'unité intérieure
C1 Télécommande

M1...M3 Vanne motorisée individuelle vers radiateurs de boucle 
de contrôle (à fournir)

T1...T3 Thermostat d'ambiance individuel (non fourni)
A Espace d'installation
B Salle de séjour

7 8432 91 6 10
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T3

T2

A B
C1

M3

M2

M1

T1

111112
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6.3. Exemples d'application

Chauffage au sol sans ballon d'eau chaude sanitaire

1 Unité extérieure
2 Unité intérieure
3 Échangeur thermique de réfrigérant
4 Échangeur thermique d'eau
5 Compresseur
6 Pompe
7 Vanne d'arrêt
8 Collecteur (non fourni)
9 Vanne de dérivation (non fournie)

10 FHL: Boucle de chauffage dans le sol (non fournie)
11 Vanne d'expansion électronique
12 Vanne d'arrêt de réfrigérant de l'unité intérieure
C1 Télécommande

M1...M3 Vanne motorisée individuelle vers radiateurs de boucle de 
contrôle (à fournir)

T1...T3 Thermostat d'ambiance individuel (non fourni)
A Lieu d'installation
B Salle de séjour

Radiateur avec ballon d'eau chaude sanitaire

1 Unité extérieure
2 Unité intérieure
3 Échangeur thermique de réfrigérant
4 Échangeur thermique d'eau
5 Compresseur
6 Pompe
7 Vanne d'arrêt
8 Vanne à 3 voies motorisée (option)
9 Ballon d'eau chaude domestique (option)

10 Collecteur
11 Radiateur (non fourni)
12 Vanne d'expansion électronique
13 Vanne de dérivation (non fournie)
14 Vanne d'arrêt de réfrigérant de l'unité intérieure
C1 Commande à distance (maître)
C2 Commande à distance (esclave)
A Lieu d'installation
B Salle de séjour

Ventilo-convecteurs sans ballon d'eau chaude sanitaire

1 Unité extérieure
2 Unité intérieure
3 Échangeur thermique de réfrigérant
4 Échangeur thermique d'eau
5 Compresseur
6 Pompe
7 Vanne d'arrêt
8 Collecteur (non fourni)
9 Vanne de dérivation (non fournie)

10 FCU: Ventilo-convecteur (à fournir)
11 Vanne d'expansion électronique
12 Vanne d'arrêt de réfrigérant de l'unité intérieure
C1 Télécommande

M1...M3 Vanne motorisée individuelle vers radiateurs de boucle de 
contrôle (à fournir)

T1...T3 Thermostat d'ambiance individuel (non fourni)
A Lieu d'installation
B Salle de séjour
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Exemple d'application avec plusieurs émetteurs de chaleur

L'utilisation d'émetteurs de chaleur différents signifie l'emploi de
points de consigne d'eau différents pour le système.

Ces installations doivent se faire à l'aide d'une bouteille de compensation
et chaque type d'émetteur de chaleur doit avoir une pompe spécifique.

1 Unité extérieure
2 Unité intérieure
3 Vanne d'expansion électronique
4 Échangeur thermique de réfrigérant
5 Échangeur thermique d'eau
6 Pompe
7 Vanne à 3 voies motorisée (option)
8 Ballon d'eau chaude domestique (option)
9 Compresseur

10 Vanne d'arrêt
11 Bouteille de compensation (à fournir)
12 FHL: Boucle de chauffage dans le sol (non fournie)
13 Vanne d'arrêt (à fournir)
14 Vanne de dérivation (non fournie)
15 FCU: Ventilo-convecteur (à fournir)
16 Vanne d'arrêt (à fournir)
17 Radiateur (non fourni)
18 Vanne de mélange (à fournir)
19 Pompe (à fournir)
20 Clapet de non-retour (à fournir)
C1 Télécommande

TRD1 Dispositif de réduction de température 1 (à fournir)
TRD2 Dispositif de réduction de température 2 (à fournir)

Se reporter au chapitre "9.7. Régulation avec points de consigne
multiples" à la page 36 pour plus d'informations sur la configuration
du système.

7. INSTALLATION DE L'UNITÉ

7.1. Sélection d'un lieu d'installation

Consignes générales concernant l'emplacement d'installation

Sélectionnez un site d'installation qui répond aux exigences
suivantes:

� Les fondations doivent être suffisamment solides pour soutenir
le poids de l'unité. Le sol sera plat pour empêcher la génération
de vibrations et de bruits et pour assurer une stabilité suffisante.
Cela est particulièrement important lorsque le ballon d'eau
chaude sanitaire en option est installé sur le dessus de l'unité.

� L'espace autour de l'unité est adapté à la maintenance et
l'entretien (reportez-vous à la section "Espace de service de
l'unité" à la page 12).

� L'espace autour de l'unité permet une circulation d'air suffisante.

� Il n'existe aucun risque d'incendie en cas de fuite de gaz
inflammable.

� L'équipement n'est pas destiné à une utilisation dans une
atmosphère potentiellement explosive.

� Sélectionnez l'emplacement de l'unité de manière à ce que les
sons générés par l'unité ne dérangent personne et de manière
conforme à la législation applicable.
Si le son est mesuré dans des conditions d'installation réelles, la
valeur mesurée sera supérieure au niveau de pression sonore
mentionné dans les "13. Caractéristiques de l'unité" à la
page 48 en raison des réflexions de bruit et de son de
l'environnement. 
Choisissez judicieusement le lieu d'installation et n'effectuez pas
d'installation dans un environnement sensible au son (par ex.
salle de séjour, chambre, …)

� Toutes les longueurs et distances de tuyauteries ont été prises
en considération (pour les exigences de longueur de tuyauterie
relatives à la tuyauterie de réfrigérant, reportez-vous au manuel
d'installation de l'unité extérieure).

� Veillez à ce que, en cas de fuite d'eau, l'eau ne puisse pas
endommager l'emplacement d'installation et la zone
environnante.

� L'emplacement d'installation est à l'abri du gel.

� Prenez les précautions suffisantes, conformément à la
législation applicable, en cas de fuite de réfrigérant.

� Lors de l'installation de l'unité dans une petite pièce, prenez des
mesures de manière à ce que la concentration de réfrigérant ne
dépasse pas les limites de sécurité autorisées en cas de fuite de
réfrigérant.

� Ne pas grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur le dessus de
l'unité.

� Ne placez aucun objet ou équipement sur l'unité (plaque
supérieure).

� N'installez pas l'unité dans des endroits utilisés souvent comme
atelier. Vous devez couvrir l'unité en cas de travaux de
construction générant des quantités importantes de poussière.

� Ne pas installer l'unité à des endroits présentant un taux élevé
d'humidité (par ex. une salle de bain) (humidité maximale
(RH)=85%).

AVERTISSEMENT

Veiller à prendre des mesures appropriées afin d'empêcher
que l'unité soit utilisée comme abri par les petits animaux.

Les animaux qui entrent en contact avec des composants
électriques peuvent provoquer des dysfonctionnements, de
la fumée ou un incendie. Veuillez demander au client de
garder la zone autour de l'unité propre et dégagée.
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TRD1 TRD2

Exigence Valeur

Distance maximale admise entre le ballon d'eau 
chaude sanitaire et l'unité intérieure (uniquement 
pour les installations avec ballon d'eau chaude 
sanitaire).

10 m

INFORMATIONS

Si l'installation est équipée d'un ballon d'eau chaude
domestique (option), reportez-vous au manuel
d'installation du ballon d'eau chaude domestique.

AVERTISSEMENT

Les concentrations excessives de réfrigérant dans une
pièce fermée peuvent entraîner un manque d'oxygène.
Manuel d'installation
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7.2. Dimensions et espace de service

Dimensions de l'unité

1 HP/LP Soudure de raccordement de tuyau de gaz Ø12,7 
(R410A)

2 Soudure de raccordement de tuyau de liquide Ø9,52 
(R410A)

3 Évasement (bas) de 5/16" des orifices d'entretien R134a
4 Évasement (haut) de 5/16" des orifices d'entretien R134a
5 Manomètre
6 Vanne de surpression
7 Circuit d'alimentation en eau de la vanne de purge
8 Vanne de purge d'air
9 Vannes d'arrêt

10 Filtre à eau
11 Raccordement d'entrée d'eau G1" (femelle)
12 Raccordement de sortie d'eau G1" (femelle)
13 Entrée de câblage de contrôle (trou à défoncer Ø37)
14 Entrée de câblage d'alimentation électrique (trou 

à défoncer Ø37)
15 Trou à défoncer pour tuyauterie de réfrigérant et tuyauterie 

d'eau
16 Pieds de mise à niveau
17 Soudure de vanne d'arrêt de liquide Ø9,52 (R410A)
18 Soudure de vanne d'arrêt HP/LP Ø12,7 (R410A)
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Espace de service de l'unité

A Espace requis pour la dépose du coffret électrique
B Installation à gauche (vue du dessus)
C Installation à droite (vue du dessus)
D Espace requis pour le câblage (en cas d'installation 

à droite)

7.3. Inspection, manipulation et déballage de l'unité

� À la livraison, l'unité doit être vérifiée et tout dommage doit être
signalé immédiatement au responsable des réclamations du
transporteur.

� Amenez l'unité le plus près possible de sa position d'installation
finale dans son emballage d'origine pour éviter des dégâts
pendant le transport.

� Déballer complètement l'unité intérieure conformément aux
instructions mentionnées sur la fiche d'instructions de
déballage.

� Vérifiez que tous les accessoires de l'unité intérieure (reportez-
vous à la section "4. Accessoires" à la page 4) sont inclus.

7.4. Installation de l'unité

Préparation avant installation sur le lieu d'installation définitif

Après que l'unité a été déballée, et avant son installation dans sa
position d'installation définitive, les préparatifs suivants sont
nécessaires:

� Ouvrir l'unité 
Reportez-vous à la section "5.1. Ouverture de l'unité" à la
page 4.

� Défoncer les trous à défoncer nécessaires.
Cette instruction d'installation consiste à installer 

� une tuyauterie de réfrigérant, 

� une tuyauterie d'eau et 

� un câblage électrique.
Pour chacun de ces éléments, un trou à défoncer dédié est
prévu à l'arrière de l'unité:

1 Trou à défoncer pour la tuyauterie de réfrigérant
2 Trou à défoncer pour le câblage électrique
3 Trou à défoncer pour la tuyauterie d'eau
A Installation à gauche
B Installation à droite

Pour percer un trou à défoncer, taper dessus avec un marteau,
éliminer l'ensemble des bavures et installer les passe-câbles
fournis (voir "4. Accessoires" à la page 4).

1 Trou à défoncer
2 Bavures
3 Passe-câble
4 Mastic et matériau isolant (à fournir)

AVERTISSEMENT

Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique de
sorte que les enfants ne puissent pas s'en servir pour
jouer. Les enfants jouant avec des sacs en plastique
risquent la mort par suffocation.
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≥
30 INFORMATIONS

L'installation doit être effectuée par un installateur, le choix
des matériaux et l'installation doivent être conformes à la
législation applicable. En Europe, la norme applicable
à utiliser est la norme EN378.

REMARQUE

� Des trous à défoncer sont prévus des deux côtés
de l'unité. Faire attention à défoncer les trous
corrects en fonction du lieu d'installation.

� Le tuyau de réfrigérant et le tuyau d'eau doivent
traverser des trous à défoncer différents.

� Le câblage électrique doit toujours entrer dans
l'unité au niveau des trous à défoncer supérieurs
du côté gauche de l'unité (voir la figure
ci-dessus).

� Ne PAS utiliser les trous à défoncer inférieurs.
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3

A B

1 2 3 4
Manuel d'installation

12
HXHD125A8V1B

Unité intérieure du système VRV IV
4P404571-1 – 2015.04



� Avant d'installer l'unité dans sa position définitive, il est conseillé
de raccorder les tuyaux d'eau et de réfrigérant flexibles à l'unité
(fournis en tant qu'accessoire).

� Ôter tous les accessoires de l'unité intérieure.

� Raccorder les tuyaux flexibles au raccordement de l'unité intérieure.

� Installation des tuyaux accessoires pour la tuyauterie de
réfrigérant.
En fonction du raccordement à gauche ou à droite, différents
tuyaux accessoires sont fournis avec l'unité (se reporter
à "4. Accessoires" à la page 4).
La tuyauterie de réfrigérant doit être brasée.

Fixation de la tuyauterie en cas de raccordement à gauche

Fixation de la tuyauterie en cas de raccordement à droite

REMARQUE

Remarque concernant le brasage.

� Veillez à souffler de l'azote lors du brasage.
Le soufflage d'azote permet d'éviter la création de
quantités importantes de film oxydé sur la partie
intérieure des tuyauteries. Un film oxydé affecte de
manière négative les clapets et les compresseurs du
système frigorifique et empêche le fonctionnement
correct.

� La pression d'azote doit être réglée sur 0,02 MPa (ce
qui est une valeur suffisante pour être perceptible sur
la peau) avec un réducteur de pression.

1 Tuyauterie de réfrigérant
2 Partie à braser
3 Ruban
4 Robinet à commande manuelle
5 Réducteur de pression
6 Azote

� N'utilisez pas d'antioxydants lors du brasage des
joints de tuyaux.
Les résidus peuvent obstruer les tuyaux et
endommager l'équipement.

� N'utilisez pas de décapant lors du brasage de
tuyauteries de réfrigérant cuivre/cuivre. Utilisez un
alliage de brasure à base de cuprophosphore (BCuP)
qui ne requiert pas de décapant.

� Le décapant a un effet extrêmement négatif sur les
systèmes de tuyauteries de réfrigérant. Par exemple,
si vous utilisez un décapant à base de chlore, les
tuyaux rouilleront. Si le décapant contient du fluor
notamment, il détériorera l'huile frigorigène.

1
1

2
2

1 2 3 4 5

66

INFORMATIONS

La contre-plaque n'est pas représentée sur l'illustration
mais il n'est pas nécessaire d'ôter la contre-plaque pour
l'installation.

2x2x2x

2x2x2x
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Installation dans la position d'installation définitive

� Placer l'unité à l'emplacement d'installation approprié.

� Mettre l'unité dans une position
stable à l'aide des pieds de mise à
niveau.

� Pousser les bandes insonorisantes contre le sol et fixer les
plaques latérales avec des vis appropriées.

� Fermer le(s) panneau(x) phonoabsorbant(s) et le(s) panneau(x)
de décoration qui se trouveront sur le côté du mur et pour
lesquels la fixation n'est plus possible après avoir mis l'unité
à son endroit définitif.

Raccordement du circuit d'eau

Les raccordements d'eau doivent être faits. Les tuyaux flexibles
raccordés doivent être raccordés à la tuyauterie qui mène aux
émetteurs de chaleur de la façon suivante:

1 Tuyauterie non livrée
2 Vers les émetteurs de chaleur

La présence d'air ou de poussière dans le circuit d'eau peut entraîner
des dysfonctionnements. Par conséquent, lors de la connexion du
circuit d'eau, tenez toujours compte des points suivants:

� Utilisez uniquement des conduites propres.

� Maintenez l'extrémité de la conduite vers le bas pour retirer les
bavures.

� Couvrez l'extrémité de la conduite lors de son insertion dans un
mur afin d'éviter toute pénétration de poussière et de saleté.

� Utilisez un bon agent d'étanchéité pour filet afin de rendre les
raccords étanches.

� Lors de l'utilisation de tuyau métalliques sans laiton, veillez
à isoler les deux matériaux l'un de l'autre pour éviter la corrosion
galvanique.

� Étant donné que le laiton est un matériau doux, utilisez
l'outillage adéquat pour raccorder le circuit d'eau. Un outillage
inapproprié entraînera des dégâts aux tuyaux.

ATTENTION

Le poids de l'unité est d'environ 116 kg. Au moins
deux personnes sont nécessaires pour soulever
l'unité.

Utiliser les plaques fournies avec l'unité (sac des
accessoires) pour la soulever.

� INFORMATIONS

L'emplacement d'installation standard du ballon d'eau
chaude sanitaire en option correspond au dessus de
l'unité intérieure.

Si l'espace de service disponible du côté gauche et/
ou droit est limité, tenir compte dans un premier
temps de toutes les étapes d'installation du module
du ballon.

116 kg
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REMARQUE

Veillez à ne pas déformer la tuyauterie de l'appareil en
utilisant une force excessive lors du raccordement du
tuyau. La déformation de la tuyauterie pourrait entraîner
un mauvais fonctionnement de l'appareil.

REMARQUE

� L'unité ne doit être utilisée que dans un réseau
d'alimentation en eau fermé. L'application dans un
réseau d'alimentation en eau ouvert conduit à une
corrosion excessive de la tuyauterie d'eau.

� N'utilisez jamais de composants revêtus de zinc dans
le circuit d'eau. Une corrosion excessive de ces
pièces peut se produire étant donné que des tuyaux
de cuivre sont utilisés dans le circuit d'eau interne
de l'unité.

INFORMATIONS

Lors de l'utilisation d'une vanne à 3 voies ou d'une vanne
à 2 voies dans le circuit d'eau, le délai de changement
maximal de la vanne sera inférieur à 60 secondes.

1 1 22
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Précautions lors de la connexion de tuyauterie locale et de
l'isolation correspondante

L'ensemble du circuit d'eau, y compris tous les tuyaux, doit être isolé
pour empêcher une réduction de la capacité de chauffage.

Si la température ambiante intérieure est supérieure à 30°C et si
l'humidité relative est supérieure à 80%, l'épaisseur des matériaux
d'isolation doit alors être d'au moins 20 mm afin d'éviter toute
condensation sur la surface de l'isolation.

Fixer les raccordements de réfrigérant de l'unité intérieure

1 Plaque-support
2 Vanne d'arrêt
3 Vers l'unité extérieure

� Finaliser les travaux sur la tuyauterie de réfrigérant (raccorder la
tuyauterie de réfrigérant préparée à la tuyauterie provenant de
l'unité extérieure).
Se reporter aux mises en garde ci-dessus concernant le
brasage et au manuel d'installation de l'unité extérieure.

Fermer l'unité

1 Placer la plaque inférieure phonoabsorbante de l'unité et la fixer
à l'aide des vis appropriées.

REMARQUE

� Tenir compte de l'emplacement d'installation du tuyau
d'entrée d'eau flexible.

� En fonction du sens du débit d'eau, le filtre doit être
positionné comme le montre la figure.

� Laisser un espace suffisant pour prévoir un accès
aisé pour nettoyer le filtre à eau et vérifier
régulièrement la vanne de sécurité.

� Prévoir un flexible pour la mise à l'atmosphère de la
vanne de surpression (à fournir).

� Ne pas oublier de soutenir le tuyau d'entrée d'eau et
le tuyau de sortie d'eau de manière à ne pas forcer le
tuyau sur place.

REMARQUE

Il est très important d'avoir une bonne visibilité sur le
manomètre. La position du manomètre peut être changée
comme le montre la figure suivante. S'assurer que le tube
capillaire n'entre pas en contact avec des bords tranchants
et empêcher autant que possible de plier le tube capillaire.

� Changer la position du manomètre lorsque le tuyau
est du côté gauche de l'unité

� Montage du manomètre contre un mur (les 2 vis sont
à prévoir).

2

3
1

2
3

1 2x 2x

INFORMATIONS

Pour les besoins de l'entretien, il est nécessaire de pouvoir
évacuer le circuit de réfrigérant. Des vannes d'arrêt sont
donc prévues en tant qu'accessoires.

Ces vannes d'arrêt doivent être installées à proximité de
l'unité et dans un endroit accessible (lorsqu'un entretien
est nécessaire, les vannes d'arrêt doivent être fermées et
l'équipement de récupération/vidage doit être raccordé).

Décidez de l'endroit où installer les vannes d'arrêt et
positionnez-les sur le mur au moyen de la plaque-support.

INFORMATIONS

Seuls 2 tuyaux (tuyau de liquide et de gaz HP/LP) doivent
être branchés.

2

1

3 3

1 2
2x
HXHD125A8V1B
Unité intérieure du système VRV IV
4P404571-1 – 2015.04

Manuel d'installation

15



2 Fixer le panneau supérieur de l'unité avec les vis appropriées.

3 Coller la plaque isolante (accessoire) à l'intérieur du panneau de
décoration supérieur conformément à la figure ci-dessous.

4 Fixer le panneau de décoration sur
le dessus de l'unité à l'aide des vis
appropriées. Si un ballon d'eau
chaude sanitaire (en option) est
installé, se reporter au manuel
d'installation du ballon d'eau
chaude sanitaire.

5 Remettre le(s) panneau(x) de décoration avant et latéral
restant(s) sur l'unité à l'aide des vis appropriées.

7.5. Essai d'étanchéité et séchage à vide du 
circuit R410A

Lorsque l'unité intérieure a été mise sous tension avant la fin de
l'ensemble des travaux de brasage et sur la tuyauterie de réfrigérant
du côté R410A, un réglage spécial doit être appliqué pour ouvrir
l'ensemble des vannes avant que le vidage ne puisse débuter. Voir
également le manuel d'installation de l'unité extérieure pour de plus
amples détails et "11.3. Vidage/récupération et maintenance du côté
réfrigérant" à la page 44.

7.6. Tuyauterie d'eau

L'appareil est équipé d'une entrée et d'une sortie d'eau destinées
à être raccordées à un circuit d'eau. Ce circuit doit être fourni par un
installateur et doit respecter la législation applicable.

Vérification du volume d'eau et de la prépression du vase 
d'expansion

Le vase d'expansion présent dans l'unité permet d'éviter une
augmentation de la pression dans le circuit due à des différences de
température.

L'unité est équipée d'un vase d'expansion de 7 l dont il possible de
modifier la prépression (la prépression par défaut est de 1 bar).

Une modification de la prépression du vase d'expansion pourrait
s'avérer nécessaire si le volume d'eau du circuit était trop important
par rapport à la température d'eau de sortie nécessaire.

Se reporter au graphique ci-dessous.

4x

5 mm

1 2

3 4

2x

2x

REMARQUE

L'unité ne doit être utilisée que dans un réseau
d'alimentation en eau fermé. L'application dans un réseau
d'alimentation en eau ouvert conduit à une corrosion
excessive de la tuyauterie d'eau.

Pour les précautions relatives à la conception du circuit
d'eau, se reporter à "6. Conception du circuit
d'alimentation en eau" à la page 7.

Température d'eau 80°C

Température d'eau 65°C

Température d'eau 35°C

Ne jamais régler la prépression du circuit sur une valeur 
inférieure à 0,3 bar

A Prépression (bar)

B Volume d'eau du circuit (l)

20
0.00

0.25

0.50
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1.00
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Comment vérifier si la prépression du circuit doit être modifiée:

� Étape 1: définir la température d'eau de sortie nécessaire dans
le circuit: par ex. 65°C

� Étape 2: définir le volume d'eau maximal dans le circuit avec la
prépression par défaut à 1 bar

� Si le volume d'eau total du circuit est <150 l: 
aucune modification de la prépression n'est nécessaire.

� Si le volume d'eau total du circuit est >150 l: 
une modification de la prépression est nécessaire.

Réglage de la prépression du vase d'expansion

Lorsqu'il est nécessaire de modifier la prépression par défaut du vase
d'expansion (1 bar), garder à l'esprit les directives suivantes:

� Utiliser uniquement de l'azote sec pour régler la prépression du
vase d'expansion.

� Un réglage inapproprié de la prépression du vase d'expansion
entraînera un dysfonctionnement du système. Par conséquent,
la prépression doit uniquement être ajustée par un installateur
agréé.

Remplissage d'eau

1 Raccorder l'alimentation en eau à la vanne de remplissage
(à fournir).

2 Veiller à ouvrir la purge d'air automatique.

3 Lorsqu'un ballon est utilisé, une vanne à 3 voies doit être
installée (se reporter au manuel du ballon d'eau chaude
sanitaire pour de plus amples détails).

4 Remplissez d'eau jusqu'à ce que le manomètre indique une
pression d'environ 2,0 bar.

Retirez l'air du circuit autant que possible à l'aide des vannes de
purge d'air.

Pour la purge finale de l'unité, le fonctionnement de la pompe est
nécessaire. Par conséquent, l'unité doit être définitivement installée.

Température d'eau 65°C

A Prépression (bar)

B Volume d'eau du circuit (l)

REMARQUE

Ne jamais régler la prépression du circuit sur une valeur
inférieure à 0,3 bar.

Dans cet exemple (lorsque la température d'eau
nécessaire est de 65°C), le volume d'eau maximal est
de 215 l.

INFORMATIONS

Pour régler la prépression, le vase d'expansion doit être
accessible depuis la face avant ou le côté droit.

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270

B

A
REMARQUE

� Pendant le remplissage, il se peut qu'il ne soit pas
possible de retirer tout l'air du circuit. L'air restant sera
retiré par les vannes de purge d'air automatique
pendant les premières heures d'utilisation du
système. Un remplissage supplémentaire d'eau par la
suite sera peut-être nécessaire.
Un fonctionnement de la pompe seule pour purger
l'air du circuit est possible grâce à des réglages sur
place. Se reporter aux réglages sur place "[E-04]
Fonctionnement de la pompe uniquement" à la
page 31 pour plus de détails.

� La pression d'eau indiquée sur le manomètre variera
en fonction de la température d'eau (pression
supérieure à une température d'eau supérieure).
Toutefois, la pression d'eau doit rester au-dessus de
1 bar à tout moment pour éviter la pénétration d'air
dans le circuit.

� Il se peut que l'unité élimine un peu d'eau excessive
par la vanne de surpression.

� La qualité de l'eau doit être conforme à la directive
européenne 98/83 CE.
HXHD125A8V1B
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8. TRAVAUX DE CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

8.1. Précautions concernant le travail de câblage 
électrique

Points à prendre en compte en ce qui concerne la qualité de
l'alimentation électrique publique

Cet équipement est conforme aux normes suivantes:

� La norme EN/IEC 61000-3-11(1) à condition que l'impédance du
circuit Zsys soit inférieure ou égale à Zmax.

� La norme EN/IEC 61000-3-12(2) à condition que la puissance de
court-circuit Ssc soit supérieure ou égale à la valeur
Ssc minimale

au point d'interface entre l'alimentation de l'utilisateur et le système
public. L'installateur ou l'utilisateur de l'équipement a pour
responsabilité de veiller, en concertation avec l'opérateur du réseau
de distribution si nécessaire, à ce que l'équipement soit uniquement
raccordé à une alimentation avec:

� Zsys inférieure ou égale à Zmax

� Ssc supérieure ou égale à la valeur Ssc minimale.

AVERTISSEMENT: installation électrique

Tous les câblages et composants doivent être installés par
un installateur et être conformes à la législation applicable.

REMARQUE

Recommandations pour les travaux de câblage électrique

Pour les personnes en charge des travaux de câblage
électrique:
Ne faites pas fonctionner l'unité avant que les travaux de
tuyauterie du réfrigérant soient terminés. Si vous faites
fonctionner l'unité avant que la tuyauterie soit prête, vous
risquez de casser le compresseur.

DANGER: DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Reportez-vous à la section "2. Consignes de sécurité
générales" à la page 2.

AVERTISSEMENT

� Vous devez intégrer un interrupteur principal (ou un
autre outil de déconnexion), disposant de bornes
séparées au niveau de tous les pôles, au câblage fixe,
conformément à la législation applicable. 

� Utilisez uniquement des câbles en cuivre

� Le câblage sur site doit être réalisé conformément au
schéma de câblage fourni avec l'appareil et aux
instructions données ci-dessous.

� N'écrasez jamais les câbles fournis et veillez à ce
qu'ils n'entrent pas en contact avec les tuyaux non
isolés et les bords tranchants. Veillez à ce qu'aucune
pression externe ne soit appliquée sur les connexions
du bornier.

� Les fils d'alimentation doivent être bien fixés.

� Si l'alimentation ne dispose pas d'une phase neutre
ou dispose d'une phase neutre incorrecte,
l'équipement risque d'être endommagé.

� Veillez à établir une connexion à la terre. N'utilisez
pas une canalisation publique, un parasurtenseur ou
la terre du téléphone comme terre pour l'unité. Une
mise à la terre incomplète peut provoquer des
décharges électriques.

� Veillez à installer un système de protection contre les
fuites à la terre conforme à la législation applicable,
faute de quoi des décharges électriques ou des
incendies peuvent se produire. 

� Veillez à utiliser un circuit dédié, n'utilisez jamais une
source d'alimentation commune à un autre appareil.

� Lors de la pose d'un système de protection contre les
fuites à la terre, veillez à ce qu'il soit compatible avec
l'inverseur (résistant aux parasites électriques haute
fréquence) pour éviter un déclenchement inutile du
système de protection contre les fuites à la terre.

� Cette unité étant équipée d'un inverseur, l'installation
d'un condensateur à compensation de phase
détériorera non seulement l'effet d'amélioration du
facteur puissance, mais entraînera également un
échauffement anormal du condensateur dû à des
ondes haute fréquence. Par conséquent, vous
ne devez jamais installer de condensateur
à compensation de phase.

� Veillez à installer les fusibles ou les disjoncteurs
requis.

REMARQUE

L'équipement détaillé dans le présent manuel peut
occasionner du bruit électrique généré par l'énergie
à radiofréquence. L'équipement est conforme aux
spécifications conçues pour proposer une protection
raisonnable contre de telles interférences. Toutefois, rien
ne garantit que des interférences n'apparaîtront pas dans
une installation spécifique.

Il est dès lors recommandé d'installer l'équipement et les
fils électriques à distance suffisante d'un équipement
stéréo, d'ordinateurs personnels, etc.

Dans des circonstances extrêmes, vous devrez maintenir
une distance de 3 m et utiliser des tubes de canalisation
pour lignes électriques et lignes de transmission.

REMARQUE

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement
domestique, ce produit peut occasionner des interférences
radio, auquel cas l'utilisateur peut être invité à prendre des
mesures adaptées.

(1) La norme technique européenne/internationale fixant les limites des 
variations de tension, de fluctuation de tension et d'oscillation dans les 
systèmes d'alimentation basse tension publiques pour équipements avec 
courant nominal de ≤75 A.

(2) La norme technique européenne/internationale fixant les limites des 
courants harmoniques produits par l'équipement raccordé aux systèmes 
basse tension publiques avec une entrée de courant de >16 A et ≤75 par 
phase.

Zmax (Ω) Valeur Ssc minimale

HXHD125 0,46 1459 kVA
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8.2. Câblage interne – Tableau des pièces

Reportez-vous à l'autocollant de schéma de câblage de l'unité.
La liste des abréviations utilisées se trouve ci-dessous:

A1P............................ Carte PCB principale

A2P............................ Carte PCB d'interface utilisateur

A3P............................ Carte PCB de contrôle

A4P............................ Carte PCB d'inverter

A5P............................ Carte PCB QA

A6P............................ Carte PCB de filtre

A7P......................* .... Carte PCB E/S

A8P......................* .... Carte PCB de demande

A9P............................ Carte PCB multilocataire

A10P....................* .... Carte PCB de thermostat

A11P....................* .... Carte PCB de récepteur

B1PH ......................... Capteur haute pression

B1PL.......................... Capteur basse pression

C1~C3 ....................... Capacitance de filtre

C1~C3 (A4P) ............. Capacitance de carte PCB

DS1 (A*P) .................. Microcommutateur

F1U............................ Fusible (T, 3,2 A, 250 V)

F1U (A1P,A3P,A9P) ... Fusible (T, 3,15 A, 250 V)

F1U (A6P).................. Fusible (T, 6,3 A, 250 V)

F1U,F2U (A7P) ....* .... Fusible (5 A, 250 V)

F3U,F4U ..............* .... Fusible (T, 6,3 A, 250 V)

HAP (A*P).................. DEL de carte PCB

IPM1 .......................... Module de puissance intégré

K1A~K3A................... Relais d'interface

K1E~K3E................... Détendeur électronique

K*R (A*P)................... Relais de carte PCB

K1S~K3S................... Vanne à 3 voies

K4S..................... # .... Vanne à 2 voies

M1C........................... Compresseur

M1F ........................... Ventilateur de refroidissement de coffret
électrique

M1P,M2P ................... Pompe d'inverter à CC

PC (A11P) ...........* .... Circuit électrique

PHC1...................* .... Circuit d'entrée de l'optocoupleur

PS (A*P) .................... Source d'alimentation de commutation

Q1DI,Q2DI.......... # .... Système de protection contre les fuites à la 
terre

Q2L............................ Protection thermique de tuyau d'eau

R1,R2 (A4P) .............. Résistance

R1L ............................ Réactance

R1H (A10P) .........* .... Capteur d'humidité

R1T (R10P) .........* .... Capteur ambiant

R2T......................* .... Thermistance du ballon d'eau chaude 
sanitaire

R2T......................* .... Capteur externe (sol ou ambiant)

R3T............................ Thermistance liquide R410A

R4T............................ Thermistance d'eau de retour

R5T............................ Thermistance d'eau de sortie (chauffage)

R6T............................ Thermistance de décharge

R7T............................ Thermistance de liquide R134a

R8T............................ Thermistance à ailettes

R9T ............................Thermistance d'eau de sortie 
(refroidissement)

R10T ..........................Thermistance de liquide (refroidissement)

R11T ..........................Thermistance d'aspiration (refroidissement)

RC (A*P) ....................Circuit récepteur

S1PH .........................Contacteur haute pression

S1S .....................# ....Contact d'alimentation électrique à tarif réduit

S3S .....................# ....Entrée de points de consigne multiples 1

S4S .....................# ....Entrée de points de consigne multiples 2

SS1 (A1P)..................Sélecteur (d'urgence)

SS1 (A2P)..................Sélecteur (maître/esclave)

SS1 (A7P)........... * ....Sélecteur

TC (A*P) ....................Circuit transmetteur

T1R,T2R (A*P)...........Pont à diode

T3R ............................Module d'alimentation

V1C~V8C...................Filtre antiparasite à âme en ferrite

X1M~X3M..................Bornier

X1Y~X4Y ...................Connecteur

X*M (A*P) ........... * ....Bornier de carte PCB

Z1F~Z5F (A*P) ..........Filtre antiparasite

* .... Inclus dans le kit en option

# ....à fournir

8.3. Aperçu du système de câblage sur site

Le câblage fourni consiste en l'alimentation électrique, l'alimentation
électrique multilocataire, le câblage de communication
(=transmission) intérieur-extérieur, le câblage de l'interface
utilisateur, et le câblage pour le raccordement des options et des
accessoires fournis sur place.

INFORMATIONS

Le schéma de câblage sur l'unité intérieure est propre
à celle-ci.

Pour l'unité extérieure, se reporter au schéma de câblage
de l'unité extérieure.

ATTENTION

� Installer l'alimentation multilocataire avec soin.
Cette alimentation électrique garantira un
fonctionnement correct de l'unité extérieur si un
locataire coupe l'alimentation électrique. Si
l'alimentation électrique multilocataire n'est pas
installée, l'unité extérieure cessera de fonctionner si
un locataire coupe l'alimentation électrique principale.

� Si, au cours d'un entretien, l'alimentation électrique
principale est coupée pour prévenir un risque de choc
électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique
multilocataire soit également coupée.
HXHD125A8V1B
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8.4. Exigences

Une alimentation électrique (voir tableau ci-dessous) doit être prévu
pour le raccordement de l'unité. L'alimentation électrique doit être
protégée par les dispositifs de sécurité requis, à savoir un
interrupteur principal, un fusible à fusion temporisée et une
protection de fuite à la terre conformément à la législation applicable.

La sélection et la taille du câblage doivent être conformes à la
législation applicable, en fonction des informations mentionnées
dans le tableau ci-dessous.

8.5. Disposition

Ôter le coffret électrique, le placer devant l'unité et ouvrir le capot du
coffret électrique. Reportez-vous à la section "7.1. Sélection d'un lieu
d'installation" à la page 10.

Acheminer les fils dans l'unité comme suit:

Pour éviter des problèmes liés à des parasites électriques, veiller
à ce que les câbles soient placés dans le bon faisceau, tel que
mentionné sur la figure.

Veiller à fixer les câbles avec des attache-câbles sur les supports
d'attache-câbles pour garantir un relâchement de la contrainte et
s'assurer qu'ils n'entrent pas en contact avec la tuyauterie et des
bords tranchants.

Élément

Faisce
au de 
câbles Description

Nombre de 
conducteurs 

requis

Courant 
de service 
maximal

En cas d'installation d'alimentation électrique au tarif du kWh normal

1 PS Alimentation électrique au tarif 
du kWh normal

2+GND (a)

(a) Se reporter à la plaquette signalétique sur l'unité intérieure

2 HV Alimentation multilocataire(b)

(b) En option

2 1 A

En cas d'installation d'alimentation électrique au tarif du kWh préférentiel

1 PS Alimentation électrique au 
tarif du kWh normal

2+GND 1,25 A

2 PS Alimentation électrique 
à tarif réduit

2+GND (a)–1,25 A

3 HV Alimentation multilocataire(b) 2 1 A

4 LV Câblage de transmission 
(F1/F2)

2 (c)

(c) Section minimale du câble 0,75 mm2.

5 LV Commande à distance 
standard (P1/P2)

2 (c)

6 LV Commande à distance 
secondaire (P1/P2)(b)

2 (c)

7 LV Thermistance du ballon d'eau 
chaude sanitaire (R2T)(b)

2 (d)

(d) Ce dispositif et le câble de connexion est fourni avec le ballon d'eau chaude 
sanitaire.

8 LV Signal MARCHE/ARRÊT du 
thermostat d'ambiance 
externe(b)

2 100 mA(c)

9 LV Interrupteur d'alimentation 
électrique à tarif réduit (S1S)(b)

2 100 mA(c)

10 LV Signal de points de consigne 
multiples 1(b)

2 100 mA(c)

11 LV Signal de points de consigne 
multiples 2(b)

2 100 mA(c)

12 HV Vanne à 3 voies (K1S)(b) 3 (d)

13 HV Sorties de carte PCB E/S 
numérique(b)

2 300 mA(c)

PS = Alimentation
LV = Basse tension
HV = Haute tension

INFORMATIONS

Lors de l'installation de câbles à fournir ou en option, veiller
toujours à ce que le coffret électrique soit placé devant
l'unité. Cela permettra de retirer le coffret électrique
facilement lors d'un entretien.

REMARQUE

Ne pas pousser ou placer une longueur de câble
redondante dans l'unité.

PS
LV
HVHV

LV
PS

LV

HV

PS

LV
HV+PS

LV HV

PS

LVPS HV
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8.6. Raccordement

Utiliser les câbles appropriés, raccorder le(s) câble(s) d'alimentation
électrique, d'alimentation électrique multilocataire et de communica-
tion aux bornes appropriées comme indiqué ci-dessous.

1 Alimentation
2 Alimentation multilocataire
3 Câblage de transmission
4 Câblage d'interface utilisateur
5 Détente

Se reporter également au schéma de câblage pour de plus amples
détails.

Pour les raccordements de cartes PCB en option, veuillez vous
reporter à leurs manuels d'installation respectifs.

Installation et raccordement de la commande à distance

L'unité est équipée d'une commande à distance permettant de
configurer, d'utiliser et d'entretenir de manière conviviale l'unité.
Avant d'utiliser la commande à distance, suivre la procédure
d'installation.

1 Retirer la partie avant de la commande à distance.

Insérer un tournevis plat dans les fentes (1)
sur la partie arrière de la commande
à distance et retirer la partie avant de la
commande à distance.

2 Fixer la commande à distance sur une
surface plane. 

3 Câblez l'unité.

AVERTISSEMENT

La longueur des conducteurs entre la détente de
l'alimentation et le bornier doit être telle que les câbles
porteurs de courant soient tendus avant le conducteur de
terre au cas où l'alimentation serait détachée de la
détente.

2

5 5

4
3

5

1

INFORMATIONS

� Le câblage pour la connexion n'est pas inclus.

� La commande à distance, fournie en kit, doit être
montée à l'intérieur.

� Lorsque la sonde d'ambiance de la commande
à distance est utilisée, sélectionner l'emplacement
d'installation en tenant compte du fait qu'il doit s'agir
d'un lieu:

� où la température moyenne dans la pièce peut être
détectée,

� qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil,

� qui n'est pas près d'une source de chaleur,

� qui n'est pas affecté par l'air extérieur ou les
courants d'air en raison d'une ouverture/fermeture
de porte par ex.,

� où l'écran d'affichage restera propre,

� où la température est comprise entre 0°C et 50°C,

� où l'humidité relative est de maximum 80%.

REMARQUE

Attention à ne pas déformer la partie inférieure de la
commande à distance en serrant excessivement les
vis de fixation.

INFORMATIONS

Si la commande à distance standard est également
installée à côté de la commande à distance en option:

� Raccorder les fils électriques des deux
commandes à distance de la même manière que
décrit ci-dessous.

� Sélectionner une commande à distance maître et
un esclave en commutant le sélecteur SS1.

Seule la commande à distance définie comme maître
peut fonctionner comme thermostat d'ambiance.

1

SS
M

PCB

SS1
S Esclave

M Maître
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1 Unité
2 Partie arrière de la commande à distance
3 Partie avant de la commande à distance
4 Câblage par l'arrière
5 Câblage par le haut
6 Faire une encoche pour que le câblage passe par les 

pinces, etc.

Raccorder les bornes sur le dessus de la partie avant de la
commande à distance et les bornes à l'intérieur de l'unité (P1
à X3M: P1, P2 à X3M: P2).

4 Remettre en place la partie supérieure de la commande
à distance.

Commencez le montage par les attaches
du bas.

Raccordement à une alimentation électrique à tarif réduit

Les compagnies d'électricité du monde entier mettent tout en œuvre
pour offrir un service d'électricité fiable à des prix compétitifs et sont
souvent autorisées à facturer leurs clients à des tarifs préférentiels.
Par ex. tarifs multiples, tarifs saisonniers, tarif pompe à chaleur
(Wärmepumpentarif) en Allemagne et en Autriche, ...

Cet équipement autorise une connexion à ces systèmes
d'alimentation électrique avec tarif réduit.

Adressez-vous au fournisseur d'électricité à l'endroit d'installation de
cet équipement pour savoir s'il est recommandé de brancher
l'équipement à l'un des systèmes d'alimentation électrique à tarif
réduit disponibles le cas échéant.

Si l'équipement est raccordé à ce type d'alimentation à tarif réduit, la
compagnie d'électricité est autorisée à:

� couper le courant vers l'équipement pendant une certaine
période;

� limiter la consommation électrique de l'équipement pendant une
certaine période.

L'unité intérieure est conçue pour recevoir un signal d'entrée grâce
auquel l'unité bascule en mode d'arrêt forcé. Pendant cette période,
les compresseurs des unités ne fonctionneront pas.

REMARQUE

Dénuder le blindage sur la partie qui
doit être introduite dans le boîtier de
la commande à distance ( l  ).

REMARQUE

Attention à ne pas coincer les câbles pendant la
fixation de la partie supérieure.

P1P2

6

2

1

3

4 5

P1P2

P
2

P
1

P
2

P
1X3M X3M

1

REMARQUE

Une alimentation électrique à tarif réduit n'est possible que
pour l'unité intérieure. Pour des raisons de fiabilité du
compresseur, il est interdit de raccorder l'unité extérieure
à une alimentation électrique de ce type.

INFORMATIONS

Pour une alimentation électrique à tarif réduit comme
illustré ci-dessous de type 1

Pendant la période d'activation du tarif réduit, l'alimentation
électrique est maintenue continuellement sur les platines
électroniques générant ainsi une consommation électrique
résiduelle.
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Types possibles d'alimentation à taux réduit

Les figures ci-dessous représentent les connexions possibles et les
exigences pour raccorder l'équipement à ce type d'alimentation
électrique (se reporter également à "9.8. Tableau de réglage sur
place" à la page 38):

1 Boîte d'alimentation électrique à tarif réduit
2 Récepteur contrôlant le signal de la compagnie d'électricité
3 Alimentation électrique à tarif réduit
4 Contact sans tension vers l'unité intérieure
5 Alimentation électrique au tarif du kWh normal
6 Fusible (à fournir)

Type 1

L'alimentation électrique à tarif réduit est du type non interruption de
l'alimentation électrique.

Type 2

L'alimentation électrique à tarif réduit est du type à interruption de
l'alimentation électrique après un certain temps.

Type 3

L'alimentation électrique à tarif réduit est du type à interruption
immédiate de l'alimentation électrique.

Lorsque le paramètre [6-04]=1 au moment où le signal de tarif
préférentiel est envoyé par la compagnie d'électricité, ce contact

s'ouvrira et l'unité passera en mode d'arrêt forcé(1).

Lorsque le paramètre [6-04]=2 au moment où le signal de tarif
préférentiel est envoyé par la compagnie d'électricité, ce contact se

fermera et l'unité passera en mode d'arrêt forcé(2).

REMARQUE

En cas d'installation d'alimentation électrique au tarif
préférentiel, retirez les ponts de câblage sur X2M avant
d'installer l'alimentation électrique au tarif du kWh normal.

1

2

3

X3M7 8 X2M8 9X1ML N

L N

2

4

1

5

3

L N

2

1

43

43

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=1

1

2

3

L N

2

1

3

L N

2

1

43

4 4

43

L N

L N

2

1

S1S

S1S

S1S

[6-04]=2

X2M10 118 9

6

(1) Lorsque le signal est à nouveau libéré, le contact sans tension se fermera 
et l'unité recommencera à fonctionner. Il est dès lors important de laisser 
la fonction de redémarrage automatique activée. Se reporter au réglage 
sur place "[8] Configuration des options, "[8-01]" à la page 29" dans le 
chapitre "9.3. Réglages sur place" à la page 24.

(2) Lorsque le signal est à nouveau libéré, le contact sans tension s'ouvrira et 
l'unité recommencera à fonctionner. Il est dès lors important de laisser la 
fonction de redémarrage automatique activée. Se reporter au réglage sur 
place "[8] Configuration des options, "[8-01]" à la page 29" dans le 
chapitre "9.3. Réglages sur place" à la page 24.
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9. MISE EN ROUTE ET CONFIGURATION

L'unité intérieure doit être configurée par l'installateur de telle
manière qu'elle corresponde à l'environnement d'installation (climat
extérieur, options installées, etc.) et au mieux aux besoins de
l'utilisateur.

9.1. Vérifications préalables

Après l'installation de l'unité, vérifier les points suivants:

1 Câblage électrique sur place

S'assurer que le câblage a bien été exécuté conformément aux
instructions du chapitre "8. Travaux de câblage électrique" à la
page 18, aux schémas de câblage et aux réglementations
européennes et nationales en vigueur.

2 Fusibles et dispositifs de protection

Vérifier que les fusibles et autres dispositifs de protection
installés localement sont de la taille et du type spécifiés dans le
chapitre "Spécifications électriques: alimentation électrique" à la
page 48. Assurez-vous qu'aucun fusible ou dispositif de
protection n'a été court-circuité.

3 Câblage de mise à la terre

Assurez-vous que les câbles de mise à la terre ont été
correctement raccordés et que les bornes de terre sont bien
serrées.

4 Câblage interne

Vérifiez visuellement le coffret électrique et l'intérieur de l'unité
pour vous assurer de l'absence de connexions détachées ou de
composants électriques endommagés.

5 Installation

Afin d'éviter des vibrations et des bruits anormaux au
démarrage de l'unité, assurez-vous que l'unité est correctement
installée.

6 Équipement endommagé

Vérifiez l'intérieur de l'unité afin de vous assurer qu'aucun
composant n'est endommagé et qu'aucune conduite n'est
coincée.

7 Fuite de réfrigérant

Vérifiez l'intérieur de l'unité afin de vous assurer qu'il n'y a pas
de fuites de réfrigérant. Si une fuite de réfrigérant est détectée,
essayez de la réparer (récupération, réparation et vidage
nécessaires). S'il s'avère impossible de la réparer par vous-
même, mettez en œuvre une opération de récupération telle que
mentionnée dans le chapitre "11.3. Vidage/récupération et
maintenance du côté réfrigérant" à la page 44 et appelez votre
revendeur le plus proche.
Ne touchez pas au réfrigérant qui a fuit des raccords des
tuyauteries de réfrigérant.
Cela peut entraîner des gelures.

8 Vidage et chargement du réfrigérant

Se référer au manuel de l'unité extérieure pour plus de détails.

9 Fuite d'eau

Vérifier l'intérieur de l'unité afin de vous assurer qu'il n'y a pas
de fuite d'eau. Au cas où une fuite d'eau serait détectée,
essayez de la réparer. S'il s'avère impossible de la réparer par
vous-même, fermez les vannes d'arrêt d'entrée d'eau et de
sortie d'eau puis appelez votre revendeur le plus proche.

10 Tension de l'alimentation

Vérifiez la tension d'alimentation sur le panneau d'alimentation
local. La tension doit correspondre à la tension indiquée sur
l'étiquette d'identification de l'unité.

11 Purgeur

S'assurer que la vanne de purge d'air de la pompe à chaleur est
ouverte (au moins 2 tours).

12 Vannes d'arrêt

Assurez-vous que les vannes d'arrêt sont correctement
installées et entièrement ouvertes.

Une fois que toutes les vérifications sont effectuées, l'unité doit être
fermée, et ce n'est qu'alors que l'unité peut être mise sous tension.
Lorsque l'unité intérieure est alimentée en électricité, "88" s'affiche
sur la commande à distance pendant son initialisation, ce qui peut
prendre jusqu'à 30 secondes. Pendant ce processus, la commande
à distance ne peut pas fonctionner.

9.2. Purge d'air finale

Pour se débarrasser totalement de l'air dans le circuit, il conviendra
de faire fonctionner la pompe.

Par conséquent, modifier le réglage sur place [E-04] tel qu'expliqué
dans le chapitre "9.3. Réglages sur place" à la page 24. De plus
amples détails sur le réglage "[E-04] Fonctionnement de la pompe
uniquement" sont disponibles sur page 31.

Dans le cas d'un ballon en option installé avec les unités HXHD125,
le système comporte une vanne à 3 voies (eau chaude sanitaire/de
chauffage).

9.3. Réglages sur place

L'unité intérieure doit être configurée par l'installateur pour qu'elle
corresponde à l'environnement d'installation (climat extérieur, options
installées, etc.) et la demande de l'utilisateur. Pour ce faire, un certain
nombre de réglages sur place sont disponibles. Ces réglages sur
place sont accessibles et programmables via l'interface utilisateur de
l'unité intérieure.

Chaque réglage sur place reçoit un numéro à 3 chiffres ou code, par
exemple [5-03], qui apparaît à l'écran de l'interface utilisateur. Le
premier chiffre [5] indique le "premier code" ou le groupe de réglage
sur place. Les second et troisième chiffres [03] ensemble indiquent le
'second code'.

Une liste de tous les réglages sur place et des valeurs par défaut est
donnée dans le "9.8. Tableau de réglage sur place" à la page 38.
Dans cette liste, il y a 2 colonnes permettant d'enregistrer la date et
la valeur des réglages sur place modifiés par rapport à la valeur par
défaut.

Une description détaillée de chaque réglage sur place est donnée
sous "9.5. Description détaillée" à la page 25.

REMARQUE

Il est important que toutes les informations de ce chapitre
soient lues dans l'ordre par l'installateur et que le système
soit configuré de manière adaptée.

AVERTISSEMENT

Déconnectez l'alimentation électrique avant d'effectuer le
moindre branchement.

REMARQUE

Faites fonctionner le système avec des vannes fermées
endommagera la pompe.
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9.4. Procédure

Pour changer un ou plusieurs réglages sur place, procédez
comme suit.

1 Appuyez sur le bouton  pendant un minimum de 5 secondes
pour entrer en MODE RÉGLAGE SUR PLACE.
L'icône  (3) s'affichera. Le code de réglage sur place
actuellement sélectionné s'affiche  (2), avec la valeur réglée
affichée à droite  (1).

2 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le premier
code de réglage sur place approprié.

3 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le second
code de réglage sur place approprié.

4 Appuyez sur le bouton  et sur le bouton 
pour changer la valeur définie du réglage sur place sélectionné.

5 Conservez la nouvelle valeur en appuyant sur le bouton .

6 Répéter les étapes 2 à 4 pour changer les autres réglages sur
place si nécessaire.

7 À la fin de la procédure, appuyez sur le bouton  pour quitter le
MODE RÉGLAGE SUR PLACE.

9.5. Description détaillée

Pour un résumé de l'ensemble des réglages sur place, se reporter
à "9.8. Tableau de réglage sur place" à la page 38.

[0] Configuration de la régulation à distance

� [0-00] Niveau de permission utilisateur
La commande à distance peut être programmée pour rendre
certains boutons et fonctions indisponibles à l'utilisateur. Il existe
2 niveaux de permission définis. Les deux niveaux (niveau 2 et
niveau 3) sont essentiellement les mêmes, la seule différence
étant que pour le niveau 3, aucun réglage de température d'eau
n'est possible (voir le tableau ci-dessous).

Par défaut, aucun niveau n'est défini pour que tous les boutons
et fonctions soient disponibles.
Le niveau de permission réel est déterminé par le réglage sur
place. Pour le niveau de permission 2, le réglage sur place
[0-00] est sur 2, pour le niveau de permission 3, le réglage sur
place [0-00] est sur 3.
Une fois que le réglage sur place est mis, le niveau de
permission choisi n'est pas encore actif. Pour activer le niveau
de permission, il faut appuyer simultanément sur les boutons

 et , puis tout de suite après sur les boutons  et
 et maintenir les 4 boutons enfoncés pendant au moins

5 secondes. A noter qu'aucune indication n'est donnée sur la
commande à distance. Après la procédure, les boutons bloqués
ne seront plus disponibles.
La désactivation du niveau de permission sélectionné se fait de
la même manière.

� [0-01] Valeur de compensation de la température de la sonde
ambiante
Si nécessaire, il est possible de modifier la valeur de certaines
sondes de température de l'unité par une valeur de
compensation. Cette modification peut être utilisée pour décaler
la valeur lue par la thermistance ou dans le cas d'une perte de
puissance.
La température compensée (= température mesurée plus valeur
de compensation) est ensuite utilisée pour contrôler le système
et s'affichera en mode de relevé de température. Voir également
"[9] Compensation automatique de température" à la page 30
pour les valeurs de compensation de température d'eau de
sortie et de température d'eau chaude sanitaire.

� [0-02] Réglage non disponible

� [0-03] Statut: définit si l'ordre MARCHE/ARRÊT peut être utilisé
dans le programmateur pour le chauffage de volume.

INFORMATIONS

� Les changements effectués à un réglage sur place
spécifique sont uniquement conservés lorsque le
bouton  est enfoncé. La navigation vers un
nouveau premier code de réglage sur place ou la
pression sur le bouton  éliminera le changement fait.

� Les réglages sur place sont regroupés en fonction de
leur premier code de réglage sur place.
Par exemple, les réglages sur place [0-00]; [0-01];
[0-02]; [0-03] sont définis comme "Groupe 0".
Lorsque différentes valeurs sont modifiées au sein du même
groupe, une pression sur le bouton  sauvegardera
l'ensemble des valeurs modifiées au sein de ce groupe.
En tenir compte lors d'une modification des réglages
sur place au sein du même groupe et de la pression
sur le bouton .

� Avant l'expédition, les valeurs ont été réglées comme
illustré sous "9.8. Tableau de réglage sur place" à la
page 38.

� Au moment de quitter le MODE RÉGLAGE SUR
PLACE, "88" peut s'afficher sur l'écran LCD de la
commande à distance pendant que l'unité s'initialise.

2

3
1

REMARQUE

Lors de la consultation des réglages sur place, il se peut
qu'il y ait plus de réglages sur place que ce qui est
mentionné dans le "9.8. Tableau de réglage sur place" à la
page 38. Ces réglages sur place ne s'appliquent pas et
ne peuvent pas être changés!

Permission

niveau 2 niveau 3

Mode MARCHE/ARRÊT Utilisable Utilisable

Mode MARCHE/ARRÊT du chauffage 
de l'eau sanitaire

Utilisable Utilisable

Réglage de la température d'eau 
de sortie

Utilisable —

Réglage de la température ambiante Utilisable Utilisable

Mode MARCHE/ARRÊT discret — —

Mode MARCHE/ARRÊT de loi d'eau Utilisable —

Réglage de l'horloge — —

Définition de la programmation des 
temporisations

— —

Mode MARCHE/ARRÊT du 
programmateur de temporisation

Utilisable Utilisable

Réglages sur place — —

Affichage de code d'erreur Utilisable Utilisable

Test de fonctionnement — —
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Se reporter au manuel d'utilisation pour de plus amples détails
sur la programmation du programmateur.
Le programmateur du chauffage de volume peut être
programmé de 2 manières différentes: sur la base du point de
consigne de température (température d'eau de sortie et
température ambiante) et sur la base de l'ordre MARCHE/
ARRÊT.

Les tableaux suivants montrent les deux méthodes permettant
d'interpréter le programmateur de temporisation.

Exemple de fonctionnement: programmateur basé sur les points
de consigne de température.

Lorsque la fonction de réduction est activée, le mode réduit de nuit aura
priorité sur l'action programmée dans le dispositif de temporisation.

INFORMATIONS

Par défaut, le chauffage de volume basé sur le point de
consigne de température (méthode 1) est activé; par
conséquent, seuls les changements de température sont
possibles (pas d'ordre MARCHE/ARRÊT).

L'avantage de cette méthode réside dans le fait qu'il suffit
de couper le chauffage de volume en appuyant sur le
bouton  sans désactiver le mode de stockage d'eau
chaude sanitaire automatique (par ex. en été lorsque le
chauffage de volume n'est pas nécessaire).

Méthode 1
Chauffage de volume basé sur le point de consigne 

de température(a)

(a) Pour la température d'eau de sortie et/ou la température ambiante

En cours de 
fonctionnement

Pendant le fonctionnement du programmateur, la DEL de 
fonctionnement est allumée en permanence.

Lors d'une 
pression sur le 
bouton 

Le programmateur de chauffage de volume s'arrêtera et 
ne redémarrera pas.
La commande sera désactivée (la DEL de 
fonctionnement s'arrêtera de fonctionner).
Toutefois, l'icône du programmateur restera affichée, ce 
qui signifie que le chauffage d'eau sanitaire reste activé.

Lors d'une 
pression sur le 
bouton /

Le programmateur de chauffage de volume et de 
chauffage d'eau sanitaire ainsi que le mode discret 
seront arrêtés et ne redémarreront pas.
L'icône de programmateur ne sera plus affichée.

1 Programmateur

2 Fonction de réduction

3 Lorsque la fonction de réduction et le programmateur sont activés

T

t
6:30 9:0016:00 0:30

1919°C 1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C 6262°C

6565°C
6464°C

62°C

19°C 19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C

0:30

1

T

t

1818°C

5757°C57°C

18°C

A
5:005:0023:0023:00 5:0023:00

2

T

t
5:00 9:0016:00 23:00

1919°C
1818°C

1919°C

2222°C
2121°C

6262°C
6060°C

6262°C

6565°C
6464°C

60°C

19°C
18°C

19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

1919°C

6262°C

19°C

62°C

65°C
64°C

6:30

3

5757°C57°C

6060°C60°C

A Fonction de réduction

t Temps

T Point de consigne de température

Température ambiante

Température d'eau de sortie
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Exemple de fonctionnement: Programmateur de temporisation
basé sur l'ordre MARCHE/ARRÊT.

Lorsque la fonction de réduction est activée, le mode réduit de nuit
aura priorité sur l'action programmée dans le dispositif de
temporisation si l'ordre MARCHE est actif. Si l'ordre ARRÊT est actif,
il aura priorité sur la fonction de réduction. A tout moment, l'ordre
ARRÊT aura la plus haute priorité.

� [0-04] Réglage non disponible

[1] Programmation de stockage automatique pour chauffage
d'eau sanitaire

Dans ce mode, l'unité intérieure fournira de l'eau chaude au ballon
d'eau chaude sanitaire sur la base d'un mode fixé quotidiennement.
Ce mode continuera jusqu'à ce que la température de stockage soit
atteinte.

Le stockage automatique correspond au mode d'eau chaude
sanitaire conseillé. Dans ce mode, l'eau chauffe pendant la nuit
(lorsque les exigences de chauffage de volume sont basses) jusqu'à
ce que le point de consigne de stockage soit atteint. L'eau chauffée
est stockée dans le ballon d'eau chaude sanitaire à une température
supérieure de manière à pouvoir répondre aux demandes d'eau
chaude sanitaire pendant la journée.

Le point de consigne de température de stockage et la temporisation
sont des réglages sur place. 

� [1-00] Statut: définit si le chauffage de l'eau sanitaire (mode de
stockage) pendant la nuit est activé (1) ou non (0).

� [1-01] Heure de début: heure de la nuit où l'eau sanitaire doit
être chauffée.

� [1-02] Statut: définit si le chauffage de l'eau sanitaire (mode de
stockage) pendant la journée est activé (1) ou non (0).

� [1-03] Heure de début: heure de la journée où l'eau sanitaire
doit être chauffée.

Se reporter à "[b] Points de consigne d'eau chaude sanitaire" à la
page 30 pour les points de consigne de température.

Méthode 2 Chauffage de volume basé sur l'ordre MARCHE/ARRÊT

En cours de 
fonctionnement

Lorsque le programmateur désactive le chauffage de 
volume, la commande sera désactivée (la DEL de 
fonctionnement s'éteindra). A noter que ceci n'a pas 
d'influence sur le chauffage d'eau sanitaire.

Lors d'une 
pression sur le 
bouton 

Le programmateur de chauffage de volume s'arrêtera 
(s'il est actif à ce moment) et redémarrera à la prochaine 
fonction d'activation programmée.
Le "dernier" ordre de la programmation prend le pas sur 
le "précédent" ordre de programmation et restera actif 
jusqu'à ce que l'ordre de programmation "suivant" se 
produise.
Exemple: imaginons qu'il est 17h30 et que les actions 
sont programmées à 13h00, 16h00 et 19h00. La 
"dernière" commande programmée (16:00) a supplanté 
la commande programmée "précédente" (13:00) et 
restera active jusqu'à ce que la commande programmée 
"suivante" (19:00) se produise.
Par conséquent, pour connaître le réglage actuel, 
il convient de consulter la dernière commande 
programmée. Il est clair que la "dernière" commande 
programmée peut dater du jour d'avant. Prière de se 
référer au manuel d'utilisation.
La commande sera désactivée (la DEL de 
fonctionnement s'arrêtera de fonctionner).
Toutefois, l'icône du programmateur restera affichée, ce 
qui signifie que le chauffage d'eau sanitaire reste activé.

Lors d'une 
pression sur le 
bouton /

Le programmateur de chauffage de volume et de 
chauffage d'eau sanitaire ainsi que le mode discret 
seront arrêtés et ne redémarreront pas.
L'icône de programmateur ne sera plus affichée.

1 Programmateur

2 Fonction de réduction

3 Lorsque la fonction de réduction et le programmateur sont activés

A Fonction de réduction

B Ordre MARCHE/ARRÊT

t Temps

T Point de consigne de température

Température ambiante

Température d'eau de sortie

t

1818°C

6060°C60°C

18°C

A
5:005:0023:0023:00 5:0023:00

2

B

t
9:0016:00

1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C

6565°C
6464°C19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C1

OFF ONON

6:300:30

B

t
6:30 9:0016:00 23:00

1919°C 1919°C

2222°C
2121°C

6262°C 6262°C

6565°C
6464°C19°C 19°C

22°C
21°C

62°C 62°C

65°C
64°C

3

OFF ONON

1818°C

6060°C60°C

18°C

INFORMATIONS

� Assurez-vous que l'eau domestique est uniquement
chauffée jusqu'à la température d'eau chaude
domestique requise. 
Commencez par un point de consigne de température
de stockage d'eau chaude sanitaire bas et
augmentez-le uniquement si la température
d'alimentation d'eau chaude sanitaire ne semble pas
suffisante pour vos besoins (cela dépend de votre
mode d'utilisation d'eau).

� S'assurer que l'eau chaude sanitaire n'est pas
chauffée inutilement. Commencez par activer le
stockage automatique pendant la nuit (réglage par
défaut). S'il semble que le fonctionnement de
stockage de nuit d'eau chaude sanitaire n'est pas
suffisant pour vos besoins, un stockage
supplémentaire pendant la journée peut être réglé.

� Dans un but d'économie d'énergie, il est conseillé
d'activer le chauffage d'eau sanitaire avec loi d'eau.
Se reporter au réglage "[b-02]" à la page 30.
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[2] Programmation du mode réduit de nuit 

La fonction de réduction offre la possibilité d'abaisser la température
ambiante. La fonction de réduction peut par exemple être activée
pendant la nuit parce que la demande de température de nuit et de
jour n'est pas la même.

� [2-00] Statut: définit si la fonction de réduction est activée (1) ou
désactivée (0)

� [2-01] Heure de début: heure à laquelle la réduction débute

� [2-02] Heure d'arrêt: heure à laquelle la réduction s'arrête

La réduction peut être configurée pour le contrôle de température
ambiante et pour le contrôle de température d'eau de sortie.

Il est recommandé de régler l'heure de début du stockage
automatique pendant la nuit [1-01] dès l'instant où la fonction de
réduction commence [2-01].

Se reporter à "[5] Point de consigne du mode réduit et de
désinfection automatique" à la page 28 pour les points de consigne
de température.

[3] Loi d'eau

Lorsque le fonctionnement avec loi d'eau est actif, la température
d'eau de sortie est déterminée automatiquement en fonction de la
température extérieure: des températures extérieures plus froides
entraîneront de l'eau plus chaude et vice versa. L'unité présente un
point de consigne flottant. L'activation de ce mode abaissera la
consommation électrique par rapport à l'utilisation avec un point de
consigne d'eau de sortie fixé manuellement.

Pendant le fonctionnement avec loi d'eau, l'utilisateur a la possibilité
d'augmenter ou d'abaisser la température d'eau cible de maximum
5°C. Ce "Shift value" correspond à la différence de température entre
le point de consigne de température calculé par la commande et le
point de consigne réel. Par ex., une valeur de décalage positive
signifie que le point de consigne de température réel sera supérieur
au point de consigne calculé.

Il est conseillé d'utiliser la loi d'eau parce qu'elle ajuste la
température d'eau selon les besoins réels du volume à chauffer. Elle
empêchera l'unité de faire des cycles marche/arrêt trop fréquents en
cas d'utilisation de la sonde d'ambiance de la commande à distance
ou d'un thermostat externe.

� [3-00] Faible température ambiante (Lo_A): faible température
extérieure.

� [3-01] Température ambiante élevée (Hi_A): température
extérieure élevée.

� [3-02] Point de consigne à faible température ambiante (Lo_Ti):
la température d'eau sortante cible lorsque la température
extérieure est inférieure ou égale à la faible température
ambiante (Lo_A).
À noter que la valeur Lo_Ti doit être supérieure à Hi_Ti, étant
donné que pour des températures extérieures plus froides
(c.-à-d. Lo_A), de l'eau plus chaude est requise.

� [3-03] Point de consigne à température ambiante élevée (Hi_Ti):
la température d'eau sortante cible lorsque la température
extérieure est supérieure ou égale à la température ambiante
élevée (Hi_A).
À noter que la valeur Hi_Ti doit être inférieure à Lo_Ti, étant
donné que pour des températures extérieures plus chaudes
(c.-à-d. Hi_A), de l'eau moins chaude est suffisante.

INFORMATIONS

� Par défaut, la fonction de réduction est activée.

� La fonction de réduction peut être combinée à un
fonctionnement automatique avec loi d'eau.

� La fonction de réduction est une fonction automatique
programmée quotidiennement.

A Point de consigne de température ambiante normal

t Temps

T Température

A Point de consigne de température d'eau de sortie normal

B Température d'eau de sortie du mode réduit de nuit

t Temps

T Température

[2-01] [2-02]

A

T

t

21°C

[5-03] 18°C

[2-01] [2-02]

B

A

T

t

65°C

60°C

5°C [5-02]

Tt Température d'eau cible

TA Température ambiante (extérieure)

Shift value = Valeur de décalage

INFORMATIONS

Si par erreur, la valeur de [3-03] est réglée au-delà de la
valeur de [3-02], la valeur de [3-03] sera toujours utilisée.

Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value
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[4] Fonction de désinfection

Ce mode désinfectera le ballon d'eau chaude sanitaire en chauffant
périodiquement l'eau sanitaire à une température spécifique. 

� [4-00] Statut: définit si la fonction de désinfection est activée (1)
ou désactivée (0).

� [4-01] Intervalle de fonctionnement: jour de la semaine où l'eau
sanitaire doit être chauffée.

� [4-02] Heure de début: heure à laquelle l'opération de
désinfection commence

Même si tous les programmateurs sont désactivés et si aucune
fonction de chauffage n'est active, la fonction de désinfection
fonctionnera si un ballon d'eau chaude sanitaire est installé et
paramètre [4-00] est mis sur MARCHE.

Se reporter à "[5] Point de consigne du mode réduit et de
désinfection automatique" pour les points de consigne de
température.

[5] Point de consigne du mode réduit et de désinfection
automatique

Voir également "[4] Fonction de désinfection" à la page 28 pour plus
d'informations sur l'opération de désinfection.

� [5-00] Point de consigne: température d'eau de désinfection
à atteindre

� [5-01] Intervalle: période de temps définissant la durée pendant
laquelle la température du point de consigne de désinfection doit
être maintenue

Voir également "[2] Programmation du mode réduit de nuit" à la
page 27 pour plus d'informations sur l'opération de réduction.

� [5-02] Température d'eau de sortie du mode réduit de nuit.

� [5-03] Température ambiante du mode réduit de nuit.

� [5-04] Réglage non disponible

[6] Configuration des options

� [6-00] Option ballon d'eau chaude sanitaire
Si le ballon d'eau chaude sanitaire est installé, son
fonctionnement doit être activé par le réglage sur place. Par
défaut [6-00]=0, ce qui signifie qu'aucun ballon n'est installé.
Régler [6-00] sur 1 si le ballon d'eau chaude sanitaire en option
est installé.

� [6-01] Thermostat d'ambiance externe en option
Si le thermostat d'ambiance externe en option est installé, son
fonctionnement doit être activé par le réglage sur place. Par
défaut [6-01]=0, ce qui signifie qu'aucun thermostat d'ambiance
externe n'est installé. Régler [6-01] sur 1 si le thermostat
d'ambiance externe en option est installé.
Le thermostat d'ambiance extérieur donne seulement un signal
MARCHE/ARRÊT à la pompe à chaleur basée sur le tempé-
rature de pièce. Du fait qu'il ne retourne pas continuellement à la
pompe à chaleur toutes les informations, il vient en complément
de la commande à distance. Pour avoir un meilleur contrôle du
système et éviter une mise en marche/arrêt fréquent, il est
conseillé d'utiliser le fonctionnement avec loi d'eau.

� [6-02]Réglage non disponible

� [6-03] Réglage non disponible

� [6-04] Alimentation à tarif réduit
Si l'alimentation électrique à tarif réduit est utilisée, ce mode doit
être sélectionné. Par défaut [6-04]=0, ce qui signifie qu'aucune
alimentation à tarif réduit n'est utilisée. 
Régler [6-04] sur 1 pour utiliser le mode d'alimentation à tarif
réduit 1 (contact normalement fermé qui s'ouvrira lorsque
l'alimentation électrique est interrompue) ou régler [6-04] sur 2
pour utiliser le mode d'alimentation à tarif réduit 2 (contact
normalement ouvert qui se fermera lorsque l'alimentation
électrique est interrompue).

Reportez-vous à la section "Raccordement à une alimentation
électrique à tarif réduit" à la page 22 pour plus d'informations.

[7] Configuration des options

� [7-00] Réglage non disponible.

� [7-01] Réglage non disponible.

� [7-02] Voir chapitre "9.7. Régulation avec points de consigne
multiples" à la page 36.

� [7-03] Voir chapitre "9.7. Régulation avec points de consigne
multiples" à la page 36.

� [7-04] Voir chapitre "9.7. Régulation avec points de consigne
multiples" à la page 36.

INFORMATIONS

Si un ballon d'eau chaude sanitaire est installé, la fonction
de désinfection est activée par défaut.

AVERTISSEMENT

Les réglages sur place de la fonction de désinfection
doivent être configurés par l'installateur en fonction de la
législation nationale et locale.

A Fonctionnement de stockage (si activé)

B Fonctionnement de réchauffement (si activé)

C Fonctionnement de désinfection (si activé)

Réglages sur place

D Température de fonctionnement de désinfection [5-00] 
(par ex. 70°C)

E Température de stockage d'eau chaude [b-03] (par ex. 60°C)

F Température d'eau maximale de réchauffement [b-01] 
(par ex. 45°C)

G Température d'eau minimale de réchauffement [b-00] 
(par ex. 35°C)

t Temps

T Température du ballon d'eau chaude sanitaire

A B C
D

E

F

G

T

t

INFORMATIONS

Lors de l'activation de l'option de ballon d'eau chaude
sanitaire, ne pas oublier que les réglages par défaut
conseillés deviennent actifs:

� [1-00]=1=stockage automatique de nuit

� [4-00]=1=fonction de désinfection
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[8] Configuration des options

� [8-00] Contrôle de température de la commande à distance
Lors de l'utilisation de la régulation à distance fournie avec
l'unité, 2 types de contrôle de température sont possibles. Par
défaut [8-00]=1, ce qui signifie que la commande à distance est
utilisée comme thermostat d'ambiance, de sorte que la
commande à distance puisse être placée dans la salle de séjour
afin de contrôler la température de la pièce. Régler [8-00] sur 0
pour utiliser l'unité dans le contrôle de température d'eau de
sortie.

� [8-01] Réglage non disponible

� [8-02] Réglage non disponible

� [8-03] Mode discret
L'unité est munie d'un mode discret offrant 3 niveaux de
sélection:

� [8-03]=1 niveau de faible bruit 1 (défaut)

� [8-03]=2 niveau de faible bruit 2

� [8-03]=3 niveau de faible bruit 3
L'activation de ce mode discret se fait en appuyant sur le bouton
QUIET MODE sur la commande à distance ou via le
programmateur.

� [8-04] Prévention antigel
L'unité est munie d'une prévention antigel offrant 3 niveaux de
sélection:

� [8-04]=0 niveau de prévention 0 (défaut: aucune prévention)

� [8-04]=1 niveau de prévention 1

� [8-04]=2 niveau de prévention 2
La prévention antigel est uniquement active lorsque l'unité est
à l'arrêt. Si le niveau de prévention 1 est activé, la prévention
antigel démarrera si la température ambiante extérieure est de
<4°C et si la température d'eau de sortie ou de retour est de
<7°C. Pour le niveau de prévention 2, la prévention antigel
démarrera dès que la température ambiante est de <4°C.
Dans les deux cas, la pompe fonctionnera et si l'eau de sortie ou
de retour est de <5°C pendant 5 minutes, l'unité démarrera pour
éviter des températures trop basses.
Il est conseillé d'activer la prévention antigel si l'unité intérieure
est située dans une pièce ambiante plus froide (par ex.
garage, ...) pour empêcher le gel de l'eau.

[9] Compensation automatique de température

Si nécessaire, il est possible de modifier la valeur de certaines
sondes de température de l'unité par une valeur de compensation.
Cette modification peut être utilisée pour décaler la valeur lue par la
thermistance ou dans le cas d'une perte de puissance.

La température compensée (= température mesurée plus valeur de
compensation) est ensuite utilisée pour contrôler le système et
s'affichera en mode de relevé de température.

� [9-00] Valeur de compensation de la température d'eau de sortie
pour un fonctionnement en mode chauffage.

� [9-01] Valeur de compensation du ballon d'eau chaude sanitaire.

� [9-02] Admission MARCHE/ARRÊT du thermostat
En changeant cette valeur, la plage de fonctionnement pour le
mode de chauffage de volume peut être modifié.
Si la température ambiante dépasse 24°C + la valeur de [9-02],
aucun chauffage de volume n'est possible.
Le chauffage de volume peut être requis tant que la température
ambiante est inférieure à 20°C + la valeur de [9-02]).

Exemple: 

[9-02]=–2°C

� [9-03] Réglage non disponible

� [9-04] Réglage non disponible.

[A] Configuration des options

� [A-00] Limitation de courant.
Ce réglage offre la possibilité de limiter la consommation
électrique de l'unité intérieure comme suit:

� [A-00]=0 16,5 A (par défaut)

� [A-00]=1 13,2 A (±80%)

� [A-00]=2 10,7 A (±65%)
Le courant de l'unité intérieure est limité, l'unité extérieure est
esclave et réduira également sa consommation électrique en
conséquence (si d'autres charges d'unités extérieures
correspondent). Toutefois, les conditions transitoires avec
consommation électrique supérieure sont possibles.

� [A-01] Réglage non disponible

� [A-02] Différence de température de l'eau de sortie et de retour
en mode chauffage.
L'unité est conçue pour fonctionner sur des circuits équipées de
radiateurs. La température d'eau de sortie recommandée
(réglée par la commande à distance) pour les radiateurs est de
65°C. Dans ce cas, l'unité sera contrôlée pour atteindre une
différence de température (∆T) de 10°C, ce qui signifie que l'eau
de retour vers l'unité tourne autour de 55°C.
En fonction de l'application installée (radiateurs, ventilo-
convecteurs, ...) ou de la situation, il peut être nécessaire de
modifier ∆T. Pour ce faire, il faudra modifier le réglage sur place
[A-02]. 

� [A-03] Voir chapitre "9.7. Régulation avec points de consigne
multiples" à la page 36.

� [A-04] Voir chapitre "9.7. Régulation avec points de consigne
multiples" à la page 36.

A Pas de fonctionnement du chauffage possible

B Demande de chauffage possible

C Zone d'hystérésis

T Température ambiante

T

20°C–2°C = 18°C

24°C–2°C = 22°C
A

B

CC
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[b] Points de consigne d'eau chaude sanitaire

Ce mode de réchauffement empêche l'eau chaude sanitaire de
refroidir en dessous d'une certaine température. Lorsqu'elle est
activée, l'unité intérieure fournira de l'eau chaude au ballon d'eau
chaude sanitaire lorsque la valeur minimale de réchauffement est
atteinte. Le chauffage de l'eau sanitaire continuera jusqu'à ce que la
température maximale de réchauffement soit atteinte. De cette
manière, un minimum d'eau chaude sanitaire sera toujours
disponible.

� [b-00] Point de consigne: température minimale de
réchauffement (voir figure ci-dessous).

� [b-01] Point de consigne: température maximale de
réchauffement (voir figure ci-dessous).

� [b-02] Statut: définit si la loi d'eau sur la température d'eau
chaude sanitaire est activée (1) ou désactivée (0).
S'il est activé, le point de consigne de stockage sera défini par
loi d'eau.
En cas de température ambiante supérieure (par ex. pendant
l'été), l'eau d'alimentation froide vers le robinet mitigeur (par ex.
douche, bain) aura également une température supérieure. Ce
qui veut dire que la température de l'eau chaude venant du
ballon d'eau chaude sanitaire peut être inférieure pour atteindre
la même température de mélange d'eau du robinet mitigeur de
la douche ou de la baignoire. De cette manière, avec un réglage
de température de ballon d'eau chaude sanitaire inférieur, le
niveau de confort peut rester le même, mais avec une
consommation énergétique inférieure.

� [b-03] Point de consigne: température de stockage (voir figure
ci-dessus)

� [b-04] Réglage maximal de l'eau chaude sanitaire pendant un
point de consigne d'eau chaude sanitaire avec loi d'eau.
Se référer à la figure ci-dessus.

[C] Limites de température de l'eau de sortie

Pour éviter une mauvaise utilisation concernant les températures
d'eau de sortie, il est possible de limiter les points de consigne.

� [C-00] Point de consigne maximal de l'eau de sortie en mode
chauffage.

� [C-01] Point de consigne minimal de l'eau de sortie en mode
chauffage.

� [C-02] Réglage non disponible

� [C-03] Réglage non disponible

� [C-04] Réglage non disponible.

[d] Délais de chauffage d'eau sanitaire

La pompe à chaleur ne peut que fonctionner soit en mode chauffage,
soit en mode eau chaude sanitaire. Aucun fonctionnement simultané
n'est possible, sauf avec une régulation avec points de consigne
multiples (voir chapitre "9.7. Régulation avec points de consigne
multiples" à la page 36 pour plus d'informations).

� [d-00] Point de consigne: temps de fonctionnement minimal
pour le chauffage d'eau sanitaire

� [d-01] Point de consigne: temps de fonctionnement maximal
pour le chauffage d'eau sanitaire 

� [d-02] Point de consigne: intervalle de temps d'arrêt minimum
entre deux cycles ECS

Le changement des valeurs du programmateur peut avoir un impact
sur les programmateurs de chauffage de volume et d'eau sanitaire.
Les valeurs par défaut sont proposées mais peuvent être modifiées
en fonction de l'installation complète du système.

Pour une explication détaillée relative à la requête simultanée du
chauffage de volume et d'eau sanitaire, voir le chapitre
"9.6. Demande simultanée du chauffage de volume et du chauffage
d'eau sanitaire" à la page 32.

� [d-03] Réglage non disponible.

� [d-04] Réglage non disponible.

[E] Mode d'entretien

� [E-00] Mode vidage
Si une récupération/un vidage de l'unité intérieure est
nécessaire, le réglage sur place [E-00] peut être activé. Il forcera
l'arrêt de l'unité et ouvrira la soupape de détente du circuit
R134a de l'unité intérieur de manière à autoriser un vide total.
Par défaut [E-00]=0, régler sur 1 pour permettre le mode vidage.

� [E-01] Réglage non disponible.

� [E-02] Réglage non disponible.

� [E-03] Réglage non disponible.

A Fonctionnement de stockage (si activé)

B Fonctionnement de réchauffement (si activé)

C Fonctionnement de désinfection (si activé)

Réglages sur place

D Température de fonctionnement de désinfection [5-00] 
(par ex. 70°C)

E Température de stockage d'eau chaude [b-03] (par ex. 60°C)

F Température d'eau maximale de réchauffement [b-01] 
(par ex. 45°C)

G Température d'eau minimale de réchauffement [b-00] 
(par ex. 35°C)

t Temps

T Température du ballon d'eau chaude sanitaire

A Température ambiante

T Température de stockage d'eau chaude sanitaire

INFORMATIONS

La température de réglage maximale pour l'eau chaude
sanitaire peut être modifiée à l'aide du réglage sur place
[b-04]. D'autres réglages sont définis

A B C
D

E

F

G

T

t

T

A

[b-04]

55°C

15°C 25°C

[b-04]

INFORMATIONS

Si le chauffage de l'eau sanitaire avec loi d'eau est activé
[b-02], la température de stockage sera réglée
automatiquement et le réglage sur place [b-03] n'aura
aucune importance.

REMARQUE

Ne pas oublier de restaurer le réglage sur place
[E-00] à la valeur par défaut lorsque le vide est
terminé! Reportez-vous également à la section
"11.3. Vidage/récupération et maintenance du côté
réfrigérant" à la page 44.
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� [E-04] Fonctionnement de la pompe uniquement

Lors de la mise en service et de l'installation de l'unité, il est très
important d'évacuer l'air du circuit hydraulique.

Grâce à ce paramètre, la pompe peut être lancée sans que
l'unité soit complètement opérationnelle. En le faisant, cela
améliorera l'élimination d'air du circuit. La pompe peut
fonctionner à différentes vitesses:

� [E-04]=0 fonctionnement normal de l'unité (par défaut)

� [E-04]=1 fonctionnement à basse vitesse de la pompe

� [E-04]=2 fonctionnement à haute vitesse de la pompe

Si [E-04]=1 ou 2 et [6-00]=1 ont été sélectionnés, l'unité
activera la vanne à 3 voies d'eau chaude sanitaire. Cette
fonction est une caractéristique pour éliminer tout l'air du
système (tant dans le chauffage de volume que dans le
chauffage d'eau chaude sanitaire).

Voir le chapitre "10. Vérification finale et essai de fonctionnement"
à la page 41 pour plus d'informations. 

[F] Configuration des options

� [F-00]: Réglage non disponible

� [F-01] Réglage non disponible

� [F-02] Réglage de tolérance de récupération de chaleur.
La récupération de chaleur est possible à partir des unités
intérieures DX fonctionnant en mode de refroidissement vers le
ballon d'eau chaude sanitaire de cette unité HXHD125.
Si ce réglage est activé, le ballon d'eau chaude sanitaire sera
chauffé automatiquement lorsque d'autres unités intérieures
fonctionnent en mode de refroidissement.
[F-02]=0: la récupération de chaleur est possible
[F-02]=1 ou 2: la récupération de chaleur n'est pas possible.

� [F-03]: Réglage non disponible

� [F-04]: Réglage non disponible

9.6. Demande simultanée du chauffage de volume et 
du chauffage d'eau sanitaire

Contrôle de température d'eau de sortie de la commande
à distance

Lorsque la température de réchauffement est atteinte, la poursuite du
réchauffement jusqu'à la température de stockage du ballon d'eau
chaude sanitaire sera décidée par les dispositifs de temporisation
programmés par l'installateur.

1 Fonctionnement de réchauffement

Si une demande de chauffage de volume et d'eau sanitaire
(réchauffement) intervient simultanément, l'eau sanitaire sera
chauffée jusqu'à la température de réchauffement maximale,
puis le chauffage de volume démarrera de nouveau.

[E-04]=1 ou 2

�

Fonctionnement de la pompe pendant 20 minutes
vanne à 3 voies en mode chauffage de volume

si [6-00]=1
�

Fonctionnement de la pompe pendant 10 minutes
vanne à 3 voies en mode chauffage d'eau 

chaude sanitaire

A Utilisation

Chauffage de volume

Chauffage de l'eau domestique

B Demande de marche du thermostat de réchauffement 
d'eau chaude sanitaire

C Température du ballon d'eau chaude sanitaire

D Demande de marche du thermostat d'eau de sortie

F Température limite inférieure d'eau chaude sanitaire

G Température limite supérieure d'eau chaude sanitaire 
(température de stockage maximum possible) [b-03]

H Température minimum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-00]

J Température maximum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-01]

ON ACTIVÉ

OFF DÉSACTIVÉ

A

B

C
H

J

75°C

35°C

ON

G

F

OFF

D
ON
OFF
Manuel d'installation

32
HXHD125A8V1B

Unité intérieure du système VRV IV
4P404571-1 – 2015.04



2 Fonctionnement de stockage

Lors d'une demande simultanée de chauffage de volume et
d'eau chaude sanitaire (stockage), l'eau sanitaire sera chauffée
conformément au programmateur, puis le chauffage de volume
démarrera de nouveau conformément au programmateur.
Ensuite, le chauffage d'eau sanitaire redémarrera conformément
au programmateur, et cela continuera jusqu'à ce que le point de
consigne de stockage soit atteint.

Thermostat d'ambiance extérieur

Lorsque la température de réchauffement est atteinte, la poursuite du
réchauffement du ballon d'eau chaude sanitaire sera décidée par les
conditions thermiques du thermostat d'ambiance extérieur et les
dispositifs de temporisation programmés par l'installateur.

1 Fonctionnement de réchauffement

Si une demande de chauffage de volume et d'eau sanitaire
(réchauffement) intervient simultanément, l'eau sanitaire sera
chauffée jusqu'à la température de réchauffement maximale,
puis le chauffage de volume démarrera de nouveau.

A Utilisation

Chauffage de volume

Chauffage de l'eau domestique

B Demande de marche du thermostat de stockage d'eau 
chaude sanitaire

C Température du ballon d'eau chaude sanitaire

D Demande de marche du thermostat d'eau de sortie

F Température limite inférieure d'eau chaude sanitaire 

G Température limite supérieure d'eau chaude sanitaire 
(température de stockage maximum possible) [b-03]

H Température minimum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-00]

J Température maximum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-01]

ON ACTIVÉ

OFF DÉSACTIVÉ

1 Durée de fonctionnement maximale pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 30 minutes [d-01])

2 Intervalle de temps d'arrêt minimum pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 15 minutes [d-02])

3 Durée de fonctionnement maximale pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 30 minutes [d-01])

A

B

C

H
J

75°C

35°C

ON

G

F

OFF

D
ON
OFF

1
2

3

A Utilisation

Chauffage de volume

Chauffage de l'eau domestique

B Demande de marche du thermostat de réchauffement 
d'eau chaude sanitaire

C Température du ballon d'eau chaude sanitaire

D Demande de marche du thermostat de température 
ambiante

E Température ambiante de la commande à distance

F Température limite inférieure d'eau chaude sanitaire

G Température limite supérieure d'eau chaude sanitaire 
(température de stockage maximum possible) [b-03]

H Température minimum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-00]

J Température maximum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-01]

K Point de consigne de thermostat d'ambiance extérieur

L Hystérésis MARCHE/ARRÊT du thermostat d'ambiance 
extérieur

ON ACTIVÉ

OFF DÉSACTIVÉ

A

B

C
H

J

L

75°C

35°C

–X°C

+X°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

KK
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2 Fonctionnement de stockage

Lors d'une demande simultanée de chauffage de volume et
d'eau chaude sanitaire (stockage), l'eau sanitaire sera chauffée
conformément au programmateur, puis le chauffage de volume
démarrera de nouveau conformément au programmateur.
Ensuite, le chauffage d'eau sanitaire redémarrera conformément
au programmateur, et cela continuera jusqu'à ce que le point de
consigne de stockage soit atteint.

Contrôle de température ambiante de la commande à distance

Lorsque la température de réchauffement est atteinte, la poursuite du
réchauffement du ballon d'eau chaude sanitaire jusqu'à la
température de stockage sera décidée par le thermostat d'ambiance
de la commande à distance pour empêcher que la température
ambiante descende trop.

1 Fonctionnement de réchauffement

Si une demande de chauffage de volume et d'eau sanitaire
(réchauffement) intervient simultanément, l'eau sanitaire sera
chauffée jusqu'à la température de réchauffement maximale,
puis le chauffage de volume démarrera de nouveau.

A Utilisation

Chauffage de volume

Chauffage de l'eau domestique

B Demande de marche du thermostat de stockage d'eau 
chaude sanitaire

C Température du ballon d'eau chaude sanitaire

D Demande de marche du thermostat de température 
ambiante

E Température ambiante de la commande à distance

F Température limite inférieure d'eau chaude sanitaire

G Température limite supérieure d'eau chaude sanitaire 
(température de stockage maximum possible) [b-03]

H Température minimum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-00]

J Température maximum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-01]

K Point de consigne de thermostat d'ambiance extérieur

L Hystérésis MARCHE/ARRÊT du thermostat d'ambiance 
extérieur

ON ACTIVÉ

OFF DÉSACTIVÉ

1 Durée de fonctionnement maximale pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 30 minutes [d-01])

2 Intervalle de temps d'arrêt minimum pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 15 minutes [d-02])

3 Durée de fonctionnement maximale pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 30 minutes [d-01])

A

B

C

H
J

K

75°C

35°C

–X°C

+X°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

1
2

3

K L

A Utilisation

Chauffage de volume

Chauffage de l'eau domestique

B Demande de marche du thermostat de réchauffement 
d'eau chaude sanitaire

C Température du ballon d'eau chaude sanitaire

D Demande de marche du thermostat de température 
ambiante

E Température ambiante de la commande à distance

F Température limite inférieure d'eau chaude sanitaire

G Température limite supérieure d'eau chaude sanitaire 
(température de stockage maximum possible) [b-03]

H Température minimum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-00]

J Température maximum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-01]

K Point de consigne de thermostat de la commande 
à distance

ON ACTIVÉ

OFF DÉSACTIVÉ

A

B

C
H

J

K

75°C

35°C

–3.0°C

–0.5°C

+0.5°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF
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2 Fonctionnement de stockage

Lors d'une demande simultanée de chauffage de volume et
d'eau sanitaire (stockage), l'eau sanitaire sera chauffée, mais
dès que la température de la pièce baisse de 3°C par rapport au
point de consigne, le chauffage de volume démarrera jusqu'à
0,5°C au-dessus du point de consigne, puis l'eau sanitaire sera
à nouveau chauffée jusqu'au point de consigne de stockage.

A Utilisation

Chauffage de volume

Chauffage de l'eau domestique

B Demande de marche du thermostat de stockage d'eau 
chaude sanitaire

C Température du ballon d'eau chaude sanitaire

D Demande de marche du thermostat de température 
ambiante

E Température ambiante de la commande à distance

F Température limite inférieure d'eau chaude sanitaire

G Température limite supérieure d'eau chaude sanitaire 
(température de stockage maximum possible) [b-03]

H Température minimum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-00]

J Température maximum de réchauffement d'eau chaude 
sanitaire [b-01]

K Point de consigne de thermostat de la commande 
à distance

ON ACTIVÉ

OFF DÉSACTIVÉ

1 Durée de fonctionnement minimale pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 10 minutes [d-00])(a)

(a) Le délai de fonctionnement minimum est uniquement valable lorsque la 
température ambiante est inférieure de plus de 3°C au point de consigne 
et que le point de consigne J est atteint.

2 Durée de fonctionnement maximale pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 30 minutes [d-01])(b)

(b) Le délai de fonctionnement maximum est uniquement valable lorsque la 
température ambiante est inférieure de plus de 0,5°C au point de consigne 
et que le point de consigne J est atteint.

3 Intervalle de temps d'arrêt minimum pour le chauffage de 
l'eau sanitaire (d'abord 15 minutes [d-02])

4 Pas de fonctionnement simultané

5 Programmateurs pour démarrage du chauffage 
d'eau sanitaire

6 Programmateur pour démarrage du chauffage de volume

A

B

C

H
J

K

75°C

35°C

–3.0°C

–0.5°C

+0.5°C

ON

G

F

OFF

D

E

ON
OFF

1 3

2

4

6

5
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Demande simultanée 
du chauffage de 

volume et du 
chauffage d'eau 

sanitaire?

Non Fonctionnement 
normal du chauffage 
de volume ou d'eau 

sanitaire

Oui (1)

La production d'eau 
chaude sanitaire 

démarrera

Température d'eau 
chaude sanitaire 

atteinte A=minimum 
([b-01]; 55°C)?

Non La production d'eau 
chaude sanitaire 

continuera sans limite 
de temps jusqu'à ce 

que A soit atteint.

Oui

Contrôle de sortie 
d'eau?

Oui

Non

Point de consigne de 
stockage [b-03] 

atteint? (*)

Non Programmateur 
[d-01] 

(30 minutes) 
passé depuis? 

(1)

Non
Le fonctionnement 
continuera en eau 
chaude sanitaireContrôle de 

thermostat 
d'ambiance externe?

Oui

Oui Oui (2)

Non

Le fonctionnement 
passera en chauffage 

de volume

Le 
fonctionnement 

passera en 
chauffage de 

volume

Programmateur 
[d-02] 

(15 minutes) 
passé depuis? 

(2)

Non Le fonctionnement 
du chauffage de 

volume continuera 
jusqu'à ce que le 

programmateur ait 
terminé

Oui

Contrôle de thermostat 
d'ambiance de la 

commande à distance.

Point de consigne de 
stockage [b-03] 

atteint? (*)

Non Température 
ambiante 

<Tset –3°C?

Non Programmateur 
[d-01] (30 minutes) 
passé depuis? (1)

Oui (2)

Oui Oui Non Oui

Le fonctionnement 
passera en chauffage 

de volume

Le fonctionnement 
continuera en eau 
chaude sanitaire

Le fonctionnement 
passera en 

chauffage de 
volume

Programmateur 
[d-02] 

(15 minutes) 
passé depuis? (2)

Non
Non

Programmateur 
[d-00] (10 minutes) 
passé depuis? (1)

Oui (2) Le fonctionnement 
du chauffage de 

volume continuera 
jusqu'à ce que le 
programmateur 

ait terminé

(1) sont en relation entre eux

(2) sont en relation entre eux

(*) Le point de consigne de stockage peut être une valeur automatique si [b-02]=1
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9.7. Régulation avec points de consigne multiples

Si l'utilisateur souhaite utiliser une régulation avec des points de
consigne multiples, un dispositif de réduction de température (TRD)
est nécessaire. Le dispositif de réduction de température permet de
réduire la température d'eau à l'arrivée qui alimentera la (ou les)
différente(s) zone(s) à chauffer.

Lorsque les dispositifs de réduction de température sont installés, le
système peut être configuré pour utiliser plusieurs points de consigne
d'eau.

Les points de consigne d'eau peuvent être sélectionnés en fonction
des modes de fonctionnement des points de consigne multiples.

Les 2 modes possibles sont expliqués en détail ci-dessous.

Régulation avec points de consigne multiples conformément au
schéma A

En fonctionnement normal, les modes de chauffage d'eau sanitaire et
de chauffage de volume sont séparés et activés par intermittence
pour satisfaire une requête simultanée. À cette fin, un schéma A de
points de consigne multiples peut être configuré de façon à permettre
un fonctionnement simultané et continu du chauffage d'eau sanitaire
et du chauffage de volume.

Aperçu schématique:

� Pendant le fonctionnement du chauffage de volume, l'eau est
fournie sur la base du point de consigne de température d'eau
sélectionné pour le chauffage de volume. Une vanne d'arrêt
(à fournir) doit être installée dans le circuit de serpentin du
ballon d'eau chaude sanitaire. La vanne doit être fermée pour
protéger le ballon d'eau chaude sanitaire contre tout
refroidissement dû à une eau à température inférieure
traversant le serpentin pendant le chauffage de volume. Le
raccordement et le contrôle de cette vanne d'arrêt relèvent de la
responsabilité de l'installateur.

� Pendant le fonctionnement du chauffage d'eau sanitaire, le point
de consigne de température d'eau est normalement supérieur
au point de consigne demandé pendant le fonctionnement du
chauffage de volume. La vanne laissant entrer l'eau dans le
serpentin du ballon d'eau chaude sanitaire est ouverte. La
pompe à chaleur fournira de l'eau à une température supérieure
à ce qui est nécessaire pour la production d'eau chaude
sanitaire. A ce stade, les appareils à température inférieure
doivent être protégés contre une température d'eau supérieure
par une vanne de réduction de température.

La configuration du mode A permet 2 points de consigne de
chauffage de volume et un point de consigne d'eau chaude sanitaire
(identique à la conception classique).

Les signaux de demande de chauffage peuvent être mis en œuvre
de 2 manières différentes (choix de l'installateur):

� signal MARCHE/ARRÊT du thermostat (du thermostat
d'ambiance extérieur)

� signal de statut (actif/inactif) du dispositif de réduction de
température correspondant (TRD)

Les connexions électriques de l'unité doivent être faites sur la carte
PCB de demande en option.

La configuration du schéma A se fait au moyen des réglages
sur place

1 Sélectionner le schéma approprié: [7-02]=0

2 Activer le point de consigne multiple 1: [7-03]=0 � [7-03]=1

Activer le point de consigne multiple 2: [7-04]=0 � [7-04]=1

3 Entrer le point de consigne multiple de température 1: [A-03]
(voir ci-dessous)

Entrer le point de consigne multiple de température 2: [A-04]
(voir ci-dessous)
Exemple de configuration:

Conception du mode A Conception classique

Unité intérieure

1 Vanne d'arrêt d'eau chaude sanitaire (à fournir)

DHW Ballon d'eau chaude sanitaire

TRD Dispositif de réduction de température

Space 1 Volume 1

Bouteille de compensation

M
Space 1 DHW Space 1

DHW

TRD 1

Une protection est requise sous 
la forme d'un dispositif de 
réduction de température (TRD) 
(en fonction du point de 
consigne)

Unité intérieure

DHW Ballon d'eau chaude sanitaire

TRD Dispositif de réduction de température

Space 1 Volume 1

Space 2 Volume 2

Bouteille de compensation

Point 
de con-
signe

Réglage 
sur 

place Statut du thermostat

Eau 
chaude 
sanitaire

70°C(a)

(a) La température d'eau nécessaire pour atteindre ce point de consigne est 
bien entendu supérieure à 70°C.

[b-03] DÉSACTIVÉ ACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ

Volume 1 65°C [A-03] DÉSACTIVÉ MARCHE
/ARRÊT

ACTIVÉ ACTIVÉ DÉSACTIVÉ

Volume 2 35°C [A-04] DÉSACTIVÉ MARCHE
/ARRÊT

ACTIVÉ DÉSACTIVÉ ACTIVÉ

Eau de pompe à chaleur 
résultante

DÉSACTIVÉ >70°C 65°C 65°C 35°C

Space 1 DHWSpace 2

TRD TRD

TRD TRD

Space 1 DHWSpace 2
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Régulation avec points de consigne multiples conformément au
schéma B

La configuration de base du schéma de points de consigne multiples
B est la même que celui de la conception classique; et donc aucun
chauffage d'eau sanitaire ni de volume n'est possible simultanément.

Le schéma B de points de consigne multiples se concentre sur le
fonctionnement du chauffage de volume et permet d'utiliser plusieurs
points de consigne d'eau en combinaison avec la commande
à distance ou le thermostat d'ambiance extérieur.

La configuration du schéma B permet 3 points de consigne de
chauffage de volume et 1 point de consigne d'eau chaude sanitaire.

Les signaux de demande de chauffage peuvent être mis en œuvre
de 2 manières différentes (choix de l'installateur):

� signal MARCHE/ARRÊT du thermostat (du thermostat
d'ambiance extérieur)

� signal de statut (actif/inactif) du dispositif de réduction de
température correspondant

Volume 0, n'utilisant pas un dispositif de réduction de la température
(TRD), doit toujours être associé au point de consigne de
température d'eau le plus élevé et peut être contrôlé par la sonde
d'ambiance de la commande à distance ou par le thermostat
d'ambiance extérieur. Les réglages de volume 0 peuvent être faits
sur la commande à distance (comme pendant le fonctionnement
normal(1)).

Les connexions électriques de l'unité doivent être faites sur la carte
PCB de demande en option.

La configuration du schéma B se fait au moyen des réglages
sur place

1 Sélectionner le schéma approprié: [7-02]=1

2 Activer le point de consigne multiple 1: [7-03]=0 � [7-03]=1

Activer le point de consigne multiple 2: [7-04]=0 � [7-04]=1

3 Entrer le point de consigne multiple de température 1: [A-03]
(voir ci-dessous)

Entrer le point de consigne multiple de température 2: [A-04]
(voir ci-dessous)
Exemple de configuration:

Le schéma B peut également être utilisé pour effectuer un zonage
multiple primaire (si toutes les températures de points de consigne
sont sélectionnées de la même façon, aucun dispositif de réduction
de température (TRD) n'est nécessaire). 

Des signaux MARCHE multiples provenant des thermostats peuvent
être générés pour les 3 pièces. Le signal ARRÊT est uniquement
valable si toutes ces demandes sont désactivées.

REMARQUE

� Si le système est configuré conformément au
schéma A, la fonction de régulation sur la sonde de la
commande à distance (est sur ARRÊT par défaut si le
point de consigne multiple est sélectionné) ainsi que le
thermostat d'ambiance additionnel (en remplacement
de la régulation sur la sonde de la commande
à distance) ne peuvent être utilisés.

� La valeur de température d'eau de la commande
à distance est ignorée lorsque le schéma A est actif.

� Il incombe à l'installateur de s'assurer qu'aucune
situation non désirée ne puisse se produire (par ex.
températures d'eau trop élevées vers les boucles de
chauffage au sol, etc.).

� Il incombe à l'installateur de s'assurer que le circuit
d'eau est bien équilibré (par ex. lorsqu'une demande
d'eau chaude sanitaire se présente, il y aura
suffisamment de débit vers les autres appareils
également, etc.)

� Daikin ne propose aucun dispositif de réduction de
température (TRD). Ce système offre uniquement la
possibilité d'utiliser des points de consigne multiples.

� Il est recommandé d'utiliser uniquement la fonction de
stockage automatique pour le chauffage d'eau
sanitaire lors de l'utilisation du schéma A (avec une
température de point de consigne élevée).

Space 1

DHW

Space 2 Space 0

M

A

TRD TRD

Unité intérieure

DHW Ballon d'eau chaude sanitaire

TRD Dispositif de réduction de température

Space 0 Volume 0

Space 1 Volume 1

Space 2 Volume 2

Bouteille de compensation

A Contrôle thermostatique ambiant classique avec sonde 
d'ambiance de la commande à distance et thermostat 
d'ambiance extérieur

(1) Lors de l'utilisation de la fonction automatique avec loi d'eau pour le 
réglage de volume 0, il faut s'assurer que la température la plus basse 
possible du point de consigne flottant de volume 0 (y compris la valeur 
de décalage négative possible) est supérieure au point de consigne de 
température des volumes 1 et 2.
Cela signifie que le réglage sur place [3-03] de volume 0 doit être 
supérieur au point de consigne de température des volumes 1 et 2.

Point de 
con-
signe

Réglage 
sur place Statut du thermostat

Volume 0 65°C Télécom-
mande

DÉSACTIVÉ ACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ DÉSACTIVÉ

Volume 1 45°C [A-03] DÉSACTIVÉ MARCHE/
ARRÊT

ACTIVÉ ACTIVÉ DÉSACTIVÉ

Volume 2 35°C [A-04] DÉSACTIVÉ MARCHE/
ARRÊT

DÉSACTIVÉ ACTIVÉ ACTIVÉ

Eau de pompe à chaleur 
résultante

DÉSACTIVÉ 65°C 45°C 45°C 35°C

DHW

TRD TRD

Space 1 Space 2 Space 0
A

M
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9.8. Tableau de réglage sur place

REMARQUE

� Le contrôle d'eau de sortie n'est pas autorisé pour le
schéma B.

� Il incombe à l'installateur de s'assurer qu'aucune
situation non désirée ne puisse se produire (par ex.
températures d'eau trop élevées vers les boucles de
chauffage au sol, etc.).

� Il incombe à l'installateur de s'assurer que le circuit
d'eau est bien équilibré (par ex. lorsqu'une demande
d'eau chaude sanitaire se présente, il y aura
suffisamment de débit vers les autres appareils
également, etc.)

� Daikin ne propose aucun dispositif de réduction de
température (TRD). Ce système offre uniquement la
possibilité d'utiliser des points de consigne multiples.

� Lorsque le volume 0 est sur ARRÊT thermostat, mais
que le volume 1 ou 2 est actif, le volume 0 sera
alimenté en eau à une température égale au point de
consigne maximum des volumes 1 et 2. 
Cela peut entraîner un chauffage non désiré du
volume 0.

Premier 
code

Second 
code Nom du réglage

Réglage de l'installateur par rapport 
à la valeur par défaut

Valeur par 
défaut Plage Étape UnitéDate Valeur Date Valeur

0 Configuration de la régulation à distance

00 Niveau de permission utilisateur 2 2~3 1 —

01 Valeur de compensation de la sonde de 
température ambiante 0 –5~5 0,5 °C

02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 1 — — —

03 Statut: mode de programmateur de chauffage 
de volume Méthode 1=1 / Méthode 2=0 1 (ACTIVÉ) 0/1 — —

04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 1 — — —

1 Programmation de stockage automatique pour chauffage d'eau sanitaire

00 Statut: stockage de nuit 1 (ACTIVÉ) 0/1 — —

01 Heure de début de stockage de nuit 1:00 0:00~23:00 1:00 heure

02 Statut: stockage de jour 0 (DÉSACTIVÉ) 0/1 — —

03 Heure de début de stockage de jour 15:00 0:00~23:00 1:00 heure

2 Programmation du mode réduit de nuit

00 Statut: mode réduit de nuit 1 (ACTIVÉ) 0/1 — —

01 Heure de début du mode de réduit de nuit 23:00 0:00~23:00 1:00 heure

02 Heure d'arrêt du mode de réduit de nuit 5:00 0:00~23:00 1:00 heure

3 Loi d'eau

00 Faible température ambiante (Lo_A) –10 –20~5 1 °C

01 Température ambiante élevée (Hi_A) 15 10~20 1 °C

02 Point de consigne à faible température 
ambiante (Lo_Ti) 70 25~80 1 °C

03 Point de consigne à température ambiante 
élevée (Hi_Ti) 45 25~80 1 °C

4 Fonction de désinfection

00 Statut: fonctionnement de désinfection 1 (ACTIVÉ) 0/1 — —

01 Sélection du jour de désinfection Fri Mon~Sun — —

02 Heure de début de désinfection 23:00 0:00~23:00 1:00 heure
HXHD125A8V1B
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5 Point de consigne du mode réduit et de désinfection automatique

00 Point de consigne: température de fonctionnement 
de désinfection 70 60~75 5 °C

01 Durée du mode de désinfection 10 5~60 5 min

02 Température d'eau de sortie du mode réduit de nuit 5 0~10 1 °C

03 Température ambiante du mode réduit de nuit 18 17~23 1 °C

04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

6 Configuration des options

00 Ballon d'eau chaude sanitaire installé 0 (DÉSACTIVÉ) 0/1 — —

01 Thermostat d'ambiance en option installé 0 (DÉSACTIVÉ) 0/1 — —

02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

04 Mode d'alimentation électrique à tarif réduit 0 0/2 1 —

7 Configuration des options

00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

02 Schéma de points de consigne multiples 0 (A) 0/1 — —

03 Point de consigne multiple 1 0 (DÉSACTIVÉ) 0/1 — —

04 Point de consigne multiple 2 0 (DÉSACTIVÉ) 0/1 — —

8 Configuration des options

00 Activation de la sonde d'ambiance de la commande 
à distance 1 (ACTIVÉ) 0/1 — —

01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 1 — — —

02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 (DÉSACTIVÉ) — — —

03 Statut: niveau du mode silencieux 1 1~3 1 —

04 Statut: prévention antigel 0 0~2 1 —

9 Compensation automatique de température

00 Valeur de compensation de la température d'eau 
de sortie (chauffage) 0 –2~2 0,2 °C

01 Valeur de compensation de la sonde de 
température du ballon d'eau chaude sanitaire 0 –5~5 0,5 °C

02 Admission MARCHE/ARRÊT du thermostat 0 –5~5 0,5 °C

03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

A Configuration des options

00 Limitation de courant. 0 0~2 1 —

01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

02 Point de consigne: différence de température de 
chauffage requise pour l'eau de sortie et de retour 10 3~15 1 °C

03 Point de consigne: valeur de température requise 
du point de consigne multiple 1 35 25~80 1 °C

04 Point de consigne: valeur de température requise 
du point de consigne multiple 2 65 25~80 1 °C

Premier 
code

Second 
code Nom du réglage

Réglage de l'installateur par rapport 
à la valeur par défaut

Valeur par 
défaut Plage Étape UnitéDate Valeur Date Valeur
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b Points de consigne d'eau chaude sanitaire

00 Point de consigne: température minimale de 
réchauffement 35 35~65 1 °C

01 Point de consigne: température maximale de 
réchauffement 45 35~75 1 °C

02 Statut: chauffage d'eau sanitaire par loi d'eau 1 (ACTIVÉ) 0/1 — —

03 Point de consigne: température de stockage 70 45~75 1 °C

04 Température de stockage d'eau chaude sanitaire 
maximale automatique 70 55~75 1 °C

C Limites de température d'eau de sortie

00 Point de consigne: température maximale d'eau de 
sortie du chauffage 80 37~80 1 °C

01 Point de consigne: température minimale d'eau de 
sortie du chauffage 25 25~37 1 °C

02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 20 — — —

03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 5 — — —

04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

d Délais de chauffage d'eau sanitaire

00 Point de consigne: temps minimum du cycle ECS 10 5~20 1 —

01 Point de consigne: temps maximum du cycle ECS 30 10~60 5 —

02 Point de consigne: intervalle de temps d'arrêt 
minimum entre deux cycles ECS 15 5~30 5 —

03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 15 — — —

04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 40 — — —

E Mode entretien

00 Mode vidage R134a 0 0/1 — —

01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

02 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 1 — — —

04 Fonctionnement de la pompe uniquement 0 0~25 1 —

F Suite de la configuration des options

00 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 5 — — —

01 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 0 — — —

02 Réglage de tolérance de récupération de chaleur 1 0~2 — —

03 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 10 — — —

04 Ne s'applique pas. Ne changez pas la valeur 
par défaut. 50 — — —

Premier 
code

Second 
code Nom du réglage

Réglage de l'installateur par rapport 
à la valeur par défaut

Valeur par 
défaut Plage Étape UnitéDate Valeur Date Valeur
HXHD125A8V1B
Unité intérieure du système VRV IV
4P404571-1 – 2015.04

Manuel d'installation

41



10. VÉRIFICATION FINALE ET ESSAI DE 
FONCTIONNEMENT

10.1. Vérification finale

Avant de mettre l'unité en marche, prière de lire ce qui suit:

� Lorsque l'installation complète et tous les réglages nécessaires
ont été exécutés, assurez-vous que tous les panneaux de l'unité
sont fermés. Si ce n'est pas le cas, l'introduction d'une main
dans les ouvertures restantes peut provoquer des blessures
graves dues aux pièces électriques et chaudes à l'intérieur
de l'unité.

� Seul un électricien qualifié peut ouvrir le panneau de service du
boîtier de commande afin d'effectuer des opérations de
maintenance.

Afin de purger la majorité de l'air de l'installation hydraulique,
effectuer une marche forcée de la pompe comme décrit ci-dessous:

1 Changer le réglage sur place [E-04]

La valeur par défaut est de 0. 

� Lors du changement du réglage sur 1, la pompe fonctionnera
à basse vitesse (pompe uniquement, l'unité ne
fonctionnera pas).

� Lors du changement du réglage sur place sur 2, la pompe
fonctionnera à haute vitesse.

2 Lorsque la purge d'air est terminée, remettre le réglage sur
place sur 0.

Il incombe à l'installateur de s'assurer que l'air est tout à fait purgé de
l'unité et du système.

� Veiller à ce que toutes les vannes d'arrêt soient ouvertes.
(Se référer à la procédure de vidage de l'unité extérieure)

� Veiller à ce que toutes les vannes d'eau soient ouvertes.

Vérification de l'alimentation électrique multilocataire

Couper l'alimentation électrique de l'unité intérieure. Si l'alimentation
électrique multilocataire est installée, la commande à distance
continuera à fonctionner. Confirmer que la commande à distance est
toujours en fonctionnement pendant plus de 15 secondes après la
coupure de l'alimentation électrique.

10.2. Test de fonctionnement du système

Avant de pouvoir vérifier le fonctionnement distinct de chaque unité
intérieure, il vous faudra effectuer le test de fonctionnement du
système. Le test de fonctionnement du système est expliqué dans le
manuel d'installation de l'unité extérieure. Il s'agit d'un test de
fonctionnement automatique d'une durée possible supérieure
à 1 heure.

Une fois le test de fonctionnement du système terminé, il est possible
d'effectuer un test de fonctionnement individuel tel que décrit dans
"10.3. Test de fonctionnement individuel de l'unité intérieure" à la
page 41. Au cours de ce test de fonctionnement, l'installateur
vérifiera les éléments indiqués.

10.3. Test de fonctionnement individuel de l'unité 
intérieure

L'installateur est obligé de vérifier le fonctionnement correct de l'unité
intérieure et extérieure après l'installation. À cette fin, un test de
fonctionnement doit être effectué conformément aux procédures
décrites ci-dessous. Il est possible à tout moment de vérifier le bon
fonctionnement du chauffage de volume et du chauffage d'eau
sanitaire.

Mode de relevé de température

Sur la commande à distance, les températures réelles peuvent être
affichées.

1 Maintenir le bouton  enfoncé pendant 5 secondes.

La température d'eau de sortie s'affiche (les icônes  et 
et  clignotent).

2 Utilisez les boutons  et  pour afficher:

� La température d'eau entrante (les icônes  et 
clignotent et l'icône  clignote lentement).

� La température intérieure (les icônes  et  clignotent).

� La température extérieure (les icônes  et  clignotent).

� La température du ballon d'alimentation d'eau chaude (les
icônes  et  clignotent).

3 Appuyer de nouveau sur le bouton  pour quitter ce mode.
Si aucun bouton n'est enfoncé, la commande à distance quitte le
mode d'affichage après 10 secondes.

Procédure de chauffage de volume

1 Vérifier la température de l'eau de sortie et de l'eau d'entrée via
le mode de relevé de la commande à distance et noter les
valeurs affichées. Reportez-vous à la section "Mode de relevé
de température" à la page 41.

2 Appuyez sur le bouton  4 fois de sorte que l'icône  s'affiche.

3 Effectuer le test comme suit (lorsqu'aucune action n'est
effectuée, l'interface utilisateur reviendra au mode normal après
10 secondes ou en appuyant une seule fois sur le bouton ):

Pour tester le fonctionnement du chauffage de volume, appuyer
sur le bouton  pour démarrer le test de fonctionnement.

4 L'opération de test de fonctionnement s'arrêtera
automatiquement après 30 minutes ou lorsque la température
réglée est atteinte. Le test de fonctionnement peut être arrêté
manuellement en appuyant une seule fois sur le bouton . S'il
y a des mauvaises connexions ou des dysfonctionnements, un
code d'erreur s'affichera sur l'interface utilisateur. Sinon,
l'interface utilisateur reviendra au mode de fonctionnement
normal.

REMARQUE

Lors de l'utilisation de vannes thermostatiques de
radiateurs, veiller à ouvrir toutes les vannes pendant la
purge d'air.

INFORMATIONS

Lorsque les unités intérieures et l'unité extérieure sont
mises sous tension pour la première fois, une initialisation
a lieu. Cela prendra maximum 12 minutes.

Lors de l'utilisation de la commande à distance pendant
l'initialisation, un code d'erreur (UH) peut être affiché.

INFORMATIONS

� Lors du premier démarrage de l'unité (les premières
48 heures de fonctionnement du compresseur), il peut
arriver que le niveau de bruit de l'unité soit supérieur
à celui mentionné dans les spécifications techniques.
Ce n'est pas anormal.

� Le démarrage de l'unité en mode de chauffage de
volume est uniquement possible lorsque la
température ambiante extérieure est inférieure
à 20°C. Se reporter à "[9-02] Admission MARCHE/
ARRÊT du thermostat" à la page 30 pour savoir
comment augmenter cette limite de température.
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5 Pour résoudre les codes d'erreur, reportez-vous à la section
"12.5. Codes d'erreur" à la page 46.

6 Vérifier la température d'eau de sortie et d'entrée via le mode de
relevé de la commande à distance et les comparer avec les
valeurs notées dans l'étape 1. Au bout de 20 minutes de
fonctionnement, une augmentation des valeurs doit confirmer le
fonctionnement du chauffage de volume.

Procédure de chauffage d'eau sanitaire

1 Vérifier la température du ballon d'eau chaude sanitaire via le
mode de relevé de la commande à distance. Reportez-vous à la
section "Mode de relevé de température" à la page 41.

2 Appuyer sur le bouton  pendant 5 secondes.

L'icône  va se mettre à clignoter à un intervalle d'1 seconde.

3 Garder l'unité en marche pendant 20 minutes et vérifier
à nouveau la température du ballon d'eau chaude sanitaire via
la commande à distance.

Une augmentation de la valeur de 5°C doit confirmer le
fonctionnement du chauffage d'eau sanitaire.

4 L'opération s'arrêtera si la température de stockage de ballon
a été atteinte.

11. MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Afin de garantir une disponibilité maximale de l'unité, un certain
nombre de contrôles et de vérifications doivent être effectués
à intervalles réguliers sur l'unité et au niveau du câblage local.

Cette maintenance doit être effectuée par votre installateur le plus
proche.

Pour effectuer les opérations de
maintenance comme mentionné
ci-dessous, il est seulement
nécessaire de retirer le panneau
décoratif avant.

Pour retirer le panneau décoratif
avant, déposer les 2 vis du bas et
ensuite, décrocher le panneau.

11.1. Opérations de maintenance

INFORMATIONS

Pour afficher le dernier code d'erreur résolu, appuyez
1 fois sur le bouton . Appuyez de nouveau 4 fois sur le
bouton  pour revenir au mode normal.

INFORMATIONS

Il n'est pas possible d'effectuer un test si un
fonctionnement forcé de l'unité extérieure est en cours.
Si le fonctionnement forcé devait démarrer pendant un test
de fonctionnement, le test sera annulé.

2x

DANGER: DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

Reportez-vous à la section "2. Consignes de sécurité
générales" à la page 2.

AVERTISSEMENT: CHOC ELECTRIQUE 

� Avant d'exécuter une opération de maintenance ou
une réparation, il faut mettre le disjoncteur à l'arrêt sur
le panneau d'alimentation, retirer les fusibles, puis
ouvrir les dispositifs de protection de l'unité.

� Assurez-vous que l'alimentation électrique de l'unité
extérieure est coupée avant d'entamer toute activité
de maintenance ou de réparation.

� Avant d'exécuter une opération de maintenance ou
une réparation, éteignez toujours l'alimentation
électrique multilocataire.

� Ne touchez pas les parties sous tension pendant
10 minutes une fois que l'alimentation électrique est
coupée en raison du risque de haute tension.

� Par ailleurs, mesurez les points comme illustré sur la
figure ci-dessous au moyen d'un testeur et vérifiez
que la tension du condensateur dans le circuit
principal n'est pas supérieure à 50 V CC.

� À noter que certaines parties de la boîte de
composants électriques sont chaudes.

� Veillez à ne pas toucher de parties conductrices.

� Ne rincez pas l'unité intérieure. Cela pourrait
provoquer un choc électrique ou un incendie.

REMARQUE

Pensez à votre sécurité!

Toucher une partie en métal de la main (comme la vanne
d'arrêt) afin d'éliminer l'électricité statique et de protéger la
carte de circuits imprimés avant d'effectuer l'entretien.

C+C+C+

C–C–C–
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Contrôles

Les contrôles décrits ci-dessous doivent être effectués au moins une
fois par an par du personnel qualifié.

1 Flexible de la soupape de décharge de pression

Vérifier que le flexible de la soupape de décharge de pression
est positionné de manière appropriée pour vidanger l'eau.

2 Soupape de décharge de pression d'eau

Vérifiez le bon fonctionnement de la soupape de décharge de
pression en tournant le bouton rouge de la soupape dans le
sens antihoraire:

� Si aucun claquement n'est audible, contactez un revendeur
local.

� Au cas où l'eau ne cesse de s'écouler de l'unité, fermez les
vannes d'arrêt d'entrée et de sortie d'eau pour commencer,
puis contactez le revendeur local.

3 Coffret électrique de l'unité intérieure

Effectuez une inspection visuelle complète du coffret électrique
et recherchez des défauts évidents tels que des connexions
détachées ou des câbles défectueux.

4 Pression d'eau

Vérifiez que la pression d'eau est supérieure à 1 bar.
Si nécessaire, ajoutez de l'eau.

5 Filtre à eau

Nettoyez le filtre à eau.

11.2. Informations importantes relatives au 
réfrigérant utilisé

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. Ne laissez pas
les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: R134a

Valeur GWP(1): 1430

(1) GWP = potentiel de réchauffement global

INFORMATIONS

La mise en application nationale de réglementations
européennes sur certains gaz fluorés à effet de serre peut
nécessiter l'ajout de la langue nationale officielle
correspondante sur l'unité. Par conséquent, une étiquette
multilingue supplémentaire concernant les gaz fluorés
à effet de serre est fournie avec l'unité.

Les instructions de collage sont illustrées au verso de
l'étiquette.
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11.3. Vidage/récupération et maintenance du côté réfrigérant

Cet organigramme indique les principaux éléments et les principales mesures à prendre en considération au cours des opérations de vidage/
récupération réalisées sur le système. Lorsque certains réglages et certaines opérations expliquées dans l'organigramme ne sont pas
respecté(e)s, un fonctionnement incorrect de l'unité peut alors en résulter du fait d'une mauvaise opération de vidage/récupération. En cas de
problèmes, veuillez contacter votre revendeur le plus proche.

Le circuit R134a 
nécessite-t-il une 

maintenance?

Oui Réglage de la 
commande à distance de 
l'unité intérieure [E-00]=1 
pour ouvrir le détendeur 

électronique

Début de la 
récupération/du 
vidage du circuit 

R134a

Non

Le circuit R410A 
nécessite-t-il une 

maintenance?

Oui

Première installation
Non

Maintenance

Oui Oui

L'unité intérieure 
était-elle sous 

tension?

Non
Une ou plusieurs 
autre(s) unité(s) 
intérieure(s) ou 

extérieure(s) étai(en)t-
elle(s) sous tension?

Non Ouvrir la vanne 
d'arrêt des unités 
intérieures (2)(a). 
Le vidage de la 

tuyauterie sur place 
et de l'unité intérieure 
R410A peut débuter

Le circuit R410A 
du système 

intérieur est-il 
complet?

Non

1 unité intérieure? 
Fermez cette vanne 

d'arrêt de l'unité 
intérieure (2)(a)

Oui Oui Oui

Les vannes du circuit 
R410A doivent être 
ouvertes. Appliquer 
un réglage sur place 
de l'unité extérieure 

2-21 
(voir le manuel 
d'installation de 

l'unité extérieure)

Oui

Tuyauterie sur 
place + unité(s) 
intérieure(s) + 
extérieure(s)?

Appliquer un 
réglage sur place de 

l'unité extérieure 
2-21 

(voir le manuel 
d'installation de 

l'unité extérieure)

Non

Ouvrir l'ensemble des 
vannes d'arrêt (1) 

et (2)(a)

Tuyauterie 
sur place 

uniquement + 
unité intérieure

Début de la 
récupération + 
mesure de la 

quantité R410A 
récupérée

Ouvrir la vanne 
d'arrêt (2)(a) des 

unités intérieures. 
Le vidage de la 

tuyauterie sur place 
et de l'unité 

intérieure R410A 
peut débuter

(a) (1) et (2) se réfèrent à la légende de la figure du prochain chapitre "Aperçu du système" à la page 45.

Appliquer un réglage 
sur place de l'unité 

extérieure 2-21 
(voir le manuel 
d'installation de 

l'unité extérieure)

Fermer la vanne 
d'arrêt de l'unité 
extérieure (1)(a)

Maintenance

Ouvrir la vanne 
d'arrêt de l'unité 
intérieure (2)(a)

Débuter l'opération 
de vidage

Appliquer un 
réglage sur place 

de l'unité 
extérieure 2-21 
(voir le manuel 
d'installation de 

l'unité extérieure)

Recharger le 
système avec la 
quantité R410A 

mesurée

Annuler un réglage 
sur place de l'unité 

extérieure 2-21
(voir le manuel 
d'installation de 

l'unité extérieure)

Ouvrir une ou des 
vanne(s) d'arrêt 
(le cas échéant)

Redémarrer le 
système
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Aperçu du système

1 Vanne d'arrêt d'unité extérieure
2 Vanne d'arrêt d'unité intérieure
3 Point de brasage
4 Tuyauterie non livrée

Aperçu de la récupération/du vidage pour 1 maintenance de 
l'unité intérieure (raccordements de circuit R410A)

1 Réducteur de pression
2 Azote
3 Réservoir de réfrigérant R410A (système de siphon)
4 Instrument de mesure
5 Pompe à vide

12. DÉPANNAGE

Ce chapitre apporte des informations utiles pour l'établissement d'un
diagnostic et la correction de certaines pannes susceptibles de se
produire.

Cette recherche des pannes et les actions correctrices
correspondantes ne peuvent être effectuées que par votre
installateur le plus proche.

12.1. Directives générales

Avant de commencer la procédure de dépannage, inspectez
minutieusement l'unité à la recherche de défauts apparents, tels que
des connexions desserrées ou des câblages défectueux.

Lorsqu'un dispositif de sécurité a été activé, arrêtez l'unité et
recherchez la cause du déclenchement du dispositif de sécurité
avant de le réinitialiser. Les dispositifs de sécurité ne doivent être
pontés ou réglés en aucun cas sur une valeur autre que le réglage
usine. Si la cause du problème est indétectable, contacter le
revendeur le plus proche.

Si la soupape de décharge de pression ne fonctionne pas
correctement et doit être remplacée, rebranchez toujours le flexible
fixé à la soupape de décharge de pression pour éviter que l'eau ne
s'écoule de l'unité!

12.2. Ouverture de l'unité

� Pour faciliter l'accès à la vanne
de purge d'air, la vanne de
coupure thermique, la vanne à
3 voies, les thermistances, la
gaine de câblage sur place,
etc., le panneau décoratif
supérieur de l'unité peuvent
être retirés en enlevant les 2
vis à l'arrière et en détachant
le panneau. Les deux plaques
de purge peuvent être retirées.

� Pour accéder à l'unité
intérieure à l'avant, le coffret
électrique total peut être retiré
de l'unité. 

1 Pour retirer le panneau déco-
ratif avant, enlever les 2 vis du
bas et ensuite, décrocher le
panneau.

2 Desserrer les vis avant et décrocher le coffret électrique
complet.

Le coffret électrique peut à présent être retiré de l'unité
intérieure. Le câble du compresseur situé à l'arrière de l'unité
peut être détaché pour éloigner le coffret électrique de l'unité.

AVERTISSEMENT

Lors d'une inspection du coffret électrique de l'appareil,
assurez-vous que l'interrupteur principal de l'unité est sur
arrêt.

1

2
3

3

4

VACU

1

2

3

4 5

Couper l'alimentation électrique – et également
l'alimentation électrique de l'unité extérieure, etc. –
avant de retirer le couvercle de service du coffret
électrique.

ATTENTION

� Veillez à toujours fixer le couvercle avec les vis
lors de la dépose du coffret électrique.

� Les parties à l'intérieur de l'unité peuvent être
chaudes et brûlantes.

� Veiller à couper toutes les alimentations
électriques avant de retirer le coffret électrique de
l'unité.

4x

2x

2x

4x

MAX.
15 cm 3

51 1

2

2

11

4
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12.3. Purge du système

Si une purge est nécessaire, raccorder le flexible de purge (2) à la
vanne de purge (1), tel que décrit sur la figure ci-dessous, puis ouvrir
la vanne de purge (1).

12.4. Symptômes généraux

Symptôme 1: L'unité est activée (la DEL  est allumée), mais l'unité ne 
chauffe pas comme prévu

Symptôme 2: La pompe fait du bruit (cavitation)

Symptôme 3: La soupape de décharge de pression d'eau s'ouvre

Symptôme 4: La soupape de décharge de pression d'eau présente 
une fuite

Symptôme 5: L'interface utilisateur affiche " " lorsque l'on 
appuie sur certaines touches

12.5. Codes d'erreur

Lorsqu'un dispositif de sécurité est activé, la DEL de l'interface
utilisateur clignotera et un code d'erreur s'affichera.

Une liste des erreurs et mesures correctives est reprise dans le
tableau ci-dessous.

Réinitialiser la sécurité en appuyant sur le bouton .

Au cas où la procédure de réglage de la sécurité ne réussit pas,
contactez votre représentant local.

Pour les autres codes d'erreur qui pourraient s'afficher pendant le
test de fonctionnement ou le fonctionnement du système, voir le
manuel d'installation de l'unité extérieure.

CAUSES POSSIBLES MESURE CORRECTIVE

Le réglage de la température est 
incorrect.

Vérifiez le point de consigne de la 
commande.

Le débit d'eau est trop faible. • Vérifiez que toutes les vannes 
d'arrêt du circuit d'eau sont 
complètement ouvertes.

• Déterminez si le filtre à eau doit 
être nettoyé.

• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'air 
dans le système (purgez l'air).

• Vérifiez sur le manomètre qu'il 
y a une pression d'eau suffisante. 
La pression d'eau doit être de 
>0,3 bar (l'eau est froide), de 
>>0,3 bar (l'eau est chaude).

• Assurez-vous que le vase 
d'expansion n'est pas cassé.

Le volume d'eau dans l'installation 
est trop bas.

Assurez-vous que le volume d'eau 
dans l'installation est supérieure à la 
valeur requise minimale (reportez-
vous à la section "Vérification du 
volume d'eau et de la prépression du 
vase d'expansion" à la page 16).

Manque de capacité • Vérifier si le ventilateur de 
refroidissement à l'arrière du 
coffret électrique fonctionne 
correctement.

• Vérifier si l'unité n'est pas installée 
à un endroit trop chaud (>30°C).

CAUSES POSSIBLES MESURE CORRECTIVE

Il y a de l'air dans le système. Purgez l'air.

La pression d'eau à l'entrée de la 
pompe est trop faible.

• Vérifiez sur le manomètre qu'il 
y a une pression d'eau suffisante. 
La pression d'eau doit être de 
>0,3 bar (l'eau est froide), de 
>>0,3 bar (l'eau est chaude).

• Vérifiez que le manomètre n'est 
pas cassé.

• Vérifiez que le vase d'expansion 
n'est pas cassé.

• Vérifier que le réglage de la 
prépression du vase d'expansion 
est correct (se reporter à "Réglage 
de la prépression du vase 
d'expansion" à la page 17).

2

1

CAUSES POSSIBLES MESURE CORRECTIVE

Le vase d'expansion est cassé. Remplacez le vase d'expansion.

Le volume d'eau dans l'installation
est trop élevé.

Assurez-vous que le volume d'eau 
dans l'installation est inférieur à la 
valeur maximale admise (reportez-
vous à la section "Vérification du 
volume d'eau et de la prépression du 
vase d'expansion" à la page 16).

CAUSES POSSIBLES MESURE CORRECTIVE

De la saleté bloque la sortie de la
soupape de décharge de pression.

Vérifiez le bon fonctionnement de la 
soupape de décharge de pression 
en tournant le bouton rouge de la 
soupape dans le sens antihoraire:
• Si aucun claquement n'est 

audible, contactez un revendeur 
local.

• Au cas où l'eau ne cesse de 
s'écouler de l'unité, fermez les 
vannes d'arrêt d'entrée et de 
sortie d'eau pour commencer, 
puis contactez le revendeur local.

CAUSES POSSIBLES MESURE CORRECTIVE

Le niveau de permission actuel est 
réglé à un niveau qui empêche 
l'utilisation du bouton enfoncé.

Changer le réglage sur place "niveau 
de permission utilisateur" [0-00], voir 
"Réglages sur place" dans le manuel 
d'utilisation.

Code 
d'erreur Cause de l'anomalie Mesure corrective

A1 Erreur d'écriture en mémoire 
(erreur EEPROM)

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

A6 Dysfonctionnement de 
la pompe dans le circuit 
d'eau (M1P)

• S'assurer que l'eau peut 
circuler (ouvrir toutes les 
vannes du circuit).

• Forcer de l'eau propre 
à travers l'unité.

A9 Erreur de détendeur R410A 
(K1E)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

AE Avertissement du circuit 
d'alimentation en eau, 
l'unité s'attend à recevoir 
un faible débit.

• Vérifier le filtre.
• S'assurer que toutes les 

vannes sont ouvertes.

AJ Erreur de capacité Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

C1 Mauvaise 
communication ACS

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

C4 Erreur de thermistance de 
liquide R410A (R3T)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.
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C5 Erreur de thermistance 
de ballon d'eau chaude 
sanitaire (R2T)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Vérifier si l'option d'eau 
chaude sanitaire est activée 
(se reporter au réglage sur 
place [6-00]).

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

C9 Erreur de thermistance d'eau 
de retour (R4T)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

CA Erreur de thermistance d'eau 
de sortie de chauffage (R5T)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

CJ Erreur de thermistance du 
thermostat de la commande 
à distance

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

E1 Erreur de carte PCB du 
compresseur

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

E3 Erreur de haute pression 
(S1PH)

• Vérifier les connexions du 
câblage sur l'unité extérieure 
et l'unité intérieure.

• S'assurer que le circuit est 
rempli d'eau (pas d'air à 
l'intérieur, par ex. la purge d'air 
est-elle ouverte?)

• S'assurer que le ballon d'eau 
chaude sanitaire est 
rempli d'eau.

• S'assurer que le débit d'eau 
est possible (ouvrir toutes les 
vannes dans le circuit).

• S'assurer que le filtre à eau 
n'est pas bloqué.

• S'assurer que toutes les 
vannes d'arrêt de réfrigérant 
sont ouvertes.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

E3 Erreur de coupure 
thermique (Q2L)

• Réinitialiser la coupure 
thermique.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

E4 Erreur de basse 
pression (B1PL)

• Vérifier les connexions du 
câblage sur l'unité extérieure 
et l'unité intérieure.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

E5 Activation de surcharge du 
compresseur (M1C)

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

E9 Erreur de détendeur R134a 
(K2E)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

F3 Problème de température de 
refoulement

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

J3 Erreur de thermistance de 
décharge (R6T)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

J5 Erreur de thermistance de 
liquide R134a 

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

JA Erreur de capteur haute 
pression R134a (B1PH)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

JC Erreur de capteur basse 
pression R134a (B1PL)

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

L1 Erreur de carte PCB de 
compresseur d'inverter

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

L4 Erreur de thermistance 
à ailettes

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

L5 Erreur de carte PCB de 
compresseur d'inverter

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

Code 
d'erreur Cause de l'anomalie Mesure corrective

L8 Erreur de carte PCB de 
compresseur d'inverter

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

L9 Erreur de carte PCB de 
compresseur d'inverter

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

LC Problème de communication 
d'inverter

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

LH Erreur de convertisseur Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

P1 Erreur de carte PCB de 
compresseur principal

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

PJ Mauvais composants 
d'inverter combiné

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

U2 Erreur d'alimentation 
électrique

• Vérifier les raccords de 
câblage.

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

U4 Problème de transmission QA Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

U5 Erreur de la commande à 
distance

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

UA Problème de connexion type • Attendre que l'initialisation 
entre l'unité extérieure et 
l'unité intérieure soit finie 
(après la mise sous tension, 
attendre au moins 
12 minutes).

• Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

UC Erreur de duplication 
d'adresse

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

UF Problème de transmission 
avec l'unité extérieure

Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

UF Problème de câblage QA Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

UH Erreur d'adresse Prenez contact avec le 
revendeur le plus proche.

Code 
d'erreur Cause de l'anomalie Mesure corrective
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13. CARACTÉRISTIQUES DE L'UNITÉ

Spécifications techniques

Spécifications électriques: alimentation électrique

Spécifications électriques: alimentation électrique 
multilocataire

Capacité normale (chauffage) (kW) 14
Matériau du boîtier Tôle de métal pré-enduite
Dimensions HxLxP (mm) 705 x 600 x 695
Poids
• avec emballage (kg) 100,8
• sans emballage (kg) 92

Raccordements d'eau
• entrée/sortie d'eau G 1" (femelle)
• matériau d'entrée/de sortie d'eau laiton
• diamètre de tuyauterie (pouces) 1
• pression de service maximale (bar) 4

Raccordements de réfrigérant
• Diamètre côté gaz HP/LP (mm) 12,7
• diamètre côté liquide (mm) 9,52

Volume du circuit d'alimentation 
en eau de chauffage

(l)
20~200

Type de réfrigérant R134a
Pompe
• type Moteur CC
• nbre de vitesses contrôle inverter

Niveau de pression sonore(a)

(a) Conditions de l'eau: eau d'entrée à 55°C/eau de sortie à 65°C. Pour de plus 
amples informations, voir le recueil de données.

(dBa) 42

Vanne de surpression du 
circuit d'eau

(bar)
3

Plage de fonctionnement – 
côté eau (chauffage)

(°C)
25~80

Plage de fonctionnement – extérieur
• chauffage de volume (°C) –20~20
• eau chaude sanitaire (°C) –20~43

Plage de fonctionnement – intérieur
• Température ambiante (°C) 5~30

Phase 1N~
Fréquence (Hz) 50
Plage de tension
• minimum (V) 220
• maximum (V) 240

Tolérance de tension –10%/+6%
Courant de service maximal (A) 16,5
Fusible de remplacement 
recommandé

(A)
20

Phase 1N~
Fréquence (Hz) 50
Tension (V) 24
Tolérance de tension –20%/+20%
Courant de service maximal (A) 1
Fusible de remplacement 
recommandé

(A)
3,15
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