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HXHD125A8

1D121985

EKHVMYD80*

EKHVMRD50,80* HXHD*

Côté réfrigérant

Côté réfrigérant

Clapet de 
service

Clapet de 
service

Silencieux

Silencieux

Filtre

Filtre

Orifice de vidange

Orifice de vidange

Orifice de vidange

Régulateur de débit

Filtre

Filtre

Standard

Standard

Installation sur site
(Livré avec option ballon d'eau 

chaude sanitaire)

Installation sur site
(Livré avec option ballon d'eau 

chaude sanitaire)

vanne 3 
voies

Mise à l'air

Mise à l'air

Purge 
d'air

Purge 
d'air

Vanne 
d'isolement
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Purge d'air

Soupape de 
sécurité

Vase 
d'expansion

Vase 
d'expansion

Vase 
d'expansion
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Manomètre

Vanne 3 
voies

Vanne 3 
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Manomètre

Mise à l'air

Mise à l'air

Soupape 
de 

sécurité

Soupape 
de 

sécurité

G 1'' (femelle)

G 1'' (femelle)

G 1'' (femelle)

G 1'' (femelle)

Sortie d'eau

Sortie d'eau

Admission d'eau

Admission d'eau

Option ballon d’eau 
chaude sanitaire

Option ballon d’eau 
chaude sanitaire
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Filtre

Filtre

Filtre

Filtre

FiltreÉchangeur 
de chaleur 
à plaques 
R410A/
R134a

Échangeur 
de chaleur 
à plaques 
R410A/
R134a

Échangeur 
de chaleur 
(chauffage) 
R134a

Échangeur 
de chaleur 
(chauffage) 
R134a

Échangeur 
de chaleur 
(rafraîchis-
sement) 
R410A

Accumulateur

Accumulateur
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Unité 
extérieure

Unité 
extérieure

Chauffage
Rafraîchissement

R11T Thermistor d'aspiration R410A
R10T Thermistor liquide R410A (rafraîchisse-

ment)
R9T Thermistor de rafraîchissement de l'eau 

en sortie
R7T Thermistor liquide R134a
R6T Thermistor de décharge
R5T Thermistor de chauffage de l'eau en sortie
R4T Thermistor d'eau de retour
R3T Thermistor liquide R410A

S1PH Interrupteur haute pression
B1PL Capteur de basse pression
B1PH Capteur de haute pression
K3E Détendeur électronique
K2E Détendeur électronique
K1E Détendeur électronique
K3S Électrovanne
K2S Vanne 3 voies (rafraîchissement/chauffage)
K1S Vanne 3 voies
Q2L Protection du thermistor de la tuyauterie
M1C Compresseur
M1P Pompe inverseur DC
PRV Soupape de surpression (voir remarque 1)

R7T Thermistor liquide R134a
R6T Thermistor de décharge
R5T Thermistor de chauffage de l'eau 

en sortie
R4T Thermistor d'eau de retour
R3T Thermistor liquide R410A

S1PH Interrupteur haute pression
B1PL Capteur de basse pression
B1PH Capteur de haute pression
K2E Détendeur électronique
K1E Détendeur électronique
K1S Vanne 3 voies
Q2L Protection du thermistor de la 

tuyauterie
M1C Compresseur
M1P Pompe inverseur DC

REMARQUES
1. Uniquement pour les unités au numéro de série n°4xxxxx et au-dessus, ou en cas d'installation de 

l'E-KIT E1604835-1/2.


