
Espace d'installation requis 

Les valeurs sont exprimees en mm. 

(A) En cas d'obstacles sur les cotes aspiration.

• Aucun obstacle au-dessus

G) Installation autonome 
• Obstade du cote aspiration uniquement 

• Obstacle des deux cotes 

@Installation serie (2 ou plus) 
• Obstade des deux cotes 

• Obstacle au-dessus, egalement.

G) Installation autonome 
• Obstade sur le cote aspiration, egalement 

• Obstade du cote aspiration et des 
deux cotes 

0 Installation serie (2 ou plus) 
• Obstacle du cote aspiration et des deux cotes 

500 ou moins E 

:� 

(B) En cas d'obstacles sur les cotes refoulement.

• Aucun obstacle au-dessus

CD Installation autonome 

0 Installation serie (2 ou plus) 

• Obstacle au-dessus,
egalement
G) Installation autonome 

0 Installation serie (2 ou plus) 

500 ou mains 

500 OU rnoins 

(C) En cas d'obstacles sur les cotes aspiration et
refoulement.:

Image 1 

Si la hauteur des obstacles du cote refoulement est 
superieure a celle de l'unite. 
(Aucune limite de hauteur pour les obstructions du cote 
aspiration.) 

• Aucun obstacle
au-dessus

G) Installation autonome _J 

0 Installation serie (2 ou plus) 
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