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REMARQUE

1 Veillez à prévoir une trappe d’inspection (450x450 mm) pour l’inspection des filtres à airs, des éléments de l’échangeur et des ventilateurs. 

Boîtier d’interrupteur
Espace d’entretien pour les éléments de l’échangeur de chaleur, 
les filtres à air et les ventilateurs

Trappe d’inspection
Ø 450

Alimentation du ventilateur
Couvercle de maintenance

Crochet de plafond
Trou ovale 4-14x40
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Arrivée d’air extérieur
(Air extérieur)

Evacuation d’air vers 
l’extérieur

Joint d’étanchéité

Ventilateur d’évacuation d’air
Entretoise d’échappement 
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Éléments de l’échangeur de chaleur Filtres à air

Air envoyé à la pièce

Air repris provenant des
 pièces
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