
LPS

sv

HPS

LPS

Unité intérieure
Unité extérieure Chauffage    

Rafraîchissement

Interrupteur basse pression

Clapet anti-retour

Filtre

Vanne de détente électronique

Vanne à 4 voies

Compresseur

Évasement de   5/16'' de l'orifice d'entretien

Tuyauterie à fournir

Tuyauterie à fournir

Échangeur de chaleur

Distributeur

Vanne d'arrêt

Ø9.5   C 1220T-0

Ø15.9   C 1220T-0

Remarques

CCI

Cooling

Compresseur
Accumulateur

Les tuyaux situés entre l'embranchement et l'unité intérieure doivent disposer de la même taille que les connexions intérieures.1.

sv Électrovanne

Récepteur de liquide

HPS Commutateur haute pression

Tube capillaire

Soupape de décharge de pression

3D108855A

AZAS-MV1

AZAS-MY1

RZAG-MV1

RZAG-MY1

RZASG-MV1

RZASG-MY1




