
Le repère    indique le sens de la tuyauterie.
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Espace requis pour l'entretien et la ventilation

Espace service Espace service

Espace minimal pour le passage de l'airDébit d'air intérieur

Télécommande sans fil
(ARC480A11)
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Environ (360) mm

Environ (365) mm

Environ (450) mm

Environ (400) mm

Environ (440) mm

Environ (460) mm

ø12.7mm CuT

Pièce de raccordement
I.D. ø14mm O.D.ø16mm

ø6.4mm CuT
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À l'intérieur de l'unité

Lame

FTXP50-71M

3D102959A


