installation, operation or maintenance

an authorised Carlo Gavazzi representative. The in-
-Only authorised and qualified personnel should be
-For use in Pollution Degree 2 Environment.

ment may be impaired.

to the instrument.

IMPORTANT

-Should you require information about
of the product that is not covered in this
instruction document you should refer the matter to
formation in this document is not considered binding
on any product warranty.
allowed to install and perform maintenance on this
equipment.

- If the instrument is used in a manner not specified by
the producer, the protection provided by the instru-

- Make sure that the connections are correctly carried
out in order to avoid any malfunctioning or damage

-MicroUSB port (BUS) should be used only for
internal bus connection

VIGTIGT

-Safremt du har behov for oplysninger A
vedrgrende installation, betjening eller
vedligeholdelse af produktet, der ikke
er indeholdt i dette dokument, bedes du rette
henvendelse til en autoriseret Carlo Gavazzire-
praesentant. Oplysningerne i dette dokument er
ikke bindende i henhold til nogen produktgaranti.

-Det er kun autoriseret personale, der ma installe-
re og udfgre vedligeholdelse pa dette udstyr.

-Til brug i forureningsgrad [I-miljg.

- Hvis instrumentet skal anvendes pa en made, der
ikke er beskrevet af producenten, kan beskyttel-
sen af instrumentet blive svaekket.

-Kontrollér, at tilslutningerne er foretaget korrekt
for at undga fejlfunktioner eller beskadigelse af
instrumentet.

-MicroUSB -port (BUS) bar kun bruges til intern
busforbindelse

ESPANOL
IMPORTANTE

-En caso de necesitar informacién so-
bre la instalacién funcionamiento o
mantenimiento del producto que no
venga reflejada en este documento
de instrucciones, debera consultar con su distri-
buidor o con una oficina de Carlo Gavazzi. La
informacion de este documento no se considera
vinculante con la garantia del producto.

-Solo personal autorizado dy cualificado puede
instalar y realizar labores de mantenimiento de
este equipo.

—Rgrazuso en entornos con grado de contamina-
cion 2.

-Si el equipo se utiliza de forma no especificada
por el fabricante, la proteccion dotada al equipo
puede resultar dafiada.

-Asegurese de que las conexiones relevantes se
han llevado a cabo correctamente, con el fin de
evitar un funcionamiento incorrecto o que el equi-
po resulte dafiado.

- El puerto micro USB (BUS) debe usarse solo para la
conexion del bus interno

DEUTSCH

WICHTIG
-Wenn Sie Informationen zur Installation,
zum Betrieb oder zur Wartung des Produkts
benétigen, die nicht in dieser Anleitung en-
thalten sind, wenden Sie sich mit lhrer Frage an einen

autorisierten Vertriebspartner von Carlo Gavazzi. Die
Informationen in diesem Dokument sind nicht bindend
hinsichtlich der Produktgewahrleistung. - Die Installa-
tion und Wartung dieses Geréts darf nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

-Betreiben Sie das SSR stets innerhalb der Spezifika-
tion, da es andernfalls zu Fehlfunktionen, Beschadig-
ungen oder Brandgefahr kommen kann.

- Fiir die Verwendung in einer Umgebung mit dem Ver-
schmutzungsgrad 2.

- Sollte das Gerét nicht gemass der Herstellerangaben

verwendet werden, kénnte der vom Gerat vorgesehe-

ne Schutz beeintrachtigt werden.

- Sicherstellen, dass die Anschliisse korrekt ausgefiihrt

worden sind, um Fehlfunktionen oder Beschadigung-

en des Geréats zu vermeiden.

- MicroUSB port nur fiir interne Zwecke(Firmware)

- Es wird empfohlen, abgeschirmte Kabel Typ CAT-5e

NRGC

NRG controller with Modbus

RTU over RS485 CARLO GAVAZZI

Datasheet User Manual

CARLO GAVAZZI CONTROLS S.p.A.
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-Se recomienda usar cable apantallado CAT-5e. ‘ - )

-Use of shielded CAT-5e cable is recommended. -Brug af sksermet CAT-5e-kabel anbefales. La malla debe estar coneotaga a tierra solo en zu verwenden. Die Schirmung sollte nur an einem 8‘
Shield should be connected to ground at one end Skaerm skal kun tilsluttes til jord i den ene ende. un extremo. Verificar que el cable esta conectado Ende mit Masse verbunden sein. Stellen Sie sicher, | o
only. Verify that cable connection is straight through.  Kontrollér, at kabelforbindelsen er lige igennem. recto, sin vueltas. dass die Kabelung nicht gekreuzt sind. |

o

Element Function Element Funktion Elemento Funcién Element Funktion ﬁ‘

[=
_ +24 VDC (LV / LC cct. - See _ +24 VDC (LV /LC cct. - se _ +24 VCC (LV / LC cct. - ver _ +24 VDC (LV / LC cct. - siehe o

Us+Us datasheet) Us+Us datablad) Us+Us ficha técnica) U U Datenblatt) §
TEST Press between 2 to 5 seconds TEST Tryk mellem 2 og 5 sekunder TEST Button | Pulsar durante 2a 5 s. para TEST Dricken Sie zum Testen der Kom- =
Button for communication check Button for kommunikationskontrol comprobar la comunicacién Button munikation die Drucktaste fiir mind. 2

Sekunden aber max. 5 Sekunden
Hex Switch | Set ID of NRGC (1-15) Hex Switch | Indstil ID eller NRGC (1-15) Hex Switch | Ajustar ID de NRGC (1 a 15) . (S1tell1eg)Sie die ID des NRGC
12| 12 12 - ein
11-14 Normally open __/L_. 11-14 Normalt aben 11-14 Normalmente abierto __/F'
EMR output | 11 45 Normally closed " Lata EMR output | 44 13 Normalt lukket Lats EMR output | 1115 Normalmente cerrado " Luis EMR output | 11-14 Normalerweise getffnet B
P! 11-12 Normalerweise geschlossen L.
ON LED Supply: ON ON LED Forsyning: ON ON LED Alimentacién: ON 1
ON LED Versorgungsspannung: EIN
Ongoing communication with Aktuel kommunikation med Establecer comunicacion con
ABLED RG..Ns BUS LED RG..Ns BUS LED G..Ns BUS LED Laufende Kommunikation mit
RG..Ns
Ongoing communication with Aktuel kommunikation med Establecer comunicacion con . N
COM LED main controller (PLC) COM LED hovedkontrolenheden COM LED el controlador principal (PLC) COM LED h%léggc{i:ulé?&rgumkanon mit der
ﬁ'E‘SRM Alarm: ON ALARMLED | Alarm: ON ACARMICEDR| Alarma: ON ALARM LED | Alarm: EIN
o Puertos de comunicacion - y
RS485 ports | RS485 communication ports RS8485 ports | RS485 kommunikationsporte RS485 ports RS485 RS485 ports tFétse:llltéS-Kommunlkatlonsschnlt—
TEST
: Micro-USB port for internal i i . il : Puerto micro USB para Bus . Micro-USB-Steckverbindern fiir den
Micro USB BUS Micro USB Micro USB-port til intern bus Micro USB interno Micro USB MicroUShe

Connection diagram | Tilslutningsdiagrammer | Diagrama de conexiones
| Anschlussdiagramme | Diagramme de raccordement | Diagramma delle
connessioni | Cxema nogkniouenus | EEE

RGx1..N

RGC2/3..N

=

i

Max. 32*

switched poles

e s s e e e

H
H
1
H
H

®/® e

24 VDC
BUSdoin1 T 5 RGxI.N RGC2/3.N
@®®
J = s
NRGC |
®/®
f——

|

RGN-TERMRES

NRGC or Modbus Termination resistor
Max. 247 NRGCs

Internal BUS
RCRGN-xx-2

*48 for RG..D..N

Dimensions (mm) | Dimensioner (mm) | Dimensiones (mm) | Abmessungen (mm) |
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm) | Paamepsi (Mm) | R (mm)

59 [2.32] 5
44

38.5[1.52]"
35.8

90
107.4

1.6

ON LED

[onien]
Hex — e

switch|

RS485
ports




FRANCAIS

IMPORTANT

-Pour plus amples détails concernant l'instal-
lation, le fonctionnement ou la maintenance
du produit et n'apparaissant pas dans cette
fiche technique, consulter un concessionnaire agréé Car-
lo Gavazzi. Les informations contenues figurant dans ce
document ne constituent aucune obligation de garantie de
quelconque nature.

- Seul un personnel autorisé et qualifié est habilité a instal-
ler et a effectuer des opérations de maintenance sur ce
produit.

ITALIANO
IMPORTANTE

- Se avete bisogno di informazioni su instal-
lazione, funzionamento o manutenzione del
prodotto non riportate in questo documento
€ necessario sottoporre la questione ad un rappre-
sentante autorizzato Carlo Gavazzi. Le informazioni
contenute in questo documento non sono da consi-
derare vincolanti per alcuna garanzia sul prodotto.

- Linstallazione e la manutenzione di questo dispositi-
vo devono essere effettuate da personale autorizzato
e qualificato.

PycCcoO

BAXHO

- Ecnu Bam Tpebyetcsi nHchopmaums

- M0 ANEKTPOMOHTaXYy, 3KCnyatauui

- NN 0BCNYXMBAHMIO U3LENNs, He copepXallascs

- B HacTosiLem PykoBoacTee, obpatuteck ¢
Bawmm BOMPOCOM K MECTHOMY 2BTOPU30BAHHOMY
npeacrasutento Carlo Gavazzi. iHdopmauus B
9TOM [JOKYMEHTe He cyuTaeTcsa CBSA3aHHO C MtoGbIMU
rapaHTusamMun Ha usgenue.

- TonbKo aBTOPM30BAHHbIN 1 KBANMULIMPOBAHHBIN
nepcoHan uMeeT Npaso YCTaHOBKK U OGCJ'Iy)KVIBaHVIR

BFP

AR A

BIF 4P

-HERER - 15E1 Carlo Gavazzi 81X
5 - AXEPHER WEF=

-m BEARA -
-AAFEIENNEERAR TRMN4EF
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EMR
Output

- Pour exploitation en environnement de degré de pollution - Per 'impiego in grado di inquinamento 2. [AlaHHOro 06opYAOBaHMS. _g 2 ESRIfIE
2. - Qualora I'apparecchio venisse usato in un modo non - ins npumeHexmns npu CTenexn 3arpasHenns 2. 4 et ‘\ EENERE TEST
- Si l'appareil est utilisé dans des conditions différentes de specificato dal costruttore, la protezione prevista - [lpu npumeHeHUn npubopa cnocobom, OTANYHBIM OT - Bk %JEZE/‘:’%I BIE Button
celles spécifiées par le fabricant, le niveau de protection  dall'apparecchio potrebbe essere compromessa. YKa3aHHOTO WITOTOBUTENEM, BOSMOKHO YXyALEHMe % PINBETRES RN - é&?ﬁ A 7
prévu par linstrument peut étre compromis. - Assicurarsi che le connessioni previste siano esegui-  3alwwTbl, npeaocTasnAemol NpuGopoM. BRIty fEs ZE R NEE - 1B Eﬁ Rz
- S'assurer que les connexions sont réalisées correcte- te correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzio- - y6eanTech, 4TO COEAMHEHS BLINOMHEHbI NPABUIBHO, f -
ment dans le but d’éviter toutes dysfonctionnements ou namento o danneggiamento dello strumento. BO M3BexaHue Henonazok unu noBpexaeHus npudopa. N e N \_
détérioration de I'appareil. -La porta MicroUSB (BUS) deve essere utilizzata solo  -Topt MicroUSB  (wwwHa) AofKeH Mcronb3osaTbes -MicroUSBIx (BUS) REEA TR EI R £
-Le port MicroUSB (BUS) ne doit étre utilisé que pour la per il collegamento del bus interno TOMBKO A5 MOAKMIOYEHNS K BHYTPEHHEN LnHe TR -
connexion de bus interne -Si consiglia 'uso di un cavo CAT-5e schermato. Lo - PekomeHzyeTcs 1cnonb3osaHm1e 3KpaHMpoBaHHOro -BWEH CAT Se RW&4 - RER Hex
- L'utilisation d'un cable blindé CAT-5e est recommandée. La  schermo dovrebbe essere collegato a terra ad uno  kabens CAT-5e. Moaknioderue skpaHupytoluei N—EREET B - BIASSEEANE pwitch
masse doit étre raccordée a la terre sur une des extrémités solo capo. Verificare che la connessione via cavo sia ONNETKM K 333eMMEHNI0 TONBKO C OAHOI CTOPOHBI. P = XN IR
seulement. Vérifier 'intégralité des raccordements. diritta da parte a parte. Y6enuTeck, 4To NoAKmMioeHe kabens CkBosHoe. Lk
Elément Fonction Elemento Funzione AnemeHT DyHKUMA o IhEE
. +24 VCC (LV / LC cct. - voir la . +24 VCC (LV / LC cct. - Vedere _ +24 VDC (LV / LC cct. - cm. +24 VDC (LV/LC cct. - I
Us+ Us fiche technique) Us+ Us la scheda tecnica) s TeXHWYeCKuit nacnopr) Us+ Us- HIER)
TEST Appuyer pendant 2 a 5 s. pour TEST Premere tra 2 e 5 secondi per YnepxvBsariTe B Haxatom TEST Button | # F 2-5 /il sk
Button vérification de la communication Button verificare la comunicazione TEST Button gggﬁ;ggg&;igﬁ'fyif‘lguw RSA85
. Attribuer une adresse (ID) au Hex Switch | Imposta I'ID del NRGC ( 1-15) Hex Switch HH NRGCID (1-15) ’ ports
Hex Switch NRGC (1 - 15) Hex Switch Vinentucmnkaums Hactpoek NRGC (1-15) 1143 __/F'“ B
12 EMR output il R
11-14 Normalmente aperto . 12, P! 11-12 14 -
11-14 Normalement ouvert ,,,_F | EMR output 41 1> Normalmente chiuso - EMR output | 11-14 Hopmansho orkpeisii et Lets
EMR output La1g 11-12 HopmankHo 3akpbITbiit
11-12 Normalement fermé " L4 L 14 ON LED W
on LED ~ on ON LED Alimentazione: ON ON LED Mwrarme: BKI T
imentation: : .
Comunicazione continua con BUS LED IEfEY RG.Ns #EATIE S
T, Communication avec les RG.N BUS LED G..Ns BUS LED Mpet kommyHukaums ¢ RG..Ns
en cours T | B T 2 - -
COM LED Comunicazione continua con il COMLED ViAeT KOMMYHUKALWS C FaBHBIM Gl [HE ALTE S R AT IR Connector pin-out of RJ45 | Connector pin-out eller RJ45 |
N : A P KOHTpONnNepom . .. .
COMLED | Sommuncation avec e controh controller principale (PLC) ponnen ALARMLED | 2. | Configuracién de los pin del RJ45 | Stecker-Belegung von
] ALARM LED | Tpesora: BKI. RJ45 | Brochage du connecteur RJ45 | Connettore pin-out
ALARM LED | Allarme: ON
ALARM LED | Alarme: ON Wrrropbeiiost romsyraa RS485 ports | RS485 {11 RJ45 | Pacnaika pasbema RJ45 | RJ45 EEZR6H B L
. P RS485 ports
RS485 ports | Ports de communication RS485 RS485 ports | Porta di comunicazione RS485 a RS485
; T WL Micro-USB
Micro USB | Port micro-USB pour BUS Micro Usg | Porta micro-USB per BUS MicroUsB | MopT Micro-USB ans snyrpenwen [ | Micro USB | g7
interne 1S10 interno LHB Pin on RJ45 ggIGguBr Signal name
Terminations | Termineringer | Terminales | Anschlisse | Terminations | Mounting | Montering | Montaje | Befestigung | Montage | Montaggio | 4 Blue D1
Terminali | Knemmsi | Jii## Monrax | T3
5 White/Blue DO
Us+, Us- COM
1,12,14 BUS 8 Brown Common

Use 60/75°C copper
(Cu) conductors

X 12-13 mm

x2 RJ45 shielded

0.2-2.5 mm?, 22 - 14 AWG

plugs | x2 RJ45
skeermede stik | x2
Conexiones RJ45
apantalladas | Abge-

0.25-2.5 mm?

schirmter x2 RJ45-
Stecker | x 2 Con-
necteurs blindés RJ45

ModBus RS485

0.25 - 2.5 mm?

| x2 Spine schermate
RJ45 | 2 wr. RJ45
OKpaHUpOBaHHbIE

0.5-1.0 mm?, 26 - 12 AWG

wrekepsl | x2 RJ45
Wtk

RCRGN-xx-2

BUS

-Mounting on DIN rail

-Montage pé DIN-
skinne

-Montaje a carril DIN

- Befestigung auf der
DIN-Schiene

bloquear

- Push-to-Lock

- Push to lock
- Pres for at lase
- Empujar para

- Dismounting from DIN rail
- Afmontering fra DIN-skinne

. Taste - Desmontaje a carril DIN
-Montage sur rail DIN - Pousser pour - Demontagevonder DIN-Schiene
-Montaggio su guida vérouiller -Dépose d’un SSR monté sur
DIN - Premi per bloccare rail DIN
-MoHTax Ha DIN-peitky ~YronuTe fo -Smontaggm %? uida DIN
-&&ET DINSHE 3auwenkveaHus e%?ﬁlTi)%i}ﬁﬂ,\e”m

- ABE

RGN-TERMRES

- To be plugged on the last RG..N on the BUS chain

- Tilsluttes den sidste RG..N pa BUS-strengen

- Debe conectarse en el tltimo RG..N de la cadena del Bus

- Abschluss zum Aufstecken auf den letzten RG..N des BUS-Systems
- Doit étre raccordé sur le dernier RG...N connecté sur le bus

- Da collegare sull'ultimo RG..N sulla catena BUS

- MpucoeanHuTs Kk nocnenHemy RG..N wuHbI.

- NIEERS LS EEE— RG.N



