¥4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Die vorliegende Installations- und Betriebs-
anleitung ist fur die Elektrofachkraft und den
Anwender des Produkts bestimmt. Diese
Anleitung beschreibt Stecker, Kupplungen
und Phasenwender mit Schraubanschluss-
technik der AM-TOP*-Produktreihe.

BestimmungsgeméRe Verwendung

Bei dem vorliegenden Produkt handelt es
sich um eine CEE-Steckvorrichtung nach IEC
60309 fir industrielle Anwendungen. Das
Produkt ist ausschlieRlich zur Installation an
elektrische Verbraucher bestimmt und kann
im Innen- und AuRenbereich verwendet wer-
den. Das Produkt ist fiir Umgebungstempe-
raturen von -25° C bis +40° C geeignet. Zur
Installation und Entsorgung des Produkts sind
die gultigen nationalen Bestimmungen zu be-
achten. An dem Produkt diirfen keine Ander-
ungen vorgenommen werden.

Sicherheitshinweise

Vor der Installation und Verwendung des Pro-
dukts diese Anleitung lesen. Anleitung zum
spéateren Nachschlagen aufbewahren. Die
Installation, Instandhaltung und endgliltige
AuRkerbetriebnahme diirfen nur durch eine
qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen. Elektro-
technische Laien, die diese Té&tigkeiten selbst
ausfiihren, gefahrden ihr eigenes Leben und
das Leben derer, die das Produkt verwenden.
Sie riskieren schwere Sach- und Personen-
schaden, z. B. durch Brand und Stromschlag.
Es droht die personliche Haftung aufgrund
unsachgemaRer Installation und fahrlassigen
Handelns. Produkt nicht in explosionsgefahr-
deten Bereichen verwenden (Brand- und Ex-
plosionsgefahr). Produkt vor jedem Gebrauch
auf duRerlich erkennbare Méngel priifen (z. B.
gebrochene oder fehlende Bauteile). Klapp-
deckel missen stets selbsttétig schlieken.
Kein beschéadigtes Produkt verwenden. Bei
Mangeln das Produkt durch eine Elektrofach-
kraft priifen, instand setzen oder ggf. aus-
tauschen lassen.

Installation
@ Installation nur durch qualifizierte
Elektrofachkraft.

Das Produkt darf nur an flexiblen Kupferleit-
ungen mit geeignetem Leiterquerschnitt an-
geschlossen werden. Folgende Leitungs-
typen werden empfohlen: 245 IEC 53 (Vgl. H
O5RR-F), 245 [EC 57 (Vgl. H O5RN-F),

245 IEC 66 (Vgl. H O7RN-F).

Bedienung

Das Produkt darf nur in der dafiir vorgesehe-
nen Netzart betrieben werden (Angaben auf
dem Produkt beachten). Das Produkt muss
stets vollstdndig an seinem Gegenstiick
(Stecker / Kupplung) eingesteckt werden.
Beim Ausstecken das Produkt nicht an der
Leitung herausziehen, da diese aus dem Ge-
h&use herausgezogen werden kann (Strom-
schlaggefahr).

Reinigung

Achtung Stromschlaggefahr.
Die Reinigung des Produkts nur im
ausgesteckten Zustand durchfiihren.

Das Produkt nur an den AuRenflachen mit
einem trockenen oder leicht mit Wasser an-
gefeuchteten Tuch abwischen. Keine Reinig-
ungsmittel oder Chemikalien verwenden.
Diese konnen die Kunstoffoberflachen
beschadigen.

Endgiiltige AuRerbetriebnahme

@ Die endgiiltige AuRerbetriebnahme
und Demontage darf nur durch eine
qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.

Entsorgung
Das Produkt nach seinem Gebrauch
nicht im gewdhnlichen Hausmiill entsor-
gen, sondern dem Recycling- bzw. Ent-

sorgungskreislauf zufiihren. Wenden Sie sich

an einen Entsorgungsfachbetrieb bzw. eine
offentliche Sammelstelle fiir Elektroabfall.

This operating and installation manual is
intended for the qualified electrician and the
user of the product. This manual describes
connectors, couplings and phase inverters
with screw connection technology from the
ProTOP" product range.

Intended use

This product is a CEE connector according

to IEC 60309 for industrial applications. The
product is designed exclusively for installation
on electrical consumers and can be used
indoors and outdoors. The product is suitable
for ambient temperatures from -25° C to

+40° C. The applicable national regulations
must be observed when installing and dispos-
ing of the product. No changes may be made
to the product.

Safety Information

Read this manual before installing and using
the product. Retain the manual for later ref-
erence. Installation, maintenance and final
decommissioning may only be carried out by
a qualified electrician. Laypersons in the field
of electrical technology who carry out these
activities themselves endanger their own lives
and the lives of people who use the product.
There is a risk of serious property damage
and personal injury, e.g. due to fire and elec-
tric shock. You may be personally liable due
to improper installation and negligence. Do
not use the product in potentially explosive
areas (risk of fire and explosion). Check the
product for externally identifiable defects (e.g.
broken or missing components) before each
use. Hinged socket lids must always close

automatically. Do not use a damaged product.
In the event of defects, arrange for the prod-
uct to be checked, repaired or, if necessary,
replaced by a qualified electrician.

Installation
@ Installation by a qualified electrician

only.

The product may only be connected to

flexible copper conductors with a suitable

conductor cross-section. The following cable

types are recommended: 245 IEC 53 (cf. H

O5RR-F), 245 IEC 57 (cf. H O5RN-F), 245 IEC

66 (cf. H O7RN-F).

Operation

The product may only be operated in the
type of electrical network for which it was
designed (observe the information on the
product). The product must always be fully
inserted into its mating part (plug / socket).
Do not pull on the cable when unplugging the
product, as you may pull the cable out of the
housing (risk of electric shock).

Cleaning

Caution: Risk of electric shock.
Only clean the product when it is
disconnected.

Only wipe the external surfaces of the prod-
uct with a dry cloth or a cloth moistened with
water. Do not use cleaning agents or chemi-
cals. These may damage the plastic surfaces.

Final decommissioning

@ Final decommissioning and dismant-
ling may only be carried out by a
qualified electrician.

Disposal

After use, do not dispose of the product
ﬁ/ in normal household waste. Arrange for
it to be taken to a recycling or disposal facili-
ty. Contact a waste disposal company or a
public collection point for electrical waste.

El presente manual de instrucciones y de
instalacién esta destinado a técnicos electri-
cistas y al usuario del producto. Este manual
describe los conectores, acoplamientos e in-
versores de fase con tecnologia de conexién
por tornillo de la serie de productos ProTOP".

Uso conforme a lo previsto

Este producto es un dispositivo de conexion
CEE para aplicaciones industriales que es
conforme con IEC 60309. Este producto esta
disefiado exclusivamente para la instalacién
en consumidores eléctricos y puede utilizarse
tanto en interiores como en exteriores. El
producto es adecuado para temperaturas am-
biente de -25 °C a +40 °C. Para la instalacién
y la eliminacién del producto deben cumplir-
se las disposiciones nacionales en vigor. No
deben llevarse a cabo modificaciones en el
producto.

Indicaciones de seguridad

Lea este manual antes de instalar y utilizar el
producto. Guarde el manual para su posterior
consulta. La instalacion, el mantenimiento y la
puesta fuera de servicio definitiva solo deben
realizarlos técnicos electricistas cualificados.

Aquellas personas que no sean profesionales
de la electrotécnica que lleven a cabo estas
tareas por su cuenta estaran poniendo en
peligro su propia vida e integridad fisica y

la del resto de personas que utilicen el pro-
ducto. Podrian producirse dafios materiales
y lesiones personales graves, por ejemplo
como consecuencia de un incendio o de

una descarga eléctrica. En caso de una ins-
talacién no correcta y una manejo indebido,
la responsabilidad recaerd sobre usted. El
producto no debe utilizarse en lugares con
riesgo de explosion (peligro de incendio y
explosion). Antes de utilizar el producto, com-
pruebe que no presente dafios que puedan
detectarse externamente (p. €. si falta alguna
pieza o estd dafiada). Las tapas plegables
siempre deben cerrarse por si solas. No utili-
ce productos dafiados. En caso de defectos,
encargue la comprobacion, la reparacién o,
dado el caso, el reemplazo del producto a un
técnico electricista.

Instalacién
@ Instalacién solo por parte de un téc-
nico electricista cualificado.

El producto Unicamente se debe conectar

a lineas flexibles de cobre con una seccién
de cable adecuada. Se recomiendan los si-
guientes tipos de cables: 245 |EC 53 (Vgl. H
O5RR-F), 245 IEC 57 (Vgl. H O5RN-F), 245 I[EC
66 (Vgl. H O7RN-F).

Operacién

El producto solo debe operarse en el tipo
de red previsto para ello (observe las indi-
caciones del producto). El producto siempre
deberd enchufarse completamente en su
contrapieza (conector/acoplamiento). Al
desenchufar el producto no tire del cable, ya
que podria sacarse de la carcasa (peligro de
descarga eléctrica).

Limpieza
Atencion: Peligro de descarga eléctrica.

La limpieza del producto solo debe
realizarse en estado desenchufado.

Limpie solo las superficies exteriores del
producto con un pafio seco o ligeramente hu-
medecido con agua. No utilice productos de
limpieza ni sustancias quimicas. Estos podrian
dafiar las superficies de plastico.

Puesta fuera de servicio definitiva

@ La puesta fuera de servicio definitiva
y el desmontaje solo pueden ser
llevados a cabo por un técnico
electricista cualificado.
Eliminacion
Después de su uso, no elimine el pro-
ducto a través de la basura doméstica,
sino que debe llevarlo a un punto de reciclaje
y/o ciclo de eliminacién. Péngase en contacto
con una empresa especializada en elimina-
cién o un punto de recogida publico de resi-
duos eléctricos.

FRANCAIS

Le présent manuel d’utilisation et guide d’ins-
tallation est strictement réservé aux électriciens
spécialisés et a I'utilisateur du produit. Ce
manuel décrit les fiches, prolongateurs et inver-

seurs de phase a technologie de connexion a
vis de la série de produits ProTOP".

Utilisation conforme

Le présent produit est un dispositif de
connexion CEE selon CEI 60309 pour appli-
cations industrielles. Le produit est exclusi-
vement congu en vue de linstallation sur des
consommateurs électriques et s’emploie a
I'intérieur ou en plein air. Le produit convient
aux températures ambiantes comprises entre
-25 °C et +40 °C. En vue de l'installation et de
la mise au rebut du produit, observez les dis-
positions nationales en vigueur. Il interdit de
procéder a des modifications du produit.

Consignes de sécurité

Avant I'installation et I'utilisation du produit,
lire le présent manuel. Conserver le manuel
en vue d’une consultation ultérieure. L’ins-
tallation, I'entretien et la mise hors service
définitive sont strictement réservés aux
électriciens spécialisés. Les novices en élec-
trotechnique, qui réalisent eux-mémes ces
activités, mettent en danger leur vie ainsi que
celle des utilisateurs du produit. Vous vous
exposez a de graves dommages matériels et
corporels, par ex. en cas d’incendie ou d’élec-
trocution. Une installation non conforme ou
un comportement imprudent peuvent enga-
ger votre responsabilité personnelle. Ne pas
employer le produit dans les atmospheéres ex-
plosibles (danger d’incendie et d’explosion).
Avant chaque utilisation, s’assurer que le
produit ne comporte pas de vices apparents
(par ex. composants cassés ou manquants).
Les couvercles rabattables doivent toujours
se refermer automatiquement. Ne pas em-
ployer un produit endommagé. En présence
de vices, demander a un électricien spécia-
lisé de controler, réparer ou, le cas échéant,
remplacer le produit.

Installation

@ Installation strictement réservée aux

électriciens spécialisés.

Uniquement raccorder a des lignes cuivre
flexibles a section appropriée. Les types
de lignes suivants sont recommandés : 245
CEI 53 (cf. H O5RR-F), 245 CEI 57 (cf. H
O5RN-F), 245 CEI 66 (cf. H O7RN-F).

Utilisation

L’utilisation du produit est uniquement autori-
sée dans le type de réseau prévu a cet effet
(observer les informations sur le produit). Le
produit doit toujours completement étre bran-
ché sur son homologue (fiche / prolongateur).
Pour débrancher le produit, ne pas tirer sur le
cable, car ce dernier risquerait d’étre arraché
du boitier (danger d’électrocution).

Nettoyage
Attention, danger d’électrocution.

Toujours débrancher le produit avant
de le nettoyer.

Uniguement essuyer les surfaces extérieures
du produit a I'aide d’un chiffon sec ou légere-
ment imbibé d’eau. Ne pas employer de dé-
tergents ni produits chimiques. Ceux-ci peuvent
endommager les surfaces en plastique.

Mise hors service définitive

@ La mise hors service définitive et le
démontage sont strictement réservés
aux électriciens qualifiés.

Mise au rebut

Aprés son utilisation, ne pas jeter le pro-

duit avec les ordures ménageres nor-
males, mais le recycler ou le mettre au rebut
conformément aux dispositions en vigueur.
Adressez-vous a une entreprise spécialisée
dans la collecte des déchets ou a un point de
collecte public pour déchets électriques.

ITALIANO

Le presenti istruzioni per |'uso e per I'in-
stallazione sono destinate esclusivamente
all'elettrotecnico specializzato e I'utilizzatore
del prodotto. Questo manuale descrive spine,
connettori e invertitori di fase con la tecnica
di collegamento a vite della serie di prodotti
ProTOP".

Uso conforme alla destinazione

Il presente prodotto & un connettore a inne-
sto CEE conforme alla norma IEC 60309 per
uso industriale. Il prodotto & destinato esclusi-
vamente all'installazione su utenze elettriche
e puo essere impiegato sia in ambienti interni
che esterni. Il prodotto € adatto a temperatu-
re ambientali da -25 °C a +40 °C. Per l'installa-
zione e lo smaltimento del prodotto attenersi
alle normative nazionali vigenti. Non € am-
messo apportare modifiche al prodotto.

Avvertenze per la sicurezza

Leggere queste istruzioni prima di procedere
all'installazione e all'uso del prodotto. Conser-
vare il manuale per consultazione futura. Le
operazioni di installazione, manutenzione e
messa fuori servizio definitiva possono essere
eseguite unicamente da parte di un elettro-
tecnico specializzato qualificato. | non esperti
in materia di elettrotecnica che svolgono
queste attivita di propria iniziativa mettono a
repentaglio la propria vita e quella di chi usa il
prodotto. Pericolo di gravi danni alle persone
e alle cose, dovuti ad es. a incendio o scarica
elettrica. Esiste il rischio di responsabilita
personale a causa di un'installazione non cor-
rettamente eseguita e di un comportamento
negligente. Non utilizzare il prodotto in aree

a rischio di esplosione (pericolo di incendio e
di esplosione). Controllare il prodotto prima di
ogni uso per verificare che non vi siano difetti
visibili esternamente (ad es. componenti rotti
o mancanti). | coperchietti incernierati devono
chiudersi sempre da soli. Non utilizzare il
prodotto se danneggiato. Fare controllare,
riparare o eventualmente sostituire il prodotto
difettoso da un elettrotecnico specializzato.

Installazione

@ Installazione solo da parte di un
elettrotecnico specializzato
qualificato.

Il prodotto puod essere collegato esclusi-
vamente a conduttori flessibili in rame con
sezione adeguata. | seguenti tipi di cavi sono
consegiliati: 245 |EC 53 (cfr. H O5RR-F), 245
IEC 57 (cfr. H O5RN-F), 245 IEC 66 (cfr. H
O7RN-F).

Comando

Il prodotto puo essere fatto funzionare
soltanto con il tipo di rete appositamente
previsto (osservare le informazioni riportate
sul prodotto). Il prodotto deve essere sempre
completamente inserito nella sua controparte
(spina / connettore). Per scollegare il pro-
dotto, non tirare il cavo, visto che potrebbe
essere estratto dall'alloggiamento (pericolo di
folgorazione).

Pulizia
Attenzione - Pericolo di folgorazione.

La pulizia del prodotto puo essere
eseguita soltanto quando e scollegato.

Pulire soltanto le superfici esterne del pro-
dotto utilizzando un panno asciutto o un
panno leggermente inumidito con acqua. Non
usare detergenti o prodotti chimici. Questi
prodotti potrebbero danneggiare le superfici
in plastica.

Messa fuori servizio definitiva

@ La messa fuori servizio definitiva e lo

smantellamento devono essere ese-
guiti esclusivamente da un elettro-
tecnico specializzato.

Smaltimento

Non smaltire il prodotto dopo I'uso nei
ﬁ normali rifiuti domestici, ma provvedere
a sottoporlo al riciclaggio o allo smaltimento.
Interpellare un'azienda di gestione dei rifiuti o
un punto di raccolta pubblico per i rifiuti
elettrici.

PORTUGUES

O presente manual de instrucdes e de ins-
talagdo destina-se a eletricistas qualificados
e aos utilizadores do produto. Este manual
descreve fichas, conectores e inversores de
fases com tecnologia de unido roscada da
série de produtos ProTOP".

Utilizacdo prevista

O presente produto é uma ficha CEE, de
acordo com a IEC 60309, para aplicages
industriais. O produto destina-se exclusiva-
mente a instalagdo em consumidores elétri-
cos e pode ser utilizado em &reas interiores

e exteriores. O produto é adequado para
temperaturas-ambiente de -25 °C a +40 °C.
Para a instalacdo e eliminagdo do produto de-
vem ser observadas as disposi¢des nacionais
aplicaveis. Ndo é permitido efetuar alteracdes
ao produto.

Instrugdes de seguranga

Ler o presente manual antes da instalacdo

e utilizagdo do produto. Guardar o manual
para consulta futura. A instalagdo, manu-
tencdo e desativagdo definitiva s6 podem
ser efetuadas por um eletricista qualificado.
Os leigos eletrotécnicos, que realizam eles
préprios estas operagdes, colocam em pe-
rigo a sua proépria vida e a dos utilizadores
do produto. Correm o risco de sofrer graves
danos pessoais e materiais causados, por
exemplo, por incéndio e choque elétrico.
Poderdo ter de assumir a responsabilidade
pessoal por instalacdo incorreta e conduta
negligente. N&o utilizar o produto em &reas
com risco de explosdo (perigo de incéndio e
explosdo). Antes da utilizacdo, inspecionar o

produto quanto a defeitos exteriores visiveis
(p. ex., componentes partidos ou em falta).
As tampas articuladas tém de fechar sem-
pre automaticamente. N&o utilizar produtos
danificados. Em caso de defeito, mandar um
eletricista qualificado verificar, reparar ou,
eventualmente, substituir o produto.

Instalagdo

@ A instalacdo sé pode ser efetuada
por um eletricista qualificado.

O produto s6 pode ser ligado a cabos de co-
bre flexiveis, com secgdo transversal condu-
tora adequada. Sao recomendados os tipos
de cabo seguintes: 245 IEC 53 (cf. H O5RR-F),
245 IEC 57 (cf. H O5RN-F), 245 IEC 66 (cf. H
O7RN-F).

Operagdao

O produto sé pode ser operado no tipo de
rede previsto para o efeito (observar as in-
dicagdes no produto). O produto tem de ser
sempre encaixado completamente na respeti-
va pega contrdria (ficha / conector). Ao desco-
nectar o produto, ndo puxar pelo cabo, uma
vez que este poderia separar-se do invélucro
(perigo de choque elétrico).

Limpeza
Atencao! Perigo de choque elétrico.

Limpar o produto apenas quando esti-
ver desconectado.

Limpar apenas as superficies exteriores do
produto com um pano seco ou ligeiramente
humedecido com agua. N&o utilizar detergen-
tes ou produtos quimicos. Estes poderiam
danificar as superficies de plastico.

Desativagdo definitiva

@ A desativacgdo definitiva e desmon-
tagem s6 podem ser efetuadas por
um eletricista qualificado.

Eliminagdo

Depois de usado, o produto ndo deve
ﬁ ser depositado no lixo doméstico nor-
mal, mas encaminhado para o circuito de reci-
clagem ou eliminagdo. Entre em contacto com
uma empresa especializada na eliminagdo de
residuos ou com um centro publico de reco-
Iha de residuos elétricos e eletrénicos.

ROMANA

Aceste instructiuni de utilizare si instalare
sunt concepute pentru electricienii specialisti
si pentru utilizatorul produsului. in aceste
instructiuni sunt descrisi conectorii, cuplajele
si invertorul de faza cu tehnica de racordare
prin filetare din seria de produse ProTOP".

Utilizarea conform destinatiei

Acest produs este un dispozitiv de cuplare
CEE conform IEC 60309, pentru aplicatii
industriale. Produsul este conceput exclusiv
pentru montarea la consumatori electric

si poate fi utilizat in interior si in exterior.
Produsul este adecvate pentru temperaturi
ambiante de la -25 °C pana la +40 °C. Pentru
montarea si eliminarea produsului trebuie
respectate prevederile nationale valabile. Se
interzice efectuarea oricaror modificari ale
produsului.

Instructiuni de siguranta

inainte de montarea si utilizarea produsului
sd cititi aceste instructiuni. Pastrati instructiu-
nile pentru consultarea ulterioara. Montarea,
mentenanta si scoaterea finala din functiune
trebuie efectuate exclusiv de catre un elec-
trician calificat. Persoanele nespecializate

in domeniul electrotehnicii, care executa
singure aceste lucrdri, isi pun in pericol atat
propria viatd, cat si a celor care utilizeaza
produsul. Riscati survenirea unor pagube si
accidente grave, de exemplu, prin provocarea
unui incendiu si a unei electrocutari. Pentru
montarea necorespunzatoare si neglijenta
se raspunde personal. Nu utilizati produsul in
atmosfere explozive (pericol de incendiu si
explozie). Verificati produsul inainte de orice
utilizare, sa nu prezinte deteriorari (de exem-
plu, componente rupte sau lipsa). Capacele
rabatabile trebuie inchise intotdeauna auto-
mat. Nu utilizati un produs deteriorat. Daca
produsul are deficiente, dispuneti verificarea
si repararea sa de catre un electrician specia-
list, respectiv inlocuiti produsul.

Montarea

@ Doar electricienii specialisti calificati
au permisiunea de a efectua
montarea.

Produsul poate fi conectat exclusiv cu cabluri
de cupru flexibile cu o sectiune transversala
adecvata a conductorilor. Se recomanda
urmatoarele tipuri de cabluri: 245 IEC 53
(compard H O5RR-F), 245 IEC 57 (compard H
O5RN-F), 245 IEC 66 (compard H O7RN-F).

Utilizarea

Produsul trebuie utilizat numai in retelele de
alimentare de tipurile prevazute (respectati
datele de pe produs). Produsul trebuie intro-
dus intotdeauna complet in piesa sa conju-
gatd corespunzatoare (stecar / cuplaj). Atunci
cand deconectati produsul, nu-l extrageti tra-
gand de cablu deoarece acesta poate fi deta-
sat din carcasa (pericol de electrocutare).

Curatarea

Atentie, pericol de electrocutare.
Efectuati curatarea produsului numai
in stare deconectata.

Stergeti produsul numai pe suprafetele ex-

terioare cu o laveta uscata sau usor umezita
cu apd. Nu folositi detergenti sau chimicale.
Acestia pot deteriora suprafetele din plastic.

Scoaterea definitiva din functiune

@ Scoaterea definitiva din functiune si

demontarea trebuie efectuate exclu-
siv de un electrician specialist
calificat.

Eliminarea la deseuri

Dupa incheierea duratei de serviciu, nu
ﬁ eliminati produsul la deseurile menaje-
re, ci predati-l unui centru de reciclare. Adre-
sati-va in acest sens unei firme specializate
pe colectarea si eliminarea deseurilor, re-
spectiv unui centru de colectare pentru de-
seuri provenite de la aparate electrice.

NEDERLANDS

Deze gebruiks- en installatiehandleiding is
voor de elektromonteur en de gebruikers

van het product bestemd. Deze handleiding
beschrijft stekkers, koppelingen en fasewis-
selaars met schroefverbindingstechniek van
de ProTOP"-productserie.

Beoogd gebruik

Bij het desbetreffende product gaat het om
CEE-contactmateriaal conform IEC 60309
voor industriéle toepassingen. Het product

is uitsluitend voor installering op elektrische
verbruikers bestemd en kan zowel binnen
als buiten worden gebruikt. Het product is
voor omgevingstemperaturen van -25 °C bis
+40 °C geschikt. Voor het installeren en het
afvoeren van het product moeten de gelden-
de nationale voorschriften in acht worden
genomen. Aan het product mogen geen wijzi-
gingen worden uitgevoerd.

Veiligheidsinstructies

V66r het installeren en gebruiken van het
product moet deze handleiding worden
gelezen. De handleiding voor later gebruik
bewaren. De installering, het onderhoud en
de definitieve buitengebruikstelling mogen
alleen door een gekwalificeerde elektromon-
teur worden gedaan. Elektrotechnische leken,
de deze werkzaamheden zelf uitvoeren,
brengen hun eigen leven en dat van de ge-
bruikers van het product in gevaar. U riskeert
ernstige materi€le en persoonlijke schade,
bijv. door brand en elektrische schokken. Er
dreigt dan persoonlijke aansprakelijkheid we-
gens onjuiste installering en nalatig handelen.
Product niet in explosiegevaarlijke gebieden
gebruiken (brand- und explosiegevaar).
Controleer het product véér elk gebruik op
zichtbare gebreken (bijv. gebroken of ontbre-
kende onderdelen). Het klapdeksel moet al-
tijd vanzelf sluiten. Gebruik geen beschadigd
product. Bij gebreken het product door een
elektromonteur laten, controleren, herstellen
of indien nodig vervangen.

Installering

@ Installering alleen door gekwalifi-
ceerde elektromonteur.

Het product mag alleen aan flexibele koperen
leidingen met geschikte kabeldiameter wor-
den aangesloten. De volgende kabeltypen
worden geadviseerd: 245 IEC 53 (vgl. H
O5RR-F), 245 IEC 57 (vgl. H O5RN-F), 245 [EC
66 (vgl. H O7RN-F).

Bediening
Het product mag alleen in het daarvoor be-
stemde soort net worden gebruikt (specificaties
op het product in acht nemen). Het product
moet steeds volledig in zijn tegenstuk (stekker
/ koppeling) worden ingestoken. Bij ontkoppe-
len het product niet aan de kabel eruit trekken,
omdat deze uit de behuizing ka worden ge-
trokken (gevaar voor elektrische schok).
Reiniging
Let op; gevaar voor elektrische schok.
De reiniging van het product alleen in
ontkoppelde toestand uitvoeren.
Het product alleen aan de buitenopperviak-
ken met een droge of licht met water bevoch-
tigde doek afvegen. Geen reinigingsmiddelen
of chemicalién gebruiken. Deze kunnen de
kunststof opperviakken beschadigen.

Definitieve buitenbedrijfstelling

@ De definitieve buitenbedrijfstelling en

demontage mag alleen door een
gekwalificeerde elektromonteur wor-
den gedaan.

Afvoeren

Gooi het product na gebruik niet bij het
ﬁ/ normale huishoudelijke afval, maar geef
het af aan een erkend recycling- of afvalver-
wijderingsbedrijf. Neem contact op met een
gespecialiseerd afvalverwijderingsbedrijf of
een officieel inzamelpunt voor elektrisch
afval.

Naerveerende brugsanvisning og installati-
onsvejledning er udelukkende bestemt til at
blive anvendt af en el-fagmand og produktets
bruger. Denne brugsanvisning beskriver stik,
koblinger og fasevender med skruetilslut-
ningsteknik fra ProTOP"-produktserien.

Anvendelse i overensstemmelse med
formalet

Dette produkt er en CEE-stikanordning i
henhold til IEC 603089 til industriel brug.
Produktet er udelukkende beregnet til instal-
lation pa elektriske forbrugere, og det kan
anvendes inden- og udenders. Produktet er
egnet til omgivelsestemperaturer fra -25 °C
til +40 °C. Folg de gaeldende nationale be-
stemmelser vedrerende installation og bort-
skaffelse af produktet. Der méa ikke foretages
aendringer pa produktet.

Sikkerhedsoplysninger

Laes denne brugsanvisning inden dette
produkt installeres og bruges. Opbevar
brugsanvisningen til senere brug. Installation,
vedligeholdelse og endelig standsning ma
kun udferes af en kvalificeret el-fagmand.
El-tekniske laegfolk, der selv udferer disse
opgaver, udger en fare for deres eget liv og
for dem, der anvender produktet. Du risikerer
alvorlige ting- og personskader, f.eks. pa
grund af brand og elektrisk sted. Du risikerer
at heefte personligt pa grund af en forkert
udfert installation og uforsvarligt adfeerd.
Anvend ikke produktet i eksplosionsfarlige
omrader (brand- og eksplosionsfare). Kon-
troller produktet for udvendig synlige beska-
digelser inden hver brug (f.eks. edelagte eller
manglende komponenter). Vippeldg skal altid
lukkes automatisk. Anvend ikke et defekt
produkt. Ved mangler skal produktet kontrol-
leres, vedligeholdes eller evt. udskiftes af en
el-fagmand.

Installation

@ Installation kun ved kvalificeret
el-fagmand.

Slut udelukkende produktet til fleksible kob-
berledninger med passende ledertveersnit.
Anbefalede ledningstyper: 245 IEC 53 (if. H
O5RR-F), 245 |[EC 57 (jf. H O5RN-F), 245 |IEC
66 (jf. H O7RN-F).

Betjening

Produktet ma kun anvendes med den dertil
bestemte stremtype (se oplysningerne pa
produktet). Produktet skal altid seettes helt ind
i dets modstykke (stik / kobling). Tag ikke fat
i ledningen, for at traekke produktet ud, fordi

der er risiko for at den traekkes ud af huset
(fare for elektrisk stod).

Rengering
OBS risiko for stromstod.

Produktet ma kun rengeres, nar det
er trukket ud.

Renger produktet kun pa ydersiden med en
tor eller let med vand fugtet klud. Anvend in-
gen rengeringsmidler eller kemikalier. De kan
beskadige plastoverfladen.

Endelig standsning

@ Endelig standsning og afmontering
ma kun udferes af en kvalificeret
el-fagmand.

Bortskaffelse
Produktet ma efter brug ikke bortskaffes
med husholdningsaffaldet, men skal af-
leveres til genbrug eller genanvendelse. Hen-
vend dig til en bortskaffelsesvirksomhed eller
en genbrugsstation for el-affald.

Den har bruks- och installationsanvisningen
ar avsedd for elektrikern och anvandaren av
produkten. Anvisningen beskriver kontakter,
kopplingar och fasvdndare med skruvanslut-
ning i ProTOP -produktserie.

Korrekt anvdndning

Den aktuella produkten ar en CEE-kontakt

i enlighet med IEC 60309 for industriell an-
véandning. Produkten &r uteslutande avsedd
for installation av elektriska férbrukare och
kan anvandas inomhus och utomhus. Produk-
ten &r 1dmplig for omgivningstemperaturer fran
-25 °C till +40 °C. Beakta de géallande nationel-
la bestammelserna gallande installation och
avfallshantering av produkten. Det &r inte tilla-
tet att utféra nagra andringar pa produkten.

Séakerhetsanvisningar

L&s denna anvisning innan produkten instal-
leras och anvénds. Forvara anvisningen for
senare referens. Installation, underhall och
slutgiltig urdrifttagning far endast utféras av
behorig elektriker. Elektrotekniska lekmé&n
som sjalv utfor dessa uppgifter utsatter sig
sjélv och andra som anvénder produkten for
livsfara. Risk for allvarliga sak- och personska-
dor, t.ex. pa grund av brand och elstét. Du &r
personligt ansvarig for felaktig installation och
vardslos hantering. Anvénd inte produkten i
explosionsfarliga omraden (brand- och explo-
sionsrisk). Kontrollera produkten for utvandigt
synliga brister (t.ex. trasiga delar eller delar
som saknas) fore varje anvandning. Locket
maste alltid stdngas automatiskt. Anvand inte
produkten om den &r skadad. L&t en behdrig
elektriker kontrollera, reparera och vid behov
byta ut produkten om den har brister.

Installation

@ Installationen far endast utféras av
behorig elektriker.

Produkten far endast anslutas till flexibla
kopparledningar med lamplig tvérsnittsarea.
Foljande ledningstyper rekommenderas:
245 |EC 53 (jmf. H O5RR-F), 245 |EC 57 (jmf.
H O5RN-F), 245 |EC 66 (jmf. H O7RN-F).

Manévrering

Produkten far endast anslutas till d&rfor
avsedd nattyp (beakta anvisningarna pa pro-
dukten). Produkten maste alltid anslutas till
ett fullsténdigt kompatibelt anslutningsdon
(kontakt/koppling). Dra inte i ledningen vid ut-
tagning av produkten, eftersom den kan dras
ut frdn holjet (Risk for elstét!).

Rengoring
OBS! Risk for elstot.

Rengor endast produkten nér den inte
ar ansluten.

Torka endast av produktens utsida med en
torr trasa eller en trasa som &r latt fuktad med
vatten. Anvéand inte rengdringsmedel eller
kemikalier. De kan skada plastytan.

Slutgiltig urdrifttagning

@ Slutgiltig urdrifttagning och de-
montering far endast utféras av behé-
rig elektriker.

Avfallshantering
Kasta inte produkten i det vanliga hus-
héllsavfallet utan I1&mna in den for ater-
vinning eller avfallshantering. Kontakta ett
avfallshanteringsforetag eller en lokal insam-
lingsstation for elektronikavfall.

Denne bruks- og installasjonsveiledningen er
ment for elektrikere og brukere av produktet.
Denne veiledningen beskriver plugger, kon-
takter og fasevendere med skrutilkoblingstek-
nologi fra produktserien ProTOP".

Tiltenkt bruk

Dette produktet er en CEE-pluggenhet i hen-
hold til IEC 60309 for industriell bruk. Produk-
tet er utelukkende bestemt for & installeres
pa elektriske forbrukere og kan brukes bade
utenders og innenders. Produktet er egnet for
omgivelsestemperaturer fra -25 °C til +40 °C.
Folg gyldige nasjonale bestemmelser for
installasjon og kassering av produktet. Ikke
utfer endringer pa produktet.

Sikkerhetstips

Les denne veiledningen for du installerer og
bruker produktet. Ta vare pa veiledningen slik
at du kan se i den senere. Installasjon, idrift-
settelse og endelig driftsstans skal kun utfe-
res av kvalifiserte elektrikere. Elektrotekniske
lekfolk som utferer slikt arbeid selv, utgjer en
fare for eget liv og for livet til dem som bruker
produktet. Du risikerer alvorlige materielle
skader og personskader, f.eks. pga. brann

og elektrisk stot. Du har selv ansvaret ved
feilaktig installering og uaktsom handtering.
Ikke bruk produktet i eksplosjonsfarlige om-
rader (brann- og eksplosjonsfare). Kontroller
alltid produktet for ytre skader for bruk (f.eks.
odelagte eller manglende komponenter).
Klappdekslene skal lukkes automatisk. Ikke
bruk skadde produkter. | tilfelle mangler ma
du fa elektriker til & kontrollere, reparere eller
ev. skifte ut produktet.

Installasjon

@ Skal kun installeres av kvalifisert
elektriker.

Produktet skal kun kobles til fleksible kobber-
ledninger med egnet ledertverrsnitt. Folgen-

de ledningstyper anbefales: 245 IEC 53 (jfr. H
O5RR-F), 245 IEC 57 (jfr. H O5RN-F), 245 IEC
66 (jfr. H O7RN-F).

Drift

Produktet skal kun brukes med angitt nettype
(se spesifikasjonene pa produktet). Produk-
tet skal alltid vaere helt satt inn i motstykket
(plugg/kontakt). Ikke trekk ut produktet etter
ledningen nar du kobler det fra, ettersom
denne da kan bli dratt ut av kapslingen (fare
for elektriske stot).

Rengjering
OBS fare for elektrisk stot.

Rengjor kun produktet nar det er
frakoblet.

Tork kun av produktet pd utsiden med en
torr eller lett fuktet klut. Ikke bruk rengje-
ringsmidler eller kjemikalier. Det kan skade
plastoverflatene.

Endelig driftsstans

@ Endelig driftsstans og demontering
skal kun utferes av kvalifisert
elektriker.

Avfallsbehandling
Ikke kast produktet i husholdningsavfal-
let etter bruk, men lever det til egnet re-
sirkulering eller avfallshandtering. Ta kontakt
med et avfallsselskap eller et offentlig retur-
punkt for elektronisk avfall.

Tama kéaytto- ja asennusohje on tarkoitettu
sdhkoalan ammattilaisille ja tuotteen kaytta-
jille. Tassa ohjeessa kuvataan ProTOP"-tuo-
tesarjan ruuviliitantatekniikalla varustettuja
pistokkeita, liittimia ja vaiheenkaantsjia.
Tarkoituksenmukainen kaytto

Tama tuote on CEE-pistolaite teollisiin
kayttotarkoituksiin standardin IEC 60309
mukaisesti. Tuote on tarkoitettu ainoastaan
sdhkoisiin kulutuslaitteisiin liitettéavéksi ja sita
voidaan kayttaa sisa- ja ulkotiloissa. Tuote
soveltuu -25 °C ... +40 °C:n ympéristolampo-
tiloihin. Noudata tuotteen asennuksessa ja
héavittémisessd voimassa olevia kansallisia
maéarayksid. Tuotteeseen ei saa suorittaa mi-
taan muutoksia.

Turvaohjeet

Lue tdma ohje ennen tuotteen asennusta ja
kayttod. Sailytd ohje myohempaa selvitysta
varten. Ainoastaan péateva sahkdalan ammatti-
lainen saa suorittaa asennuksen, kunnossapi-
don ja lopullisen kaytostaoton. Sahkotekniset
maallikot, jotka suorittvat nédma tehtavat

itse, vaarantavat oman henkensa ja tuotetta
kayttavien henkildiden hengen. Vaarana ovat
vakavat aineelliset ja henkilévahingot, esim.
tulipalon ja séhkoiskun aiheuttamana. Tekija
voi joutua henkil6kohtaiseen vastuuseen
virheellisesta asennuksesta ja tuottamuk-
sellisesta toiminnasta. Al kayts tuotetta
réjahdysvaarallisilla alueilla (tulipalo- ja rajah-
dysvaara). Tarkasta tuote ennen jokaista kayt-
toa ulkoisesti havaittavien puutteiden varalta
(esim. sarkyneet tai puuttuvat rakenneosaat).
Kaantdkansien on aina sulkeuduttava itse-
néisesti. Ala kayta vahingoittunutta tuotetta.
Anna sdahkoalan ammattilaisen tarkastaa,

kunnostaa tai tarvittaessa vaihtaa puutteelli-
nen tuote.

Asennus

@ Asennus vain patevien sdhkodalan
ammattilaisten toimesta.

Tuotteen saa liittad vain joustaviin kuparijoh-
toihin, joiden johtimen halkaisija on sopiva.
Seuraavia johtotyyppejé suositellaan: 245 |[EC
53 (vrt. H O5RR-F), 245 [EC 57 (vrt. H O5RN-F),
245 |EC 66 (vrt. H O7RN-F).

Kaytto

Tuotetta saa kayttéa vain sille tarkoitetussa
verkkotyypissd (huomioi tuotteessa olevat
tiedot). Tuote on aina liitettéva taysin vasta-
kappaleeseensa (pistoke / liitos). Ala ved&
sdhkojohdosta tuotteen liitantéa irrottaessaa-
si, koska johto saattaa irrota kotelosta (sd@h-
koiskun vaara).

Puhdistus

Huomio, sdhkoiskun vaara.
Suorita tuotteen puhdistus vain irro-
tetussa tilassa.

Pyyhi tuote vain ulkopinnoilta kuivalla tai
kevyesti vedelld kostutetulla liinalla. Ald kayta
puhdistusaineita tai kemikaaleja. Néama voivat
vahingoittaa muovipintoja.

Lopullinen kaytostaotto

@ Lopullisen kdytostdoton ja purka-
misen saa suorittaa ainoastaan
pateva sdhkodalan ammattilainen.

Havittaminen

Ala hévita tuotetta kayton jalkeen ta-
ﬁ vanomaisten kotitalousjatteiden seas-
sa, vaan saata se kierratykseen tai
jatekiertoon. Kaanny jatehuollon ammattiyri-
tyksen tai julkisen sdhkojatteiden keradyspis-
teen puoleen.

EAANVika

OL apoLoeg 08Nyleg Xpnong kat eykatdota-
ong MpoopidovTal yla EI8IKO NAEKTPOAOYO

Kal To XPRoTn Tou MPoidvtog. Ol Tapoloeq
08nyieg MEPLypaPouy BLOUATA, CLVEECHOLG
KAl QVTIOTPOPAG PACNG HE cVOTNUA BIBWTAG
oLVBEDNG TNG OEPAG TIPOIOVTWY ProTOP”.

MpoBAsmtopevn XpHon

To mapov mpoidy sival pa Buopatwtn Sla-
tagn CEE katd to mpdturo IEC 60309 yia
BLOUNXAVIKEG EQAPHOYEG. To TTPOIOV TTPOO-
pIZeTal AMOKAEIOTIKA YA TNV £yKATACTACN
0E NAEKTPIKOVG KATAVAAWTEG Kal UMTOPEL va
XPNOIHOTIOIEITAL OE ECWTEPIKOVG KAl EEWTE-
pPIKOLE XWpPoug. To TIPOIdY evdeikvuTal yia
Xpnon os Bgpuokpacia mePIBAANOVTOG armod
-25 °C ¢wg +40 °C. MNa v gykataoctaon

Kal TNV amdppuPn ToL MPEOIOVTOC TTPEMEL

va tnpoLvTal ol IoXLOVTEG EBVIKOL KAVOVI-
opol. AmmayopeleTal KABE TPOTIOTIOINCN TOL
TTPOIOVTOG,.

Ymrodeigeig acpaleiag

Mpw ard tnv eykatdotaon Kat Tn XpHon Tou
TIPOIOVTOG HEAETAHOTE TO APV EYXEIPIBIO
08nylwv. DLAAETE TO YXEPIBIO 08NYIWV YIa
UeTayeveoTeEPn avagopd. H eykataotaon,
I CLUVTAPNON KAl N OPLOTIKA BE0N EKTOG
Aettoupyiag emtpenstal va dieEayovral
QATTOKAELOTIKA ATTO EKTTAISEVEVO EISIKO NAE-

KTPOAOYO. Ol EPACITEXVEG NAEKTPOTEXVITEG
oL KTEAOLV £ 18IWV AUTEG TIG EPYAOIEG,
B£ToLV o€ KivBLVO TN BIKr ToLg JwH Kat TN
Cwn 00WV XPNOILOTIOIOLY TO TIPOTOV. AlaKIv-
SUVELETE TNV TTPOKANGN GOBAPWV LAKWV
ULV Kal cwuatikwy BAaBwvY, Y., armd
TIUPKAYLA KAl NAEKTPOTTANEIA. AlAKIVBUVEVETE
Va UTTOOTEITE SlwEN YIa ASOKIUN EYKATA-
otaon kat apéAeld. Mnv XpnotUoTIoLEITE TO
TIPOIOV OFE TIEPLOXEG HE KIVBLVO €KPNENG (Kiv-
Suvog TTUPKAayLag Kat EKpnEnG). EAEyxete to
TIPOIOV TPV a6 KABE Xpron Yia sEWTEPIKA
EUPAVA EAATTWHATA (.., OTTACHEVA 1) EAA-
T €§apTAHata). Ta KAMAKLA TIPETTEL VA KAE-
VoLV TIAVToTE avtoépata. Mnv xpnolporolsite
TO TPOIOV OTAV AUTO Eival EAATTWHATIKO. €
TIEPIMTTWOELG EAATTWUATWY, AQVABECTE TOV
€AEYXO, TNV EMIOKELA N, KATA TIEPIMTWON,
NG QVTIKATAoTAOoN TOL TIPOIOVTOG OE EI6IKO
NAEKTPOAOYO.

Eykatdoctaocn

@ Eykatdotaon armokAEIoTIKA armo
EKTTALBEVHEVO EIEIKO NAEKTPOAOYO.

To TIPOIOV EMTPEMETAL VA CUVEEDEL ATTOKAEL
OTIKA OE EVKAUTMTOUG XAAKIVOULG AywYoLG
KATAANANG SLATOUAG aywyoL. ZLVICTWVTAL
Ol TTapakdATw TUTTOL aywyou: 245 IEC 53 (BA.
H O5RR-F), 245 IEC 57 (BA. H O5RN-F), 245
IEC 66 (BA. H O7RN-F).

XeIpIoH6G
To TTPOIOV EMTPEMETAL VA XPNOIHOTTOLETAL
QATTOKAELOTIKA OTOV TTPOPAETTOUEVO TUTTO
SIKTOOUL (AAUBAVETE LTTOYN TA CTOLXEIA TTOU
avaypagovtal oTo TPOoIoV). To TTPoidV TIPEMEL
va glodysTal TAvIoTE EVIEAWS OTO AVTIBETO
€E4ptnua Tou (Buopa/cvvdeopog). Kata tnv
armocLVEECN PNV TPABRATE TO TIPOIOV ATTd ToV
aywyo, emedn avtodg prmopet va eEayBei ard
1o TepiBANua (kivBuvog nAektportAngiag).
Ka@apiopog
Mpoooxn, kivuvog nAektporAniag.
AgEdysTe TOV KAOAPIGUO TOL
TIPOIOVTOG HOVOV OTav auTod sivat
arroouvsedspévo.
SKOUTTICETE TO TTPOIOV HOVO OTIG EEWTEPIKEG
TOUL EMPAVELIEG UE OTEYVO N EAAPPA EUTTO-
TIOUEVO HE VEPO TTavi. Mnv XpNOIUOTIOLEITE
ATTOPPULTTAVTIKA A XNUIKA TIpoiovTa. Autd
UITOPOLV Va TIPOKAAECOLV CNUIEG OTIG TTAA-
OTIKEG EMIPAVEIEG.

OploTiKA O£0n £KTOG AstToupyiag

@ H oplotikn 0£on kTG Asttoupyiag

Kal N armocuvappoAdynon
smrpénetal va SieEayovtal
ATTOKAELOTIKA ATTO EKTIAUSEVHEVO
£161K6 NAEKTPOAGYO.

Amoppupn

Mnv anoppidete 10 MPoidv ota Kowvd
E OIKIOKA armoppippata, aMd mapadwote
TO OTO KUKAWHA avakOKAWONG Kal 81a8song
armoBAfTwy. ArrevBuvBeite os £181KN stalpsia
81d6gong amoBARTwy f dnudalo onueio ouv-
YKEVTPWONG AXPNOTOUL NAEKTPIKOL
EomAlopoD.

MAGYAR

A jelen haszndlati és szerelési utasitds vil-
lanyszerel6 szakembereknek és a termék

felhaszndldjanak szdl. A jelen utasitds a Pro-
TOP" terméksorozat csavaros technolégidju
csatlakozéit és fazisvaltéit ismerteti.

Rendeltetésszerti hasznalat

A jelen termék esetében egy IEC 60309
szerinti CEE csatlakozérdl van szé, amely ipari
célokra szolgdl. A termék kizarélag elektro-
mos fogyasztokon telepitendd, és bel- és kil-
térben egyardnt haszndlhaté. A termék -25 °C
és +40 °C kozotti kornyezeti hdmérsékleten
hasznélhaté. A termék telepitése és artalmat-
lanitdsa soran vegye figyelembe a hatélyos
nemzeti szabélyokat. A terméken véltoztata-
sokat végezni tilos.

Biztonsagi tudnivalék

A termék termék telepitése és hasznélata
elétt olvassa el a jelen utasitast. Orizze meg
az utasitast késébbi felhasznalds céljabol.

A telepités, az dllagmegdvés és a végleges
tzemen kivil helyezés csak képesitett villany-
szereld szakember 4ltal torténhet. Az ilyen
tevékenységeket végzé elektrotechnikus
laikusok veszélyeztetik sajat életiiket és a ter-
méket haszndalé személyek életét. Ez sulyos
sérlilésekhez és jelentds anyagi kdrokhoz
vezethet, pl. tliz vagy dramiités &ltal. A nem
megfelelé telepités és gondatlansdg miatt
fenndll a személyes felelésség. Ne haszndlja
a terméket robbandsveszélyes kdrnyezetben
(tz- és robbandsveszély). A hasznélat el6tt
ellenérizze a terméket hidnyossdgok szem-
pontjébdl (pl. torott vagy hidnyzé komponen-
sek). A fedéinek minden esetben magatdl kell
bezéarulnia. Ne hasznéljon sérlt terméket.
Hidnyossdgok esetén a termék ellenérzésre,
karbantartdsra vagy adott esetben cserére
szorul, amelyet villanyszerelé szakembernek
kell elvégeznie.

Telepités

@ A telepitést csak képesitett villan-
yszerelé szakember végezheti.

A terméket csak megfeleld keresztmetszetd,
flexibilis rézkabelekkel szabad csatlakoztatni.
Javasolt kdbeltipusok: 245 |EC 53 (vo. H
O5RR-F), 245 IEC 57 (v6. H O5RN-F), 245 |IEC
66 (v6. H O7RN-F).

Kezelés
A terméket csak a megadott hdldzati tipuson
szabad lGzemeltetni (vegye figyelembe a ter-
méken szerepld informdcidkat). A terméket
mindig teljesen be kell dugni a megfelel el-
lendarabba (apa/anya csatlakozd). A terméket
ne kdbelnél fogva vélassza le, mivel az kisza-
kadhat a hazbdl (aramiités veszélye).
Tisztitas

Vigyézat! Aramiités veszélye.

A termék tisztitasat csak végezze, ha

az nincs csatlakoztatva.
A terméket csak a kiilsé fellletein, széraz
vagy enyhén benedvesitett ronggyal torol-
je at. Ne haszndljon tisztitészereket vagy
vegyszereket. Ezek kart tehetnek a mlianyag
fellletekben.

Végleges lizemen kiviil helyezés

@ A végleges iizemen kiviil helyezést
és leszerelést csak képesitett villany-
szerel6 szakember végezheti.

Artalmatlanitas
Haszndlat utdn ne dobja a terméket a
héztartdsi hulladékba, hanem adja le Uj-
rahasznositds céljabdl. Ez tigyben forduljon
szakvéllalathoz, ill. keressen fel egy
gyUjtékozpontot.

EESTI

See kasutus- ja paigaldusjuhend on moel-
dud elektrikule ja toote kasutajale. Selles
juhendis kirjeldatakse ProTOP"-i tootesarja
keermesiihendusega pistikuid, Uhendusi ja
faasimuundureid.

Otstarbekohane kasutamine

See seade on CEE pistik to0stuslikuks kasu-
tamiseks IEC 60309 jargi. Toode on mdeldud
Uhendamiseks tksnes elektritarbijatega ja
seda v&ib kasutada nii sise- kui ka valistin-
gimustes. Toode sobib keskkonnatempera-
tuuri vahemikku -25 °C kuni +40 °C. Toote
paigaldamisel ja kdrvaldamisel tuleb jargida
kehtivaid riiklikke ndudeid. Toodet ei tohi
modifitseerida.

Ohutusjuhised

Lugege enne toote paigaldamist ja kasutamist
see juhend labi. Juhend tuleb edaspidiseks
kasutamiseks alles hoida. Paigaldus- ja hool-
dustdid ning 18pliku kasutuselt kdrvaldamise
t6id tohib teha ainult elektrik. Elektrotehnikat
mittetundvad isikud seavad t66de tegemise-
ga ohtu iseenda ja need, kes toodet kasuta-
vad. Riskite suurte vara- ja isikukahjudega, nt
pdletuse voi elektrilodgi téttu. Ebadige paigal-
duse ja hooletu tegevuse korral ahvardab teid
isiklik vastutus. Arge kasutage toodet plahva-
tusohtlikes piirkondades (siittimis- ja plahva-
tusoht). Kontrollige enne iga kasutamist, ega
tootel pole véliseid puuduseid (nt katkised

vOi puuduvad komponendid). Klappkaaned
peavad alati iseseisvalt sulguma. Arge kasu-
tage kahjustunud toodet. Laske vigast toodet
elektrikul kontrollida ning see parandada v&i
vélja vahetada.

Paigaldamine

@ Paigaldustoid tohib teha ainult
kvalifitseeritud elektrik.

Uhendage toode ainult sobiva ristldikega
painduva vaskjuhtme kiilge. Soovitatavad
juhtmetuibid: 245 IEC 53 (vrd: H O5RR-F);
245 |EC 57 (vrd: H O5RN-F); 245 IEC 66 (vrd:
H O7RN-F).

Kasutamine

Toodet tohib kasutada ainult selleks ette nah-
tud v&rgus (jargige tootel olevaid andmeid).
Toode tuleb alati ihendada téielikult vastas-
ossa (pistik/thendus). Toote lahutamisel ei to-
hi tdmmata kaablist, sest see vdib korpusest
vélja tulla (elektrilo6gi oht).

Puhastamine

Tahelepanu! Elektrilo6gi oht.
Toodet tohib puhastada ainult siis, kui
see pole toitevorku tihendatud.

Toodet tohib puhastada ainult véljastpoolt
kuiva v6i kergelt vees niisutatud lapiga. Arge
kasutage puhastusvahendeid ega kemikaale.
Need vdivad plastpindu kahjustada.

Loplik kasutuselt kérvaldamine

@ Lopliku kasutuselt korvaldamise ja
demontaazitéid tohib teha ainult
elektrik.

Korvaldamine

Toodet ei tohi kdrvaldada olmejaatme-
E na, vaid anda jaatmeringlusse v&i viia
jaatmekogumispunkti. P66rduge jaatmekaitlu-
settevotte poole voi avalikku elektroonikajéat-
mete kogumise punkti.

Niniejsza instrukcja obstugi i instalacji jest
przeznaczona dla elektryka i uzytkownika
produktu. Niniejsza instrukcja opisuje wtyki,
ztgcza i przetaczniki fazy z technologiag pota-
czen $rubowych oferty produktéw ProTOP".

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Niniejszy produkt to wtyczka CEE zgodnie

z |IEC 60309 dla zastosowan przemystowych.
Produkt ten jest przeznaczony wytacznie do
instalacji do odbiornikéw elektrycznych i mo-
ze by¢ uzywany w pomieszczeniach oraz na
zewnatrz. Produkt nadaje sie do stosowania
w temperaturach otoczenia od -25 °C do

+40 °C. Podczas instalacji i usuwania pro-
duktu nalezy przestrzegaé obowigzujacych
przepiséw krajowych. W produkcie nie mozna
wprowadzac zadnych zmian.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przed instalacjg i uzyciem produktu nalezy
przeczytac te instrukcje. Zachowac instrukcje
do wykorzystania w przysztosci. Instalacja,
konserwacja i ostateczne wycofanie z eks-
ploatacji moga by¢ wykonywane tylko przez
wykwalifikowanego elektryka. Laicy elektro-
techniczni, ktérzy sami wykonuja te czynno-
$ci, zagrazajg wtasnemu zyciu i zyciu oséb
korzystajacych z tego produktu. Istnieje ryzy-
ko powaznego uszkodzenia mienia i obrazen
ciata, np. przez pozar i porazenie prgdem
elektrycznym. Istnieje ryzyko odpowiedzialno-
$ci osobistej z powodu niewtasciwej instalacji
i zaniedbania. Nie uzywac produktu w obsza-
rach zagrozonych wybuchem (zagrozenie po-
zarem i wybuchem). Przed kazdym uzyciem
sprawdzi¢ produkt pod katem widocznych ze-
wnetrznie wad (np. uszkodzone lub brakujace
elementy). Pokrywy na zawiasach muszg za-
wsze zamykac sie samoczynnie. Nie uzywac
uszkodzonego produktu. W przypadku wad
produkt powinien zostac¢ sprawdzony, na-
prawiony lub ewentualnie wymieniony przez
wykwalifikowanego elektryka.

Instalacja

@ Instalacja tylko przez wykwalifi-
kowanego elektryka.

Produkt moze by¢ podtaczany tylko i wy-
tacznie do elastycznych kabli miedzianych

o odpowiednim przekroju poprzecznym zyty.
Zalecane sa nastepujace typy kabli: 245 |EC
53 (por. H O5RR-F), 245 IEC 57 (por. H O5RN-
-F), 245 IEC 66 (por. H O7RN-F).

Obstuga

Produkt moze by¢ eksploatowany tylko

w przewidzianej sieci (zwré¢ uwage na infor-
macje znajdujace sie na produkcie). Produkt
musi by¢ zawsze catkowicie witozony do
swojego odpowiednika (wtyczka / ztgcze).

Podczas odtaczania produktu nie nalezy

go pociggac za kabel, poniewaz mozna go
wyciagnac z obudowy (ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym).

Czyszczenie

Uwaga, ryzyko porazenia pragdem
elektrycznym.

Produkt nalezy czysci¢ tylko wtedy,
gdy jest on odigczony od zasilania.

Czyscic tylko powierzchnie zewnetrzne pro-
duktu za pomoca suchej lub lekko zwilzonej
woda szmatki. Nie stosowac zadnych $rod-
kéw czyszczacych ani chemikaliéw. Moga
one uszkodzi¢ powierzchnie z tworzywa
sztucznego.

Ostateczne wycofanie z eksploatacji

@ Ostateczne wycofanie z eksploatacji

i demontaz moze by¢ wykonywane
tylko przez wykwalifikowanego
elektryka.

Usuwanie

Po uzyciu nie nalezy wyrzucac produktu

wraz z normalnymi odpadami domowy-
mi, lecz przekazac go do recyklingu lub
obiegu utylizacji. Skontaktowac sie z firma
zajmujaca sie usuwaniem odpaddw lub pub-
licznym punktem zbiérki odpadéw
elektrycznych.

Tento ndvod k provozu a instalaci je ur¢en
odbornym elektrikafim a uZivatelim vyrobku.
Predmétem ndvodu jsou zéstrcky, spojky a fa-
zové ménice se zavitovou pfipojovaci techni-
kou produktové fady ProTOP".

Predepsany ucel pouziti

U tohoto vyrobku se jednéd o CEE zdsuvné
zafizeni dle IEC 60309 pro priimyslové pou-
Ziti. Vyrobek je uréen vyhradné k instalaci na
elektrické spotiebi¢e a mize byt pouzit jak ve
vnitfnich, tak ve venkovnich prostorech. Vy-
robek je vhodny pro teploty okoli od =25 do
+40 °C. Pfi instalaci vyrobku a jeho likvidaci
jako odpad se fidte ptislusnymi piedpisy CR.
Na vyrobku nejsou dovoleny zddné zmény.
Bezpecnostni pokyny

Pred instalaci a pouzitim vyrobku si prostuduj-
te tento ndvod. Navod si uschovejte k pozdéj-
Simu nahlédnuti. Instalace, udrzba a kone¢né
vyfazeni z provozu jsou vyhrazeny pouze kva-
lifikovanym elektrikafim. Laici v oboru elekt-
ro, ktefi tyto ¢innosti provddéji sami, ohrozuiji
nejen svij vlastni Zivot, ale i zivot vSech,

ktefi budou vyrobek pouzivat. Nebezpedi
zdvaznych hmotnych skod a poskozeni zdravi
osob, napfiklad nasledkem pozaru a zasazeni
elektrickym proudem. Osoby odpovédné

za neodbornou instalaci a nedbalé jednani
mohou byt volany k osobni zodpovédnosti za
zpUsobené $kody. Vyrobek nepouzivejte ve
vybusném prostiedi — nebezpeci pozaru a
vybuchu. Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte,
zda vyrobek neni viditelné poskozen (napf.
ulomené, zlomené nebo chybéjici ¢asti). Pri-
klopnd vicka se museji vzdy samocinné zavi-
rat. Je-li vyrobek poskozeny, nepouzivejte jej.
Vadny vyrobek nechte zkontrolovat a opravit,
resp. vyménit, odbornym elektrikdfem.



Instalace

@ Instalaci smi provadét pouze kvalifi-
kovany elektrikar.

Vyrobek smi byt pfipojen vyhradné k oheb-
nym médénym kabellim o vhodném priifezu.
Doporucené typy kabel(: 245 IEC 53 (srov.
H O5RR-F), 245 IEC 57 (srov. H O5RN-F), 245
IEC 66 (srov. H O7RN-F).

Obsluha
Vyrobek smi byt pfipojen pouze k siti pre-
depsaného typu (viz Gdaje na vyrobku).
Vyrobek musi byt neustéle zcela spojen se
svym protéjskem (zéstr¢kou, spojkou). Pfi
rozpojovani netahejte vyrobek za kabel, mohl
by se z pouzdra vytrhnout (nebezpedi trazu
elektrickym proudem).
Cisténi

Pozor, nebezpeci Urazu elektrickym

proudem.

Cisténi vyrobku provadéjte pouze

v odpojeném stavu.
Vyrobek otirejte pouze na povrchu, a to su-
chou utérkou nebo utérkou mirné navihé¢enou
vodou. Nepouzivejte zadné Cistici prostiedky
ani chemikalie. Tyto latky by mohly poskodit
plastové povrchové plochy.
Konec¢né vyrazeni z provozu

@ Konec¢né vyrazeni z provozu
a demontaz jsou vyhrazeny pouze
kvalifikovanym elektrikaram.

Likvidace

Po skonceni Zivotnosti vyrobek nevyha-
E/ zujte do bézného domovniho odpadu.
Odevzdeijte jej do systému recyklace surovin.
Obratte se na pfislusné zafizeni na likvidaci
odpadod, resp. vefejny sbérny dvir pro elekt-
rotechnicky odpad.

SLOVENSCINA

Ta navodila za uporabo in instalacijo so
predvidena za elektrotehnike in uporabnike
izdelka. V teh navodilih so opisani vtici, vti¢ni
spoji in fazni pretvorniki s tehniko vijacnih
prikljuckov serije izdelkov ProTOP".

Predvidena uporaba

Ta izdelek je vti¢na priprava CEE v skladu s
standardom IEC 60309 za industrijsko rabo.
I1zdelek je predviden izklju¢no za instalacijo
na elektri¢ne porabnike in se lahko uporablja
na notranjem in zunanjem podrogju. lzdelek
je primeren za temperaturo okolja od -25 °C
do +40 °C. Pri namestitvi in odstranitvi izdelka
med odpadke je treba upostevati veljavne
drzavne predpise. Izdelka ni dovoljeno na
noben nacin spreminjati.

Varnostni napotki

Pred namestitvijo in uporabo izdelka preberi-
te ta navodila. Navodila shranite za kasnejse
branje. Instalacijo, vzdrzevanje in dokonéno
odstranitev iz uporabe sme izvajati samo
usposobljen elektrotehnik. Laiki na podrocju
elektrotehnike, ki ta opravila izvajajo sami,
ogrozajo svoje lastno Zivljenje in Zivljenje
durgih, ki ta izdelek uporabljajo. Tvegate tudi
resno materialno in osebno $kodo, npr. za-
radi pozara in elektricnega udara. V primeru
nestrokovne instalacije in malomarnega rav-
nanja vam grozi osebna odgovornost za po-

sledice. Izdelka ne uporabljajte na podrocjih
z nevarnostjo eksplozije (nevarnost pozara
in eksplozije). Pred vsako uporabo izdelek
preverite glede na zunaj vidnih poskodb (npr.
zlomljenih ali manjkajocih sestavnih delov).
Preklopni pokrovi se vedno morajo zapreti
samodejno. Ne uporabljajte poskodovane-
ga izdelka. V primeru napak izdelek dajte
preveriti, popraviti ali po potrebi zamenjati
elektrotehniku.

Namestitev

@ Namestitev sme izvesti samo
usposobljen elektrotehnik.

Izdelek je dovoljeno prikljuciti le na prozne
bakrene napeljave s primernim presekom
napeljave. Priporocajo se nasledniji tipi na-
peljave: 245 |EC 53 (prim. H O5RR-F), 245
IEC 57 (prim. H O5RN-F), 245 IEC 66 (prim. H
O7RN-F).

Uporaba

Izdelek je dovoljeno uporabljati samo v zato
predvideni vrsti omrezja (uposStevajte naved-
be na izdelku). Izdelek mora biti vedno popol-
noma nataknjen na svojem nasprotnem kosu
(vticu/vticnemu spoju). Pri iztekanje izdelka ne
vlecite za napeljavo, saj bi jo lahko izvlekli iz
ohisja (nevarnost elektricnega udara).

Ciséenje
Pozor, nevarnost elektricnega udara.

lzdelek je dovoljeno distiti le, ko je
iztaknjen.

Izdelek samo obriite na zunanjih povrsinah
s stuho ali rahlo z vodo namoceno krpo. Ne
uporabljajte Cistilnih sredstev ali kemikalij. Ta
sredstva bi lahko poskodovala povrsine iz
umetne snovi.

Dokon¢na odstranitev iz uporabe

@ Dokonéno odstranitev iz uporabe in
demontazo sme izvajati samo uspo-
sobljen elektrotehnik.

Odstranitev

I1zdelka po koncu njegove uporabe ne
E/ zavrzite med obicajne gospodinjske od-
padke, temvec¢ ga oddajte za recikliranje oz.
strokovno odstranitev. Obrnite se na strokov-
no podjetje za odstranjevanje odpadkov oz.
na javno zbiralis¢e elektri¢nih odpadkov.

SLOVENSKY

Predlozeny névod na obsluhu a instalaciu

je urceny pre kvalifikovaného elektrikara a
pouzivatela produktu. Tento ndvod popisuje
zastrcky, spojky a fdzové menice s technolo-
giou skrutkového spojenia z produktového
radu ProTOP".

Pouzitie podl'a uréenia

Pri predlozenom produkte sa jednd o z&-
strckové zariadenie CEE podla IEC 60309
pre priemyselné pouzitia. Produkt je uréeny
vylu¢ne na instaldciu na elektrickych spot-
rebi¢och a méze sa pouzivat vo vnutri a
vonku. Produkt je vhodny pre teploty okolia
od -25 °C do +40 °C. Pri instalacii a likvidacii
produktu sa musia dodrziavat platné narodné
predpisy. Na produkte sa nesmu vykonavat
ziadne zmeny.

Bezpecnostné pokyny

Pred instaldciou a pouzitim produktu si pre-
Citajte tento ndvod. Ndvod uschovajte pre
neskorsie pouzitie. Instalaciu, udrzbu a defini-
tivne vyradenie z prevadzky smie vykondvat
iba kvalifikovany elektrikar. Elektrotechnicki
laici, ktori sami vykonavaju tieto ¢innosti,
ohrozuju svoj vlastny Zivot a zivoty tych, ktori
produkt pouzivaju. Riskujete vdzne Skody na
majektu a zranenia oséb, napr. poziarom a
zdsahom elektrickym prddom. Hrozi osobna
zodpovednost z dévodu nesprévnej instalacie
a nedbanlivého konania. Produkt nepouzivaj-
te v potencidlne vybusnych oblastiach (ne-
bezpecenstvo poziaru a vybuchu). Produkt
pred kazdym pouzitim skontrolujte na zjavné
nedostatky (napr. zlomené alebo chybajlce
konstrukéné diely). Sklopné viecka sa mu-

sia vzdy samocinne zatvarat. Nepouzivajte
poskodeny produkt. V pripade nedostatkov
nechajte produkt kvalifikovanym elektrikdrom
prekontrolovat, opravit alebo v pripade potre-
by vymenit.

Instalacia

@ Instalacia len kvalifikovanym
elektrikarom.

Produkt smie byt pripojeny iba na flexibilnych
medenych vedeniach s vhodnym prierezom
vodic¢ov. Odporucaju sa nasledujlice typy
vodic¢ov: 245 IEC 53 (porovn. H O5RR-F), 245
IEC 57 (porovn. H O5RN-F), 245 IEC 66 (po-
rovn. H O7RN-F).

Obsluha
Produkt sa smie prevddzkovat iba v type sieti,
ktory je k tomu urceny (dodrziavajte Udaje na
vyrobku). Produkt musi byt vzdy Gplne stréeny
do svojho protikusu (zéstrcka / spojka). Pri
odpéjani produkt nevytahujte za vedenie,
pretoze sa mdze vytiahnut z puzdra (nebez-
pecenstvo Urazu elektrickym pridom).
Cistenie

Pozor, nhebezpecenstvo lrazu elek-

trickym pradom.

Cistenie produktu vykonajte len

v odpojenom stave.

Produkt utrite len na vonkajsich plochach

so suchou handri¢kou alebo jemne vodou
navlhéenou handrickou. Nepouzivajte ziadne
Cistiace prostriedky ani chemikalie. Tieto mo-
zu poskodit plastové povrchy.

Definitivne vyradenie z prevadzky

@ Definitivne vyradenie z prevadzky a
demontdaz smie vykondvat iba kvalifi-
kovany elektrikar.
Likvidacia
Produkt po pouziti nevyhadzujte do bez-
E ného domového odpadu, ale odovzdaj-
te ho do recykla¢ného alebo likvidaéného
cyklu. Obratte sa na spolo¢nost likvidujlcu
odpad resp. verejné zberné miesto pre elek-
tricky odpad.

Bb/ITAPCKU

HacToswoTo pbKOBOACTBO 3a eKcnioaraums
1 MHCTanaums e npegHasHadyeHo 3a npode-
CMOHA/THN eNeKTPOTEXHMUM M NoTpedutenure
Ha npoaykTta. ToBa pbKOBOACTBO OMNUCBA
Lwencenu, KyrnayHru u asosu NpesK/oYBa-

TENIN C BUHTOBO MPUCHbEANHSABaHE OT NPOAYK-
ToBaTta cepusa ProTOP".

Ynotpe6a no npegHasHavyeHue

HacroawumsaT npoaykt npeacrasnasa CEE
LienceneH cbeanHuten cbrnacHo IEC 60309
3a NPOMULLNIEHO Npunoxexue. MpoayKTbT e
npeaHasHaYeH eAMHCTBEHO 3a MHCTanvpaHe
Ha eneKTpPMYeCckn KOHCyMaTopu 1 MoXe aa ce
M3MoN3Ba Ha 3aKpUTO U OTKPUTO. MpoayKTbT
€ NoaxoAsLl 3a OKO/MHU TeMnepaTtypu ot

-25 °C po +40 °C. 3a UHCTanupaHeTo u us-
XBbP/SAHETO Ha NpoaykTa TpsibBa Aa ce cnas-
BaT AeNCcTBaLLMTe HaUMOHaIHKU pasnopeabu.
Mo npoaykTa He TpsAGBa Aa ce W3BbpLIBAT
NPOMeHW.

YkasaHusa 3a 6esonacHocT

MNpeaun nHcTanupaHeTo n ynotpebara Ha Npo-
[AyKTa npoyeTteTe ToBa PbKOBOACTBO. 3ana-
3eTe PbKOBOACTBOTO 3@ MO-KbCHU CMPaBKM.
WHcTannpaHeTo, TEKYLUSAT PEMOHT U OKOHYa-
TENHOTO CrnpaHe OT ekcnnoatauus Tpsadea
[a ce U3BBbPLUBAT CamMo OT KBannduumpaH
npodecnoHaneH enekTpoTexHuk. Henpode-
CUOHaIHW eNeKTPOTEXHULM, KOUTO U3BBPLL-
BaT camuv Te3u AerHOCTH, 3acTpallaBaT CBOS
COGCTBEH XMBOT M XMBOTA Ha TE3U, KOUTO
13ronseat NpoaykTa. Te puckyBaT TEXKMN
MaTepuanHu WeTu 1 TENeCHU yBpexXaaHus,
Hanp. Nopaau Noxap 1 TOKOB yAap. 3a He-
npogecrnoHanHo MHCTanMpaHe 1 HeGpexHH
[ENCTBUS Ce HOCK NIMYHA OTrOBOPHOCT. He
13nonseanTe NpoaykTa B NOTEHLMANHO
€KCN/I03MBHW CPean (OMacHOCT OT NoXap U
ekcnnosus). MNpean Bcska ynotpeba npo-
BepeTe NpoayKTa 3@ BbHLUHO 3a6enexvmm
nedekT (Hanp. cYyneHn MM NMNcBaLLm yac-
). MoaBuXHWTE Kanaum Tpsitea BUHarn ga
ce 3aTBapAT aBToMaTMyHo. He nsnonseairte
nospeaeH NpoaykT. MNpv AedekT NpoayKTbT
TpaAbBa Aa ce NpoBepu, NpuBeae B U3npas-
HOCT U/IM €BEHTya/IHO CMEHM OT NpodecroHa-
NEH eNneKTPOTEXHVK.

WHcTanupaHe

@ WHcTanupaHe camo ot
KBanudmumpaH npocecMoHaneH
€N1eKTPOTEXHUK.

MpoayKTbT TPA6Ba Aa ce CBbpP3Ba CaMo KbM
rbBKaBU MEHW NPOBOAHMLM C MOAXOASALLO
HanpeyHo ceyeHue. MNpenopbyBart ce cnea-
HUTe TnoBe nposoaHuum: 245 |EC 53 (cpBH.
H O5RR-F), 245 IEC 57 (cpBH. H O5RN-F), 245
IEC 66 (cpBH. H O7RN-F).

O6cnyxBaHe

MpoaykTeT TPAGBa Aa ce U3non3Ba camo B
npeaBuaeHVA 3a HEro TUN Mpexa (B3emeTe
noA BHUMaHWe AaHHUTE BbPXY NPOAYKTa).
MpoayKTeT TPAGBa BUHArK Aa ce BKAOYBa
V30 B HAaCPELLHMKa (LLencen/KymnyHr).
Mpu n3knoyBaHe He AbpnaiiTe NpoaykTa 3a
NPOBOAHMKA, ThiA KATO TO MOXe Aa ce n3Ba-
AW OT TSNOTO (ONACcHOCT OT TOKOB yAap).

MouuncresaHe

BHumaHue! OnacHocT oT TOKOB yaap.
U3BbpLlUBaliTe NOYMCTBaHE Ha Npo-
AyKTa caMo B U3K/TIOYEHO CbCTOSIHUE.

Mouncteaite npoAykta camMo No BbHLUHUTE
MOBBbPXHOCTU CbC CyXa UIn NEeKO HaB/laXHe-
Ha ¢ BoAa kbpna. He usnonseaiite no4ncr-
BaLLly npenapaTu uin xumukanu. Te morat Aa

noBpeasar nactMacoBmnTe NMOBbPXHOCTU.
OKoOH4YaTesnHo cnupaHe oT eKcnioaTauusa

@ OkoHYaTeNHOTO cnupaHe ot

eKcnoaTauus U AeMOHTaXbT Tpsi6Ba
Aa ce U3BBLPLUBAT CaMO OT KBanudpu
uMpaH npodecrmoHaneHeneKT-
POTEXHMUK.

MpepaBaHe 3a oTnaabum

He naxsbpnsiite nsnesnusa ot ynotpe-

6a NpoAyKT B OOMKHOBEHUTE BUTOBUTE
oTnaabLy, a ro npepaiTe 3a peunknmpaHe
pecn. usxebpnsaHe. O6bpHeTE ce KbM cre-
umanusunpaHa rpma 3a U3xBbp/IHE Ha OT-
nagbumn pecn. KbM O6LWEeCTBEH NpUemMeH
NYHKT 3a eNeKTPUYeCcKn oTnagbLm.

HRVATSKI

Ova uputa za upotrebu i instalaciju namije-
njena je elektri¢arima i korisnicima proizvoda.
Ova Uputa opisuje utika¢, spojnice i fazne
preklopke s vij¢anim priklju¢kom serije
ProTOP".

Namjenska upotreba

Ovaj proizvod je CEE uti¢na naprava prema
IEC 60309 za industrijsku primjenu. Proizvod
je namijenjen iskljucivo za instalaciju na elek-
tricna trosila i moze se koristi u unutrasnjosti
i na otvorenom. Proizvod je prikladan za
temperature okruzenja od -25 °C do +40 °C.
Za instalaciju i zbrinjavanje proizvoda treba
postivati vazece nacionalne propise. Na proiz-
vodu se ne smiju vrsiti nikakve izmjene.

Sigurnosne upute

Prije instalacije i koriStenja proizvoda procitaj-
te ovu Uputu. Uputu sacuvajte kako biste ju
mogli kasnije Kkoristiti. Instalaciju, servisiranje i
konac¢no stavljanje van pogona smiju obavljati
samo kvalificirani stru¢ni elektri¢ari. Laici na
podrudju elektrotehnike koji sami obavljaju

te radove ugrozavaju vlastiti Zivot i zivot ko-
risnika proizvoda. Riskirate teSke materijalne

i ljudske Stete, npr. uslijed pozara ili strujnog
udara. Prijeti vam osobna odgovornost zbog
nestrucne instalacije i nehajnog postupanja.
Proizvod ne koristite u podrucjima u kojima
postoji opasnost od eksplozije (opasnost od
pozara i eksplozije). Prije svake upotrebe
provjerite ima li na proizvodu vidljivih nedo-
stataka (npr. slomljenih dijelova ili dijelova koji
nedostaju). Preklopni poklopac uvijek se mora
samostalno zatvoriti. Ne koristite oSteceni
proizvod. U sluc¢aju nedostataka proizvod daj-
te provjeriti, popraviti stru¢nom elektric¢aru ili
ga po potrebi dajte zamijeniti.

Instalacija

@ Instalaciju smiju obavljati samo
kvalificirani strucni elektricari.

Proizvod se smije prikljucivati samo na fleksi-
bilne bakrene vodi¢e odgovarajuéeg presje-
ka. Preporucuju se sljedece vrste vodica: 245
IEC 53 (usp. H O5RR-F), 245 |EC 57 (usp. H
O5RN-F), 245 IEC 66 (usp. H O7RN-F).

Rukovanje

Proizvod smije raditi samo u za to predvi-
denoj vrsti mreze (obratite pozornost na
podatke na proizvodu). Proizvod mora uvijek
biti potpuno utaknut u drugi element (utikac /
spojnica). Proizvoda ne izvlacite povlacenjem

za vod jer ga mozete izvudi iz kucista (opa-
snost od strujnog udara).

Ciscenje
Pozor, opasnost od strujnog udara.
Proizvod cistite samo kad je izvucen.

Samo vanjske povrsine proizvoda obrisite su-
hom ili lagano vodom navlazenom krpom. Ne
koristite sredstvo za ciscenje niti kemikalije.
One mogu ostetiti plasti¢ne povrsine.

Zavrsno stavljanje van pogona

@ Zavrsno stavljanje van pogona i
demontazu smiju obavljati samo kva-
lificirani strucni elektricari.

Zbrinjavanje

Proizvod nakon upotrebe ne zbrinjavajte
ﬁ s obi¢nim kucanskim otpadom, nego ga
odvezite na recikliranje odn. zbrinjavanje.
Obratite se tvrtki za zbrinjavanje odn. javhom
sabirnom centru za sakupljanje elektri¢nog
otpada.

PYCCKUA

JlaHHas MHCTPYKLUMA MO MOHTaXy W aKCnaya-
Tauuu npegHasHayeHa UCKMIoYNTENbHO AN
CneLnanncToB-3/1eKTPMKOB U Nonb3oBsaTtenei
n3genusa. B MHCTPYKLUKM ONUCbIBAIOTCA LWTe-
Kepbl, KabenbHble PO3ETKN N NepekYaTenm
a3 ¢ BUHTOBOW TeXHONOrnel NOAKIOYEHNSA
13 cepun npogykToB ProTOP".

Ucnonb3oBaHMe No HasHa4yeHuUo

[aHHoe nsgenve SBNAETCS WTEKEePHbIM
yctpoictsom CEE cornacHo IEC 60309,
npeaycMOTPEHHbIM ANS MPOMbILLIEHHOr 0
npumeHeHus. sgenne npegHasHayeHo
TONBbKO AN NOAKMOYEHUS K 9N1EKTPUYECKUM
noTpebuTeNnaM U MOXeT UCMO/Ib30BaTLCA

B MOMELLEHUAX 1 Ha OTKPbITOM BO3AyXe.
M3penune paccymtaHo Ha aKcnlyaTaumo npu
TemnepaTtypax okpyxatoLei cpegbl ot -25 °C
no +40 °C. MNpu MOHTaxe 1 yTunmMsauum us-
Aenva foxHbl cobnioaatbcs AeicTeylowmne
HaluWoHanbHble Npeanucanusa. B usgenve
3anpeLaeTcs BHOCUTb U3MEHEHNS.

MpaBuna TexHUkn 6e3onacHoOCTn

lNepea MOHTaXOM M UCNONb30BaHNEM U3-
[eNVSA NpoYnTaTh AaHHYIO MHCTPYKLMIO.
CoxpaHUTb MHCTPYKLMIO ANst NocneaytoLwero
NCNonb3oBaHWs. MoHTax, TexHu4eckoe
o6CnyXnBaHMe 1 OKOHYaTe bHbIN BbIBOA,
13 3KCMyaTaumum paspeLlaeTcs BbIMOMNHATb
TONbKO KBaNUMULMPOBAHHBLIM 3N1EKTPUKAM.
CamocTosiTenbHOe NpoBefeHne 3TuX paboT
HeCcBeAyLUMMU B SNEKTPOTEXHMKE NULaMN
co3AaeT yrposy AN XU3HW UCNONHUTENS
pPaboT 1 XU3HEN BCEX, KTO MOMb3yeTcs
nspenviem. CyliectByeT pUck Cepbe3Horo
maTtepuansHoro yuiep6a n TpaBMUpPOBaHNS,
Hanpumep ns-3a noxapa u yaapa TOKOM.
MpeaycmoTpeHa nepcoHaibHas OTBETCTBEH-
HOCTb 3a HekBanudnuMpoBaHHoe nNpose-
[eHne MOHTaxa 1 xanaTHble aeicteua. He
MCNoNb30BaTb U3AeNNe BO B3PbIBOOMNACHbIX
30Hax (onacHocTb NoXxapa u B3pbIBa). [e-
pen KaxablM UCNosIb30BaHNEM NPOBEPSATH
v3genve Ha BHelwHue gedekTbl (Hanp.,
CNOMaHHbIe UK OTCYTCTBYIOLLME AeTanm).
OTKUAHbIE KPbIWKWU AOMKHbI 3aKPbIBaTHCSA
camocTosiTeNlbHO. He nonb3oBaTbcs nospe-
XAEHHbIM nsgenunem. Npu BOSHUKHOBEHWUN

[etheKTOB MOPYYUTb IMNEKTPUKY NPOBEPUTH,
OTPEMOHTUPOBATL UMK, ECNIY HEOGXOANMO,
3aMeHWTb usaenue.

MoHTax u nogknoveHne

@ MoHTaX U nogknoYeHne ToNbKo
KBannULMPOBAHHbIM 3/1EKTPUKOM.

M3penune paspeluaeTcs noAkmovaTb TONbKO
K TMOKUM KabensiM ¢ MefHbIMM MPOBOAaAMM
noaxoasLero ceyeHus. PekomeHaoBaHb!
cnepytowme Tmnbl kabenein: 245 |IEC 53 (cm.
H O5RR-F), 245 |EC 57 (cM. H O5RN-F), 245
IEC 66 (cm. H O7RN-F).

YnpaBneHue

M3penve paspeluaeTcsa akcnnyaTmposaTtb
TOMbKO OT CeTU NPeAyCMOTPEHHOro TUNa
(cM. paHHble Ha usgenun). Uspgenue Bcerpa
[OMKHO ObITh MOMHOCTBIO MOAKTIOYEHO K
COMPSXXEHHOMY 3M1EMEHTY (LUTEKep / po3eT-
Ka). Mpu oTCoeAnHEHUN He TAHYTb u3genve
3a Kabenb, T.K. OH MOXET BbITU U3 Koprnyca
(onacHocTb yaapa TOKoM).

Ouuctka

BHMMaHMe: onacHOCTb yaapa TOKOM.
BbinonHATL OYUCTKY U3Aesniusi ToNIbKo
B OTCOeANHEHHOM COCTOSAIHUM.

MpoTrpaTth TONbKO BHELUHWE MOBEPXHOCTU
V34enmsa — Cyxon unv yBnaxHeHHon Boaon
TPSANKON. He ncnonb3osatk unctawme cpea-
cTBa U XxMMuKaTbl. OHV MOTYT NOBPEAUTL Na-
CTUK NMOBEPXHOCTEN.

OKoHYaTenbHoe npekpallueHne sKcnayaTauum

@ OKOHuaTeNbHOe NpeKpalleHne

3KCNyaTaLumn U AEMOHTaX paspe-
LWaeTCs BbINOMHATHL TONBLKO KBaNu-
hULMPOBAHHBIM 3M1EKTPUKaM.

Y1tunusauusa

MNocne ncnonb3oBaHus He BbIGpachl-
E BaTb M3adenve BMecTe C GbITOBbIM MyCO-
POM, @ OTNPaBUTL Ha BTOPUYHYIO
nepepaboTky unn B MecTo ytunusauun. O6-
paTuTbCA Ha NpeanpuaTne nNo o6paboTke oT-
XOA0B UMM B MECTO COOPa IMEKTPUYECKNX
npuéopoB.

LATVIE§U

ST lietodanas un instalacijas instrukcija ir pare-
dzéta elektrikiem un produkta lietotajiem. ST
instrukcija apraksta spraudnus, savienojumus
un fazes parveidotajus ar skrivju pieslégsa-
nas tehniku no ProTOP® produktu sérijas.

Paredzétais lietojums

Sis produkts ir CEE mark&ti spraudsavieno-
jumi industrialai lietoSanai saskana ar IEC
60309. Sis produkts paredzéts tikai instalaci-
jai pie elektriskajiem patérétajiem, un var tikt
lietots gan iekstelpas, gan arvidé. Produkts

ir piemérots apkartéjas vides temperaturai
no -25 °C Iidz +40 °C. Produkta instalacijai un
utilizacijai ir jaieveéro attiecigas valsts norma-
fivajos aktos noteiktas prasibas. Produktam
nedrikst veikt nekadas izmainas.

Drosibas noradijumi

Pirms produkta instalacijas un izmantosanas
izlasiet So instrukciju. Instrukciju uzglabajiet
vélakai izmantosanai. Instalaciju, uzturésanu
tehniska kartiba un gal&jo ekspluatacijas par-
traukSanu drikst veikt tikai kvalificéti elektriki.

Neprofesionali elektrotehnikas joma, kuri pasi
veic $Ts darbibas, apdraud savu dzivibu un

to personu dzivibu, kuras lieto produktu. Jus
risk&jat izraisit smagus personu savainojumus
un Tpasuma bojajumus, piem., ugunsgréka vai
stravas trieciena rezultata. Draud personiga
atbildiba par nepienacigi veiktu instalaciju

un nolaidigas ricibas dél. Nelietojiet produk-
tu spradzienbistama vidé (ugunsgréka un
eksplozijas risks). Pirms katras lietoSanas
parbaudiet, vai nav argji pamanamu trakumu
(piem., saplisudas vai trikstoSas detalas).
Atvazamajiem vaciniem ir jaaizveras pasiem.
Nelietojiet bojatu produktu. Trikumu gadiju-
ma produktu japarbauda, jasalabo vai vajadzi-
bas gadijuma janomaina elektrikim.

Instalacija

@ Instalaciju drikst veikt tikai kvalificéts
elektrikis.

Produktu drikst pieslégt tikai pie lokaniem va-
ra vadiem ar atbilstosu vaditaja Skérsgriezu-
ma laukumu. Tiek ieteikti $adi vadu veidi: 245
|IEC 53 (salidz. H O5RR-F), 245 IEC 57 (salidz.
H O5RN-F), 245 |EC 66 (salidz. H O7RN-F).

LietoSana

Produktu drikst izmantot tikai tam paredzée-
tajos tikla veidos (nemiet véra norades uz
produkta). Produktam visu laiku jabat pilniba
ievietotam pretéja detala (spraudni/savienoju-
ma). Atvienojot produktu, nevelciet aiz vada,
jo to var izvilkt no korpusa (stravas trieciena
risks).

Tirisana
Uzmanibu - stravas trieciena risks.

Produkta tiriSanu veiciet tikai atvie-
nota stavokl.

Produktam ar sausu vai nedaudz Gdent sa-
mitrinatu dranu tiriet tikai aréjas virsmas. Ne-
izmantojiet tinSanas Ndzeklus vai kimikalijas.
Tas var sabojat plastmasas virsmas.

Galéja ekspluatacijas partrauksana
@ Galéjo ekspluatacijas partrauksanu
un demontazu drikst veikt tikai kvali-
ficéts elektrikis.

Utilizésana

Produktu péc ta lietosanas neutiliz&jiet
E sadzives atkritumos, bet gan nogadajiet
parstrades vai utilizacijas uznémumam. Veér-
sieties pie utilizacijas uznémuma vai publiskas
elektroatkritumu savaksanas vietas.

LIETUVISKAI

Si naudojimo ir instaliavimo instrukcija yra
skirta elektros srities specialistui ir produkto
naudotojui. Si instrukcija apraso ProTOP*-ga-
miniy serijos kistukus, sankaby ir faziy keiti-
klius su varztinémis jungtimis.

Naudojimas pagal paskirtj

Sis produktas - tai CEE kitukinis jrenginys
pagal IEC 60309 pramoniniam naudojimui.
Produktas skirtas tik instaliavimui prie elektros
vartotojy ir gali bati naudojamas tiek viduje,
tiek ir lauke. Produkta galima naudoti esant
aplinkos temperattrai nuo -25 °C iki +40 °C.
Instaliuodami ir utilizuodami produktg atkreip-
kite démes;j j galiojancius nacionalinius reika-
lavimus. Produkte negalima daryti pakeitimy.

Saugumo nuorodos

Prie$ instaliuojant ir naudojant $j produkta,
perskaityti Sig instrukcija. Instrukcijg iSsau-
gokite, kad ir véliau galétuméte jg perzitreti.
Instaliavima, priezitira ir ilgalaikj iSjungima
gali atlikti tik kvalifikuotas elektros srities
specialistas. Nekvalifikuoti darbuotojai, patys
aliekantys elektrotechnikos darbus, sukels
pavojy savo ir kity, naudojanciy §j produkta,
gyvybei. JUs sukelsite sunkiy materialiniy ir
asmeny suzalojimo pavojy, pvz. kilus gaisrui ir
elektros smugiui. Dél netinkamo instaliavimo
ir aplaidumo gresia asmeniné atskomybé.
Produkto nenaudoti sprogioje aplinkoje
(gaisro ir sprogimy pavojus). Pries kiekvie-
ng naudojima patikrinkite produktg, ar néra
i$ iSorés matomy defekty (pvz. sugadintos
detalés arba jy triksta). Dangteliai visada turi
savarankiskai uzsidaryti. Nenaudoti pazeisto
produkto. Esant gedimams, produkta gali
tikrinti, taisyti arba pakeisti tik elektros srities
specialistas.

Instaliavimas

@ Installiavimg gali atlikti tik kvalifikuoti
elektros srities specialistai.

Produktg galima jungti tik prie lanksciy variniy
laidy su tinkamu laidy skersiniu pjaviu. Re-
komenduojami laidy tipai: 245 IEC 53 (plg. H
O5RR-F), 245 |EC 57 (plg. H O5RN-F), 245 IEC
66 (plg. H O7RN-F).

Aptarnavimas

Produktg galima naudoti tik tam tikslui numa-
tytame tinkle (atkreipti démesj j nuorodas ant
produkto). Produktas visada turi buti pilnai
ikistas j jo korespondenta (kiStuka/ sankabg).
I1Sjungiant produkto netraukti uz laido, nes jis
gali bati iStrauktas i$ korpuso (elektros smu-
gio pavojus).

Valymas

Démesio, elektros smiigio pavojus.

Produkto valyma atlikite tik jj iSjunge.
Produktag galima valyti tik i$ iSorés naudojant
sausg arba lengvai vandeniu sudrékintg Sluos-
te. Nenaudoti plovimo ar cheminiy priemoniy.
Jos gali pazeisti platsmasinius pavirsius.

ligalaikis iSjungimas

@ ligalaikj iSjungima ir iSmontavima gali
atlikti tik kvalifikuotas elektros srities
specialistas.

Utilizavimas

Panaudojus produkta, jo negalima utili-
ﬁ zuoti su buitinémis atliekomis, jj batina
priduoti j utilizavimo ar surinkimo punktus.
Kreipkités j utilizavimo jmone ar j viedajj elek-
triniy atlieky surinkimo punkta.
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Bu isletim ve montaj kilavuzu, elektrik teknis-
yeni ve urlinidn kullanicisi icin hazirlanmistir.
Bu kilavuzda ProTOP" Uirlin serisinin vidali
baglanti teknolojisine sahip faz donisturtci-
leri, fisler ve kaplinler anlatiimaktadir.

Amaca uygun kullanim

Bu urtin, endustriyel uygulamalar igin IEC
60309'a gore bir CEE takma aygitidir. Uriin
yalnizca elektrik tiiketicilerine monte edilmek
Uzere tasarlanmistir ve hem kapali, hem

de acik alanda kullanilabilir. Uriin -25 °C ila
+40 °C ortam sicakliklari icin uygundur. Urii-
niin kurulumu ve bertarafi icin gegerli ulusal
mevzuata uyulmalidir. Uriinde hicbir degisiklik
yapilmamalidir.

Giivenlik bilgileri

Urintin kurulumundan ve kullanimindan énce
bu kilavuzu okuyun. Kilavuzu daha sonra
basvurmak icin saklayin. Kurulum, bakim ve
nihai olarak isletimden alma yalnizca kalifiye
bir elektrik teknisyeni tarafindan yapilmalidir.
Elektroteknik alaninda amatér olup bu islem-
leri bizzat yapan kisiler hem kendi hayatlarini,
hem de driind kullanan kisilerin hayatlarini
tehlikeye atacaktir. Ornegin yangin ve elektrik
carpmasi ile esyalara gelen hasarlar ve kisisel
yaralanmalar icin ciddi riski tasirsiniz. Yanhs
kurulum ve ihmalkarlik halinde sorumluluk
size aittir. Uriinii patlama riskli ortamda kullan-
mayin (yangin ve patlama tehlikesi). Her kul-
lanimdan 6nce urlinde disaridan gérilebilen
sorunlarin olup olmadigini kontrol edin (6rn.
kiriimis veya eksik parcalar). Menteseli kapak-
lar daima kendiliginden kapanmalidir. Hasarh
uriint kullanmayin. Sorunlar varsa, trtinin bir
elektrik teknisyeni tarafindan kontrol edilmesi-
ni, onariimasini ve gerekiyorsa degistiriimesini
saglayin.

Kurulum

@ Kurulum yalnizca kalifiye elektrik
teknisyeni tarafindan yapilmalidir.

Uriin yalnizca uygun iletken kesidine sahip
esnek bakir kablolara baglanmalidir. Su kab-
lo tipleri tavsiye edilir: 245 IEC 53 (Bkz. H
O5RR-F), 245 IEC 57 (Bkz. H O5RN-F), 245 |EC
66 (Bkz. H O7RN-F).

Kullanim

Uriin yalnizca bunun icin éngériilen sebeke
tirinde galistinimaldir (Urlintin Gzerindeki bil-
gilere dikkat edin). Uriin daima karsi parcaya
(fis / kaplin) tamamen yerlestirilmelidir. Urtini
ayirirken kablodan gekmeyin, aksi takdirde
kablo muhafazadan disari ¢ikabilir (elektrik
carpma tehlikesi).

Temizlik

Dikkat, elektrik carpma tehlikesi.
Uriin yalnizca fisi gekilmis durumday-
ken temizlenmelidir.
Uriintin yalnizca dis yiizeyini kuru veya su ile
hafifce nemlendirilmis bir bezle silin. Temizlik
maddesi veya kimyasal kullanmayin. Bunlar,
plastik ylizeylere zarar verebilir.

Nihai olarak isletimden alma

@ Nihai olarak isletimden alma ve

parcalarina ayirma, yalnizca kalifiye
bir elektrik teknisyeni tarafindan
yapilmahdir.

Bertaraf etme

Uriin 6mriinii tamamladiginda ev ¢opii-
ﬁ/ ne atilmamali, geri donlsiime veya ber-
taraf merkezine teslim edilmelidir. Bir bertaraf
sirketine veya elektronik atiklar i¢in kamusal
toplama merkezlerine basvurun.
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16 A,3p/4p/5p 1,0-2,5 mm?

32A,3p/4p/5p 2,5-6,0 mm?
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DE: Die angeschlossenen Adern am Rotor des Phasenwenders miissen sich beim Drehen frei bewe-
gen. EN: The wires connected to the rotor of the phase inverter must move freely when turning. ES:
Los hilos que estdn conectados al rotor del inversor de fase deben moverse libremente al girar. FR:
Les fils raccordés au rotor de I'inverseur de phase doivent librement se déplacer pendant la rotation.
IT: | conduttori collegati al rotore dell'invertitore di fase devono potersi muovere liberamente durante
la rotazione. PT: Os fios conectados no rotor do inversor de fase tém de se mover livremente ao girar.
RO: Firele conectate la rotorul inversorului de faza trebuie sa se miste liber la rotire. NL: De aangeslo-
ten aders bij de rotor van de faseomvormer moeten zich bij het draaien vrij bewegen. DA: De tilslut-
tede ledere pa fasevenderens rotor skal bevaege sig frit under drejning. SV: De ansluta ledarna pa
rotorn till fasvandaren maste kunna réra sig fritt n&r man vrider. NO: Lederne som er koblet til rotoren
til fasevenderen, ma bevege seg fritt nar man vrir pa dem. FI: Vaiheenké&antajan roottoriin liitetty-

jen johdinten on liikuttava vapaasti pyoritettdessa. EL: ta cuvdedepéva 0to pdTopa Tou avacTpoéa
@doswv KaAwdia mpémel va KivouvTal eEAeBepa katd Tnv meplotpo@ry. HU: A csatlakoztatott ereknek a
fazisvalto forgérészén a forgas soran szabadon kell mozogniuk. ET: ihendatud faasimuunduri kaablid
peavad rootori juures poédrlemisel vabalt liikuma. PL: Podtgczone przewody na wirniku falownika
fazowego musza sie swobodnie poruszac podczas obracania. CS: Vodice pfipojené k rotoru fazového
ménice se museji pii otdceni volné pohybovat. SL: Priklju¢ene zile na rotorju faznega pretvornika

se morajo pri vrtenju prosto premikati. SK: Pripojené vodice na rotore fadzového menica sa musia pri
otacani volne pohybovat. BG: CBbp3aHuTe KbM poTOpa Ha $pa30B1A KOMyTaTop NPOBOAHULM TPAGBA

fla ce BuxaT cBobofHo npu BbpTeHeTo. HR: Zice spojene na rotor fazne preklopke moraju se prili-
kom okretanja slobodno micati. RU: MpuncoegnHeHHble Xunnbl Ha poTope nepeknioyatens ¢pas AOMKHbI
cB06OAHO fBMraTbCA NpU BpalleHnu. LV: Fazu secibas mainas rotoram pieslégtajam dzislam griezoties
jakustas brivi. LT: Prie faziy keitiklio rotoriaus prijungtos vielos sukant turi laisvai judéti. AR: D120
22°DN 0T NPWOINA Y1Y DX ATRAN RN YW MM oannn. ZH: RAEEE £ 53 F18iE MR BLRIE
HAEFZEE. TR: Faz ceviricinin rotorundaki bagl teller dénerken serbestce hareket etmelidir.

2513000DS_BA-IA_AM-TOP_16-32A_v00_14-02-2020



