
CHORUSMART
Doppia funzione (SHIFT)
Il dispositivo se montato all’interno di una PLACCA EGO SMART permette di gestire 
una seconda funzione associata alla pressione del tasto frontale. Abilitata la funzione 
“SHIFT” sulla PLACCA EGO SMART, premendo il tasto frontale, sarà possibile gestire 
l’invio di comandi o scenari Zigbee diretti ad altri dispositivi presenti nell’impianto. 

LED frontale di segnalazione stato
Personalizzazione luminosità del LED nei due stati di carico acceso e di carico spento 
(Localizzazione notturna).

SEGNALAZIONI DI STATO
LED Stato

Rosso fisso Dispositivo non configurato
Rosso lampeggiante Allarme sovraccarico* o malfunzionamento**

Giallo fisso Avvio dispositivo
Blu fisso 100% luminosità Normale funzionamento (Default): carico acceso
Blu fisso 50% luminosità Normale funzionamento (Default): carico spento

Blu lampeggiante Identificazione dispositivo in corso
Verde fisso Apertura rete Zigbee

Verde/Rosso alternati Reset a default

Allarmi: 
*Sovraccarico: alla rilevazione di un eccessivo assorbimento, il carico viene spento e 
il LED si colora di rosso lampeggiante (un lampeggio al secondo). Dopo aver eliminato 
la causa scatenante, inviare un comando al dispositivo tramite la app oppure agendo 
direttamente da locale. Il dispositivo esegue un test volto a verificare il superamento 
della condizione di allarme. Il test ha una durata di 15 secondi durante i quali il LED 
rimane rosso lampeggiante (tre lampeggi al secondo). Se la condizione di allarme è 
superata, il LED torna a segnalare lo stato del carico.
**Malfunzionamento: alla mancata rilevazione di cambio di stato del carico (Relè 
incollati, carico scollegato o rotto, deviata a valle interrotta, assorbimento del carico 
inferiore al carico minimo rilevabile ecc.), il LED si colora di rosso lampeggiante (tre 
lampeggi al secondo) per 5 secondi al termine dei quali il LED torna a segnalare lo stato 
del carico. L’allarme verrà riproposto ogni volta che il dispositivo riceve un comando e 
il problema non viene risolto.

Apertura/Chiusura rete Zigbee
Per aprire la rete Zigbee (Attivazione Permit Join), consentendo agli altri dispositivi 
di unirsi alla rete Zigbee, effettuare una pressione singola del pulsante frontale (Vedi 
Fig. C e G, Punto ). Il LED frontale si colora di verde. Premere nuovamente per 
effettuare la chiusura della rete. La rete Zigbee viene comunque chiusa dopo 15 minuti 
dalla sua apertura.

Factory Reset
Per resettare il dispositivo e riportarlo alla condizione di fabbrica, tenere premuto il 
pulsante locale centrale (Vedi Fig. C e G, Punto ), per più di 10 secondi.

COMPORTAMENTO ALLA CADUTA
E AL RIPRISTINO DELL’ALIMENTAZIONE

Alla caduta di tensione il carico collegato al dispositivo viene disalimentato. Al ripristino 
della tensione, il dispositivo esegue la procedura di avvio, segnalata tramite il LED che 
si colora di giallo fisso. Al temine di questa procedura, lo stato del carico viene riportato 
nelle medesime condizioni precedenti la caduta o in uno stato prefissato in fase di 
configurazione. Lo stesso vale per il comportamento del LED.

MONTAGGIO
ATTENZIONE: assicurarsi che la fase (L) del dispositivo sia protetta da un 
interruttore automatico con corrente nominale max. di 10A!

ATTENZIONE: le seguenti operazioni devono essere eseguite in assenza 
di tensione nell’impianto!

ATTENZIONE: per la rimozione dei tasti frontali, fare riferimento alle 
Fig. E e I. Fare leva nei punti indicati. Non fare leva in altri punti: potreb-
be danneggiare irrimediabilmente il dispositivo!

Fare riferimento allo schema di collegamento (Fig. L, 1 e 2) e alla Fig. D/H per 
i morsetti.
I morsetti sono numerati e il dispositivo deve essere cablato nel seguente modo: 
1. Uscita NA relè 2
2. Uscita NA relè 1
3. Ingresso ausiliario 2
4. Ingresso ausiliario 1
5. Fase di alimentazione
6. Neutro di alimentazione
Fare riferimento alla Fig. L, 2 nel caso di una ristrutturazione non “invasiva” dell’im-
pianto elettrico in cui il modulo deviatore connesso si sostituisce ad un deviatore uti-
lizzando le stesse connessioni esistenti con gli altri dispositivi (deviatori, invertitori).
Per il collegamento alla PLACCA EGO SMART inserire il cavetto di collegamento nella 
morsettiera presente sul lato superiore del dispositivo (Vedi Fig. D e H, 2, punto ). 

PROGRAMMAZIONE
Per poter programmare ed utilizzare il deviatore assiale, così come l’impianto smart 
home, è necessario scaricare la app Home Gateway App da Play Store o App Store.
Dati installazione rete Zigbee
Cod. installaz.: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

MANUTENZIONE
Questo dispositivo è progettato per non necessitare di alcuna particolare attività di 
manutenzione. Per un’eventuale pulizia adoperare un panno asciutto.

DATI TECNICI

Alimentazione 100 – 240 Vac, 50 / 60 Hz
Ingressi ausiliari 2 (Tensione di alimentazione di rete) 
Lunghezza max cavi ingressi aux 50m
Potenza max dissipata 2,6W

N. moduli Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Connessioni radio Zigbee (IEEE 802.15.4)

Potenza in uscita Zigbee 10 dBm
Raggio di trasmissione Esterno: 100m in campo libero *

Contatti di uscita 2A AC1 (240 Vac)

Tipo di carico

4-250W(100Vac)**
4-500W(240Vac)**
4-50W(100Vac)**
4-100W(240Vac)**
4-60W(100Vac)**
4-120W(240Vac)**
4-125VA
(100Vac)**
4-250VA
(240Vac)**

ITALIANO

-  La sicurezza dell’apparecchio è garantita solo con l’adozione delle istruzioni di sicu-
rezza e di utilizzo; pertanto, è necessario conservarle. Assicurarsi che queste istruzio-
ni siano ricevute dall’installatore e dall’utente finale.

-  Questo prodotto dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamen-
te concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e/o pericoloso. In caso di 
dubbio contattare il SAT Servizio Assistenza Tecnica GEWISS.

-  Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può 
rendere pericoloso il prodotto.

-  Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da 
usi impropri, erronei e manomissioni del prodotto acquistato.

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili: 

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

ATTENZIONE: Disinserire la tensione prima di procedere all’installa-
zione o qualsiasi altro intervento sull’apparecchio.

 Il simbolo del cassonetto barrato, ove riportato sull’apparecchiatura o sulla 
confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve esse-
re raccolto separatamente dagli altri rifiuti. AI termine dell’utilizzo, l’utente 
dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta 
differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all’atto dell’acquisto di 
un nuovo prodotto. Presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 

400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti da 
smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio 
successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento 
ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ambien-
te e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’appa-
recchiatura. GEWISS partecipa attivamente alle operazioni che favoriscono il corretto 
reimpiego, riciclaggio e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
n.1 Modulo deviatore assiale connesso
n.1 Manuale d’installazione (per la versione completa del manuale di installazione ed 
uso, scansionare il QR code).

INFORMAZIONI GENERALI
Dispositivo connesso da incasso, con pulsante frontale ad azionamento assiale, per 
comando di un carico On/Off o On Temporizzato attraverso contatto di uscita con po-
tenziale. Il dispositivo è dotato di due relè indipendenti con interblocco “logico”, che 
ne permettono il funzionamento da deviatore (a monte di una deviata) o da attuatore 
(collegando un solo relè) per il controllo di carichi a 100 – 240 Vac, 50 / 60 Hz. I relè 
non sono gestiti in maniera indipendente per cui a questi non è possibile collegare due 
differenti carichi. Il dispositivo è in grado di misurare e comunicare via Zigbee valori 
indicativi della potenza e energia consumata dal carico ad esso collegato. Il disposi-
tivo è predisposto per alimentare e gestire la PLACCA EGO SMART (GW16003SXX, 
GW16004SXX, GW16022SXX) all’interno della quale deve essere ospitato. Utilizzato in 
abbinamento con la PLACCA EGO SMART, è possibile l’invio di un ulteriore comando Zi-
gbee attivabile dal pulsante frontale del dispositivo quando dalla PLACCA EGO SMART 
si abilita la modalità doppia funzione o funzionalità “SHIFT”. Il dispositivo può essere 
abbinato e comandato via Zigbee da tutti i dispositivi connessi Zigbee, inclusa la pul-
santiera 4 comandi connessa (GWA1291). Il dispositivo opera come “router” Zigbee, 
ovvero effettua l’inoltro verso altri dispositivi dei messaggi Zigbee.
Dotato di 2 ingressi (a cui si possono collegare comandi assiali ausiliari, pulsanti e 
interruttori tradizionali, sensori, ecc.) per replicare il comando locale del carico ad esso 
collegato o per l’invio di comandi e stati Zigbee
Senza i tasti montati è possibile accedere al pulsante frontale (Vedi Fig. C e G, Punto 
) che consente, se premuto con strumenti isolati per lavori elettrici fino a 2500 
Vac, l’apertura e chiusura della rete Zigbee oltre che il ripristino del dispositivo alle 
condizioni, configurazione, di fabbrica (Factory Reset).
NOTE: Il dispositivo deve essere completato utilizzando una delle due tipologie di tasto 
frontale disponibili: Il GWA1201 deve essere completato con i tasti GW1x551S (Lente 
GW105xxA non inclusa) o GW1x555S; il GWA1202 deve essere completato con i tasti 
GW1x552S (Lenti GW105xxA non incluse) o GW1x556S.

FUNZIONI
Il dispositivo riceve comandi ed effettua attuazioni mediante le due uscite a relè inter-
bloccate logicamente. L’attuazione può essere di tre diversi tipi: 

• ON/OFF
• ON TEMPORIZZATO/OFF 
• SCENARIO

ON/OFF
Alla ricezione del comando Zigbee, il dispositivo muta lo stato dei relè andando ad 
aprirli o chiuderli ove necessario (a seconda del tipo di comando ricevuto e dello stato 
in cui si trova il carico).

ON TEMPORIZZATO/OFF
Questa funzione permette di attivare il carico a seguito di un comando Zigbee e di 
disattivarlo autonomamente trascorso un determinato periodo di tempo.

SCENARIO
Il dispositivo è in grado di memorizzare ed eseguire uno o più scenari associando ad ogni 
scenario uno stato (ON oppure OFF) ben definito. Il numero massimo di scenari gestibili è 16.

Commutazione associata ad un sensore di presenza/movimento
L’attuazione può essere associata al rilevamento della presenza o del movimento 
proveniente da un sensore remoto. Quando questo rilevamento avviene, il deviatore 
commuta lo stato dei relè in modo tale da portare il carico in stato ON. Il deviatore può 
gestire fino ad un massimo di 5 sensori contemporaneamente.

Commutazione associata ad un sensore binario
Il dispositivo è in grado di attivare/disattivare il carico a seguito del cambiamento di 
stato di un sensore remoto generico che segnala un cambiamento del proprio stato.
Il dispositivo è in grado di gestire fino a 5 sensori contemporaneamente.

Misura di potenza ed energia attiva consumata
Il dispositivo è in grado di misurare e di comunicare, tramite la rete Zigbee, la potenza 
e l’energia attiva consumata dal carico connesso al dispositivo. 

ATTENZIONE: Le due misure devono ritenersi puramente “indicative” poiché non ven-
gono rilevate da componenti specifici per la misurazione dei consumi

Ingressi ausiliari
Il dispositivo è dotato di due ingressi ausiliari indipendenti che possono essere utilizzati 
per controllare il carico locale (in aggiunta al pulsante frontale) o per inviare comandi 
Zigbee indipendenti ad altri dispositivi di attuazione presenti nella rete Zigbee. I due 
ingressi ausiliari possono essere collegati entrambi alla fase oppure al neutro (Non è 
consentito avere un ingresso collegato alla fase e l’altro al neutro).
Ognuno degli ingressi può svolgere una delle funzioni elencate qui di seguito: 
• Controllo carico locale
• Invio comandi o stati Zigbee

- Comando ON/OFF/TOGGLE
- Comando ON Temporizzato (luce scale)
- Stato sensori filari (binari stato 0/1)
- Comando tende e tapparelle con pulsante singolo o doppio, con o senza gestione 
uomo presente
- Comando dimmer con pulsante singolo o doppio
- Allarme
- Comando Scenario

MODULO DEVIATORE ASSIALE CONNESSO
CONNECTED AXIAL TWO-WAY SWITCH MODULE
MODULE DÉVIATEUR AXIAL CONNECTÉ
MÓDULO CONMUTADOR AXIAL CONECTADO
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Elementi di visualizzazione LED di stato RGB
Morsetti A vite, sezione max. 1.5 mm²
Ambiente di utilizzo Interno, luoghi asciutti
Temperatura di funzionamento -5°C ÷ +45°C
Temperatura di stoccaggio -25°C ÷ +70°C
Umidità relativa (Non condensante) Max 93%
Grado di protezione IP20***

Normative di riferimento

Direttiva RoHS 2011/65/EU 
+ 2015/863
Direttiva RED 2014/53/EU
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

* ATTENZIONE: la portata all’interno è influenzata dalle condizioni installative (es. 
numero e tipologia delle pareti frapposte tra i dispositivi), è pertanto buona nor-
ma eseguire sempre dei test per determinare se la portata soddisfa le necessità 
di utilizzo.
** Rispettare il carico minimo indicato per la corretta rilevazione dello stato acceso/
spento
*** A tasto montato

ENGLISH

-  The safety of the device is only guaranteed if the safety and usage instructions are 
respected, so keep them handy. Make sure these instructions are received by the 
installer and end user.

-  This product must only be used for the purpose for which it was designed. Any 
other form of use should be considered improper and/or dangerous. If you have any 
doubts, contact the GEWISS SAT technical support service.

-  The product must not be modified. Any modification will annul the warranty and 
may make the product dangerous.

-  The manufacturer cannot be held liable for any damage if the product is improperly 
or incorrectly used or tampered with.

Contact point indicated for the purposes of fulfilling the applicable EU directives 
and regulations: 

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

ATTENTION: disconnect the mains voltage before installing the de-
vice or carrying out any work on it.

 
If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, 
this means the product must not be included with other general waste 
at the end of its working life. The user must take the worn product to a 
sorted waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new 
one. Products ready for disposal and measuring less than 25 cm can be 
consigned free of charge to dealers whose sales area covers at least 

400m², without any purchase obligation. An efficient sorted waste collection for the 
environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, 
helps avoid the potential negative effects on the environment and people’s health, 
and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials. GEWISS 
actively takes part in operations that sustain the correct salvaging and re-use or re-
cycling of electric and electronic equipment.

PACK CONTENTS
1 connected axial two-way switch module
1 Installation manual (for the complete version of the installation and user manual, 
scan the QR code).

GENERAL INFORMATION
Flush-mounting connected device, with front push-button with axial operation for 
commanding an On/Off or Timed On load via an output contact with potential. The 
device has two independent relays with a “logic” interlock, allowing it to work as 
a two-way switch (upstream from a junction) or an actuator (connecting one relay 
only) to control loads from 100 to 240V AC, 50 / 60 Hz. The relays are not managed 
independently, so it is not possible to connect two different loads to them. The device 
can measure and communicate (via ZigBee) the approximate value of the power and 
energy consumed by the load connected to it. The device is designed to power and 
manage the EGO SMART PLATE (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX) that 
houses it. If used in combination with the EGO SMART PLATE, another ZigBee com-
mand (activated using the front push-button of the device when the dual or “SHIFT” 
function is enabled via the EGO SMART PLATE) can be sent. The device can be com-
bined, and commanded via ZigBee, with all the connected ZigBee devices including 
the 4-command push-button panel (GWA1291). It works as a ZigBee “router” - in 
other words, it forwards ZigBee messages to other devices.
It has 2 inputs (to which auxiliary axial commands, traditional push-buttons and one-
way switches, sensors, etc. can be connected) for replicating the local command of 
the load connected to it, or for sending ZigBee commands and statuses.
If the button keys are not assembled, the front push-button can be accessed (see 
Fig. C and G, Point ); when pressed with insulated tools for electric tasks up 
to 2500V AC, it opens and closes the ZigBee network and also resets the factory 
conditions on the device (Factory Reset).
NOTES: The device must be completed with one of the two types of front button 
key available: GWA1201 must be completed with the GW1x551S (GW105xxA lens 
not included) or GW1x555S button key; GWA1202 must be completed with the 
GW1x552S (GW105xxA lens not included) or GW1x556S button key.

FUNCTIONS
The device receives and implements commands by means of the two logically 
interlocked relay outputs. There are three different types of command: 

• ON/OFF
• ON (TIMED) / OFF 
• SCENE

ON/OFF
When the ZigBee command is received, the device switches the status of the 
relays, opening or closing them where necessary (depending on the type of com-
mand received and the status of the load in that moment).

ON (TIMED) / OFF
This function allows the load to be activated following a ZigBee command and 
deactivated autonomously after a certain period of time.

SCENE
The device can store and execute one scene or more, associating a clearly defined 
status (ON or OFF) with each scene. The maximum number of scenes that can 
be managed is 16.

Switching associated with a presence/movement sensor
The implementation can be associated with the detection of presence or movement 
by a remote sensor. When this detection is made, the two-way switch changes the 
relay status so the load is ON. Up to 5 sensors can be managed simultaneously.

Switching associated with a binary sensor
The device activates/deactivates the load when a general remote sensor changes 
its status and signals that change.
Up to 5 sensors can be managed simultaneously.

Measurement of power and active energy consumed
The device can measure the power and the active energy consumed by the con-
nected load, and communicate this information via the ZigBee network. 

ATTENTION: the two values must be considered as merely approximate, as they 
are not obtained with specific consumption measurement components.

Auxiliary inputs
The device has two independent auxiliary inputs that can be used to control the 
local load (in addition to the front push-button) or to send independent ZigBee 
commands to other implementation devices in the ZigBee network. These two 
inputs can both be connected to the phase or the neutral (but it is not permitted to 
connect one to phase and the other to neutral).
Each input can fulfil one of the functions listed below: 
• Control of a local load
• Sending of commands or ZigBee status

- ON/OFF/TOGGLE command
- Timed ON command (stair-light)
- Wired sensor status (binary status 0/1)
- Command for curtains and roller shutters with a single or double push-button 
with or without hold-to-run management
- Command of a dimmer with single or double push-button
- Alarm
- Scene command

Dual function (SHIFT)
If the device is mounted in an EGO SMART PLATE, it can manage a second function 
associated with the pressing of the front button key. When the “SHIFT” function is 
enabled on the EGO SMART PLATE, the pressing of the front button key determines 
the sending of commands or ZigBee scenes directly to other devices in the system. 

Front status signalling LED
Personalisation of the LED light intensity in the two load statuses - on and off 
(night-time localisation).

STATUS NOTIFICATIONS
LED Status

Fixed red Device not configured
Flashing red Overload* or malfunction** alarm
Fixed yellow Device start-up

Fixed blue (100% light 
intensity) Normal operation (default): load ON

Fixed blue (50% light intensity) Normal operation (default): load OFF
Flashing blue Device identification in progress
Fixed green ZigBee network opening

Alternating green/red Reset to default

Alarms: 
*Overload: if excessive draw is detected, the load is deactivated and the LED 
flashes red (one flash per second). After eliminating the cause, send a command 
to the device via the app or directly (locally). The device will run a test to check that 
the alarm condition has been resolved. The test lasts 15 seconds, during which 
time the LED flashes red (three flashes per second). If the alarm condition has 
been resolved, the LED will go back to showing the load status again.
**Malfunctioning: if a load status change is not detected (relays jammed, load 
disconnected or broken, downstream junction interrupted, load draw less than the 
minimum detectable load, etc.), the LED flashes red (three flashes per second) for 5 
seconds, after which it goes back to showing the load status. The alarm will be re-
peated every time the device receives a command and the problem is not resolved.

Opening/closing the ZigBee network
To open the ZigBee network (Permit Join activation), allowing the other devices to 
join the ZigBee network, press the front push-button (see Fig. C and G, Point ) 
once. The front LED will turn green. Press again to close the network. In any case, 
the ZigBee network will be closed 15 minutes after being opened.

Factory reset
To reset the device and restore the factory conditions, press the central local 
push-button (see Fig. C and G, Point ) for more than 10 seconds.

BEHAVIOUR WITH POWER FAILURE 
 AND WHEN THE POWER SUPPLY IS RESTORED

When there is a power failure, the load connected to the device is disconnected. 
When the power supply returns, the device follows the start-up procedure (indi-
cated by the fixed yellow colour of the LED). At the end of this procedure, the load 
status returns to the same conditions as before the power failure, or to a status de-
fined at the time of configuration. The same applies for the behaviour of the LED.

ASSEMBLY
ATTENTION: make sure the device phase (L) is protected by a circuit 
breaker with a maximum rated current of 10A!

ATTENTION: the following operations must only be carried out when the 
system is not powered!

ATTENTION: to remove the front button keys, refer to Fig. E and I. Apply 
a lever only in the points indicated; levering in any other points may 
cause irreparable damage to the device!

Refer to the connection diagram (Fig. L, 1 and 2) and Fig. D/H for 
the terminals.
The terminals are numbered, and the device must be wired in the following way: 
1. NO relay output 2
2. NO relay output 1
3. Auxiliary input 2
4. Auxiliary input 1
5. Power supply phase
6. Power supply neutral
Refer to Fig. L, 2 when making a “non-invasive” renovation of the electric system, 
replacing the old two-way switch module with a two-way switch and using the 
same connections with the other devices (two-way switches, reversing switches).
To connect to the EGO SMART PLATE, insert the connection wire in the terminal 
block on the upper side of the device (see Fig. D and H, 2, point ).

PROGRAMMING
To program and use the axial two-way switch and the smart home system, down-
load the Home Gateway app from Play Store or App Store.
ZigBee network installation data
Installation code: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

MAINTENANCE
This device is designed in such a way that it requires no particular maintenance. 
Use a dry cloth if cleaning is required.
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www.gewiss.com+39 035 946 11
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
lunedì - venerdì / monday - friday

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom  tel: +44 1954 712757  E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

TECHNICAL DATA

Power supply 100 – 240V AC, 50 / 60 Hz
Auxiliary inputs 2 (mains supply voltage) 
Max. cable length (aux. inputs) 50 m
Max dispersible power 2.6 W

No. of Chorusmart modules
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Radio connections ZigBee (IEEE 802.15.4)
Output power ZigBee 10 dBm
Transmission radius External: 100m in free field *

Output contacts 2A AC1 (240V AC)

Type of load

4-250W
(100V AC)**
4-500W
(240V AC)**
4-50W(100V AC)**
4-100W(240V AC)**
4-60W(100V AC)**
4-120W
(240V AC)**
4-125VA
(100V AC)**
4-250VA
(240V AC)**

Visualisation elements RGB status LED
Terminals Screw type, max. section 1.5 mm²
Usage environment Dry indoor places
Operating temperature -5°C to +45°C
Storage temperature -25°C ÷ +70°C
Relative humidity (non-conden-
sative) Max. 93%

Degree of protection IP20***

Reference Standards

RoHS Directive 2011/65/EU 
+ 2015/863
RED 2014/53/EU
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

*ATTENTION: the capacity is affected by the installation conditions (e.g. the number 
and type of walls between the devices), so it is always advisable to run tests to confirm 
that the real capacity meets the requirements.
** Respect the minimum load indicated for the correct detection of the on/off status
*** With the button key installed

FRANÇAIS

-  La sécurité de l’appareil n’est garantie que si les consignes de sécurité et d’utilisation 
sont observées ; aussi, s’avère-t-il nécessaire de les conserver. S’assurer que ces 
consignes ont été reçues par l’installateur et par l’utilisateur final.

-  Ce produit est uniquement destiné à l’usage pour lequel il a été expressément conçu. 
Toute autre utilisation est considérée comme impropre et/ou dangereuse. En cas de 
doute, contacter le service d’assistance technique SAT GEWISS.

-  Le produit ne doit pas être modifié. Toute modification invalide la garantie et peut 
rendre le produit dangereux.

-  Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels déri-
vant d’un usage impropre, erroné ou bien d’une altération du produit acheté.

Point de contact indiqué en application des directives et des réglementations UE : 

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italie
Tél. : +39 035 94 61 11 - qualitymarks@gewiss.com

ATTENTION : Couper la tension avant de procéder à l'installation ou 
à toute autre intervention.

 
Le symbole de la poubelle barrée, là où il est reporté sur l’appareil ou l’em-
ballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément 
des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l’utilisateur 
devra se charger de le remettre à un centre de collecte différenciée ou bien 
au revendeur lors de l’achat d’un nouveau produit. Il est possible de re-
mettre gratuitement, sans obligation d’achat, les produits à évacuer d’une 

dimension inférieure à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d’au moins 
400 m². La collecte différenciée et l’envoi successif de l’appareil en fin de vie au recy-
clage, au traitement et à l’élimination compatible avec l’environnement contribue à éviter 
les effets négatifs sur l’environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le re-
cyclage des matières de l’appareil. Gewiss participe activement aux opérations favorisant 
le réemploi, le recyclage et la récupération des appareils électriques et électroniques.

CONTENU DE LA CONFECTION
1 Module déviateur axial connecté
1 Manuel d’installation (pour la version complète du manuel d’installation et d’utilisa-
tion, scannez le code QR).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dispositif connecté à encastrer, muni d’un bouton-poussoir frontal à actionnement 
axial, pour la commande d’une charge ON/OFF ou ON temporisée à travers un contact 
de sortie à potentiel. Le dispositif est muni de deux relais indépendants à verrouillage 
logique, qui permettent un fonctionnement comme déviateur (en amont d’une déri-
vation) ou actionneur (en raccordant un seul relais) pour le contrôle de charges sous 
100 - 240 Vca, 50 / 60 Hz. Les relais ne sont pas gérés de manière indépendante : 
on ne peut donc pas y raccorder deux charges différentes. Le dispositif est en mesure 
de communiquer, via ZigBee, des valeurs indicatives de la puissance et de l’énergie 
consommée par la charge raccordée. Le dispositif est préparé à l’alimentation et à 
la gestion de la plaque EGO SMART (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX) 
à l’intérieur de laquelle il doit être logé. Utilisé en association avec la plaque EGO 
SMART, on pourra envoyer une ultérieure commande ZigBee activable par le bou-
ton-poussoir frontal du dispositif lorsque, depuis la plaque EGO SMART, on habilite la 
modalité de double fonction ou la fonctionnalité SHIFT. Le dispositif peut être associé 
et commandé, via ZigBee, par tous les dispositifs connectés au ZigBee, y compris 
le tableau à 4 commandes raccordé (GWA1291). Le dispositif opère comme routeur 
ZigBee, c’est-à-dire qu’il transmet des messages ZigBee vers d’autres dispositifs.
Muni de 2 entrées (auxquelles on pourra raccorder des commandes axiales auxi-
liaires, des boutons-poussoirs, des interrupteurs traditionnels, des capteurs, etc.), 
pour répliquer la commande locale de la charge raccordée ou pour envoyer des com-
mandes et des états ZigBee.
On pourra, sans les touches montées, accéder au bouton-poussoir frontal (voir Fig. 
C et G, point ) qui permet, s’il est enfoncé à l’aide d’un outil approprié pour des 
travaux électriques jusqu’à 2500 Vca, l’ouverture et la fermeture du réseau ZigBee, 
ainsi que la restauration du dispositif aux conditions et aux réglages d’usine (Factory 
Reset).
REMARQUES : le dispositif doit être complété par l’un des deux types de touches 
disponibles : le GWA1201 doit être complété par les touches GW1x551S (lentille 
GW105xxA non incluse) ou GW1x555S ; le GWA1202 doit être complété par les 
touches GW1x552S (lentilles GW105xxA non incluses) ou GW1x556S.

FONCTIONS
Le dispositif reçoit des commandes et exécute les actionnements à travers les deux 
sorties à relais verrouillées logiquement. L’actionnement peut être de trois types dif-
férents : 

• ON / OFF
• ON TEMPORISÉ / OFF 
• SCÉNARIO

ON / OFF
À la réception de la commande ZigBee, le dispositif change l’état des relais, en les 
ouvrant ou en les refermant au besoin (selon le type de commande reçue et l’état dans 
lequel se trouve la charge).

ON TEMPORISÉ / OFF
Cette fonction permet d’activer la charge à la suite d’une commande ZigBee et de la 
désactiver de manière autonome après une certaine période de temps.

SCÉNARIO
Le dispositif est en mesure de mémoriser et d’exécuter un ou plusieurs scénarios en 
associant, à chaque scénario, un état (ON ou OFF) bien défini. Le nombre maximal de 
scénarios est de 16.

Commutation associée à un détecteur de présence ou de mouvement
L’activation peut être associée à la détection de présence ou de mouvement provenant 
d’un capteur à distance. Lorsque cette détection intervient, le déviateur commute l’état 
des relais de manière à porter la charge dans l’état ON. Le déviateur peut gérer jusqu’à 
5 capteurs simultanément.

Commutation associée à un capteur binaire
Le dispositif est en mesure d’activer ou de désactiver la charge à la suite du chan-
gement d’état d’un capteur distant générique signalant un changement de son état.
Le dispositif est en mesure de gérer jusqu’à 5 capteurs simultanément.

Mesure de puissance et d’énergie active consommée
Le dispositif peut mesurer et communiquer, à travers le réseau ZigBee, la puissance et 
l’énergie active consommée par la charge connectée au dispositif. 

ATTENTION : Les deux mesures doit s’entendre uniquement indicatives car elles ne 
sont pas relevées par des composants spécifiques de mesure des consommations.

Entrées auxiliaires
Le dispositif est équipé de deux entrées auxiliaires indépendantes pouvant être uti-
lisées pour contrôler la charge locale (en ajout au bouton-poussoir frontal) ou pour 
envoyer des commandes ZigBee indépendantes à d’autres dispositifs d’activation du 
réseau ZigBee. Les deux entrées auxiliaires peuvent être toutes deux raccordées à 
la phase ou au neutre (il n’est pas autorisé de relier une entrée à la phase et l’autre 
au neutre).
Chacune des entrées peut réaliser l’une des fonctions listées ci-dessous : 
• Contrôle de la charge locale
• Envoi de commandes ou d’états ZigBee

- Commande ON / OFF / TOGGLE
- Commande ON temporisée (lumière des escaliers)
- État des capteurs filaires (binaires, état 0/1)
- Commande de rideaux et stores avec bouton-poussoir simple ou double, avec ou 
sans gestion homme présent
- Commande du variateur avec bouton-poussoir simple ou double
- Alarme
- Commande du scénario

Double fonction (SHIFT)
S’il est monté dans une plaque EGO SMART, le dispositif permet de gérer une seconde 
fonction associée à la pression de la touche frontale. Lorsque la fonction la fonction 
SHIFT est habilitée sur la plaque EGO SMART, on pourra, en appuyant sur la touche, 
gérer l’envoi de commandes ou de scénarios ZigBee directs à d’autres dispositifs de 
l’installation. 

Voyant frontal de signalisation d’état
Personnalisation de la luminosité du voyant dans les deux états de charge allumée et 
de charge éteinte (localisation nocturne).

SIGNALISATIONS D'ÉTAT
VOYANTS État
Rouge fixe Dispositif non configuré

Rouge clignotant Alarme de surcharge* ou de dysfonctionne-
ment**

Jaune fixe Démarrage du dispositif

Bleu fixe 100% de luminosité Fonctionnement normal (par défaut) : 
charge allumée

Bleu fixe 50% de luminosité Fonctionnement normal (par défaut) : 
charge éteinte

Bleu clignotant Identification du dispositif en cours
Vert fixe Ouverture du réseau ZigBee

Vert / Rouge alternés Restauration des réglages d'usine

Alarmes: 
*Surcharge : à la détection d’une absorption excessive, la charge est éteinte et le 
voyant passe au rouge clignotant (un clignotement par seconde). Après en avoir éli-
miné la cause, envoyer une commande au dispositif à l’aide de l’appli ou bien di-
rectement en local. Le dispositif exécute un test afin de vérifier l’acquittement de la 
condition d’alarme. La durée du test est de 15 s durant laquelle le voyant reste rouge 
clignotant (trois clignotements par seconde). Si la condition d’alarme est acquittée, le 
voyant signale de nouveau l’état de la charge.
**Dysfonctionnement : en l’absence de relevé du changement d’état de la charge 
(relais collés, charge débranchée ou cassée, déviation en aval interrompue, absorption 
de la charge inférieure à la charge minimale détectable, etc.), le voyant passe au rouge 
clignotant (trois clignotements par seconde) pendant 5 secondes au terme desquelles 
le voyant signale de nouveau l’état de la charge. L’alarme sera de nouveau proposée 
chaque fois que le dispositif recevra une commande et que le problème n’aura pas 
été résolu.

Ouverture et fermeture du réseau ZigBee
Pour ouvrir le réseau ZigBee (activation Permit Join), permettant aux autres dispositifs 
de s’y unir, appuyer une fois sur le bouton-poussoir frontal (voir Fig. C et G, point). 
Le voyant frontal passe au vert. Y appuyer de nouveau pour refermer le réseau. Le 
réseau ZigBee est, dans tous les cas, refermé au bout de 15 minutes à compter de 
son ouverture.

Restauration des réglages d’usine (Factory Reset)
Pour restaurer le dispositif et le reporter aux réglages d’usine, maintenir le bou-
ton-poussoir local central (Voir Fig. C et G, point ) enfoncé plus de 10 secondes.

COMPORTEMENT À LA CHUTE 
 ET À LA RESTAURATION DE L’ALIMENTATION

À la chute de la tension, la charge raccordée au dispositif n’est plus alimentée. À la 
restauration de la tension, le dispositif exécute la procédure de démarrage, signalée 
par le voyant passant au jaune fixe. Au terme de cette procédure, l’état de la charge 
est reporté aux conditions ayant précédé la chute ou dans un état établi en phase de 
configuration. Il est en de même pour le comportement du voyant.

MONTAGE
ATTENTION : s'assurer que la phase (L) du dispositif est protégée par un 
interrupteur automatique d'une intensité maximale de 10 A !

ATTENTION : les opérations suivantes doivent être exécutées en l'ab-
sence de tension sur l'installation !

ATTENTION : pour le retrait des touches frontales, faire référence aux 
Fig. E et I. Faire levier sur les points indiqués. Ne pas faire levier sur 
d'autres points : le dispositif pourrait se détériorer irrémédiablement !

Faire référence au schéma de raccordement (Fig. L, 1 et 2) et à la Fig. D/H pour 
les bornes.

CONTENIDO DEL ENVASE
1 Módulo conmutador axial conectado
1 Manual de instalación (para la versión completa del manual de instalación y uso, 
escanee el código QR).

INFORMACIÓN GENERAL
Dispositivo conectado empotrado, con pulsador frontal de accionamiento axial, para 
accionar una carga On/Off u On Temporizada mediante contacto de salida con po-
tencial. El dispositivo tiene dos relés independientes con interbloqueo “lógico”, que 
permiten el funcionamiento por conmutador (línea arriba de una derivación) o por 
actuador (conectando un solo relé) para controlar cargas de 100 – 240 Vca, 50 / 
60 Hz. Los relés no se gestionan de forma independiente, por lo que no es posible 
conectarles dos cargas diferentes. El dispositivo es capaz de medir y comunicar, a 
través de Zigbee, valores indicativos de potencia y energía consumida por la carga 
conectada. El dispositivo está diseñado para alimentar y gestionar la PLACA EGO 
SMART (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX) dentro de la cual debe alo-
jarse. Cuando se utiliza en asociación con la PLACA EGO SMART, se puede enviar 
un mando adicional Zigbee desde el pulsador frontal del dispositivo cuando la PLACA 
EGO SMART habilita la doble función o la función “SHIFT”. El dispositivo se puede 
asociar y controlar a través de Zigbee desde todos los dispositivos Zigbee conectados, 
incluida la botonera de 4 mandos conectada (GWA1291). El dispositivo trabaja como 
un “router” Zigbee, es decir, reenvía los mensajes Zigbee a otros dispositivos.
Equipado con 2 entradas (a las que se pueden conectar mandos axiales auxiliares, 
pulsadores e interruptores tradicionales, sensores, etc.) para replicar el mando local 
de la carga conectada o para enviar mandos y estados Zigbee
Sin las teclas montadas, es posible acceder al pulsador frontal (Véanse las Fig. C y 
G, Punto ) que, si se presiona con herramientas aisladas para trabajos eléctricos 
de hasta 2500 Vca, permite abrir y cerrar la red Zigbee, así como restablecer la 
configuración de fábrica del dispositivo (Factory Reset).
NOTAS: El dispositivo debe completarse con uno de los dos tipos de teclas fronta-
les disponibles: El GWA1201 debe completarse con las teclas GW1x551S (Lente 
GW105xxA no incluida) o GW1x555S; el GWA1202 debe completarse con las teclas 
GW1x552S (Lentes GW105xxA no incluidas) o GW1x556S.

FUNCIONES
El dispositivo recibe los mandos y realiza los accionamientos a través de las dos 
salidas de relé interbloqueadas lógicamente. El accionamiento puede ser de tres tipos 
diferentes: 

• ON/OFF
• ON TEMPORIZADO/OFF 
• ESCENARIO

ON/OFF
Cuando se recibe el mando Zigbee, el dispositivo cambia el estado de los relés 
abriéndolos o cerrándolos cuando sea necesario (dependiendo del tipo de mando 
recibido y del estado de la carga).

ON TEMPORIZADO/OFF
Esta función permite que la carga se active tras un mando Zigbee y que se desactive 
de forma independiente después de un determinado periodo de tiempo.

ESCENARIO
El dispositivo es capaz de memorizar y ejecutar uno o más escenarios asociando 
un estado claramente definido (ON u OFF) a cada escenario. El número máximo de 
escenarios que se pueden gestionar es de 16.

Conmutación asociada a un sensor de presencia/movimiento
El accionamiento se puede asociar a la detección de presencia o de movimiento 
desde un sensor remoto. Cuando se produce esta detección, el conmutador cambia 
el estado de los relés de modo que la carga tenga estado ON. El conmutador puede 
gestionar hasta un máximo de 5 sensores simultáneamente.

Conmutación asociada a un sensor binario
El dispositivo puede activar/desactivar la carga cuando un sensor remoto genérico 
indica su propio cambio de estado.
El dispositivo puede gestionar hasta un máximo de 5 sensores simultáneamente.

Medición de potencia y de energía activa consumida
El dispositivo puede medir y comunicar, a través de la red Zigbee, la potencia y la 
energía activa consumida por la carga conectada al dispositivo. 

ATENCIÓN: Las dos mediciones deben considerarse puramente “indicativas”, ya que 
no se obtuvieron por componentes específicos para medir el consumo

Entradas auxiliares
El dispositivo tiene dos entradas auxiliares independientes que pueden utilizarse para 
controlar la carga local (además del pulsador frontal) o para enviar mandos Zigbee 
independientes a otros actuadores de la red Zigbee. Las dos entradas auxiliares se 
pueden conectar ambas a la fase o al neutro (no se permite tener una entrada conec-
tada a la fase y la otra al neutro).
Cada una de las entradas puede cumplir una de las siguientes funciones: 
• Control de carga local
• Envío de mandos o estados Zigbee

- Mando ON/OFF/TOGGLE
- Mando ON temporizado (luz de escaleras)
- Estado de los sensores cableados (binarios estado 0/1)
- Mando de Cortinas y persianas con pulsador simple o doble, con o sin gestión de 
tipo hombre presente
- Mando dimmer con pulsador individual o doble
- Alarma
- Mando Escenario

Doble función (SHIFT)
El dispositivo, si se monta dentro de una PLACA EGO SMART, permite gestionar una 
segunda función que se activa presionando la tecla frontal. Una vez habilitada la fun-
ción “SHIFT” en la PLACA EGO SMART, si se presiona la tecla frontal será posible en-
viar directamente mandos o escenarios Zigbee a otros dispositivos de la instalación. 

LED frontal para señalizar el estado
Personalización de la luminosidad del LED en los dos estados, de carga encendido y 
de carga apagado (localización nocturna).

INDICACIONES DE ESTADO
LED Estado

Rojo fijo Dispositivo no configurado

Rojo intermitente Alarma por sobrecarga*
o funcionamiento incorrecto**

Amarillo fijo Encendido del dispositivo

Azul fijo 100% luminosidad Funcionamiento normal (Predefinido): 
carga encendido

Azul fijo 50% luminosidad Funcionamiento normal (Predefinido): 
carga apagado

Azul parpadeante Identificación del dispositivo en curso
Verde fijo Apertura de red Zigbee

Verde/Rojo de forma alternada Restablecimiento por defecto

Alarmas: 
*Sobrecarga: cuando se detecta una absorción excesiva, la carga se desconecta 
y el LED parpadea con color rojo (un parpadeo por segundo). Después de eliminar 
el origen del problema, enviar un mando al dispositivo a través de la aplicación o 
actuando directamente en forma local. El dispositivo realiza una prueba para verificar 
que la condición de alarma ha sido superada. La prueba tiene una duración de 15 
segundos durante los cuales el LED permanece parpadeando con color rojo (tres 
parpadeos por segundo). Si se supera la condición de alarma, el LED vuelve a indicar 
el estado de la carga.
**Funcionamiento incorrecto: cuando no se detecta ningún cambio en el estado 
de la carga (relés pegados, carga desconectada o rota, desviación línea arriba inte-
rrumpida, absorción de la carga inferior a la carga mínima detectable, etc.), el LED 
parpadea con color rojo (tres parpadeos por segundo) durante 5 segundos, tras los 
cuales el LED vuelve a indicar el estado de la carga. La alarma se repetirá cada vez 
que el aparato reciba un mando y el problema no se resuelva.

Les bornes sont numérotées et le dispositif doit être câblé de la manière suivante : 
1. Sortie NO du relais 2
2. Sortie NO du relais 1
3. Entrée auxiliaire 2
4. Entrée auxiliaire 1
5. Phase d’alimentation
6. Neutre d’alimentation
Faire référence à la Fig. L, 2 en cas d’une restructuration non invasive de l’installation 
électrique dans laquelle le module du déviateur connecté se substitue à un déviateur 
utilisant les mêmes connexions existantes avec les autres dispositifs (déviateurs, 
inverseurs).
Pour le raccordement à la plaque EGO SMART, insérer le fil de raccordement dans le 
bornier sur le haut du dispositif (voir Fig. D et H, 2, point ).

PROGRAMMATION
Pour pouvoir programmer et utiliser le déviateur axial, tout comme l’installation Smart 
Home, il faudra décharger l’appli Home Gateway App depuis Play Store ou App Store.
Données d’installation du réseau ZigBee
Code de l’installation : 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC : 0x8F52

ENTRETIEN
Ce dispositif a été conçu afin qu’il n’exige aucune activité d’entretien particulière. 
Pour le nettoyage, employer un chiffon sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation 100 - 240 Vca, 50 / 60 Hz
Entrées auxiliaires 2 (tension d'alimentation de réseau) 
Longueur max des câbles des 
entrées aux 50 m

Puissance dissipée max 2,6 W

Nombre de modules Chorusmart
GWA1201 : 1
GWA1202 : 2

Liaisons radio ZigBee (IEEE 802.15.4)

Puissance en sortie ZigBee 10 dBm
Rayon de transmission Extérieur : 100m en champ libre*

Contacts de sortie 2 A AC1 (240 Vca)

Type de charge

4 - 250 W (100 
Vca)**
4 - 500 W (240 
Vca)**
4 - 50 W (100 Vca)**
4 - 100 W (240 
Vca)**

4 - 60 W (100 Vca)**
4 - 120 W (240 
Vca)**

4 - 125 VA
(100 Vca)**
4 - 250 VA
(240 Vca)**

Éléments de visualisation Voyant d'état RGB

Bornes À vis, section max. 1,5 mm²

Ambiance d'utilisation Intérieure, locaux secs
Température de service -5 à +45°C
Température de stockage -25 à +70°C
Humidité relative (sans condensation) Max 93%
Indice de protection IP20***

Normes de référence

Directive RoHS 2011/65/EU 
+ 2015/863
Directive RED 2014/53/EU
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN CEI 63000

* ATTENTION : la portée à l’intérieur est influencée par les conditions d’installation 
(par exemple, le nombre et le type des cloisons entre les dispositifs) ; il est donc de 
règle de toujours exécuter les tests afin de déterminer que la portée répond bien 
aux besoins.
** Respecter la charge minimale indiquée pour un relevé correct de l’état allumé 
/ éteint
*** À touche montée

ESPAÑOL

-  La seguridad del aparato solo se garantiza si se respetan las instrucciones de segu-
ridad y de uso; por tanto, es necesario conservarlas. Asegurarse de que el instalador 
y el usuario final reciban estas instrucciones.

-  Este producto deberá ser destinado solo al uso para el cual ha sido expresamente 
concebido. Cualquier otro uso se debe considerar impropio y/o peligroso. En caso de 
duda, contactar con el SAT, Servicio de Asistencia Técnica GEWISS.

-  El producto no debe ser modificado. Cualquier modificación anula la garantía y 
puede hacer peligroso el producto.

-  El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños que 
deriven de usos impropios, erróneos y manipulaciones indebidas del producto 
adquirido.

Punto de contacto indicado en cumplimiento de las directivas y reglamentos UE apli-
cables: 

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

ATENCIÓN: Desconectar la tensión antes de instalar el aparato o de 
trabajar en el mismo.

 
El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en 
el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger 
separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá en-
cargarse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada ade-
cuado o devolvérselo al revendedor con ocasión de la compra de un 
nuevo producto. En las tiendas de reventa con una superficie de venta de 

al menos 400 m², es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los 
productos que se deben eliminar con dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida 
diferenciada adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la 
eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a 
evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece la 
reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. 
Gewiss participa activamente en las operaciones que favorecen la reutilización, el 
reciclaje y la recuperación correctos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Apertura/Cierre de la red Zigbee
Para abrir la red Zigbee (Activación Permit Join), permitiendo que otros dispositivos se 
unan a la red Zigbee, presionar una sola vez el pulsador frontal (Véanse las Fig. C y G, 
Punto ). El LED frontal toma color verde. Presionar nuevamente para cerrar la red. 
La red Zigbee también se cierra después de 15 minutos de estar abierta.

Factory Reset
Para restablecer el dispositivo a las condiciones iniciales de fábrica, mantener pre-
sionado el pulsador local central (Véanse las Fig. C y G, Punto ), durante más 
de 10 segundos.

COMPORTAMIENTO ANTE LA CAÍDA 
 AL RESTABLECERSE LA ALIMENTACIÓN

Cuando la tensión cae, la carga conectada al dispositivo se desconecta. Cuando se 
restablece la tensión, el dispositivo inicia el procedimiento de encendido, el cual se 
indica mediante el LED que adquiere color amarillo fijo. Al final de este procedimiento 
el estado de la carga retorna a la misma condición anterior a la caída, o a un estado 
preestablecido durante la fase de configuración. Lo mismo ocurre con el comporta-
miento del LED.

MONTAJE
ATENCIÓN: ¡Asegurarse de que la fase (L) del dispositivo esté protegida 
por un interruptor automático con corriente nominal máx. de 10 A!

ATENCIÓN: ¡Las siguientes operaciones deben realizarse cuando el 
sistema está sin tensión!

ATENCIÓN: para retirar las teclas frontales, consultar las Fig. E y I. Ha-
cer palanca en los puntos indicados. No hacer palanca en otros puntos: 
¡se podría dañar irremediablemente el dispositivo!

Consultar el esquema de conexión (Fig. L, 1 y 2) y la Fig. D/H para 
los bornes.
Los bornes están numerados y el dispositivo debe estar cableado del siguiente modo: 
1. Salida NA relé 2
2. Salida NA relé 1
3. Entrada auxiliar 2
4. Entrada auxiliar 1
5. Fase de alimentación
6. Neutro de alimentación
Consultar la Fig. L, 2 en el caso de una restructuración no “invasiva” de la instalación 
eléctrica, en la que el módulo conmutador conectado se sustituye por un conmutador 
utilizando las mismas conexiones a los demás dispositivos (conmutadores, inversores).
Para conectarse a la PLACA EGO SMART, introducir el cable de conexión en la regleta 
situada en la parte superior del dispositivo (Véanse las Fig. D y H, 2, punto ).

PROGRAMACIÓN
Para poder programar y utilizar el conmutador axial, así como la instalación smart 
home, es necesario descargar la aplicación Home Gateway App desde Play Store o 
App Store.
Datos de instalación de la red Zigbee
Cód. de instal.: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

MANTENIMIENTO
Este dispositivo está diseñado para no requerir ninguna tarea especial de manteni-
miento. Para una eventual limpieza, utilizar un paño seco.

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 100 – 240 Vca, 50 / 60 Hz
Entradas auxiliares 2 (Tensión de alimentación de red)
Longitud máx. cables entrada aux. 50 m
Potencia máx. disipada 2,6W

Nº de módulos Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Conexión radio Zigbee (IEEE 802.15.4)

Potencia en salida Zigbee 10 dBm
Radio de transmisión Exterior: 100m en campo libre *

Contactos de salida 2A AC1 (240 Vca)

Tipo de carga

4-250 W(100 Vca)**
4-500 W(240 Vca)**

4-50 W(100 Vca)**
4-100 W(240 Vca)**
4-60 W(100 Vca)**
4-120 W
(240 Vca)**
4-125 VA
(100 Vca)**
4-250 VA
(240 Vca)**

Elementos de visualización LED de estado RGB

Bornes De tornillo, sección máx. 1,5 mm²

Ambiente de uso Interior, sitios secos
Temperatura de funcionamiento -5 °C ÷ +45 °C
Temperatura de almacenamiento -25 °C ÷ +70 °C
Humedad relativa (No condensante) Máx. 93%
Grado de protección IP20***

Normas de referencia

Directiva RoHS 2011/65/EUz 
+ 2015/863
Directiva RED 2014/53/EU
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

* ATENCIÓN: la capacidad interior está influenciada por las condiciones de instalación 
(por ejemplo, número y tipo de paredes interpuestas entre dispositivos), por lo que 
siempre es conveniente realizar pruebas para determinar si la capacidad cumple con 
los requisitos de uso.
** Respetar la carga mínima indicada para la correcta detección del estado de en-
cendido/apagado
*** Con tecla montada



IT FREN ES DE ROPT SL HU TRAR IW MK HRSQCHORUSMART
Steuerung der lokalen Last (zusätzlich zum frontseitigen Taster) oder zum Senden von 
unabhängigen Zigbee-Befehlen an andere im Zigbee-Netzwerk vorhandene Schaltge-
räte verwendet werden können. Die zwei zusätzlichen Eingänge können beide an die 
Phase oder den Nullleiter angeschlossen werden (Der Anschluss eines Eingangs an die 
Phase und des anderen an den Nullleiter ist nicht zulässig).
Jeder der Eingänge kann eine der nachstehend aufgelisteten Funktionen haben: 
• Steuerung einer lokalen Last
• Senden von Zigbee-Befehlen oder -Zuständen

- ON/OFF/TOGGLE-Steuerung
- Zeitgeschaltete ON-Steuerung (Treppenlicht)
- Zustand verkabelte Sensoren (binär Zustand 0/1)
- Steuerung von Sonnendächern und Rollläden mit einem oder zwei Tastern, mit 
oder ohne Totmannfunktion
- Dimmersteuerung mit einem oder zwei Tastern
- Alarm
- Steuerung Szenario

Doppelte Funktion (SHIFT)
Wenn das Gerät in einem ABDECKRAHMEN EGO SMART montiert ist, kann es eine 
zweite Funktion verwalten, die mit dem Drücken der frontseitigen Taste verknüpft ist. 
Wenn die Funktion “SHIFT” am ABDECKRAHMEN EGO SMART aktiviert ist, kann durch 
Drücken der frontseitigen Taste das Senden von Zigbee-Befehlen oder -Szenarien di-
rekt an andere in der Anlage vorhandene Geräte verwaltet werden. 

Frontseitige LED für die Statusanzeige
Individuelle Einrichtung der Helligkeit der LED in den beiden Zuständen „Last einge-
schaltet“ und „Last abgeschaltet“ (Orientierungslicht).

STATUSANZEIGEN
LED Status

Dauerhaft rot Gerät nicht konfiguriert
Rot blinkend Alarm Überlast* oder Betriebsstörung**

fest gelb Gerätestart
Fest blau 100% Helligkeit Normaler Betrieb (Standard): Last eingeschaltet
Fest blau 50% Helligkeit Normaler Betrieb (Standard): Last abgeschaltet

Blau blinkend Geräteidentifikation läuft
Dauerhaft grün Öffnung Zigbee-Netzwerk

Grün/Rot abwechselnd Reset auf Standardeinstellungen

Alarme: 
*Überlast: Wird eine übermäßige Stromaufnahme gemessen, dann wird die Last abgeschaltet 
und die LED beginnt, rot zu blinken (ein Blinksignal pro Sekunde). Nachdem die Ursache besei-
tigt wurde, über die App einen Befehl an das Gerät senden oder dieses direkt lokal betätigen. 
Das Gerät führt einen Test aus, um die Beseitigung der Alarmsituation zu prüfen. Der Test 
dauert 15 Sekunden, während der die LED weiterhin rot blinkt (drei Blinksignale pro Sekun-
de). Wenn die Alarmsituation beseitigt wurde, zeigt die LED wieder den Zustand der Last an.
**Betriebsstörung: Wird die Änderung des Zustands der Last nicht erfasst (Relais 
festgeklebt, Last abgetrennt oder defekt, dahinterliegende Abzweigung unterbrochen, 
Stromaufnahme der Last unter der messbaren Mindestlast usw.), dann beginnt die 
LED 5 Sekunden lang rot zu blinken (drei Blinksignale pro Sekunde). Danach zeigt die 
LED wieder den Zustand der Last an. Der Alarm erscheint jedes Mal erneut, wenn das 
Gerät einen Befehl empfängt und das Problem nicht behoben wird.

Öffnung/Schließung Zigbee-Netzwerk
Um das Zigbee-Netzwerk zu öffnen (Aktivierung Permit Join) und so den Anschluss 
der anderen Geräte an das Netzwerk des Home Gateway zu gestatten, den front-
seitigen Taster einmal drücken (siehe Abb. C und G, Punkt ). Die frontseitige LED 
wird grün Erneut drücken, um das Netzwerk zu schließen. Das Zigbee-Netzwerk wird 
in jedem Fall 15 Minuten nach seiner Öffnung geschlossen.

Factory Reset
Um das Gerät zurückzusetzen und auf Werkseinstellungen zurückzubringen, den 
mittleren lokalen Taster (siehe Abb. C und G, Punkt ) länger als 10 Sekunden 
lang gedrückt halten.

VERHALTEN BEI SPANNUNGSAUSFALL 
 BEI WIEDERHERSTELLUNG DER VERSORGUNG

Bei einem Spannungsausfall wird die Versorgung der an das Gerät angeschlossenen 
Last unterbrochen. Bei der Wiederherstellung der Spannungsversorgung führt das Ge-
rät das Startverfahren durch. Dies wird durch die LED angezeigt, die fest gelb leuchtet. 
Am Ende dieses Verfahrens wird der Zustand der Last auf dieselben Bedingungen 
vor dem Spannungsausfall oder in einen Zustand gebracht, der bei der Konfiguration 
programmiert wurde. Dasselbe gilt auch für das Verhalten der LED.

MONTAGE
ACHTUNG: Sicherstellen, dass die Phase (L) des Geräts durch einen 
Schutzschalter mit einem max. Nennstrom von 10A geschützt wird!

ACHTUNG: Die folgenden Arbeitsschritte müssen mit spannungsfreier 
Anlage durchgeführt werden!

ACHTUNG: Für den Ausbau der frontseitigen Tasten wird auf die Abb. E 
und I verwiesen. An den angegebenen Stellen aushebeln. Keine Hebel-
kraft an anderen Stellen anwenden. Dies könnte das Gerät irreparabel 
beschädigen!

Es wird auf den Anschlussplan (Abb. L, 1 und 2) und auf die Abb. D/H für 
die Klemmen verwiesen.
Die Klemmen sind nummeriert und das Gerät muss wie folgt verkabelt werden: 
1. Schließerausgang Relais 2
2. Schließerausgang Relais 1
3. Zusätzlicher Eingang 2
4. Zusätzlicher Eingang 1
5. Stromphase
6. Nullleiter
Es wird auf die Abb. L, 2 verwiesen, falls eine nicht “invasive” Sanierung der Elektro-
anlage vorzunehmen ist, in der das vernetzte Wechselschaltermodul einen Wechsel-
schalter ersetzt, und dieselben vorhandenen Anschlüsse an die anderen Geräte nutzt 
(Wechselschalter, Wechselrichter).
Für den Anschluss an den ABDECKRAHMEN EGO SMART das Anschlusskabel in die 
Klemmenleiste auf der Oberseite des Geräts einführen (siehe Abb. D und H, 2, Punkt 
).

PROGRAMMIERUNG
Um den Wechselschalter mit Axialmechanismus und die vernetzte Smart Home-Anla-
ge programmieren und verwenden zu können, muss die Home Gateway App von Play 
Store oder App Store heruntergeladen werden.
Installationsdaten Zigbee-Netzwerk
Installationscode: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

WARTUNG
Dieses Gerät ist so konstruiert, dass keine speziellen Wartungstätigkeiten notwendig 
sind. Für eine eventuelle Reinigung einen trockenen Lappen benutzen.

TECHNISCHE DATEN

Versorgung 100 – 240 Vac, 50 / 60 Hz
Zusätzliche Eingänge 2 (Netzspannung) 
Max. Kabellänge zus. Eingänge 50M

DEUTSCH

-  Die Sicherheit des Geräts wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Ge-
brauchsvorschriften eingehalten werden; daher müssen diese aufbewahrt werden. 
Sicherstellen, dass der Installateur und der Endbenutzer diese Anweisungen erhalten.

-  Dieses Produkt darf nur für den Einsatz vorgesehen werden, für den es ausdrück-
lich konzipiert wurde. Jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und/oder gefähr-
lich zu betrachten. Im Zweifelsfall den technischen Kundendienst SAT von GEWISS 
kontaktieren.

-  Das Produkt darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie 
ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

-  Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden haftbar gemacht werden, die aus 
unsachgemäßem oder falschem Gebrauch oder unsachgemäßen Eingriffen am er-
worbenen Produkt entstehen.

Angabe der Kontaktstelle in Übereinstimmung mit den anwendbaren EU-Richtlinien 
und -Regelwerken: 

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

ACHTUNG: Die Spannung vor der Installation oder jedem anderen 
Eingriff am Gerät abtrennen.

 
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner 
Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nut-
zungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach 
Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer 
geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren 
oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei 

Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können zu entsorgende 
Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben 
werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und 
der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche 
negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und be-
günstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das 
Gerät besteht. Gewiss beteiligt sich aktiv an den Aktionen für die korrekte Wiederver-
wendung, das Recycling und die Rückgewinnung von elektrischen und elektronischen 
Geräten.

PACKUNGSINHALT
1 Vernetztes Wechselschaltermodul mit Axialmechanismus
1 Installationshandbuch (für die vollständige Version des Installations- und Betriebs-
handbuch scannen Sie den QR-Code).

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Vernetztes Gerät für den Unterputz, mit frontseitigem Taster mit Axialmechanismus, 
für die On/Off-Steuerung einer Last oder zeitgeschaltete On-Steuerung über einen 
Ausgangskontakt mit Potential. Das Gerät ist mit zwei unabhängigen Relais mit “lo-
gischer” Verblockung ausgestattet, die den Betrieb als Wechselschalter (vor einer 
Abzweigung) oder als Schaltgeber (wenn nur ein Relais angeschlossen wird) für die 
Steuerung von Lasten mit 100 – 240 Vac, 50 / 60 Hz gestatten. Die Relais werden 
nicht unabhängig verwaltet, weshalb es nicht möglich ist, zwei unterschiedliche Las-
ten daran anzuschließen. Das Gerät ist in der Lage, ungefähre Werte der Leistung 
und der verbrauchten Energie der daran angeschlossenen Last zu messen und über 
Zigbee zu kommunizieren. Das Gerät ist vorgerüstet, um den ABDECKRAHMEN EGO 
SMART (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX), in den es eingebaut werden 
muss, zu speisen und zu verwalten. Wenn es in Kombination mit dem ABDECK-
RAHMEN EGO SMART verwendet wird, kann ein weiterer Zigbee-Befehl gesendet 
werden, der über den frontseitigen Taster des Geräts aktiviert werden kann, wenn 
über den ABDECKRAHMEN EGO SMART der Modus doppelte Funktion oder Funktion 
“SHIFT” aktiviert wird. Das Gerät kann per Zigbee mit allen vernetzten Zigbee-Geräten 
verknüpft und über diese gesteuert werden, einschließlich der vernetzten 4-Kanal-
Sendeeinrichtung (GWA1291). Das Gerät arbeitet als “Zigbee-Router”, d.h. es leitet 
Zigbee-Nachrichten an andere Geräte weiter.
Ausgestattet mit 2 Eingängen (an die zusätzliche Schaltgeräte mit Axialmechanismus, 
konventionelle Taster und Schalter, Sensoren, usw. angeschlossen werden können), 
um die lokale Steuerung der daran angeschlossenen Last weiter zu senden oder zum 
Senden von Zigbee-Befehlen und -Zuständen
Wenn die Tasten nicht montiert sind, kann man auf den frontseitigen Taster zugreifen 
(siehe Abb. C und G, Punkt ), der, wenn er mit isolierten Werkzeugen für Elektro-
arbeiten bis 2500 Vac gedrückt wird, die Öffnung und Schließung des Zigbee-Netz-
werks, sowie die Rücksetzung des Geräts auf die Werkseinstellungen (Factory Reset) 
gestattet.
HINWEISE: Das Gerät muss mit einem der zwei lieferbaren Typen frontseitiger 
Tasten vervollständigt werden: GWA1201 muss mit den Tasten GW1x551S (Linse 
GW105xxA nicht enthalten) oder GW1x555S vervollständigt werden; GWA1202 muss 
mit den Tasten GW1x552S (Linsen GW105xxA nicht enthalten) oder GW1x556S ver-
vollständigt werden.

FUNKTIONEN
Das Gerät empfängt Befehle und führt über die zwei logisch verblockten Relaisaus-
gänge Schaltungen durch. Es sind drei verschiedene Arten von Schaltungen möglich: 

• ON/OFF
• ON ZEITGESCHALTET/OFF 
• SZENARIO

ON/OFF
Beim Empfang des Zigbee-Befehls ändert das Gerät den Zustand der Relais und öffnet 
oder schließt diese je nach Bedarf (abhängig von der Art des empfangenen Befehls und 
des Zustands, in dem sich die Last befindet).

ON ZEITGESCHALTET/OFF
Diese Funktion gestattet die Aktivierung der Last infolge eines Zigbee-Befehls und die 
selbständige Deaktivierung nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne.

SZENARIO
Das Gerät kann eines oder mehrere Szenarien speichern und mit jedem Szenario einen 
genau definierten Zustand (ON oder OFF) verknüpfen. Es können maximal 16 Szena-
rien verwaltet werden.

Umschaltung in Verbindung mit einem Präsenz-/Bewegungssensor
Die Schaltung kann mit der Präsenz- oder Bewegungserfassung durch einen ausgela-
gerten Sensor verknüpft werden. Wenn diese Erfassung erfolgt, schaltet der Wechsel-
schalter den Zustand der Relais so um, dass die Last in den Zustand ON gebracht wird. 
Der Wechselschalter kann bis zu maximal 5 Sensoren gleichzeitig verwalten.

Umschaltung in Verbindung mit einem binären Sensor
Das Gerät kann die Last infolge der Änderung des Zustands eines generischen aus-
gelagerten Sensors aktivieren bzw. deaktivieren, der eine Änderung seines Zustands 
meldet.
Das Gerät kann bis zu 5 Sensoren gleichzeitig verwalten.

Messung der Leistung und der verbrauchten Wirkenergie
Das Gerät ist in der Lage, die Leistung und die verbrauchte Wirkenergie der daran 
angeschlossenen Last zu messen und über das Zigbee-Netzwerk zu kommunizieren. 

ACHTUNG: Die beiden Messungen müssen als reine “Orientierungswerte” betrachtet 
werden, da sie nicht von spezifischen Komponenten für die Verbrauchsmessung er-
fasst werden

Zusätzliche Eingänge
Das Gerät ist mit zwei unabhängigen zusätzlichen Eingängen ausgestattet, die für die 

VERNETZTES WECHSELSCHALTERMODUL MIT AXIALMECHANISMUS
MÓDULO DO COMUTADOR DO EIXO LIGADO
MODUL DE DEVIERE AXIALĂ CONECTAT
POVEZANI AKSIALNI MODUL IZMENIČNEGA STIKALA
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Max. Verlustleistung 2,6W

Anz. TE Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Funkanschlüsse Zigbee (IEEE 802.15.4)

Leistung am Ausgang Zigbee 10 dBm
Sendereichweite Außenbereich: 100m im freien Feld *

Ausgangskontakte 2A AC1 (240 Vac)

Lastart

4-250W(100Vac)**
4-500W(240Vac)**

4-50W(100Vac)**
4-100W(240Vac)**
4-60W(100Vac)**
4-120W(240Vac)**

4-125VA
(100Vac)**
4-250VA
(240Vac)**

Anzeigeelemente RGB-Status-LEDs

Klemmen Schraubkl., max. Querschnitt 1.5 mm²

Einsatzumgebung Trockene Innenräume
Betriebstemperatur -5°C ÷ +45°C
Lagertemperatur -25°C÷ +70°C
Relative Feuchte (nicht kondensierend) Max 93%
Schutzart IP20***

Rahmenbestimmungen

Richtlinie RoHS 2011/65/EU 
+ 2015/863
RED-Richtlinie 2014/53/EU
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

* ACHTUNG: Die Reichweite in Innenräumen hängt von den Installationsbedingungen 
(z.B. Anzahl und Art der Wände zwischen den Geräten) ab. Daher sollten immer Tests 
durchgeführt werden, um festzustellen, ob die Reichweite den Verwendungsanfor-
derungen entspricht.
** Die angegebene Mindestlast für die korrekte Erfassung des Status Eingeschaltet/
Abgeschaltet einhalten
*** Mit montierter Taste

PORTUGUÊS

-  A segurança do aparelho só é garantida com a adoção das instruções de segurança e 
utilização; portanto, é necessário conservá-las. Assegure-se de que estas instruções 
sejam recebidas pelo instalador e pelo utilizador final.

-  Este produto destina-se apenas ao uso para o qual foi expressamente concebido. 
Qualquer outra utilização deve ser considerada indevida e/ou perigosa. Em caso de 
dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica (SAT) da GEWISS.

-  O produto não deve ser modificado. Qualquer modificação anula a garantia e pode 
tornar o produto perigoso.

-  O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
utilização indevida ou incorreta do produto adquirido, ou de qualquer violação do mesmo.

Ponto de contacto indicado no cumprimento das diretivas e regulamentos da UE aplicáveis: 

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) – Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

ATENÇÃO: Desligue a tensão antes de proceder à instalação ou a 
qualquer outra intervenção no aparelho.

 
O símbolo do caixote de lixo móvel, afixado no equipamento ou na emba-
lagem, indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser recolhido 
separadamente dos outros resíduos. No final da utilização, o utilizador 
deverá encarregar-se de entregar o produto num centro de recolha sele-
tiva adequado ou de devolvê-lo ao revendedor no ato da aquisição de um 
novo produto. Junto aos revendedores com uma superfície de venda de 

pelo menos 400 m² é possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os 
produtos a eliminar com dimensão inferior a 25 cm. A adequada recolha diferenciada 
para dar início à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambientalmente compatí-
vel, contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao ambiente e à saúde e favorece 
a reutilização e/ou reciclagem dos materiais dos quais o aparelho está composto. A 
Gewiss participa ativamente das operações que favorecem a reutilização, reciclagem 
e recuperação adequada dos aparelhos elétricos e eletrónicos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 Módulo do comutador do eixo ligado
1 Manual de instalação (para a versão completa do manual de instalação e uso, 
escaneie o código QR).

INFORMAÇÕES GERAIS
Dispositivo de ligação de encastrar, com botão frontal acionado axialmente, para 
controlar uma carga On/Off ou On temporizado por contacto de saída com po-
tencial. O dispositivo é dotado de dois relés independentes com interbloqueio 
“lógico”, que permitem o seu funcionamento por comutador (a montante de uma 
comutação) ou por atuador (conectando um único relé) para o controlo de cargas a 
100 – 240 Vca, 50 / 60 Hz. Os relés não são gerenciados de modo independente, 
pois a eles não é possível conectar duas cargas diferentes. O dispositivo é capaz 
de medir e comunicar via Zigbee valores indicativos da potência e da energia 
consumidas pela carga ligada a ele. O dispositivo é preparado para alimentar 
e gerir o ESPELHO EGO SMART (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX), 
no interior do qual deve ser alojado. Utilizado em conjunto com o ESPELHO EGO 
SMART, é possível enviar um comando Zigbee adicional que pode ser ativado pelo 
botão frontal do dispositivo quando o modo de função dupla, ou funcionalidade 
“SHIFT”, for ativado a partir do ESPELHO EGO SMART. O dispositivo pode ser 
acoplado e comandado via Zigbee por todos os dispositivos conectados Zigbee, 
inclusa a botoeira de 4 comandos conectada (GWA1291). O dispositivo opera 
como “router” Zigbee, ou seja, efetua o encaminhamento a outros dispositivos 
das mensagens Zigbee.
Equipado com 2 entradas (às quais podem ser ligados comandos axiais auxiliares, 
botões e interruptores tradicionais, sensores, etc.) para replicar o comando local 
da carga a ele ligada ou para enviar comandos e estados Zigbee
Sem as teclas instaladas, é possível aceder ao botão frontal (ver Fig. C e G, Ponto 
) que permite, se premido com ferramentas isoladas para trabalhos elétricos 
até 2500 Vac, abrir e fechar a rede Zigbee, bem como restaurar o dispositivo às 
condições e configuração de fábrica (Factory Reset).

NOTAS: O dispositivo deve ser completo utilizando uma das duas opções de teclas 
frontais disponíveis: O GWA1201 deve ser completo com as teclas GW1x551S (Lente 
GW105xxA não incluída) ou GW1x555S; o GWA1202 deve ser completo com as teclas 
GW1x552S (Lentes GW105xxA não incluídas) ou GW1x556S.

FUNÇÕES
O dispositivo recebe comandos e efetua atuações através das duas saídas de relé 
interbloqueadas logicamente. A atuação pode ser de três tipos diferentes: 

• ON/OFF
• ON TEMPORIZADO/OFF 
• CENÁRIO

ON/OFF
Ao receber o comando Zigbee, o dispositivo comuta o estado dos relés, abrindo-os ou 
fechando-os, quando necessário (conforme o tipo de comando recebido e do estado 
em que se encontra a carga).

ON TEMPORIZADO/OFF
Esta função permite ativar a carga após um comando Zigbee e desativá-la autonoma-
mente após um determinado período de tempo.

CENÁRIO
O dispositivo é capaz de memorizar e executar um ou mais cenários, associando a 
cada cenário um estado (ON ou OFF) bem definido. O número máximo de cenários 
gerenciáveis é 16.

Comutação associada a um sensor de presença/movimento
A atuação pode ser associada à deteção da presença ou do movimento proveniente de 
um sensor remoto. Quando ocorre essa deteção, o comutador muda o estado dos relés 
de modo a levar a carga ao estado ON. O comutador pode gerenciar até no máximo 5 
sensores simultaneamente.

Comutação associada a um sensor binário
O dispositivo é capaz de ativar/desativar a carga após a mudança de estado de um 
sensor remoto genérico que sinalize uma mudança do próprio estado.
O dispositivo é capaz de gerenciar até 5 sensores simultaneamente.

Medida de potência e energia ativa consumida
O dispositivo é capaz de medir e de comunicar, através da rede Zigbee, a potência e a 
energia ativa consumida pela carga conectada ao dispositivo. 

ATENÇÃO: As duas medidas devem ser consideradas puramente “indicativas”, pois 
não são detetadas por componentes específicos para a medição de consumo

Entradas auxiliares
O dispositivo é dotado de duas entradas auxiliares independentes que podem ser utili-
zadas para controlar a carga local (junto com o botão frontal) ou para enviar comandos 
Zigbee independentes a outros dispositivos de atuação presentes na rede Zigbee. As 
duas entradas auxiliares podem ser conectadas ambas à fase ou ao neutro (não é 
permitido ter uma entrada conectada à fase e a outra ao neutro).
Cada uma das entradas pode realizar uma das funções listadas a seguir: 
• Verificação da carga local
• Envio de comandos ou estados Zigbee

- Comando ON/OFF/TOGGLE
- Comando ON Temporizado (luz das escadas)
- Estado dos sensores de fios (binários estado 0/1)
- Comando tendas e persianas com botão simples ou duplo, com ou sem gestão 
com homem presente
- Comando do regulador de luz com botão simples ou duplo
- Alarme
- Comando do Cenário

Dupla função (SHIFT)
O dispositivo, se montado num ESPELHO EGO SMART, permite gerir uma segunda 
função associada à pressão da tecla frontal. Ao habilitar a função “SHIFT” no ESPELHO 
EGO SMART, premindo a tecla frontal, será possível gerir o envio de comandos ou 
cenários Zigbee direcionados a outros dispositivos presentes no sistema. 

LED frontal de sinalização de estado
Personalização da luminosidade do LED nos dois estados de carga acesa e de carga 
apagada (Localização noturna).

SINALIZAÇÕES DE ESTADO
LED Estado

Vermelho fixo Dispositivo não configurado
Vermelho intermitente Alarme de sobrecarga* ou mau funcionamento**

Amarelo fixo Início do dispositivo
Azul fixo 100% luminosidade Funcionamento normal (Padrão): carga acesa
Azul fixo 50% luminosidade Funcionamento normal (Padrão): carga apagada

Azul intermitente Identificação do dispositivo em andamento
Verde fixo Abertura da rede Zigbee

Verde/Vermelho alternados Reset por padrão

Alarmes: 
*Sobrecarga: ao ser detetada uma absorção excessiva, a carga é desligada e o LED pisca a 
vermelho (um sinal luminoso por segundo). Após eliminar a causa desencadeante, envie um co-
mando para o dispositivo através da aplicação ou diretamente a partir de local. O dispositivo rea-
liza um teste para verificar se a condição de alarme foi solucionada. O teste tem uma duração de 
15 segundos durante os quais o LED permanece intermitente a vermelho (três sinais luminosos 
por segundo). Se a condição de alarme for contornada, o LED volta a sinalizar o estado da carga.
**Mau funcionamento: quando não é detetada qualquer alteração no estado da 
carga (relés colados, carga desligada ou quebrada, desvio interrompido a jusante, 
absorção de carga abaixo da carga mínima detetável, etc.), o LED pisca a vermelho 
(três sinais luminosos por segundo) durante 5 segundos, após o que o LED volta a 
sinalizar o estado da carga. O alarme será repetido sempre que o dispositivo receber 
um comando e o problema não for resolvido.

Abertura/Fecho da rede Zigbee
Para abrir a rede Zigbee (ativação de Permit Join), permitindo que outros dispositivos 
se juntem à rede Zigbee, prima uma única vez o botão frontal (ver Fig. C e G, Ponto 
). O LED frontal torna-se verde. Prima novamente para efetuar o fecho da rede. De 
todo modo, a rede Zigbee é fechada 15 minutos após a sua abertura.

Factory Reset
Para redefinir o dispositivo e restaurá-lo à condição de fábrica, mantenha premido o 
botão local central (ver Fig. C e G, Ponto ), durante mais de 10 segundos.

COMPORTAMENTO EM CASO DE FALHA DE ENERGIA ELÉTRICA 
 E NO RESTABELECIMENTO

Em caso de queda de tensão, a carga ligada ao dispositivo é desenergizada. No res-
tabelecimento da tensão, o dispositivo executa o procedimento de início, sinalizado 
pelo LED passando a amarelo fixo. No final deste procedimento, o estado da carga 
é restabelecido às mesmas condições anteriores à queda de tensão, ou a um estado 
predefinido durante a configuração. O mesmo se aplica ao comportamento do LED.

MONTAGEM
ATENÇÃO: assegure-se de que a fase (L) do dispositivo é protegida por 
um interruptor automático com corrente nominal máxima de 10A!

ATENÇÃO: as seguintes operações devem ser realizadas sem tensão 
no sistema!
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Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom  tel: +44 1954 712757  E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

ATENÇÃO: para a remoção das teclas frontais, consulte as Fig. E e 
I. Faça alavanca nos pontos indicados. Não faça alavanca em outros 
pontos: isso pode danificar irremediavelmente o dispositivo!

Consulte o esquema de ligação (Fig. L, 1 e 2) e a Fig. D/H para 
os terminais.
Os terminais são numerados e o dispositivo deve ser cabeado do seguinte modo: 
1. Saída NA de relé 2
2. Saída NA de relé 1
3. Entrada auxiliar 2
4. Entrada auxiliar 1
5. Fase de alimentação
6. Neutro de alimentação
Consulte a Fig. L, 2 no caso de uma reestruturação não “invasiva” do sistema elétrico 
no qual o módulo comutador ligado é substituído por um comutador utilizando as 
mesmas conexões existentes com os outros dispositivos (comutadores, inversores).
Para a ligação ao ESPELHO EGO SMART, insira o cabo de ligação na régua de terminais 
do lado superior do dispositivo (ver Fig. D e H, 2, ponto ).

PROGRAMAÇÃO
Para poder programar e utilizar o comutador axial, assim como o sistema smart home, 
é necessário descarregar a aplicação Home Gateway da Play Store ou App Store.
Dados de instalação da rede Zigbee
Cód. de instalação: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

MANUTENÇÃO
Este dispositivo é projetado para não necessitar de nenhuma atividade especial de 
manutenção. Para uma eventual limpeza, utilize um pano seco.

DADOS TÉCNICOS

Alimentação 100 - 240 Vca, 50 / 60 Hz
Entradas auxiliares 2 (Tensão de alimentação de rede) 
Comprimento máximo dos cabos das 
entradas aux. 50 m

Potência máx. dissipada 2,6 W

N.º de módulos Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Conexões rádio Zigbee (IEEE 802.15.4)

Potência na saída Zigbee 10 dBm
Raio de transmissão Externo: 100m em campo livre *

Contactos de saída 2 A AC1 (240 Vca)

Tipo de carga

4-250W(100Vac)**
4-500W(240Vac)**
4-50W(100Vac)**
4-100W(240Vac)**
4-60W(100Vac)**
4-120W(240Vac)**
4-125VA
(100Vac)**
4-250VA
(240Vac)**

Elementos de visualização LED de estado RGB

Terminais de parafuso, secção máx. 1,5 mm²

Ambiente de utilização Interno, locais secos
Temperatura de funcionamento -5°C ÷ +45°C
Temperatura de armazenamento -25 °C ÷ +70 °C
Humidade relativa (não condensante) Máx 93%
Grau de proteção IP20***

Normas de referência

Diretiva RoHS 2011/65/EU 
+ 2015/863
Diretiva RED 2014/53/EU
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

* ATENÇÃO: o alcance no interior é influenciado pelas condições de instalação (por 
exemplo, número e tipo de paredes entre os dispositivos), pelo que é sempre boa 
prática realizar testes para determinar se o alcance cumpre os requisitos de utili-
zação.
** Respeite a carga mínima indicada para a correta deteção do estado aceso/apa-
gado
*** Com tecla instalada

ROMÂNĂ

-  Siguranța dispozitivului este garantată doar prin respectarea instrucțiunilor de sigu-
ranță și de utilizare; așadar, asigurați-vă că le aveți întotdeauna la îndemână. Asigu-
rați-vă că instrucțiunile sunt furnizate instalatorului și utilizatorului final.

-  Produsul este destinat exclusiv utilizării pentru care a fost conceput în mod expres. Orice 
altă utilizare este considerată improprie și/sau periculoasă. În cazul în care aveți nelămu-
riri, contactați Serviciul de asistență tehnică (SAT) din cadrul GEWISS.

-  Produsul nu trebuie să fie modificat. Orice modificare anulează garanția și poate face 
ca folosirea produsului să prezinte riscuri.

-  Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune datorate utilizări 
improprii, greșite sau eventualelor modificări aduse produsului achiziționat.

Punct de contact indicat pentru îndeplinirea obiectivelor directivelor și regulamentelor UE aplicabile: 

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italia
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

ATENȚIE: Deconectați sursa de alimentare înainte de a instala sau de 
a efectua intervenții asupra aparatului.

 
Simbolul pubelă tăiată fixat pe echipament sau pe ambalaj indică faptul 
că, la sfârșitul vieții sale utile, produsul trebuie eliminat separat de cele-
lalte deșeuri. La sfârșitul utilizării, utilizatorul trebuie să încredințeze 
produsul unui centru de reciclare diferențiată corespunzător sau să îl re-
turneze distribuitorului dacă achiziționează un produs nou. În cazul distri-
buitorilor cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m², este posibilă 

încredințarea gratuită a produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obliga-
ția de a efectua o achiziție. Eliminarea corespunzătoare a echipamentului dezafectat 
în vederea reciclării, tratării și eliminării compatibile cu mediul contribuie la prevenirea 
efectelor potențial negative asupra mediului înconjurător și a sănătății și promovează 
reutilizarea și/sau reciclarea materialelor din care este realizat echipamentul. Gewiss 
participă activ la activitățile care promovează reutilizarea corectă, reciclarea și recu-
perarea echipamentelor electrice și electronice.

CONŢINUTUL PACHETULUI
1 Modul de deviere axială conectat
1 Manual de instalare (pentru versiunea completă a manualului de instalare și 
utilizare, scanați codul QR).

Factory Reset
Pentru a reseta dispozitivul și a-l readuce la starea din fabrică, apăsați și mențineți 
apăsat butonul local central (a se vedea Fig. C și G, punctul ), timp de peste 
10 secunde.

COMPORTAMENT LA CĂDEREA 
 ȘI LA RESTABILIREA ALIMENTĂRII ELECTRICE

La căderea tensiunii, sarcina conectată la dispozitiv este dezenergizată. Atunci când 
tensiunea este restabilită, dispozitivul efectuează procedura de pornire, semnalată 
prin transformarea LED-ului în galben continuu. La sfârșitul acestei proceduri, starea 
sarcinii este readusă la aceleași condiții ca înainte de cădere sau la o stare stabilită 
în timpul configurării. Același lucru este valabil și pentru comportamentul LED-ului.

MONTAREA
ATENȚIE: asigurați-vă că faza (L) a dispozitivului este protejată de un 
întrerupător de circuit cu un curent nominal maxim de 10A!

ATENȚIE: următoarele lucrări trebuie efectuate atunci când sistemul este 
scos de sub tensiune!

ATENȚIE: pentru îndepărtarea tastelor frontale, consultați Fig. E și I. 
Acționați asupra punctelor indicate. Nu acționați asupra altor puncte: 
acest lucru ar putea deteriora iremediabil dispozitivul!

Consultați schema de conexiuni (Fig. L, 1 și 2) și Fig. D/H pentru 
terminale.
Terminalele sunt numerotate, iar dispozitivul trebuie să fie cablat după cum urmează: 
1. Ieșire NA releu 2
2. Ieșire NA releu 1
3. Intrare auxiliară 2
4. Intrare auxiliară 1
5. Fază de alimentare
6. Nul de alimentare
Consultați Fig. L, 2 în cazul unei restructurări „neinvazive” a instalației electrice în 
care modulul de deviere conectat înlocuiește un deviator folosind aceleași conexiuni 
ca și celelalte dispozitive (deviatoare, invertoare).
Pentru a vă conecta la PLACA EGO SMART, introduceți cablul de conectare în blo-
cul de terminale din partea superioară a dispozitivului (a se vedea Fig. D și H, 2, 
punctul ).

PROGRAMARE
Pentru a putea programa și utiliza deviatorul axial, precum și sistemul smart home 
(casă inteligentă), trebuie să descărcați aplicația Home Gateway din Play Store sau 
App Store.
Date de instalare a rețelei Zigbee
Codul de instalare: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

ÎNTREŢINERE
Acest dispozitiv este proiectat astfel încât să nu necesite întreținere specială. Pentru 
curățare, dacă este nevoie, folosiți o lavetă uscată.

DATE TEHNICE

Alimentare 100 - 240 Vca, 50 / 60 Hz
Intrări auxiliare 2 (Tensiune de alimentare de la rețea) 
Lungime maximă a cablurilor de 
intrare auxiliare 50 m

Putere disipată maximă 2,6 W

Nr. de module Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Conexiuni radio Zigbee (IEEE 802.15.4)

Putere la ieșire Zigbee 10 dBm
Raza de transmisie Exterior: 100m în câmp deschis *

Contacte de ieșire 2A AC1 (240 Vca)

Tip de sarcină

4-250 W
(100 Vca)**
4-500 W
(240 Vca)**
4-50 W (100 Vca)**
4-100 W
(240 Vca)**

4-60 W (100 Vca)**
4-120 W (240Vca)**

4-125VA
(100 Vca)**
4-250VA
(240 Vca)**

Elemente de vizualizare LED de stare RGB

Terminale Cu șurub, secțiune maximă 1,5 mm²

Mediu de utilizare În interior, în locuri uscate
Temperatură de funcționare -5 °C ÷ +45 °C
Temperatura de depozitare -25 °C ÷ +70 °C
Umiditate relativă (fără conden-
sare) Max 93%

Grad de protecție IP20***

Standarde de referință

Directiva RoHS 2011/65/UE 
+ 2015/863
Directiva RED 2014/53/UE
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

* ATENȚIE: debitul interior este influențat de condițiile de instalare (de exemplu, nu-
mărul și tipul de pereți dintre dispozitive); prin urmare, este o bună practică să se 
efectueze întotdeauna teste pentru a determina dacă debitul corespunde cerințelor.
** Respectați sarcina minimă indicată pentru detectarea corectă a stării pornit/oprit
***Cu tasta montată

SLOVENŠČINA

-  Varnost naprave lahko zagotovite le z upoštevanjem varnostnih navodil in navodil 
za uporabo; zato jih morate shraniti. Prepričajte se, da bosta ta navodila dobila tako 
inštalater kot končni uporabnik.

-  Izdelek mora biti namenjen le za uporabo, za katero je bil posebej zasnovan. Vsaka 
drugačna uporaba se šteje za neprimerno in/ali nevarno. V primeru dvoma se obrni-
te na službo za tehnično pomoč proizvajalca GEWISS.

-  Izdelka ni dovoljeno predelovati. Kakršna koli predelava izniči garancijo in lahko 
ogrozi varnost pri uporabi izdelka.

-  Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki je posledica nepravilne 
ali napačne uporabe in nedovoljene predelave kupljenega izdelka.

INFORMAŢII GENERALE
Dispozitiv conectat încorporat, cu buton frontal cu acționare axială, pentru a comanda o 
sarcină On/Off (Pornit/Oprit) sau On (Pornit) Temporizat prin intermediul unui contact de 
ieșire cu potențial. Dispozitivul este echipat cu două relee independente cu interblocare 
„logică”, ceea ce îi permite să funcționeze ca un deviator (în amonte de o deviere) 
sau ca un dispozitiv de acționare (prin conectarea unui singur releu) pentru controlul 
sarcinilor de 100 - 240 Vca, 50 / 60 Hz. Releele nu sunt gestionate independent, 
astfel încât nu este posibilă conectarea a două sarcini diferite la acestea. Dispozitivul 
poate să măsoare și să comunice prin Zigbee valori indicative ale puterii și energiei 
consumate de sarcina conectată la acesta. Dispozitivul este configurat să alimenteze 
și să gestioneze PLACA EGO SMART (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX), 
în interiorul căreia trebuie să fie instalat. Utilizată împreună cu PLACA EGO SMART, se 
poate transmite o comandă Zigbee suplimentară de la butonul frontal al dispozitivului 
atunci când de pe PLACA EGO SMART se activează modul cu funcție dublă sau func-
ționalitatea „SHIFT”. Dispozitivul poate fi asociat și controlat prin Zigbee de la toate 
dispozitivele Zigbee conectate, inclusiv de la panoul de control cu 4 comenzi conectat 
(GWA1291). Dispozitivul acționează ca un „router” Zigbee, adică transmite mesaje 
Zigbee către alte dispozitive.
Dotat cu 2 intrări (la care pot fi conectate comenzi auxiliare axiale, butoane și întreru-
pătoare tradiționale, senzori etc.) pentru a replica comanda locală a sarcinii conectate 
la el sau pentru a trimite comenzi și stări Zigbee
Fără tastele instalate, este posibil să se acceseze butonul frontal (a se vedea Fig. C și 
G, punctul ) care, dacă este apăsat cu instrumente izolate pentru lucrări electrice 
de până la 2500 Vca, permite deschiderea și închiderea rețelei Zigbee, precum și 
resetarea dispozitivului la condițiile și configurația din fabrică (Factory Reset).
NOTĂ: Dispozitivul trebuie să fie completat cu ajutorul unuia dintre cele două tipuri de 
taste frontale disponibile: GWA1201 trebuie să fie completat cu tastele GW1x551S 
(obiectivul GW105xxA nu este inclus) sau GW1x555S; GWA1202 trebuie să fie com-
pletat cu GW1x552S (obiectivele GW105xxA nu sunt incluse) sau GW1x556S.

FUNCŢII
Dispozitivul primește comenzi și efectuează acționări prin intermediul celor două ieșiri 
de releu cu interblocare logică. Punerea în aplicare poate fi de trei tipuri diferite: 

• ON/OFF
• ON TEMPORIZAT/OFF 
• SCENARIU

ON/OFF
La primirea comenzii Zigbee, dispozitivul modifică starea releelor, deschizându-le sau 
închizându-le atunci când este necesar (în funcție de tipul de comandă primită și de 
starea sarcinii).

ON TEMPORIZAT/OFF
Această funcție permite activarea alimentării în urma unei comenzi Zigbee și dezacti-
varea independentă după o anumită perioadă de timp.

SCENARIU
Dispozitivul este capabil să stocheze și să execute unul sau mai multe scenarii prin 
asocierea unei stări clar definite (ON sau OFF) la fiecare scenariu. Numărul maxim de 
scenarii care pot fi gestionate este de 16.

Comutare asociată unui senzor de prezență/mișcare
Acționarea poate fi combinată cu detecția prezenței sau a mișcării de la un senzor la 
distanță. Atunci când are loc această detecție, deviatorul comută starea releelor pentru 
a aduce sarcina în starea ON. Comutatorul poate gestiona până la 5 senzori simultan.

Comutare asociată unui senzor binar
Dispozitivul este în măsură să activeze/dezactiveze sarcina în urma unui senzor general 
de la distanță care semnalizează o schimbare a propriei stări.
Dispozitivul poate gestiona până la 5 senzori simultan.

Măsurarea puterii și a energiei active consumate
Dispozitivul poate să măsoare și să comunice, prin intermediul rețelei Zigbee, puterea 
și energia activă consumate de sarcina conectată la dispozitiv. 

ATENȚIE: Cele două măsurători ar trebui considerate ca fiind pur „orientative”, deoare-
ce nu sunt citite de componente specifice pentru măsurarea consumului

Intrări auxiliare
Dispozitivul are două intrări auxiliare independente care pot fi utilizate pentru a controla 
sarcina locală (în plus față de butonul frontal) sau pentru a trimite comenzi Zigbee 
independente către alte dispozitive de acționare din rețeaua Zigbee. Cele două intrări 
auxiliare pot fi conectate fie la fază, fie la neutru (nu este permisă conectarea unei 
intrări la fază și a celeilalte la neutru).
Fiecare dintre intrări poate îndeplini una dintre funcțiile enumerate mai jos: 
• Control local al sarcinii
• Trimitere de comenzi sau stări Zigbee

- Comandă ON/OFF/TOGGLE (PORNIT/OPRIT/COMUTARE)
- Comandă ON Temporizat (lumină de pe scară)
- Stare senzori cablați (binari stare 0/1)
- Comandă jaluzele și storuri acționate cu un singur buton sau cu buton dublu, cu 
acționare manuală sau automată
- Comandă întrerupător cu variator cu buton simplu sau dublu
- Alarmă
- Comandă scenariu

Funcție dublă (SHIFT)
Dispozitivul, dacă este montat înăuntrul unei PLĂCI EGO SMART, permite gestionarea 
unei a doua funcții asociate cu apăsarea tastei frontale. Odată ce funcția „SHIFT” a 
fost activată pe PLACA EGO SMART, apăsarea tastei frontale vă va permite să trimiteți 
comenzi sau scenarii Zigbee directe către alte dispozitive din instalație. 

LED de stare frontal
Personalizarea luminozității LED-ului în cele două stări de alimentare pornită și de ali-
mentare oprită (localizare nocturnă).

SEMNALIZĂRI DE STARE

LED Stare
Roșu continuu Dispozitiv neconfigurat

Roșu intermitent Alarmă de suprasarcină* sau funcționare
defectuoasă**

Galben continuu Pornirea dispozitivului

Albastru fix 100% luminozitate Funcționare normală (Implicită): 
alimentare pornită

Albastru fix 50% luminozitate Funcționare normală (Implicită): alimentare oprită
Albastru intermitent Identificare dispozitiv în curs

Verde continuu Deschiderea rețelei Zigbee
Verde/roșu alternativ Resetare la valorile implicite

Alarme: 
*Supraîncărcare: atunci când se detectează o absorbție excesivă, sarcina este oprită 
și LED-ul clipește în roșu (o clipire pe secundă). După ce ați eliminat cauza principală, 
trimiteți o comandă dispozitivului prin intermediul aplicației sau acționând direct la 
nivel local. Dispozitivul efectuează un test pentru a verifica dacă starea de alarmă a 
fost depășită. Testul are o durată de 15 secunde, timp în care LED-ul rămâne roșu 
intermitent (trei clipiri pe secundă). Dacă este depășită condiția de alarmă, LED-ul 
revine pentru a indica starea sarcinii.
**Funcționare defectuoasă: dacă nu se detectează nicio modificare a stării sarcinii 
(relee blocate, sarcină deconectată sau întreruptă, abatere în aval întreruptă, absorb-
ție a sarcinii mai mică decât sarcina minimă detectabilă etc.), LED-ul devine roșu 
intermitent (trei clipiri pe secundă) timp de 5 secunde, după care LED-ul revine la 
starea de semnalare a sarcinii. Alarma se va repeta de fiecare dată când dispozitivul 
primește o comandă și problema nu este rezolvată.

Deschiderea/închiderea rețelei Zigbee
Pentru a deschide rețeaua Zigbee (Activarea Permit Join), permițând altor dispozitive 
să se alăture rețelei Zigbee, apăsați o singură dată pe butonul frontal (a se vedea 
Fig. C și G, punctul ). LED-ul frontal se aprinde devenind verde. Apăsați din nou 
pentru a închide rețeaua. Și în acest caz, rețeaua Zigbee este închisă la 15 minute 
de la deschiderea ei.

Kontaktna točka je navedena skladno z veljavnimi evropskimi direktivami in uredbami: 

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italija
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

POZOR: Pred začetkom montaže ali katerega koli drugega posega na 
napravi izklopite omrežno napetost.

 
Če je na opremi ali na embalaži simbol prečrtanega smetnjaka, to pomeni, 
da je treba izdelek ob koncu življenjske dobe zavreči ločeno od splošnih 
odpadkov. Uporabnik mora odsluženi izdelek odnesti v center za ločeno 
zbiranje odpadkov, ali pa ga ob nakupu novega izdelka vrniti trgovcu. Pri 
prodajalcih s prodajno površino najmanj 400 m² lahko izdelke, ki jih je treba 
zavreči in so manjši od 25 cm, izročite brezplačno brez obveznosti nakupa. 

Ustrezno odstranjevanje odslužene opreme za reciklažo, predelavo in okolju prijazno 
odlaganje odpadkov prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih učinkov na okolje in 
zdravje ter spodbuja ponovno uporabo in/ali reciklažo materialov, ki sestavljajo opremo. 
GEWISS se aktivno vključuje v postopke, s katerimi se omogoča ponovno uporabo, reci-
kliranje in zbiranje električnih ter elektronskih naprav.

VSEBINA KOMPLETA
1 povezani aksialni modul izmeničnega stikala
1 Priročnik za namestitev (za celotno različico priročnika za namestitev in uporabo 
skenirajte kodo QR).

SPLOŠNE INFORMACIJE
Povezana vgradna naprava s sprednjo tipko za upravljanje obremenitve na način vklop/
izklop ali tempiran vklop prek izhodnega kontakta s potencialom. Naprava je opremljena z 
dvema neodvisnima relejema z logično zaporo, ki omogočata delovanje prek izmeničnega 
stikala (pred preusmeritvijo) ali prek aktuatorja (povezana enega samega releja) za nadzor 
bremen 100 – 240 Vac, 50 / 60 Hz. Upravljanje relejev ni neodvisno, zato nanje ni možno 
povezati dveh različnih bremen. Naprava izmeri in prek Zigbee-ja sporoči približne vrednosti 
moči in energije, ki jih porabi povezano breme. Naprava je predvidena za napajanje in 
upravljanje OKVIRJA EGO SMART (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX), v kate-
rega mora biti vgrajena. Če napravo uporabljate v kombinaciji z OKVIRJEM EGO SMART, je 
omogočeno pošiljanje dodatnega krmilnega signala Zigbee prek sprednje tipke naprave, ko 
na OKVIRJU EGO SMART omogočite način dvojnega delovanja oziroma funkcijo “SHIFT”. 
Napravo je možno kombinirati in upravljati prek protokola Zigbee z vseh povezanih Zigbee 
naprav, vključno s povezano tipkovnico s 4 krmilnimi tipkami (GWA1291). Naprava deluje 
kot Zigbee usmerjevalnik, t.j. sporočila Zigbee posreduje drugim napravam.
Naprava ima 2 vhoda (na katera se poveže pomožne aksialne krmilne tipke, tradicionalne 
tipke in stikala, senzorje, itd.) za lokalno upravljanje bremena, priključenega na tipko ali 
za posredovanje ukazov in stanj naprav Zigbee.
Če tipke niso vgrajene, lahko s pritiskom sprednje tipke (glejte sl. C in G, točka), ki jo 
dosežete z izoliranimi inštrumenti za električna dela do 2500 V AC, odprete in zaprete 
omrežje Zigbee ter obnovite tovarniške nastavitve na napravi (Factory Reset).
OPOMBE: Napravo je treba opremiti z eno od dveh razpoložljivih sprednjih tipk: 
GWA1201 je treba opremiti s tipkama GW1x551S (ploščica GW105xxA ni vključena) 
ali GW1x555S; GWA1202 je treba opremiti s tipkama GW1x552S (ploščice GW105xxA 
niso vključena) ali GW1x556S.

FUNKCIJE
Naprava sprejema ukaze in jih izvrši prek dveh relejnih izhodov z medsebojno logično 
zaporo. Možni so trije različni načini sprožanja: 

• VKLOP/IZKLOP
• TEMPIRAN VKLOP/IZKLOP 
• SCENARIJ

VKLOP/IZKLOP
Ob sprejemu Zigbee ukaza naprava spremeni stanje relejev in jih po potrebi odpre ali 
zapre (odvisno od vrste prejetega ukaza in trenutnega stanja bremena).

TEMPIRAN VKLOP/IZKLOP
Ta funkcija omogoča, da se z Zigbee ukazom vključi breme in se po preteku določenega 
časa samodejno izključi.

SCENARIJ
Naprava ima v pomnilniku shranjen en ali več scenarijev, pri katerih je natančno določe-
no stanje (vklop ali izklop). Upravljati je možno do največ 16 scenarijev.

Preklop je povezan s senzorjem prisotnosti/odsotnosti
Sprožitev je možno povezati z daljinskim senzorjem, ki zaznava prisotnost ali gibanje. 
Ko senzor zazna prisotnost, izmenično stikalo preklopi stanje relejev tako, da je breme 
vklopljeno. Izmenično stikalo lahko upravlja do največ 5 senzorjev istočasno.

Preklop je povezan z binarnim senzorjem
Naprava vklopi/izklopi breme na podlagi spremembe stanja splošnega daljinskega sen-
zorja, ki odda signal o spremembi svojega stanja.
Naprava lahko istočasno upravlja do največ 5 senzorjev.

Merjenje porabe moči in energije
Naprava lahko izmeri in prek omrežja Zigbee sporoči podatke o porabi moči in energije 
na povezanem bremenu. 

POZOR: Oba podatka sta zgolj informativna, saj se za merjenje ne uporabljajo posebne 
komponente za merjenje porabe.

Pomožni vhodi
Naprava ima dva neodvisna pomožna vhoda, ki se ju lahko uporabi za nadzor lokalnega 
bremena (poleg sprednje tipke) ali za pošiljanje neodvisnih krmilnih ukazov Zigbee dru-
gim napravam v omrežju Zigbee. Oba pomožna vhoda se lahko priključi na fazo ali na 
ničlo (ni dovoljena povezana enega vhoda na fazo, drugega pa na ničlo).
Vsak od obeh vhodov lahko opravlja spodnje funkcije: 
• Nadzor lokalnega bremena
• Pošiljanje ukazov ali stanj Zigbee naprav

- Upravljanje vklopa/izklopa/preklopa
- Upravljanje tempiranega vklopa (luč na stopnicah)
- Stanje žičnih senzorjev (binarno stanje 0/1)
- Krmiljenje zaves in senčil z enojnim ali dvojnim gumbom, s funkcijo z zadržanjem ali brez 
- Upravljanje zatemnilnika z enojno ali dvojno tipko
- Alarm
- Upravljanje scenarija

Dvojna funkcija (SHIFT)
Če je naprava vgrajena v OKVIR EGO SMART, omogoča upravljanje še ene dodatne 
funkcije, ki je povezana s pritiskom na sprednjo tipko. Ko s pritiskom na sprednjo tipko 
omogočite funkcijo “SHIFT” na OKVIRJU EGO SMART, lahko upravljate pošiljanje ukazov 
ali scenarijev Zigbee drugim napravam v sistemu. 

Sprednja LED lučka stanja
Prilagoditev svetlosti LED lučke v stanju vklopa ali izklopa bremena (nočna lokacija).

SIGNALI STANJA
LED lučka Stanje

Rdeča, sveti neprekinjeno Naprava ni konfigurirana
Rdeča, utripajoča Alarm za preobremenitev* ali napako**

Rumena, sveti neprekinjeno Vklop naprave
Modra, sveti neprekinjeno, 

100% svetlost
Normalno delovanje (privzeto): breme vklopljeno

Modra, sveti neprekinjeno, 
50% svetlost

Normalno delovanje (privzeto): breme izklopljeno

Modra, utripajoča Identifikacija naprave v teku
Zelena, sveti neprekinjeno Odpiranje omrežja Zigbee
Izmenično zelena/rdeča Ponastavitev privzetih vrednosti

Alarmi: 
* Preobremenitev: ko je zaznana prekomerna absorpcija, se breme izklopi in LED lučka 
utripa rdeče (en utrip na sekundo). Ko odpravite vzrok sprožitve, pošljite ukaz napravi 
prek aplikacije ali lokalno. Naprava izvede test, da preveri, ali je bil pogoj za alarm pre-

sežen. Med testom, ki traja 15 sekund, LED lučka še naprej utripa rdeče (trije utripi na 
sekundo). Če je pogoj za alarm presežen, LED lučka znova prikazuje stanje bremena.
** Napaka: ko sprememba stanja bremena ni zaznana (releji so zataknjeni, breme je 
odklopljeno ali pokvarjeno, prekinjena nizvodna preusmeritev, absorpcije bremena je 
nižja od najmanjše zaznavne obremenitve itd.), LED lučka 5 sekund utripa rdeče (trije 
utripi na sekundo), na koncu se LED lučka vrne na prikaz stanja bremena. Alarm se bo 
ponovil vsakič, ko naprava prejme ukaz in težava ni odpravljena.

Odpiranje/zapiranje omrežja Zigbee
Enkrat pritisnite sprednjo tipko (glejte sl. C in G, točka), da odprete omrežje Zigbee 
(vključen Permit Join) in omogočite drugim napravam, da se povežejo v omrežje Zigbee. 
Sprednja LED lučka se obarva zeleno. Znova pritisnite, da zaprete omrežje. Omrežje 
Zigbee se samodejno zapre 15 minut po odpiranju.

Tovarniška ponastavitev
Če želite napravo ponastaviti in jo povrniti na tovarniške vrednosti, pritisnite in več kot 10 
sekund zadržite sredinsko tipko (glejte sl. C in G, točka).

OBNAŠANJE OB IZPADU 
 IN OBNOVITVI ELEKTRIČNEGA NAPAJANJA

Ob izpadu napetosti se breme, priključeno na napravo, izklopi. Ob obnovitvi napetosti 
naprava izvede postopek zagona, na kar opozarja LED lučka, ki sveti rumeno. Na koncu 
tega postopka se stanje bremena vrne v enake pogoje, kot pred izpadom, ali v stanje, 
ki je bilo prednastavljeno med fazo konfiguracije. Enako velja za obnašanje LED lučke.

MONTAŽA
POZOR: prepričajte se, da je faza (L) naprave zaščitena z avtomatskim 
stikalom z največjim nazivnim tokom 10 A!

POZOR: med izvajanjem spodaj opisanih postopkov sistem ne sme biti 
pod napetostjo!

POZOR: za odstranitev sprednjih tipkal si oglejte sl. E in I. Odstranite 
na označenih točkah. Ne odstranjujte na drugih točkah: napravo lahko 
trajno poškodujete!

Oglejte si vezalno shemo (sl. L, 1 in 2) in sl. D/H za 
priključne sponke.
Sponke so oštevilčene, napravo pravilno ožičite na naslednji način: 
1. Izhod NO rele 2
2. Izhod NO rele 1
3. Pomožni vhod 2
4. Pomožni vhod 1
5. Faza napajanja
6. Ničla napajanja
Glejte sl. L, 2 v primeru nezahtevne obnove električne napeljave, pri kateri se izmenično 
stikalo zamenja s povezanim modulom izmeničnega stikala in se uporabi že obstoječe 
povezave z drugimi napravami (izmenična stikala, inverterji).
Za povezavo na OKVIR EGO SMART vstavite priključni pramenast kabel v priključni blok 
na zgornjem delu naprave (glejte sl. D in H, 2, točka).

PROGRAMIRANJE
Da lahko programirate in uporabljate aksialno izmenično stikalo in sistem pametnega 
doma, morate prenesti aplikacijo Home Gateway App, ki je dostopna na Play Store ali 
App Store.
Podatki za namestitev omrežja Zigbee
Koda za namestitev: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

VZDRŽEVANJE
Naprava je zasnovana tako, da ne zahteva nobenih posebnih postopkov vzdrževanja. 
Če je potrebno čiščenje, uporabite suho krpo.

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje 100 - 240 Vac, 50 / 60 Hz
Pomožni vhodi 2 (Omrežna napetost napajanja) 
Največja dolžina kabla za vhode AUX 50 m
Največja izguba moči 2,6 W

Št. modulov Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Radijske povezave Zigbee (IEEE 802.15.4)

Izhodna moč Zigbee 10 dBm
Domet prenosa Zunaj: 100m na odprtem polju*

Izhodni kontakti 2A AC1 (240 Vac)

Vrsta bremena

4–250 W
(100 V AC)**
4–500 W
(240 V AC)**
4–50 W (100 V 
AC)**
4–100 W (240 
V AC)**

4–60 W
(100 V AC)**
4–120 W
 (240 V AC)**

4–125 VA
(100 V AC)**
4–250 VA
(240 V AC)**

Elementi za prikazovanje RGB LED lučka stanja

Sponke Vijačne, najv. presek 1,5 mm²

Okolje uporabe Notranji, suhi prostori
Delovna temperatura –5 °C do +45 °C
Temperatura skladiščenja –25 °C do +70 °C
Relativna vlaga (nekondenzirajoča) Največ 93%
Razred zaščite IP20***

Referenčni standardi

Direktiva RoHS 2011/65/EU 
+ 2015/863
Direktiva RED 2014/53/EU
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000
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EKSENEL İKİ YÖNLÜ ANAHTAR MODÜLÜNE BAĞLIDIR
ZigBee מודול מפסק מחליף צירי
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Kettős funkció (SHIFT)
Ha az eszköz egy EGO SMART BURKOLATBA van szerelve, akkor lehetővé teszi egy 
második funkció kezelését, amely az elülső gomb megnyomásához kapcsolódik. Mi-
után az EGO SMART BURKOLAT "SHIFT" funkciója engedélyezve van, az elülső gomb 
megnyomásával kezelhető a Zigbee parancsok vagy forgatókönyvek küldése a rendszer 
más eszközeire. 

Elülső LED állapotjelzés
A LED fényerejének testreszabása a két be- és kikapcsolt terheléses állapotban (éj-
szakai lokalizáció).

ÁLLAPOTJELZÉSEK
LED Állapot

Pirosan világít Az eszköz nincs konfigurálva
Pirosan villog Túlterhelés* vagy meghibásodás** riasztás
Állandó sárga Készülék indítása

Folyamatos kék
100%-os fényerő

Normál működés (alapértelmezett): bekapcsolt 
terhelés

Folyamatos kék
50%-os fényerő

Normál működés (alapértelmezett):
kikapcsolt terhelés

Villogó kék Az eszköz azonosítása folyamatban van
Zölden világít Zigbee hálózat nyitás

Váltakozó zöld/piros Visszaállítás alapértelmezettre

Riasztások:
*Túlterhelés: túlzott áramfelvétel észlelésekor a terhelés kikapcsol, és a LED pirosan 
villog (másodpercenként egy villanás). A kiváltó ok megszüntetése után küldjön pa-
rancsot az eszköznek az alkalmazáson keresztül vagy közvetlenül helyben. A készülék 
tesztet hajt végre annak ellenőrzésére, hogy a riasztási feltételt túllépték-e. A teszt 15 
másodpercig tart, amely alatt a LED pirosan villog (másodpercenként három villanás). 
A riasztási feltétel túllépése esetén a LED visszatér, jelezve a terhelés állapotát.
**Meghibásodás: ha nem észlelhető a terhelés állapotának megváltozása (a relék el-
akadtak, a terhelés megszakadt vagy megsérült, az áramlási irányban megszakadt, a 
terhelésfelvétel kisebb, mint a minimálisan érzékelhető terhelés stb.), a LED pirosan 
villog (másodpercenként háromszor) 5 másodpercig, majd a LED visszatér, és jelzi a 
terhelés állapotát. A riasztás minden alkalommal megismétlődik, amikor a készülék 
parancsot kap, és a probléma nem oldódik meg.

Zigbee hálózat nyitás/zárás
A Zigbee hálózat megnyitásához (Permit Join aktiválás), lehetővé téve, hogy más esz-
közök is csatlakozzanak a Zigbee hálózathoz, nyomja meg egyszer az elülső gombot 
(LásdC és G ábra,  pont). Az elülső LED zöldre vált. Nyomja meg újra a hálózat 
bezárásához. A Zigbee hálózat azonban a kinyitása után 15 perccel bezárul.

Factory Reset
Az eszköz visszaállításához és a gyári állapotba való visszajuttatásához, tartsa lenyom-
va a középső helyi gombot (Lásd C. és G. ábra,  pont), több mint 10 másodpercig.

MŰKÖDÉS A BETÁPLÁLÁS KIESÉSEKOR 
 A BETÁPLÁLÁS VISSZAÁLLÍTÁSÁNÁL

Amikor a feszültség csökken, a készülékhez csatlakoztatott terhelés betáplálása meg-
szakad. Amikor a feszültség helyreáll, a készülék végrehajtja az indítási folyamatot, 
amit a folyamatosan sárgán világító LED jelez. Az eljárás végén a terhelési állapot visz-
szaáll az áramkiesés előtti állapotra, vagy a konfigurációs fázis során egy előre beállított 
állapotba. Ugyanez vonatkozik a LED viselkedésére is.

ÖSSZESZERELÉS
FIGYELEM: ügyeljen arra, hogy a készülék fázisát (L) egy max. 10A név-
leges áramú automatikus kapcsoló védje.

FIGYELEM: a következő műveleteket áramtalanított rendszerrel kell 
elvégezni!

FIGYELEM: az elülső gombok eltávolításához lásd az E és I ábrát. A 
megadott pontokon fogja meg. Máshol ne fogja meg: helyrehozhatatla-
nul károsíthatja a készüléket!

Lásd a bekötési rajzot (L, 1. és 2. ábra) és D/H ábra 
a kapcsokhoz.
A kapcsok számozottak, és a készülék az alábbiak szerint van bekötve:
1. 2. relé NA kimenet
2. 1. relé NA kimenet
3. 2. segédbemenet
4. 1. segédbemenet
5. Tápfeszültség fázis
6. Tápfeszültség nulla
Lásd az L, 2 ábrát az elektromos rendszer nem „invazív” felújítása esetén, amelyben 
a csatlakoztatott váltókapcsoló modul egy váltókapcsolót helyettesít a többi eszközzel 
meglévő ugyanazon csatlakozásokat használva (váltókapcsolók, keresztkapcsolók).
Az EGO SMART burkolat csatlakozáshoz illessze be a csatlakozó kábelt a készülék felső 
oldalán levő kapocslécbe (Lásd D és H ábrák, 2,  pont).

PROGRAMOZÁS
Az axiális váltó, valamint a csatlakoztatott okosotthon rendszer programozásához és 
használatához le kell töltenie a Home Gateway alkalmazást a Play Store vagy az App 
Store áruházból.
Zigbee hálózati telepítési adatok
Telepítési kód: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

KARBANTARTÁS
Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy ne szoruljon különösebb karbantartásra. A tisztítás-
hoz használjon száraz ruhát.

MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás 100 – 240 Vac, 50 / 60 Hz
Segéd bemenetek 2 (Hálózati tápfeszültség)
Maximális kábelhossz aux bemenetek 50m
Max disszipált teljesítmény 2,6 W

Chorusmart modulok száma
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Rádiófrekvenciás csatlakozások Zigbee (IEEE 802.15.4)

Kimenő teljesítmény Zigbee 10 dBm
Átviteli tartomány Kültéri: 100m szabad területen *

Kimenő érintkezők 2A AC1 (240 Vac)

MAGYAR

-  A készülék biztonságát csak a használati és biztonsági utasítások betartása biztosítja; 
ezért mindenképpen őrizze meg. Győződjön meg arról, hogy ezeket az utasításokat 
megkapja a termék végfelhasználója, illetve az, aki felszereli a terméket.

-  Ezt a terméket csak arra szabad használni, amire kifejezetten tervezték. Minden más 
használat veszélyes és/vagy helytelen. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a GEWISS 
műszaki ügyfélszolgálatával.

-  A terméket nem szabad módosítani. Minden módosítás semmissé teszi a garanciát, 
és veszélyessé válhat a termék.

-  A gyártó nem felel a vásárolt termék megváltoztatásából, hibás vagy helytelen hasz-
nálatából eredő esetleges károkért.

Az alkalmazandó uniós irányelvek és rendeletek céljainak megfelelően feltüntetett 
kapcsolattartó pont:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

FIGYELEM: Áramtalanítson, mielőtt beszereli, vagy bármilyen egyéb 
műveletbe kezd a készülékkel.

 
Ha fel van tüntetve a berendezésen vagy a csomagoláson, az áthúzott 
hulladékgyűjtő azt jelzi, hogy a terméket elkülönítve kell gyűjteni az élet-
tartama végén. Mikor már nem használják, a felhasználó feladata, hogy 
a terméket eljuttassa a megfelelő, szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy visz-
szaadja a viszonteladónak, amikor egy új terméket megvásárol. A lega-
lább 400 m² értékesítési területű viszonteladóknál ingyen leadhatóak, 

vásárlási kötelezettség nélkül, a 25 cm-nél kisebb méretű, ártalmatlanítandó termé-
kek. Az üzemen kívül helyezett berendezés megfelelő eltávolítása újrahasznosításhoz, 
kezeléshez és környezetbarát eltávolításhoz hozzájárul a környezetre és az egészségre 
gyakorolt negatív hatások csökkentéséhez, és elősegíti a berendezés anyagainak új-
rafelhasználását és/vagy újrahasznosítását. A GEWISS aktívan részt vesz azokban a 
műveletekben, melyek az elektromos és elektronikus berendezések helyes begyűjté-
sét, újrahasznosítását, és hasznosítását segítik elő.

A CSOMAG TARTALMA
1 db Csatlakoztatott axiális váltókapcsoló modul
1 db Telepítési kézikönyv (a telepítési és használati útmutató teljes verziójához olvassa 
be a QR-kódot).

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Csatlakoztatott süllyesztett szerelvény, elülső gombbal, axiális működtetéssel, időzített On 
vagy On/Off terhelés vezérlésére kimenő érintkezőn keresztül potenciállal. A készülék két 
független relével van felszerelve, amelyek „logikai” reteszeléssel rendelkeznek. Ez lehetővé 
teszi, hogy váltókapcsolóként (egy váltás előtt) vagy aktuátorként (csak egy relét csatlakoztat-
va) működjön 100 - 240 Vac, 50/60 Hz terhelések szabályozásához. A relék nem kezelhetők 
függetlenül, ezért nem lehet két különböző terhelést csatlakoztatni hozzájuk. A készülék képes 
mérni és kommunikálni a Zigbee-n keresztül a hozzá csatlakoztatott terhelés teljesítményét 
és az energiafogyasztás indikatív értékeit. Az eszköz az EGO SMART burkolat (GW16003SXX, 
GW16004SXX, GW16022SXX) betáplálására és kezelésére van kialakítva, ebben kell elhe-
lyezni. Az EGO SMART burkolattal együtt használva lehetőség van további Zigbee parancs 
küldésére, amelyet a készülék előlapi gombjáról lehet aktiválni, ha az EGO SMART burkolattól 
engedélyezve van a dupla funkció vagy a "SHIFT" funkció mód. Az eszköz a Zigbee-n ke-
resztül párosítható és vezérelhető az összes Zigbee-hez csatlakoztatott eszközzel, beleértve 
a csatlakoztatott 4 parancsos nyomógombos panelt (GWA1291). A készülék Zigbee „router-
ként” működik, vagyis továbbítja a Zigbee üzeneteket más eszközöknek.
2 bemenettel felszerelve (amelyekhez kiegészítő axiális vezérlők, hagyományos gom-
bok és kapcsolók, érzékelők, stb. csatlakoztathatók) a rákapcsolt terhelés helyi vezérlé-
sének replikálására vagy Zigbee parancsok és állapotok küldésére
A felszerelt gombok nélkül hozzáférhet az elülső gombhoz (Lásd C és G ábra, . 
pont), amely 2500 Vac elektromos munkákhoz alkalmas szigetelt szerszámmal meg-
nyomva lehetővé teszi a Zigbee hálózat nyitását és zárását, valamint a készülék gyári 
beállításainak, konfigurációjának visszaállítását (Factory Reset).
MEGJEGYZÉS: Az eszközt a rendelkezésre álló kétféle előlapi gomb egyikével kell 
befejezni: A GWA1201-et a GW1x551S (a GW105xxA lencse nincs benne) vagy a 
GW1x555S gombokkal kell kiegészíteni; a GWA1202-öt a GW1x552S (a GW105xxA 
lencsék nincsenek benne) vagy GW1x556S gombokkal kell kiegészíteni.

FUNKCIÓK
A készülék a két logikailag reteszelt relé kimeneten keresztül fogadja a parancsokat és 
hajt végre műveleteket. A megvalósítás három különböző típusú lehet:

• ON/OFF
• ON IDŐZÍTETT/OFF 
• FORGATÓKÖNYV

ON/OFF
A Zigbee parancs fogadásakor a készülék szükség esetén (a kapott parancs típusától 
és a terhelés állapotától függően) nyitva vagy zárva módosítja a relék állapotát.

ON IDŐZÍTETT/OFF
Ez a funkció lehetővé teszi a terhelés aktiválását egy Zigbee parancs után, és egy 
bizonyos idő elteltével független deaktiválását.

FORGATÓKÖNYV
Az eszköz képes megjegyezni és végrehajtani egy vagy több forgatókönyvet úgy, hogy 
minden forgatókönyvhöz egy jól meghatározott állapotot (ON vagy OFF) rendel. A maxi-
mális kezelhető forgatókönyvek száma 16.

Jelenlét-/mozgásérzékelőhöz társított kapcsolás
A működtetés társítható egy távoli érzékelőből jövő mozgás- vagy jelenlét érzékelésé-
hez. Amikor észleli, a váltókapcsoló úgy kapcsolja át a relék állapotát, hogy a terhelést 
ON állapotba viszi. A váltókapcsoló egyidejűleg legfeljebb 5 érzékelőt tud kezelni.

Bináris érzékelőhöz társított kapcsolás
A készülék képes aktiválni/deaktiválni a terhelést egy általános távérzékelő állapotvál-
tozását követően, amely jelzi saját állapotának megváltozását.
A készülék akár 5 érzékelőt is képes kezelni egyszerre.

Az elfogyasztott aktív energia és teljesítmény mérése
A készülék képes mérni és kommunikálni a Zigbee hálózaton keresztül a készülékhez 
csatlakoztatott terhelés teljesítményét és az energiafogyasztást.

FIGYELEM: A két mérést pusztán "tájékoztató jellegűnek" kell tekinteni, mivel nem a 
fogyasztás mérésére szolgáló speciális alkatrészek észlelik

Segéd bemenetek
A készülék két független segédbemenettel van ellátva, amelyek segítségével a helyi 
terhelés ellenőrizhető (az elülső gombon kívül), vagy független Zigbee parancsok küld-
hetők a Zigbee hálózatban lévő egyéb működtető eszközöknek. A két segédbemenet 
egyaránt csatlakoztatható a fázishoz vagy a nullához (Nem megengedett, hogy az egyik 
bemenet a fázisra, a másik a nullára legyen kötve).
Mindegyik bemenet végrehajthatja az alább felsorolt funkciók egyikét:
• Helyi terhelés ellenőrzése
• Zigbee parancsok vagy állapotok küldése

- ON/OFF/TOGGLE parancs
- Időzített ON parancs (lépcsőház világítás)
- Vezetékes érzékelők állapota (bináris állapot 0/1)
- A Napellenzők és redőnyök egy-vagy kétgombos vezérlése vészhelyzet-vezérléssel 
vagy anélkül
- Egyszeres vagy dupla nyomógombos világításszabályozás
- Riasztás
- Forgatókönyv Parancs

Terhelés típusa

4-250W(100Vac)**
4-500W(240Vac)**
4-50W(100Vac)**
4-100W(240Vac)**

4-60W(100Vac)**
4-120W(240Vac)**

4-125VA
(100Vac)**
4-250VA
(240Vac)**

Megjelenítő elemek RGB állapotledek

Kapcsok Csavaros, max. metszet 1.5 mm²
Alkalmazási környezet Beltér, száraz helyiség
Működési hőmérséklet -5°C ÷ +45°C
Raktározási hőmérséklet -25°C ÷ +70°C
Relatív páratartalom (kondenzáció nélkül) Max 93%
Védettségi fokozat IP20***

Vonatkozó szabályozások

2011/65/EU RoHS irányelv 
+ 2015/863
2014/53/EU RED irányelv
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

* FIGYELEM: a beltéri tartományt a beépítési körülmények (pl. a készülékek közötti 
falak száma és típusa) befolyásolják, ezért célszerű minden esetben vizsgálatokat 
végezni annak megállapítására, hogy a tartomány kielégíti-e a használati igényeket.
** Tartsa be a jelzett minimális terhelést a be- és kikapcsolt állapot helyes észle-
léséhez
*** Felszerelt gombbal

يومض مؤشر LED باللون الأحمر )ثلاث ومضات في الثانية(. إذا تم حل حالة الإنذار، فسيعود مؤشر 
LED لعرض حالة الحمل مرة أخرى.

**العطل: إذا لم يتم اكتشاف تغيير في حالة الحمل )المرحلات مضغوطة، الحمل مفصول أو مكسور، 
توصيل اتجاه التيار مقطوع، سحب الحمل أقل من الحد الأدنى للحمل القابل للاكتشاف، وما إلى ذلك(، فإن 

مؤشر LED يومض باللون الأحمر )ثلاث ومضات في الثانية( لمدة 5 ثوان، وبعد ذلك يعود لعرض حالة 
الحمل. سيتم تكرار الإنذار في كل مرة يتلقى فيها الجهاز أمرًا ولا يتم حل المشكلة.

ZigBee فتح/إغلاق شبكة
 ،ZigBee تنشيط إذن الانضمام(، مما يسمح للأجهزة الأخرى بالانضمام إلى شبكة( ZigBee لفتح شبكة

اضغط على الزر الانضغاطي الأمامي )انظر الشكل C و G، النقطة ( مرة واحدة. سيتحول مؤشر 
LED الأمامي إلى اللون الأخضر. اضغط مرة أخرى لإغلاق الشبكة. على أي حال، سيتم إغلاق شبكة 

ZigBee بعد 15 دقيقة من فتحها.

إعادة ضبط المصنع
لإعادة ضبط الجهاز واستعادة أوضاع ضبط المصنع، اضغط على الزر الانضغاطي المركزي )انظر الشكل 

C و G، النقطة ( لأكثر من 10 ثوانٍ.

السلوك عند انقطاع التيار الكهربائي 
 وعند استعادة مصدر الإمداد بالطاقة

عندما يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي، يتم فصل الحمل المتصل بالجهاز. عند استعادة مصدر الإمداد 
بالطاقة، يتبع الجهاز إجراء بدء التشغيل )المشار إليه باللون الأصفر الثابت لمؤشر LED(. في نهاية هذا 

الإجراء، تعود حالة الحمل إلى نفس الظروف كما كانت قبل انقطاع التيار الكهربائي، أو إلى حالة محددة في 
.LED وقت التهيئة. الأمر نفسه ينطبق على سلوك مؤشر

التركيب
تنبيه: تأكد من حماية طور الجهاز )L( بواسطة قاطع دائرة ذي تيار مقدر يبلغ 

10 أمبير كحد أقصى!

تنبيه: يجب تنفيذ العمليات التالية فقط عندما لا يكون النظام قيد التشغيل!

تنبيه: لإزالة مفاتيح الأزرار الأمامية، ارجع إلى الشكل E و I. تطبيق الرفع فقط 
في النقاط المشار إليها، قد يتسبب الرفع من أي نقاط أخرى في ضرر لا يمكن 

إصلاحه للجهاز!
  H/D و 1 و 2( الشكل L ارجع إلى الرسم التخطيطي للاتصال )الشكل

لأطراف التوصيل.
يتم ترقيم أطراف التوصيل، ويجب أن يكون الجهاز موصلًا بالأسلاك بالطريقة التالية:

لا يوجد مرحل الخرج 2  .1
لا يوجد مرحل الخرج 1  .2

مدخلات إضافية 2  .3
مدخلات إضافية 1  .4

طور مصدر الكهرباء  .5
دائرة المحايدة لمصدر الإمداد بالطاقة  .6

ارجع إلى الشكل L، 2( عند إجراء تجديد "محدود " للنظام الكهربائي، واستبدال وحدة التبديل القديمة ثنائية 
الاتجاه بمفتاح ثنائي الاتجاه واستخدام نفس التوصيلات مع الأجهزة الأخرى )مفاتيح ثنائية الاتجاه، مفاتيح 

عكسية(.
لتوصيل لوحة EGO الذكية، أدخل سلك الاتصال في الكتلة الطرفية على الجانب العلوي من الجهاز )انظر 

 .) و 2، النقطة H و D الشكل

البرمجة
 Home لبرمجة واستخدام المفتاح المحوري ثنائي الاتجاه ونظام المنزل الذكي، قم بتنزيل تطبيق

.App Store أو Play Store من متجر Gateway
 ZigBee بيانات تثبيت شبكة

00112233445566778899AABBCCDDEEFF :كود التثبيت
0x8F52 :CRC

الصيانة
تم تصميم هذا الجهاز بطريقة لا تتطلب صيانة معينة. استخدم قطعة قماش جافة إذا لزم التنظيف.

المواصفات الفنية
240 – 100 فلط تيار متردد، 60 / 50 هرتزمصدر التيار

2 )جهد التيار الكهربي الرئيسي( مدخلات إضافية
50 مأقصى طول للكابل )مدخلات إضافية(

2.6 واطالحد الأقصى للطاقة القابلة للتشتت

Chorusmart عدد وحداتGWA1201: 1
GWA1202: 2

)ZigBee )IEEE 802.15.4  الاتصالات اللاسلكية

ZigBee 10 ديسيبل مللي واطقدرة الخرج
خارجي: 100 م في مجال حر *نصف قطر الإرسال

2 أمبير AC1 )طلف240 تيار متردد(ملامسات الخرج

نوع التحكم

 250-4 واط 
)100 فلط تيار متردد(**

 500-4 واط 
)240 فلط تيار متردد(**

 50-4 واط 
)100 فلط تيار متردد(**

 100-4 واط 
)240 فلط تيار متردد(**

 60-4 واط
)100 فلط تيار متردد(**

 120-4 واط
)240 فلط تيار متردد(**

125-4 فلط أمبير
)100 فلط تيار متردد(**

250-4 فلط أمبير
)240 فلط تيار متردد(**

مؤشر LED لحالة RGBعناصر الرؤية

نوع البرغي، المقطع الأقصى 1.5 مم² أطراف التوصيل

الأماكن الداخلية الجافةبيئة الاستخدام
 5- حتى  45+ درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل
25- درجة مئوية 70+ ÷ درجة مئويةدرجة حرارة التخزين

الحد الأقصى ٪93الرطوبة النسبية )غير مكثفة(
***IP20درجة الحماية

المعايير المرجعية

المواصفة الأوروبية للحد من المواد الخطرة 
 2011/65/EU
+ 2015/863

RED 2014/53/EU المواصفة
EN 60669-2-1 المواصفة

EN 60669-1 المواصفة
EN 301 489-1 المواصفة

EN 301 489-17 المواصفة
EN 300 328 المواصفة

EN IEC 63000
* تنبيه: تتأثر القدرة بظروف التثبيت )مثل عدد ونوع الجدران بين الأجهزة(، لذلك ينُصح دائمًا بإجراء 

اختبارات للتأكد من أن القدرة الحقيقية تفي بالمتطلبات.
** الالتزام بالحد الأدنى للحمل المشار إليه للكشف الصحيح عن حالة التشغيل/الإيقاف

*** مع تثبيت مفتاح الزر



www.gewiss.com+39 035 946 11
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
lunedì - venerdì / monday - friday

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom  tel: +44 1954 712757  E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

TÜRKÇE

-  Cihaz güvenliği yalnızca güvenlik ve kullanım talimatlarına uyulması durumunda garanti 
edilir, bu nedenle bunları elinizin altında bulundurun. Bu talimatların montör ve son kulla-
nıcı tarafından alındığından emin olunuz.

-  Bu ürün yalnızca tasarlandığı amaç için kullanılmalıdır. Diğer her türlü kullanım uygunsuz 
ve/veya tehlikeli kullanım olarak kabul edilmelidir. Şüphe edilmesi durumunda, GEWISS 
SAT Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz.

-  Üründe değişiklik yapılmamalıdır. Yapılacak herhangi bir değişiklik ürün garantisinin iptali-
ne yol açacak olup, ürünü tehlikeli bir hale getirebilir.

-  İmalatçı, ürünün uygunsuz ya da yanlış kullanımı veya kurcalanmasından kaynaklanacak 
hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz.

Geçerli AB yönergelerinin ve yönetmeliklerinin yerine getirilmesi amacıyla belirtilen irtibat 
noktası:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

DİKKAT:cihazı monte etmeden ya da üzerinde herhangi bir işlem 
yapmadan önce şebeke gerilimini kesiniz.

 
Ekipman ya da ambalaj üzerinde çarpı atılmış çöp kovası sembolü var ise, bu 
sembol ürünün kullanım ömrü bitiminde diğer genel atıklar arasına dahil edil-
memesi gerektiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı eskiyen ürünü bir atık ayrış-
tırma merkezine götürmeli ya da yeni bir ürün alırken satıcısına iade etmelidir. 
Boyutları 25 cm’den küçük olan ve bertarafa hazır ürünler, herhangi bir satın 
alma zorunluluğu olmaksızın, satış alanı en az 400 m² olan bayilere ücretsiz 

olarak gönderilebilir. Kullanılan cihazın çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmesine yönelik 
etkin bir ayrıştırılmış atık toplama uygulaması ya da cihazın geri dönüştürülmesi, ortam ve 
insanların sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olmakta ve inşaat 
malzemelerinin yeniden kullanılmasını ve/veya geri dönüştürülmesini teşvik etmektedir. 
GEWISS, elektrikli ve elektronik ekipmanların doğru bir şekilde kurtarılması ve yeniden kul-
lanımı veya geri dönüştürülmesine yardımcı olan çalışmalarda etkin olarak yer almaktadır.

PAKET İÇERİĞİ
1 ad. bağlı eksenel iki yönlü anahtar modülü
1 Montaj Kılavuzu (Montaj ve kullanım Kılavuzu tam sürümü için QR kodunu tarayın).

GENEL BİLGİLER
Potansiyelli bir çıkış kontağı aracılığıyla bir Açma/Kapatma veya Zamanlamalı Açma yük komutu 
vermek için eksenel işlemli ön basmalı düğmeli, sıva altı montajla bağlanan cihaz. Cihaz, 100 ila 
240V AC, 50 / 60 Hz arasındaki yükleri kontrol etmek için iki yönlü bir anahtar (bir bağlantıdan yu-
karı akış) veya bir aktüatör (yalnızca bir röleyi bağlayan) olarak çalışmasına izin veren bir “mantık” 
dahili kilitlemesi ile iki bağımsız röleye sahiptir. Röleler bağımsız bir şekilde yönetilmez; bu nedenle, 
rölelere iki farklı yükü bağlamak mümkün değildir. Cihaz, bağlı yük tarafından harcanan güç ve 
enerjinin yaklaşık değerini ölçebilir ve (ZigBee aracılığıyla) iletebilir. Cihaz, kendini taşıyan EGO 
AKILLI LEVHA’yı (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX) enerjilendirecek ve yönetecek şe-
kilde tasarlanmıştır. EGO AKILLI LEVHA ile birlikte kullanılırsa, başka bir ZigBee komutu (EGO AKIL-
LI LEVHA aracılığıyla ikili veya “DEĞİŞTİRME” işlevi etkinleştirildiğinde cihazın ön basma düğmesi 
kullanılarak etkinleştirilir) gönderilebilir. Cihaz, 4 komutlu basma düğme paneli (GWA1291) dahil 
tüm bağlı ZigBee cihazları ile birlikte, ZigBee aracılığıyla kombine edilebilir ve kumanda edilebilir. 
Bir ZigBee “yönlendiricisi” olarak çalışır - diğer bir deyişle, ZigBee mesajlarını diğer cihazlara iletir.
Kendisine bağlı yükün yerel komutunu çoğaltmak veya ZigBee komut ve durumlarını gön-
dermek için 2 girişe (yardımcı eksen komutları, geleneksel basma düğmeler ve tek yönlü 
anahtarlar, sensörler vb. bağlanabilir) sahiptir.
Düğme tuşları monte edilmemişse ön basma düğmeye erişilebilir (bkz. Şek. C ve G, Nokta 
); 2500V AC’ye kadar olan elektrik işleri için yalıtımlı aletlerle basıldığında, ZigBee ağını 
açar ve kapatır ve aynı zamanda cihazdaki fabrika koşullarını sıfırlar (Fabrika Sıfırlaması).
NOTLAR: cihaz, mevcut iki tip ön düğme tuşundan biri ile tamamlanmalıdır: GWA1201; 
GW1x551S (GW105xxA lens dahil değildir) veya GW1x555S düğme tuşu ile tamamlan-
malıdır; GWA1202; GW1x552S (GW105xxA lens dahil değildir) veya GW1x556S düğme 
tuşu ile tamamlanmalıdır.

İŞLEVLER
Cihaz, mantıksal olarak birbirine kilitlenmiş iki röle çıkışı aracılığıyla komutları alır ve uygular. 
Üç farklı komut tipi vardır:

• AÇMA/KAPATMA
• AÇMA (ZAMANLAMALI) / KAPATMA 
• SAHNE

AÇMA/KAPATMA
ZigBee komutu alındığında cihaz rölelerin durumunu gerektiğinde (alınan komutun tipine 
ve o andaki yükün durumuna bağlı olarak) röleleri açma veya kapatma yoluyla değiştirir.

AÇMA (ZAMANLAMALI) / KAPATMA
Bu işlev, yükün bir ZigBee komutunun devamında etkinleştirilmesini ve belirli bir süre sonra 
otonom olarak devre dışı bırakılmasını sağlar.

SAHNE
Cihaz, her sahneyle açıkça tanımlanmış bir durumu (AÇIK veya KAPALI) ilişkilendirerek bir 
veya daha fazla sahneyi saklayabilir ve yürütebilir. Yönetilebilecek maksimum sahne sayısı 
16’dır.

Varlık/hareket sensörü ile ilişkili anahtarlama
Uygulama, bir uzaktan kumandalı sensör tarafından varlığın veya hareketin tespiti ile ilişki-
lendirilebilir. Bu algılama gerçekleştiğinde, iki yönlü anahtar röle durumunu yük AÇIK olacak 
şekilde değiştirir. Aynı anda 5 adede kadar sensör yönetilebilir.

Bir ikili sensör ile ilişkili anahtarlama
Cihaz, genel bir uzaktan kumandalı sensör durumunu değiştirdiğinde ve bu değişimi bildir-
diğinde yükü etkinleştirir / devre dışı bırakır.
Aynı anda 5 adede kadar sensör yönetilebilir.

Tüketilen güç ve aktif enerji ölçümü
Cihaz, bağlı yükün tükettiği gücü ve aktif enerjiyi ölçebilir ve bu bilgiyi ZigBee ağı aracılığıyla 
iletebilir.

DİKKAT: iki değer, belirli tüketim ölçüm bileşenleri ile elde edilmediğinden, yalnızca yaklaşık 
olarak kabul edilmelidir.

Yardımcı girişler
Cihaz, yerel yükü kontrol etmek (ön basma düğmeye ek olarak) veya ZigBee ağındaki diğer 
uygulama cihazlarına bağımsız ZigBee komutları göndermek için kullanılabilen iki adet ba-
ğımsız yardımcı girişe sahiptir. Bu her iki giriş de faza ya da nötre bağlanabilir (ancak birinin 
faza ve diğerinin nötre bağlanmasına izin verilmez).
Her bir giriş, aşağıda sıralanan işlevlerden birini yerine getirebilir:
• Yerel bir yükün kontrol edilmesi
• Komutların veya ZigBee durumunun gönderilmesi

- AÇMA/KAPATMA/GEÇİŞ komutu
- Zamanlamalı AÇMA komutu (merdiven ışığı)
- Kablolu sensör durumu (ikili durum 0/1)
- İnsan var yönetimi olan veya olmayan, tek veya çift düğmeli perde ve panjur kumandası
- Tekli veya ikili basma düğme ile bir dimmerin kumandası
- Alarm
- Sahne kumandası

İkili işlev (DEĞİŞTİRME)
Cihaz bir EGO AKILLI LEVHA’ya monte edilmişse, ön düğme tuşuna basılmasıyla ilişkili ikinci 
bir işlevi yönetebilir. EGO AKILLI LEVHA üzerinde “DEĞİŞTİRME” işlevi etkinleştirildiğinde, ön 
düğme tuşuna basılması komutların veya ZigBee sahnelerinin doğrudan sistemdeki diğer 
cihazlara gönderilmesini belirler. 

Ön durum sinyalizasyon LED’i
İki yük durumunda (açık ve kapalı) LED ışık şiddetinin kişiselleştirilmesi (gece lokalizasyonu).

DURUM BİLDİRİMLERİ
LED Durum

Sabit kırmızı Cihaz yapılandırılmadı
Yanıp sönen kırmızı Aşırı yük* veya aksaklık** alarmı

Sabit sarı Cihazın başlatılması
Sabit mavi (%100 ışık şiddeti) Normal çalıştırma (varsayılan): yük AÇIK

Sabit mavi (%50 ışık şiddeti) Normal çalıştırma (varsayılan): yük KAPALI
Yanıp sönen mavi Cihaz tanımlama devam ediyor

Sabit yeşil ZigBee ağının açılması
Dönüşümlü yeşil/kırmızı Varsayılana sıfırlama

Alarmlar:
*Aşırı yük: aşırı çekme algılanırsa, yük devre dışı bırakılır ve LED kırmızı renkte yanıp söner 
(saniyede bir kez yanıp söner). Nedeni ortadan kaldırdıktan sonra, uygulama aracılığıyla 
veya doğrudan (yerel olarak) cihaza bir komut gönderin. Cihaz, alarm durumunun çözül-
düğünü kontrol etmek için bir test yapacaktır. Test 15 saniye sürer; bu süre zarfında LED 
kırmızı renkte yanıp söner (saniyede üç kez yanıp söner). Alarm durumu çözüldüyse, LED 
tekrar yük durumunu göstermeye dönecektir.
**Aksaklık: bir yük durumu değişikliği algılanmazsa (röleler sıkıştı, yük bağlantısı kesildi 
veya koptu, aşağı işletim yönündeki bağlantı kesintiye uğradı, yük çekme algılanabilir mi-
nimum yükten daha az vs.), LED 5 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp söner (saniyede üç 
kez yanıp söner), ardından yük durumunu göstermeye geri döner. Alarm, cihaza her komut 
geldiğinde tekrarlanır ve sorun çözülmez.

ZigBee ağının açılması/kapatılması
ZigBee ağını açmak (Katılıma İzin Ver etkinleştirmesi) için, diğer cihazların ZigBee ağına 
katılmasına izin vererek ön basma düğmeye bir kez basın (bkz. Şek. C ve G, Nokta). Ön 
LED yeşile dönecektir. Ağı kapatmak için tekrar basınız. Her durumda, ZigBee ağı açıldıktan 
15 dakika sonra kapanacaktır.

Fabrika ayarlarına sıfırlama
Cihazı sıfırlamak ve fabrika koşullarını geri yüklemek için merkezi yerel basmalı düğmeye 
(bkz. Şek. C ve G, Nokta) 10 saniyeden uzun süre basın.

GÜÇ KESİNTİSİ DURUMUNDAKİ VE GÜÇ BESLEMESİ TEKRAR 
SAĞLANDIĞI ZAMANDAKİ DAVRANIŞ

Bir güç kesintisi olduğunda cihaza bağlı olan yükün bağlantısı kesilir. Güç kaynağı geri 
geldiğinde, cihaz, başlatma prosedürünü takip eder (LED’in sabit sarı rengiyle gösterilir). 
Bu prosedürün sonunda, yük durumu, güç kesintisinden öncekiyle aynı koşullara veya ya-
pılandırma sırasında tanımlanan bir duruma döner. Aynısı LED’in davranışı için de geçerlidir.

MONTAJ
DİKKAT: cihaz fazının (L) maksimum anma akımı 10A olan bir devre 
kesici tarafından korunduğundan emin olun!

DİKKAT: aşağıdaki işlemler yalnızca sisteme güç verilmediği zaman 
gerçekleştirilmelidir!

DİKKAT: ön düğme tuşlarını kaldırmak için bkz. Şek. E ve I. Yalnızca 
aşağıda belirtilen noktalarda bir manivela uygulayınız; herhangi başka bir 
noktada manivela uygulamak, cihazda onarılamaz hasara neden olabilir!

Terminaller için bağlantı şemasına (Şek. L, 1 ve 2) ve Şek. D/H 
başvurun.
Terminaller numaralandırılmaktadır ve cihaz şu şekilde kablolanmalıdır:
1. NA röle çıkışı 2
2. NA röle çıkışı 1
3. Yardımcı giriş 2
4. Yardımcı giriş 1
5. Güç beslemesi faz
6. Güç beslemesi nötrü
Elektrik sisteminde “müdahalesiz” bir yenileme yaparken, eski iki yönlü anahtar modülünü 
iki yönlü bir anahtarla değiştirirken ve diğer cihazlarla (iki yönlü anahtarlar, geri vites anah-
tarları) aynı bağlantıları kullanırken bkz. Şek. L, 2.
EGO AKILLI LEVHA’yı bağlamak için bağlantı kablosunu cihazın üst tarafındaki terminal 
bloğuna yerleştirin (bkz. Şek. D ve H, 2, nokta ).

PROGRAMLAMA
Eksenel iki yönlü anahtarı ve akıllı ev sistemini programlamak ve kullanmak için, Play Store 
veya App Store’dan Ev Ağ Geçidini indiriniz.
ZigBee ağ kurulum verileri
Kurulum kodu: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

BAKIM
Bu cihaz, özel bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Temizlik gerekiyorsa kuru bir 
bez kullanın.

TEKNİK VERİLER

Güç beslemesi 100 – 240V AC, 50 / 60 Hz
Yardımcı girişler 2 (şebeke besleme gerilimi)
Maks. kablo uzunluğu (yrd. girişler) 50 m
Maks. dağıtılabilir güç 2.6 W

Chorusmart modüllerinin sayısı
GWA1201: 1

GWA1202: 2

Telsiz bağlantıları ZigBee (IEEE 802.15.4)

Çıkış gücü ZigBee 10 dBm

İletim yarıçapı Harici: Serbest alanda 100 m *

Çıkış kontakları 2A AC1 (240V AC)

Yük tipi

4-250W (100V AC)**
4-500W (240V AC)**

4-50W (100V AC)**
4-100W (240V AC)**
4-60W (100V AC)**
4-120W (240V AC)**

4-125VA
(100V AC)**
4-250VA
(240V AC)**

Görselleştirme öğeleri RGB durum LED'i

Terminaller Vidalı tip, maks. kesit 1,5 mm²

Kullanım ortamı Kuru iç mekanlar
Çalıştırma sıcaklığı -5°C ila +45°C
Depolama sıcaklığı -25°C ÷ +70°C
Bağıl nem (yoğuşmasız) Maks. %93
Koruma derecesi IP20***

Referans Standartlar

RoHS Yönergesi 2011/65/AB 
+ 2015/863
RED 2014/53/AB
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

* DİKKAT: kapasite, kurulum koşullarından etkilenir (örneğin, cihazlar arasındaki duvarların 
sayısı ve tipi), bu nedenle gerçek kapasitenin gereklilikleri karşıladığını teyit etmek için her 
zaman testler yapılması tavsiye edilir.
** Açık/kapalı durumunun doğru tespiti için belirtilen minimum yüke uyun
*** Düğme tuşu takılı iken

 -  لا يمكن ضمان سلامة الجهاز إلا في حالة الالتزام بتعليمات السلامة 
والاستخدام، ولذا احتفظ بها في المتناول. واحرص على تسليم هذه التعليمات إلى فني التركيب والمستخدم 

النهائي.
-  ويجب استخدام هذا المنتج للغرض المخصص من أجله فقط. استخدام الجهاز لأغراض أخرى يعد مخالفاً 

.GEWISS SAT و/أو يمثل خطرا. وإذا راودك الشك، فاتصل بخدمة الدعم الفني لشركة
-  تجنب إدخال تعديلات على المنتج. إدخال أية تعديلات على المنتج يؤدي إلى إلغاء الضمان فضلا عن 

الأخطار المحتملة.
-  ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية حيال أية أضرار ناجمة عن استخدام المنتج بشكل غير سليم أو 

بطريقة خاطئة أو عند العبث به.
نقطة التواصل المشار إليها لأغراض تنفيذ توجيهات ولوائح الاتحاد الأوروبي المعمول بها:

 تنبيه:قم بفصل التيار الكهربائي قبل تركيب الجهاز أو عند إجراء أية أعمال
.عليه

إذا كان الجهاز يحمل رمز سلة المهملات المشطوبة من الخارج أو على عبوة التغليف، فهذا 
يعني وجوب التخلص من المنتج بعيدًا عن النفايات العامة بانتهاء عمره التشغيلي. ويجب على 

المستخدم التوجه بالمنتج لمركز فرز النفايات أو إعادته للتاجر المختص عند شراء جهاز 
جديد. يمكن إرسال المنتجات الجاهزة للتخلص منها وبطول أقل من 25 سم مجاناً للتجار 

الذين يغطون البيع بمنطقة مساحتها 400 م ²  على الأقل، دون أي التزام شراء. تجميع 
النفايات المصنفة بكفاءة عالية لهدف التخلص من المنتجات المستعملة بطريقة محافظة على 

البيئة، أو إعادة تدويرها لاحقاً، من شأنه المساهمة في حماية البيئة والأفراد من جراء الآثار السلبية المحتملة، 
فضلا عن تحفيز عملية إعادة استخدام مواد التصنيع أو إعادة تدويرها. وتساهم شركة GEWISS بفعالية 

في العمليات المنوطة بتكهين الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها بطريقة 
صحيحة وسليمة.

محتويات العبوة
1 وحدة تبديل محورية متصلة ثنائية الاتجاه

1 دليل التثبيت )للحصول على الإصدار الكامل من دليل التثبيت والاستخدام ، امسح رمز 
السريعة(. الاستجابة 

معلومات عامة
جهاز متصل بشكل متحاذي، مع زر انضغاطي أمامي مع تشغيل محوري لتنفيذ أمر تشغيل/إيقاف أو تشغيل 

مؤقت عبر خرج الاتصال مع الجهد. يحتوي الجهاز على مرحلين مستقلين مع وحدة ربط "منطقية"، مما 
يسمح له بالعمل كمفتاح ثنائي الاتجاه )ناحية المنبع من صندوق الربط( أو مشغل )توصيل مرحل واحد فقط( 

للتحكم في الأحمال من 100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50 / 60 هرتز. لا يتم التحكم في المرحلات 
 )ZigBee بشكل مستقل، لذلك لا يمكن توصيل حمولتين مختلفتين بها. يمكن للجهاز القياس والتوصيل )عبر

بالقيمة التقريبية للطاقة والطاقة التي يستهلكها الحمل المتصل به. تم تصميم الجهاز لتشغيل وإدارة لوحة 
EGO الذكية )GW16022SXX، GW16004SX، GW16003SXX( التي تضمها. في حالة 

 الاستخدام PLATE EGO SMART، يمكن إرسال أمر ZigBee آخر )يتم تنشيطه باستخدام 
 EGO متاحة عبر لوحة "SHIFT" الزر الانضغاطي الأمامي للجهاز عندما تكون الوظيفة المزدوجة أو

SMART(. يمكن دمج الجهاز، وتشغيله عبر ZigBee، مع جميع أجهزة ZigBee المتصلة بما في ذلك 
 - ZigBee "إنه يعمل كـ "جهاز توجيه .)GWA1291( لوحة التحكم في الزر المكونة من 4 أوامر

بمعنى آخر، يعيد توجيه رسائل ZigBee إلى أجهزة أخرى.
يحتوي على 2 من المدخلات )التي يمكن توصيل الأوامر المحورية الإضافية بها والأزرار الأنضغاطية 

التقليدية والمفاتيح أحادية الاتجاه وأجهزة الاستشعار وما إلى ذلك( لمضاعفة الأمر المحلي للحمل المتصل به، 
.ZigBee أو لإرسال أوامر وحالات

 ،G و C إذا لم يتم تركيب مفاتيح الأزرار، يمكنك الوصول إلى الزر الانضغاطي الأمامي )انظر الشكل
النقطة (، عند الضغط عليه باستخدام أدوات معزولة للمهام الكهربائية تصل إلى 2500 فلط تيار متردد، 

فإنه يفتح ويغلق شبكة ZigBee ويستعيد أيضا أوضاع ضبط المصنع على الجهاز )إعادة ضبط المصنع(.
 GWA1201 ملحوظات: يجب إكمال الجهاز بواحد من نوعي مفتاح الزر الأمامي المتاح: يجب إكمال
بمفتاح الزر GW1x551S )عدسة GW105xxA غير مشمولة( أو GW1x555S، يجب إكمال 

.GW1x556S غير مشمولة( أو GW105xxA عدسة( GW1x552S بمفتاح الزر GWA1202

الوظائف
يتلقى الجهاز الأوامر وينفذها عن طريق مرحلي الخرج المترابطين منطقيا. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من 

الأوامر:
• التشغيل/الإيقاف

• التشغيل )المؤقت( / الإيقاف 
• المنظر

تشغيل/إيقاف
عند استلام الأمر ZigBee، يقوم الجهاز بتبديل حالة المرحلات، وفتحها أو إغلاقها عند الضرورة )اعتماداً 

على نوع الأمر المستلم وحالة الحمل في تلك اللحظة(.

تشغيل )مؤقت( / إيقاف
تسمح هذه الوظيفة بتنشيط الحمل باتباع أمر ZigBee وإلغاء تنشيطه بشكل مستقل بعد فترة زمنية معينة.

المنظر
يمكن للجهاز تخزين وتنفيذ مشهد واحد أو أكثر، وربط حالة محددة بوضوح )تشغيل أو إيقاف( مع كل مشهد. 

الحد الأقصى لعدد المشاهد التي يمكن تشغيلها هو 16.

التبديل المرتبط بمستشعر الحضور/الحركة
يمكن أن يرتبط التنفيذ باكتشاف الوجود أو الحركة بواسطة مستشعر عن بعد. عند إجراء هذا الاكتشاف، يقوم 

المفتاح ثنائي الاتجاه بتغيير حالة المرحل بحيث يكون الحمل قيد التشغيل. يمكن إدارة ما يصل إلى 5 
مستشعرات في وقت واحد.

التبديل المرتبط بمستشعر ثنائي
يقوم الجهاز بتنشيط / إلغاء تنشيط الحمل عندما يغير مستشعر عام عن بعد حالته والإشارات التي تتغير.

يمكن إدارة ما يصل إلى 5 مستشعرات في وقت واحد.

قياس الطاقة والطاقة النشطة المستهلكة
يمكن للجهاز قياس الطاقة والطاقة النشطة التي يستهلكها الحمل المتصل، وتوصيل هذه المعلومات عبر شبكة 

 .ZigBee

تنبيه: يجب اعتبار القيمتين تقريبيتين بشكل بحت، حيث لا يتم الحصول عليهما باستخدام مكونات قياس 
استهلاك محددة.

مدخلات إضافية
يحتوي الجهاز على مدخلين إضافيين مستقلين يمكن استخدامهما للتحكم في الحمل المحلي )بالإضافة إلى زر 
انضغاطي أمامي( أو لإرسال أوامر ZigBee المستقلة إلى أجهزة تنفيذ أخرى في شبكة ZigBee. يمكن 

توصيل هذين المدخلين بالطور أو المحايد )ولكن لا يسمح بتوصيل أحدهما بالطور والآخر بالمحايد(.
يمكن لكل مدخل أن يؤدي إحدى الوظائف المدرجة أدناه:

التحكم في الحمل المحلي  •
ZigBee إرسال أوامر أو حالة  •

الأمر تشغيل/إيقاف/تبديل  -
أمر التشغيل المؤقت )ضوء متدرج(  -

حالة المستشعر السلكي )الحالة الثنائية 1/0(  -
-  أمر تشغيل الستائر وأمر الشيش الدوار بزر انضغاطي أحادي أو مزدوج

أمر المخفتّ مع زر انضغاطي أحادي أو مزدوج  -
إنذار  -

أمر المنظر  -

)SHIFT( وظيفة مزدوجة
إذا كان الجهاز مثبتاً في لوحة EGO الذكية، فيمكنه إدارة وظيفة ثانية مرتبطة بالضغط على مفتاح الزر 
الأمامي. عند تفعيل وظيفة "SHIFT" على لوحة EGO الذكية، فإن الضغط على مفتاح الزر الأمامي 

يحدد إرسال الأوامر أو مشاهد ZigBee مباشرة إلى الأجهزة الأخرى في النظام. 

مصباح LED لوضع الإشارة الأمامية
إضفاء الطابع الشخصي على شدة ضوء LED في حالتي التحميل - التشغيل والإيقاف )التمركز ليلًا(.

إشعارات الحالة
LED الحالةمصابيح

لم يتم تهيئة الجهازأحمر ثابت
إنذار الحمل الزائد* أو العطل**أحمر وماض
بدء تشغيل الجهازأصفر ثابت

التشغيل العادي )افتراضي(: تشغيل التحميلأزرق ثابت )شدة ضوء ٪100(
التشغيل العادي )افتراضي(: إيقاف التحميلأزرق ثابت )شدة ضوء ٪50(

التحقق من الجهاز قيد التشغيلزرقاء وامضة
افتتاح شبكة ZigBeeأخضر ثابت

إعادة التعيين إلى الافتراضيأخضر/أحمر بالتناوب
الإنذارات:

*الحمل الزائد: في حالة اكتشاف سحب مفرط، يتم إلغاء فعالية الحمل ويومض مؤشر LED باللون الأحمر 
)ومضة واحدة في الثانية(. بعد إزالة السبب، قم بإرسال أمر إلى الجهاز عبر التطبيق أو مباشرةً )محلياً(. 
سيقوم الجهاز بإجراء اختبار للتأكد من حل حالة الإنذار. يستغرق الاختبار 15 ثانية، وخلال هذه الفترة 
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العربية )SHIFT( פונקציה כפולה
EGO �סגרת, הוא יכול לנהל פונקציה שנייה ה�מ  אם ההתקן �ותקן על חכ�ה

SHIFT �ופעלת ב�סמ  שויכת ללחיצה על �קש הלחצן החזיתי. כאשר הפונקציה
גרת ה-EGO החכ�ה, הלחיצה על �קש הלחצן תקבע את השליחה של פקודות 

או של תרחישים ZigBee ישירות להתקנים אחרים ב�ערכת. 

LED חזיתי לסטטוס איתות
התא�ה אישית של עוצ�ת האור של ה-LED בסטטוסים של שני עו�סים - כבוי 

ו�ופעל )תאורת הת�צאות ללילה(.

התראות סטטוס
LEDסטטוס

תצורת ההתקן לא �וגדרתאדום קבוע
התראת עו�ס יתר * או תקלה**אדום �הבהב
הפעלת ההתקןצהוב קבוע

פעולה תקינה )ברירת �חדל(: עו�ס �ופעלכחול קבוע )100% עוצ�ת אור(
פעולה תקינה )ברירת �חדל(: עו�ס כבויכחול קבוע )50% עוצ�ת אור(

�תבצע זיהוי התקןכחול �הבהב
פתיחת רשת ZigBeeירוק קבוע

אפס לברירת ה�חדלירוק/אדום לסירוגין
התראות:

*עומס יתר: אם �תגלה �שיכה �וגז�ת, העו�ס יושבת וה-LED יהבהב באדום 
)הבהוב אחד בשנייה(. לאחר הסרת הגורם, שלח פקודה להתקן דרך היישום או 

ישירות באופן �קו�י(. ההתקן יריץ בדיקה כדי לבדוק אם התנאי להתראה 
נפתר. הבדיקה תי�שך 15 שניות, שב�הלך ה-LED יהבהב באדום )שלושה 
הבהובים בשנייה(. אם הגורם להתראה בוטל, ה-LED יחזור להצגת סטטוס 

העו�ס.
**תקלה: אם לא �תגלה שינוי סטטוס עו�ס )��סרים תקועים, עו�ס �נותק או 

שבור, הפרעה בחיבור ב�ורד הזרם, �שיכת עו�ס פחות �העו�ס ה�יני�לי 
לגילוי וכו'(, ה-LED יהבהב באדום )שלושה הבהובים בשנייה( ל�שך 5 שניות, 

ולאחר �כן הוא יחזור להציג את סטטוס העו�ס. ההתראה תחזור בכל פעם 
שההתקן יקבל פקודה והבעיה לא פתורה.

ZigBee-פתיחה/סגירה של רשת ה
ZigBee )הפעלה של היתר הצטרפות(, ולאפשר להתקמ -כדי לפתוח את רשת ה
נים האחרים להצטרף לרשת ה-ZigBee, לחץ על הלחצן החזיתי )ראה איורים 
C ו-G, נקודה ( פעם אחת. ה-LED החזיתי יהפוך לירוק. לחץ שוב כדי לסמ
גור את הרשת. בכל �קרה, רשת ה-ZigBee תיסגר 15 דקות לאחר פתיחתה.

איפוס להגדרות היצרן
כדי לאפס את ההתקן ולבצע שחזור להגדרות היצרן, לחץ על הלחצן ה�רכזי 

)ראה איורים C ו-G, נקודה ( ב�שך יותר �-10 שניות.

התנהגות בהפסקת חשמל 
 וכאשר אספקת החשמל מתחדשת

כאשר יש הפסקת חש�ל, �תבצע ניתוק של העו�ס ה�חובר להתקן. כאשר 
אספקת החש�ל �תחדשת, ההתקן יבצע את נוהל האתחול )ה�צוין על-ידי הצבע 

LED(. בסיום נוהל זה, סטטוס העו�ס יחזור לאותם התמ -הצהוב הקבוע של ה
נאים שהיו לפני הפסקת החש�ל, או לסטטוס שהוגדר ב�ועד הגדרת התצורה. 

.LED-דבר זה חל גם על התנהגות ה

הרכבה
שים לב: ודא שפאזת ההתקן )L( �וגנת על-ידי �פסק אוטו�טי בעל 

!10A זרם �קסי�לי נקוב של

:שים לב יש לבצע את הפעולות הבאות כשה�ערכת �נותקת �החמ
ש�ל!

 E שים לב: כדי להסיר את �קשי הלחצנים החזיתיים, ראה איורים
ו-I. הפעל �נוף רק בנקודות ה�צוינות; הפעלת כוח בנקודות אחרות 

עלולה לגרום להתקן נזק בלתי-הפיך!
עיין בתרשים החיבורים )איור L, 1 ו-2( ואיור H/D עבור 

ה�חברים.
ה�חברים ��וספרים ויש לחווט את ההתקן באופן הבא:

2 NO וצא ��סר�  .1
1 NO וצא ��סר�  .2

כניסת עזר 2  .3
כניסת עזר 1  .4

פאזה אספקת �תח  .5
אפס אספקת �תח  .6

עיין באיור L,  2 בעת ביצוע חידוש "לא פולשני" של �ערכת החש�ל, החלפת 
�ודול ה�פסק ה�חליף הישן �פסק �חליף ושי�וש באותם חיבורים עם התקנים 

אחרים )�פסקים �חליפים, �פסקי צלב(.
כדי להתחבר ל�סגרת ה-EGO החכ�ה, הכנס את חוט החיבור לבלוק ה�חברים 

 .) 2, נקודה  ,H -ו D שבחלק העליון של ההתקן )ראה איורים

תכנות
כדי לתכנת את ה�פסק ה�חליף ואת �ערכת הבית החכם ולהשת�ש בהם, הורד 

.App Store-� או Play Store-� Home Gateway את היישום
ZigBee נתוני התקנת רשת

00112233445566778899AABBCCDDEEFF :קוד התקנה
CRC: 0x8F52

תחזוקה
התקן זה �תוכנן כך שלא יזדקק לתחזוקה ספציפית. השת�ש ב�טלית יבשה אם 

יש צורך בניקוי.

נתונים טכניים
240V AC, 50/60 Hz - 100 אספקת מתח

2 )�תח אספקת רשת( כניסות עזר
אורך כבל מקס' )כניסות 

50 �'עזר(
W  2.6הספק מקסימלי נצרך

Chorusmart מספר מודוליGWA1201: 1
GWA1202: 2

 )ZigBee )IEEE 802.15.4חיבורי רדיו
ZigBee 10 dBmהספק מוצא
חיצוני: 100 �' בשדה פתוח*רדיוס שידור

 )2A AC1 )240V ACמגעי מוצא

סוג עומס

4-250W)100V AC(** 
4-500W)240V AC(** 

4-50W)100V AC(** 
4-100W)240V AC(** 

4-60W)100V AC(** 
4-120W)240V AC(** 

4-125VA
)100V AC(**

4-250VA
)240V AC(**

 - האחריות על בטיחות ההתקן חלה רק אם �קיי�ים את הוראות הבטיחות והשימ
�וש, לכן ש�ור אותן בהישג יד. ודא שהוראות אלו �גיעות אל ה�תקין ואל 

�שת�ש הקצה.
-  יש להשת�ש ב�וצר זה רק ל�טרה שלש�ה הוא תוכנן. יש להתייחס לכל צורת 

שי�וש אחרת כבלתי-�תאי�ה ו/או �סוכנת. אם יש לך ספקות, צור קשר עם 
.GEWISS שירות הת�יכה הטכני של

-  אין לבצע שינויים ב�וצר. כל שינוי יבטל את האחריות ועלול להפוך את ה�וצר 
ל�סוכן.

-  היצרן לא יישא בכל חבות לנזק אם נעשה שי�וש ב�וצר באופן בלתי-ראוי או 
שגוי או אם בוצעה בו חבלה.

פרטי יצירת קשר �צוינים ל�טרות ע�ידה בהנחיות ובתקנות הרלוונטיות של 
:EU-ה
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שים לב :יש לנתק את אספקת ה�תח הראשית לפני התקנת 
ההתקן או ביצוע כל עבודה עליו.

אם �ופיע על הציוד או על האריזה ס�ל של פח-אשפה �חוק, ה�שמ
�עות היא שאין לכלול את ה�וצר בפסולת כללית בסיום חיי העבודה 
שלו. על ה�שת�ש לקחת את ה�וצר ה�שו�ש ל�רכז �יון פסולת, 
מאו להחזירו לק�עונאי בעת רכישת אחד חדש. �וצרים �וכנים להש

25 ס"� יכולים להי�סר ללא תשלום לסוכמ -לכה ש�ידותיהם פחות �
נים ששטח ה�כירות שלהם הוא לפחות 400 �"ר, ללא כל �חויבות 
לרכישה. איסוף פסולת ��וינת יעיל עבור השלכה ידידותית לסביבה של ההתקן 
ה�שו�ש או �חזור שלו, עוזרים ל�נוע את ההשפעות השליליות הפוטנציאליות 
מעל הסביבה ועל בריאות בני האדם, ו�עודדים שי�וש חוזר ו/או �יחזור של חו�
רי הבנייה. GEWISS לוקחת חלק באופן פעיל בפעולות ששו�רות על הניצול 

והשי�וש החוזר הנכונים או ה�חזור של ציוד חש�לי ואלקטרוני.

תכולת האריזה
ZigBee 1 �ודול �פסק �חליף

1 �דריך התקנה )לגרסה ה�לאה של �דריך ההתקנה והשי�וש, סרוק את קוד 
.)QR-ה

מידע כללי
התקן �חובר בהתקנה תחת הטיח, עם לחצן חזיתי בעל הפעלה צירית לשליטה 

בעו�ס �ופעל/כבוי או �תוז�ן דרך �גע יציאה עם פוטנציאל. להתקן יש שני 
��סרים עצ�איים עם חיגור "לוגי" ש�אפשר לו לעבוד כ�פסק �חליף )ב�עלה 
הזרם �צו�ת( או כבקר הפעלה )חיבור ��סר אחד בלבד( כדי לשלוט בעו�סים 
�-100 עד Hz  ,240V AC 50/60. ה��סרים לא �נוהלים בנפרד, לכן לא ניתן 
לחבר להם שני עו�סים שונים. ההתקן יכול ל�דוד ולתקשר )דרך ZigBee( את 

הערך ה�קורב של ה�תח והאנרגיה הנצרכים על-ידי העו�ס ש�חובר אליו. 
  ,GW16003SXX( חכ�ה EGO ההתקן �תוכנן להפעלה ולניהול של �סגרת

GW16022SXX  ,GW16004SXX( שבה הוא נ�צא. אם �שת�שים בו בשילוב 
עם �סגרת EGO חכ�ה, ניתן לשלוח פקודת ZigBee אחרת )�ופעלת על-ידי 

שי�וש בלחצן החזיתי של ההתקן כאשר הפונקציה כפול או SHIFT �ופעלת דרך 
�סגרת EGO חכ�ה(. ניתן לשלב את ההתקן, ולשלוט בו דרך ZigBee, עם כל 

ההתקנים של ZigBee ה�חוברים לרבות לוח הלחצנים עם ארבע הפקודות 
)GWA1291(. הוא פועל כ"נתב" ZigBee - ב�ילים אחרות, הוא �עביר הודעות 

ZigBee להתקנים אחרים.
יש לו שתי כניסות )שאליהן ניתן לחבר פקודות עזר, לחצנים �סורתיים ו�פסקים 

יחידים, חיישנים וכו'( לשחזור הפקודה ה�קו�ית של העו�ס ה�חובר אליו, או 
.ZigBee לשליחה של פקודות וסטטוסים של

 ,G-ו C אם לא �רכיבים את �קשי הלחצנים, ניתן לגשת ללחצן )ראה איורים
 2,500V כאשר לחוץ עם כלים �בודדים עבור �שי�ות חש�ל עד ;) נקודה

AC, הוא פותח וסוגר את רשת ה-ZigBee וגם �אפס את ההתקן להגדרות 
היצרן )איפוס להגדרות היצרן(.

הערות: יש להשלים את ההתקן עם אחד �שני סוגי �קש לחצן חזיתי הז�ינים: 
GWA1201 זקוק להשל�ה של GW1x551S )עדשת GW105xxA לא כלולה( 
 GW1x552S זקוק להשל�ה של GWA1202 ;GW1x555S או של �קש לחצן

.GW1x556S לא כלולה( או של �קש לחצן GW105xxA עדשת(

פונקציות
ההתקן �קבל פקודות ו��ש אותן בא�צעות שתי יציאות ��סר לוגיות �חוגרות. 

ישנם שלושה סוגי פקודות שונים:
• �ופעל/כבוי

• �ופעל )�תוז�ן(/כבוי 
• תרחיש

מופעל/כבוי
כאשר �תקבלת פקודת ZigBee, ההתקן �חליף את �צב ה��סרים,פותח או 

סוגר אותם בהתאם לצורך )בהתאם לסוג הפקודה שהתקבלה ולסטטוס של 
העו�ס באותו רגע(.

מופעל )מתוזמן(/כבוי
פונקציה זו �אפשרת הפעלה של עו�ס בעקבות פקודת ZigBee והשבתה באופן 

אוטונו�י לאחר פרק ז�ן �סוים.

תרחיש
ההתקן יכול אחסן ולבצע תרחיש אחת או יותר, ולשייך סטטוס �וגדר בבירור 

)�ופעל או כבוי( לכל תרחיש. �ספר התרחישים ה�קסי�לי שניתן לנהל הוא 16.

הפעלה המשויכת לחיישן נוכחות/תנועה
ניתן לשייך את ה�י�וש לגילוי או לנוכחות של תנועה על-ידי חיישן �רוחק. כאשר 

�תבצע הגילוי, ה�פסק ה�חליף �חליף את סטטוס ה��סר כדי שהעו�ס יהיה 
�ופעל. ניתן לנהל עד ח�ישה חיישנים בו-ז�נית.

החלפה המשויכת לחיישן בינרי
ההתקן �פעיל/�שבית את העו�ס כאשר חיישן �רוקח כללי �שנה את הסטטוס 

שלו ו�אותת על שינוי זה.
ניתן לנהל עד ח�ישה חיישנים בו-ז�נית.

מדידת צריכה של מתח ושל אנרגיה פעילה
ההתקן יכול ל�דוד את צריכת החש�ל והאנרגיה הפעילה של העו�ס ה�חובר, 

 .ZigBee-ולתקשר �ידע זה דרך רשת ה

שים לב: יש להתייחס לשני הערכים כ�קורבים בלבד, �כיוון שהם לא �תקבלים 
�רכיבי �דידת צריכה ספציפיים.

כניסות עזר
יש להתקן שתי כניסות עזר עצ�איות שניתן להשת�ש בהן לשליטה על העו�ס 

ה�קו�י )בנוסף ללחצן החזיתי( או כדי לשלוח פקודות ZigBee עצ�איות להתקני 
�י�וש אחרים ברשת ה-ZigBee. ניתן לחבר את שתי הכניסות האלו לפאזה או 

לאפס )אבל אסור לחבר אחת לפאזה ואת השנייה לאפס(.
כל כניסה יכולה לבצע את אחת הפונקציות הרשו�ות להלן:

שליטה בעו�ס �קו�י  •
ZigBee שליחה של פקודות או סטטוס  •

-  פקודת הפעלה/כיבוי/החלפה
-  פקודת הפעלה �תוז�נת )תאורת חדר �דרגות(

-  סטטוס חיישן חוטי )סטטוס בינרי 0/1(
-  פיקוד על ילונות ותריסי גלילה עם לחצן בודד או כפול עם או בלי ניהול החזקה להפעלה

-  פיקוד על ע�עם עם לחצן בודד או כפול
-  התראה

-  פקודת תרחיש

LED סטטוס RGBרכיבי ויזואליזציהעברית

סוג בורג, חתך �קס' 1.5 ��"רמחברים

�קו�ות יבשים בתוך �בניםסביבת שימוש
 5°C- עד  45°C+טמפרטורת הפעלה
25°C - +70°C- טמפרטורת אחסון

�קס' 93%לחות יחסית )ללא עיבוי(
***IP20דרגת הגנה

תקנים לסימוכין

 RoHS  2011/65 /EU הנחיית
+ 2015/863

RED 2014/53/EU
EN 60669-2-1

EN 60669-1
EN 301 489-1

EN 301 489-17
EN 300 328

EN IEC 63000
*שים לב: הקיבולת �ושפעת �תנאי ההתקנה )ל�של �ספר וסוג הקירות בין 
ההתקנים(, לכן ת�יד �ו�לץ להריץ בדיקות כדי לאשר שהקיבולת הא�יתית 

עו�דת בדרישות.
** כבד את העו�ס ה�יני�לי ה�צוין עבור גילוי נכון של סטטוס �ופעל/כבוי

*** כאשר �קש הלחצן �ותקן



CHORUSMART IT FREN ES DE ROPT SL HU TRAR IW MK HRSQ

- Команда за временско вклучување (светло за скали)
- Статус на жичен сензор (бинарен статус 0/1)
- Команда за завеси и ролетни со едно или двојно копче со или без управување 
со држење до работа
- Команда на придушувач на светлина со единечно или двојно копче
- Аларм
- Команда за сцена

Двојна функција (МЕНУВАЊЕ)
Ако уредот е монтиран во EGO ПАМЕТНАТА ПЛОЧА, може да управува со 
втората функција поврзана со притискање на предното копче. Кога функцијата 
„МЕНУВАЊЕ“ е овозможена на EGO ПАМЕТНАТА ПЛОЧА, со притискање на 
предното копче се одредува испраќањето на командите или сцените ZigBee 
директно до другите уреди во системот. 

Предна статусна сигнална LED светилка
Персонализирање на интензитетот на LED светилката во двата статуси на 
оптоварување - вклучено и исклучено (локализација во текот на ноќта).

ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СТАТУС
LED Статус

Фиксно црвено Уредот не е конфигуриран
Трепка црвено Аларм за преоптоварување* или дефект**
Фиксно жолто Стартување на уредот

Фиксно сино (100% 
интензитет на светлина)

Нормална работа (стандардно): 
вклучено оптоварување

Фиксно сино (50% 
интензитет на светлина)

Нормална работа (стандардно): 
исклучено оптоварување

Трепка сино Во тек е идентификација на уредот
Фиксно зелено Отворање на мрежата ZigBee

Наизменично зелено/црвено Ресетирање на стандардни поставки

Аларми: 
*Преоптоварување: ако се открие прекумерно влечење, оптоварувањето се 
деактивира и LED светилката трепка црвено (едно трепкање во секунда). Откако 
ќе ја отстраните причината, испратете команда до уредот преку апликацијата 
или директно (локално). Уредот ќе направи тест за да провери дали состојбата 
на алармот е решена. Тестот трае 15 секунди, а за тоа време LED светилката 
трепка црвено (три трепкања во секунда). Ако состојбата на алармот е решена, 
LED светилката повторно ќе го прикаже статусот на оптоварувањето.
**Неисправно функционирање: ако не се открие промена на статусот на 
оптоварувањето (релеите се заглавени, напонот е исклучен или не функционира, 
низводната спојка е прекината, влечење на оптоварување помало од 
минималното забележливо оптоварување итн.), LED светилката трепка црвено 
(три трепкања во секунда) 5 секунди, по што се враќа на прикажување на 
статусот на оптоварување. Алармот ќе се повторува секогаш кога уредот ќе 
добие команда и проблемот нема да се реши.

Отворање/затворање на мрежата ZigBee
За да ја отворите мрежата ZigBee (активирање на дозволата за приклучување), 
дозволувајќи им на другите уреди да се приклучат на мрежата ZigBee, притиснете 
го предното копче (види сл. C и G, Точка ) еднаш. Предната LED светилка ќе 
стане зелена. Притиснете повторно за да ја затворите мрежата. Во секој случај, 
мрежата ZigBee ќе биде затворена 15 минути по отворањето.

Фабричко ресетирање
За да го ресетирате уредот и да ги вратите фабричките поставки, притиснете го 
централното локално копче (види сл. C и G, Точка ) повеќе од 10 секунди.

РАБОТА ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕКИН НА СТРУЈА 
 И КОГА ЌЕ СЕ ВРАТИ СТРУЈАТА

Кога има прекин на струја, оптоварувањето поврзано со уредот се исклучува. 
Кога ќе се врати струјата, уредот ја следи процедурата за стартување (означена 
со фиксната жолта боја на LED светилката). На крајот од оваа постапка, статусот 
на оптоварувањето се враќа во истите услови како пред прекинот на струја, 
односно на статусот дефиниран во моментот на конфигурацијата. Истото важи и 
за работата на LED светилката.

МОНТАЖА
ВНИМАНИЕ: проверете дали фазата на уредот (L) е заштитена со 
прекинувач со максимална номинална струја од 10 A!

ВНИМАНИЕ: следниве операции мора да се вршат само кога 
системот не е вклучен во струја!

ВНИМАНИЕ: за да ги извадите предните копчиња, погледнете  
сл. E и I. Употребете лост само во посочените точки; во спротивно 
може да дојде до непоправлива штета на уредот!

Погледнете го дијаграмот за поврзување (сл. L, 1 и 2) и сл. D/H за 
терминалите.
Терминалите се нумерирани и уредот мора да се поврзе на следниов начин: 
1. излез 2 на NO реле
2. излез 1 на NO реле
3. Помошен влез 2
4. Помошен влез 1
5. Фаза на напојување
6. Нулта фаза на напојување
Погледнете сл.  L, 2 кога правите „неинвазивно“ обновување на електричниот 
систем, заменувајќи го стариот модул со двонасочен прекинувач со двонасочен 
прекинувач и користење на истите врски со другите уреди (двонасочни 
прекинувачи, реверзни прекинувачи).
За да поврзете со EGO ПАМЕТНАТА ПЛОЧА, вметнете ја жицата за поврзување 
во приклучниот блок на горната страна на уредот (види сл. D и H, 2, точка ).

ПРОГРАМИРАЊЕ
За програмирање и користење на аксијалниот двонасочен прекинувач и 
системот за паметни домови, преземете ја апликацијата Home Gateway од Play 
Store или App Store.
Податоци за инсталација на мрежата ZigBee
Код за инсталација: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

ОДРЖУВАЊЕ
Овој уред е дизајниран така што не бара посебно одржување. Користете сува 
крпа ако е потребно чистење.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Напојување 100 – 240V AC, 50 / 60 Hz
Дополнителни влезови 2 (мрежен напон) 
Макс. должина на кабел 
(доп. влезови) 50 m

Максимална дисперзивна моќност 2,6 W

Број на модули Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

МАКЕДОНСКИ

-  Безбедноста на уредот е загарантирана само доколку се почитува упатството за 
безбедност и употреба, затоа придржувајте се до истото. Проверете дали ова 
упатство е добиено од инсталатерот и крајниот корисник.

-  Овој производ мора да се користи само за целите за кои е наменет. Која било 
друга употреба треба да се смета за несоодветна и/или опасна. Во случај на 
сомнеж, контактирајте ја службата за техничка поддршка на GEWISS SAT.

-  Производот не смее да се менува. Секоја измена ќе ја поништи гаранцијата и 
може да го направи производот опасен.

-  Производителот не може да биде одговорен за какво било оштетување ако 
производот е неправилно користен или менуван.

Контактни точки наведени за исполнување на применливите директиви и регулативи 
на ЕУ: 

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Тел: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

ВНИМАНИЕ: исклучете го мрежниот напон пред да го 
инсталирате уредот или пред да вршите каква било операција 
на него.

 
Ако на опремата или пакувањето се појавува симболот со пречкртана 
корпа за отпадоци, тоа значи дека производот не смее да се вклучи 
со друг општ отпад на крајот од својот животен век. Корисникот мора 
да го однесе истрошениот производ во центар за сортиран отпад или 
да го врати на продавачот при купување на нов. Производите 
спремни за фрлање и со димензии помали од 25 cm може да се 

испраќаат бесплатно до дилерите чија продажна површина опфаќа најмалку 400 
m², без никаква обврска за купување. Ефикасното собирање на сортиран отпад 
за еколошко отстранување на употребениот уред, или негово понатамошно 
рециклирање, помага да се избегнат потенцијалните негативни ефекти врз 
животната средина и здравјето на луѓето, и ја поттикнува повторната употреба и/
или рециклирањето на градежните материјали. GEWISS активно учествува во 
операции кои го одржуваат соодветното спасување и повторна употреба или 
рециклирање на електрична и електронска опрема.

СОДРЖИНА НА ПАКУВАЊЕТО
1 поврзан аксијален модул со двонасочен прекинувач
1 Прирачник за инсталација (за целосната верзија на прирачникот за 
инсталација и употреба, скенирајте го QR-кодот).

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Поврзана дозна, со предно копче со аксијално работење за командување на 
оптоварување за вклучување/исклучување или временско вклучување преку 
излезен контакт со потенцијал. Уредот има две независни релеи со „логичко“ 
поврзување, што му овозможува да работи како двонасочен прекинувач 
(нагорно од спојницата) или активатор (поврзува само едно реле) за контрола 
на оптоварувањата од 100 до 240V AC, 50/60 Hz. Релеите не се управуваат 
независно, така што не е можно да се поврзат два различни оптоварувања 
со нив. Уредот може да ја мери и да ја пренесе (преку ZigBee) приближната 
вредност на моќноста и енергијата потрошени од оптоварувањето поврзано 
со него. Уредот е дизајниран да ја напојува и управува со EGO ПАМЕТНАТА 
ПЛОЧА (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX) во која се наоѓа. Ако 
се користи во комбинација со EGO ПАМЕТНАТА ПЛОЧА, може да се испрати 
уште една команда ZigBee (активирана со користење на предното копче на 
уредот кога е овозможена двојната или „МЕНУВАЊЕ“ функцијата преку EGO 
ПАМЕТНАТА ПЛОЧА). Уредот може да се комбинира и да се командува преку 
ZigBee, со сите поврзани уреди ZigBee вклучувајќи го и панелот со копчиња 
со 4 команди (GWA1291). Работи како „рутер“ ZigBee - со други зборови, ги 
препраќа пораките на ZigBee на други уреди.
Има 2 влеза (на кои може да се поврзат помошни аксијални команди, 
стандардни копчиња и еднонасочни прекинувачи, сензори итн.) за 
реплицирање на локалната команда на оптоварувањето поврзано со него или 
за испраќање команди и статуси на ZigBee.
Ако копчињата не се инсталирани, може да се пристапи до предното копче 
(види сл.  C и G, Точка ); кога ќе се притисне со изолирани алати за 
електрични задачи до 2500V AC, ја отвора и затвора мрежата ZigBee и исто 
така го ресетира уредот на фабричките поставки (фабричко ресетирање).
ЗАБЕЛЕШКИ: Уредот мора да се комплетира со еден од двата типа на достапни 
предни копчиња: GWA1201 мора да се комплетира со копче GW1x551S (не е вклучен 
објектив GW105xxA) или копче GW1x555S; GWA1202 мора да се комплетира со 
копче GW1x552S (не е вклучен објектив GW105xxA) или копче GW1x556S.

ФУНКЦИИ
Уредот прима и имплементира команди со помош на двата логички поврзани 
излези на релето. Постојат три различни типа на команди: 

• ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
• ВКЛУЧУВАЊЕ (ВРЕМЕНСКО) / ИСКЛУЧУВАЊЕ 
• СЦЕНА

ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
Кога ќе се прими командата ZigBee, уредот го менува статусот на релеите, 
отворајќи ги или затворајќи ги кога е потребно (во зависност од видот на 
примената команда и статусот на оптоварувањето во тој момент).

ВКЛУЧУВАЊЕ (ВРЕМЕНСКО) / ИСКЛУЧУВАЊЕ
Оваа функција овозможува оптоварувањето да се активира по команда ZigBee 
и самостојно да се деактивира по одреден временски период.

СЦЕНА
Уредот може да зачува и изврши една или повеќе сцени, поврзувајќи јасно 
дефиниран статус (вклучено или исклучено) со секоја сцена. Најмногу може да 
се управуваат 16 сцени.

Префрлување поврзано со сензор за присуство/движење
Имплементацијата може да се поврзе со откривање на присуство или движење 
со далечински сензор. Кога ќе се направи оваа детекција, двонасочниот 
прекинувач го менува статусот на релето така што се вклучува оптоварувањето. 
Може да се управуваат најмногу 5 сензори истовремено.

Префрлување поврзано со бинарен сензор
Уредот го активира/деактивира оптоварувањето кога стандардниот далечински 
сензор го менува својот статус и сигнализира дека се менува.
Може да се управуваат најмногу 5 сензори истовремено.

Мерење на потрошената моќност и активна енергија
Уредот може да ја мери потрошената моќност и активна енергија преку поврзаното 
оптоварување и да ги пренесе овие информации преку мрежата ZigBee. 

ВНИМАНИЕ: двете вредности се само приближни, бидејќи не се добиваат со 
специфични компоненти за мерење на потрошувачката.

Дополнителни влезови
Уредот има два независни помошни влеза кои можат да се користат за контрола 
на локалното оптоварување (покрај предното копче) или за испраќање независни 
ZigBee команди до други уреди за имплементација во мрежата ZigBee. Овие два 
влеза може да се поврзат и со фазата или со нулта фазата (но не е дозволено 
поврзување на едниот со фаза, а другиот со нулта фазата).
Секој влез може да исполни една од функциите наведени подолу: 
• Контрола на локално оптоварување
• Испраќање команди или статус ZigBee

- Команда ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ/НАИЗМЕНИЧНО

ПОВРЗАН МОДУЛ СО АКСИЈАЛЕН ДВОНАСОЧЕН ПРЕКИНУВАЧ
MODUL ÇELËSI AKSIAL ME DY DREJTIME, I LIDHUR
MODUL POVEZANE AKSIJALNE IZMJENIČNE SKLOPKE

GWA1201 GWA1202
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Радио врски ZigBee (IEEE 802.15.4)
Излезна моќност ZigBee 10 dBm
Радиус на пренос Надворешен: 100m во слободно поле *

Излезни контакти 2A AC1 (240V AC)

Вид на оптоварување

4-250W
(100V AC)**
4-500W
(240V AC)**
4-50W(100V AC)**
4-100W(240V AC)**
4-60W(100V AC)**
4-120W
(240V AC)**
4-125VA
(100V AC)**
4-250VA
(240V AC)**

Елементи за визуелизација LED светилка за RGB статус
Терминали Тип на завртка, макс. дел 1,5 mm²
Средина на користење Суви затворени места
Работна температура од -5°C до +45°C
Температура на чување -25°C ÷ +70°C
Релативна влажност на воздухот 
(некондензативна) Макс. 93%

Степен на заштита IP20***

Референтни стандарди

Директива за ограничување на употреба 
на опасни материи 2011/65/ЕУ + 
2015/863
Директива за радио опрема 2014/53/ЕУ
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

*ВНИМАНИЕ: на капацитетот влијаат условите за инсталација (на пр., бројот и 
видот на ѕидовите помеѓу уредите), затоа секогаш се препорачува да се вршат 
тестови за да се потврди дека реалниот капацитет ги исполнува барањата.
** Почитувајте го минималното оптоварување што е наведено за правилно 
откривање на статусот на вклучување/исклучување
*** Со инсталирано копче

SHQIP

-  Siguria e pajisjes garantohet vetëm nëse respektohen udhëzimet e sigurisë dhe të 
përdorimit, ndaj mbajini ato me vete. Sigurohuni që këto udhëzime t'i dorëzohen si 
instaluesit ashtu edhe përdoruesit fundor.

-  Ky produkt duhet të përdoret vetëm për qëllimet për të cilat është projektuar. Çdo 
mënyrë tjetër përdorimi duhet të konsiderohet si e papërshtatshme dhe/ose e 
rrezikshme. Nëse keni dyshime ose pyetje, kontaktoni shërbimin e asistencës teknike 
të GEWISS SAT.

-  Produkti nuk duhet të modifikohet. Çdo modifikim do ta shfuqizojë garancinë dhe 
mund ta bëjë produktin të rrezikshëm.

-  Prodhuesi nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtimet, nëse produkti është për-
dorur apo është ndërhyrë në të në mënyrë të papërshtatshme dhe të pasaktë.

Pika e kontaktit për qëllimin e përmbushjes së direktivave dhe rregulloreve të zbat-
ueshme të BE-së: 

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Itali
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

KUJDES: shkëputeni tensionin e rrjetit para se të instaloni pajisjen 
ose të kryeni çdo proces në të.

 
Nëse mbi pajisje ose mbi ambalazhin e saj është vendosur një simbol me 
një kosh plehrash i fshirë me vizë, do të thotë se produkti nuk duhet të 
hidhet bashkë me mbeturinat e tjera të zakonshme në përfundim të jetëg-
jatësisë së tij. Përdoruesi duhet ta dërgojë produktin e konsumuar pranë 
një qendre mbeturinash të klasifikuara, ose ta kthejë tek shitësi kur të 
blejë një të ri. Produktet që janë gati për t'u hedhur dhe kanë përmasa më 

të vogla se 25 cm mund të dorëzohen pa pagesë pranë shitësve që kanë sipërfaqe 
shitjeje prej të paktën 400 m², pa detyrimin e blerjes së një produkti të ri. Një grumbul-
lim efikas në qendrat e mbeturinave të klasifikuara për mënjanimin e pajisjes së për-
dorur duke respektuar mjedisin, ose riciklimi i saj i mëtejshëm, ndihmojnë në shman-
gien e efekteve negative në mjedis dhe në shëndetin e njeriut, si dhe nxit ripërdorimin 
dhe/ose riciklimin e materialeve përbërëse. GEWISS merr pjesë aktive në proceset që 
kanë të bëjnë me rikuperimin e duhur dhe ripërdorimin ose riciklimin e pajisjeve elek-
trike dhe elektronike.

PËRMBAJTJA E AMBALAZHIT
1 modul çelësi aksial me dy drejtime, i lidhur
1 Manuali i instalimit (për versionin e plotë të manualit të instalimit dhe për-
dorimit, skanoni kodin QR).

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME
Pajisja e lidhur me montim inkaso, me butonin e përparmë me shtypje me funksionim 
aksial për komandimin e një ngarkese Ndezur/Fikur ose me kohë, përmes një kontakti 
dalës me potencial. Pajisja ka dy rele të pavarura me një ndërlidhës "logjik", që i mundë-
son të funksionojë si çelës me dy drejtime (në pjesën e sipërme nga një bashkim) ose 
një aktuator (që lidh vetëm një rele) për të kontrolluar ngarkesat nga 100 deri në 240 
V AC, 50/60 Hz. Reletë nuk menaxhohen në mënyrë të pavarur, kështu që nuk është e 
mundur të lidhni dy ngarkesa të ndryshme me to. Pajisja mund të matë dhe të komunikojë 
(nëpërmjet ZigBee) vlerën e përafërt të fuqisë dhe energjisë së konsumuar nga ngarkesa 
e lidhur me të. Pajisja është projektuar për të fuqizuar dhe menaxhuar PLLAKËN EGO 
SMART (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX) që e mbështjell atë. Nëse për-
doret në kombinim me EGO SMART PLATE, mund të dërgohet një tjetër komandë ZigBee 
(aktivizohet me anë të butonit të përparmë me shtypje të pajisjes kur funksioni i dyfishtë 
ose "SHIFT" aktivizohet nëpërmjet EGO SMART PLATE). Pajisja mund të kombinohet, dhe 
të komandohet nëpërmjet ZigBee, me të gjitha pajisjet e lidhura ZigBee duke përfshirë 
panelin me 4 butona komandues me shtypje (GWA1291). Ai funksionon si "ruter" ZigBee, 
me fjalë të tjera, përcjell mesazhet e ZigBee në pajisje të tjera.
Ka 2 hyrje (në të cilat mund të lidhen komandat ndihmëse aksiale, butonat tradicionalë 
me shtypje dhe çelësat me një drejtim, sensorët etj.) për replikimin e komandës lokale 
të ngarkesës së lidhur me të, ose për dërgimin e komandave dhe statuseve të ZigBee.
Nëse butonat nuk janë montuar, mund të aksesohet butoni i përparmë me shtypje (shih 
Fig. C dhe G, Pika  ); kur shtypet me mjete të izoluara për procese elektrike deri 
në 2500 V AC, hap dhe mbyll rrjetin ZigBee e gjithashtu rivendos kushtet e fabrikës në 
pajisje (rivendosja e fabrikës).
SHËNIME: pajisja duhet të plotësohet me një nga dy llojet e disponueshme të bu-

tonit të përparmë: GWA1201 duhet të plotësohet me butonin GW1x551S (lentet 
GW105xxA nuk përfshihen) ose GW1x555S; GWA1202 duhet të plotësohet me bu-
tonin GW1x552S (lentet GW105xxA nuk përfshihen) ose GW1x556S;.

FUNKSIONET
Pajisja merr dhe zbaton komanda me anë të dy daljeve të releve të ndërlidhura logjik-
isht. Ka tre lloje të ndryshme komandash: 

• NDEZUR/FIKUR
• NDEZUR (ME KOHË) / FIKUR 
• SKENA

NDEZUR/FIKUR
Kur merret komanda ZigBee, pajisja ndërron statusin e releve, duke i hapur ose mbyllur 
ato kur është e nevojshme (në varësi të llojit të komandës së marrë dhe statusit të 
ngarkesës në atë moment).

NDEZUR (ME KOHË) / FIKUR
Ky funksion lejon që ngarkesa të aktivizohet pas një komande të ZigBee dhe të çaktiv-
izohet në mënyrë autonome pas një periudhe të caktuar kohe.

SKENA
Pajisja mund të ruajë dhe të ekzekutojë një ose më shumë skena, duke lidhur një status 
të përcaktuar qartë (NDEZUR ose FIKUR) me secilën skenë. Numri maksimal i skenave 
që mund të menaxhohen është 16.

Ndërrimi i lidhur me një sensor pranie/lëvizjeje
Zbatimi mund të lidhet me zbulimin e pranisë ose lëvizjes nga një sensor në distancë. 
Kur bëhet ky zbulim, çelësi me dy drejtime ndryshon statusin e relesë, në mënyrë 
që ngarkesa të jetë NDEZUR. Mund të menaxhohen njëkohësisht deri në 5 sensorë.

Ndërrimi i lidhur me një sensor binar
Pajisja e aktivizon/çaktivizon ngarkesën kur një sensor i përgjithshëm në distancë e 
ndryshon statusin e tij dhe e sinjalizon këtë ndryshim.
Mund të menaxhohen njëkohësisht deri në 5 sensorë.

Matja e fuqisë dhe energjisë aktive të konsumuar
Pajisja mund të matë fuqinë dhe energjinë aktive të konsumuar nga ngarkesa e lidhur 
dhe ta komunikojë këtë informacion nëpërmjet rrjetit ZigBee. 

KUJDES: të dy vlerat duhet të konsiderohen thjesht të përafërta, pasi nuk janë përftuar 
me komponentë specifikë të matjes së konsumit.

Hyrjet ndihmëse
Pajisja ka dy hyrje ndihmëse të pavarura që mund të përdoren për të kontrolluar ngark-
esën lokale (përveç butonit të përparmë me shtypje) ose për të dërguar komanda të 
pavarura të ZigBee në pajisjet e tjera zbatuese në rrjetin ZigBee. Këto dy hyrje mund 
të lidhen të dyja me fazën ose neutrin (por nuk lejohet të lidhet njëra me fazën dhe 
tjetra me neutrin).
Çdo hyrje mund të përmbushë një nga funksionet e listuara më poshtë: 
• Kontrolli i një ngarkese lokale
• Dërgimi i komandave ose statusit të ZigBee

- Komanda NDEZUR/FIKUR/PËRZGJIDH
- Komanda me kohë AKTIVE (shkallë-dritë)
- Statusi i sensorit me tela (statusi binar 0/1)
- Komandë për perdet dhe grilat me buton me një ose dy shtypje, me ose pa funk-
sionin “mbaje shtypur për të vënë në punë”
- Komandimi i një variatori me buton me një ose dy shtypje
- Alarmi
- Komanda e skenës

Funksioni i dyfishtë (SHIFT)
Nëse pajisja është montuar në një EGO SMART PLATE, ajo mund të menaxhojë një 
funksion të dytë të lidhur, duke shtypur butonin e përparmë. Kur funksioni "SHIFT" 
është i aktivizuar në EGO SMART PLATE, shtypja e butonit të përparmë përcakton 
dërgimin e komandave ose skenave të ZigBee drejtpërdrejt në pajisjet e tjera në sistem. 

Drita ballore LED sinjalizuese e statusit
Personalizimi i intensitetit të dritës LED në dy statuset e ngarkesës - ndezur dhe fikur 
(lokalizimi gjatë natës).

NJOFTIMET E STATUSIT
Drita LED Statusi

E kuqe e qëndrueshme Pajisja nuk është konfiguruar
E kuqe me pulsim Alarm për mbingarkesë* ose mosfunksionim**

E verdhë e qëndrueshme Ndezja e parë e pajisjes
Blu e qëndrueshme 

(intensitet i dritës 100%) Proces normal (standard): ngarkesa NDEZUR

Blu e qëndrueshme 
(intensitet i dritës 50%) Proces normal (standard): ngarkesa FIKUR

Blu me pulsim Identifikimi i pajisjes në proces
Jeshile e qëndrueshme Hapja e rrjetit ZigBee

Jeshile/e kuqe me alternim Rivendos në vlerat standarde

Alarmet: 
*Mbingarkesë: nëse zbulohet tërheqje e tepërt, ngarkesa çaktivizohet dhe drita LED 
pulson me ngjyrë të kuqe (një pulsim në sekondë). Pas eliminimit të shkakut, dërgoni 
një komandë në pajisje nëpërmjet aplikacionit ose drejtpërdrejt (lokalisht). Pajisja do të 
kryejë një test për të kontrolluar nëse gjendja e alarmit është zgjidhur. Testi zgjat 15 
sekonda, gjatë të cilave drita LED pulson me ngjyrë të kuqe (tre pulsime në sekondë). 
Nëse gjendja e alarmit është zgjidhur, drita LED do të rishfaqë statusin e ngarkesës.
**Keqfunksionimi: nëse nuk zbulohet një ndryshim i statusit të ngarkesës (reletë janë 
bllokuar, ngarkesa e shkëputur ose e prishur, bashkimi në pjesën e poshtme është 
ndërprerë, tërheqja e ngarkesës më pak se ngarkesa minimale e zbulueshme etj.), 
drita LED pulson me ngjyrë të kuqe (tre pulsime në sekondë) për 5 sekonda, pas të 
cilave kthehet në shfaqjen e statusit të ngarkesës. Alarmi do të përsëritet sa herë që 
pajisja merr një komandë dhe problemi nuk zgjidhet.

Hapja/mbyllja e rrjetit ZigBee
Për të hapur rrjetin ZigBee (aktivizoni lejen e bashkimit), duke i mundësuar pajisjeve të 
tjera të bashkohen me rrjetin ZigBee, shtypni një herë butonin e përparmë me shtypje 
(shih Fig. C dhe G, Pika ). Drita e përparme LED do të bëhet jeshile. Shtypeni 
sërish për të mbyllur rrjetin. Në çdo rast, rrjeti ZigBee do të mbyllet 15 minuta pasi 
është hapur.

Rivendosja e parametrave të fabrikës
Për të rivendosur pajisjen në parametrat dhe kushtet e fabrikës, shtypni butonin qen-
dror lokal me shtypje (shih Fig. C dhe G, Pika ) për më shumë se 10 sekonda.

REAGIMI KUR KA NDËRPRERJE TË ENERGJISË 
 DHE KUR RIKTHEHET FURNIZIMI ME ENERGJI

Kur ikën korrenti, ngarkesa e lidhur me pajisjen shkëputet. Kur rivendoset furnizimi me 
energji, pajisja ndjek procedurën e ndezjes së parë (sinjalizuar nga drita LED e verdhë 
e qëndrueshme). Në fund të kësaj procedure, statusi i ngarkesës kthehet në të njëjtat 
kushte si përpara ndërprerjes së energjisë, ose në një status të përcaktuar në momen-
tin e konfigurimit. E njëjta gjë vlen edhe për reagimin e dritës LED.

MONTIMI
KUJDES: sigurohuni që faza e pajisjes (L) të mbrohet me një çelës qarku 
me korrent me vlerë maksimale 10A!
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www.gewiss.com+39 035 946 11
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
lunedì - venerdì / monday - friday

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:
GEWISS S.p.A.  Via A.Volta, 1 IT-24069  Cenate Sotto (BG)  Italy  tel: +39 035 946 111  E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom  tel: +44 1954 712757  E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

KUJDES: proceset e mëposhtme duhet të kryhen vetëm kur sistemi nuk 
ka korrent!

KUJDES: për të hequr butonat e përparmë, referojuni Fig.  E dhe I. 
Përdorni një levë vetëm në pikat e dhëna; ngritja në çdo pikë tjetër mund 
të shkaktojë dëme të pariparueshme në pajisje!

Referojuni diagramës së lidhjes (Fig. L, 1 dhe 2) dhe Fig. D/H për 
terminalet.
Terminalet janë me numra dhe lidhjet elektrike të pajisjes duhet të kryhen si më poshtë: 
1. NO dalja e relesë 2
2. NO dalja e relesë 1
3. Hyrja ndihmëse 2
4. Hyrja ndihmëse 1
5. Faza e rrjetit elektrik
6. Neutri i rrjetit elektrik
Referojuni Fig. L, 2 kur bëni një rinovim "joinvaziv" të sistemit elektrik, duke zëvendësu-
ar modulin e vjetër të çelësit me dy drejtime me një çelës me dy drejtime dhe duke 
përdorur të njëjtat lidhje me pajisjet e tjera (çelësat me dy drejtime, çelësat mbrapsht).
Për t'u lidhur me EGO SMART PLATE, futeni kabllin e lidhjes në bllokun terminal në 
pjesën e sipërme të pajisjes (shih Fig. D dhe H, 2, pika ).

PROGRAMIMI
Për të programuar dhe përdorur çelësin aksial me dy drejtime dhe sistemin inteligjent 
të shtëpisë, shkarkoni aplikacionin "Home Gateway" nga Play Store ose App Store.
Të dhënat e instalimit të rrjetit ZigBee
Kodi i instalimit: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

MIRËMBAJTJA
Kjo pajisje është projektuar në mënyrë të tillë që nuk kërkon mirëmbajtje të veçantë. 
Përdorni një leckë të thatë nëse nevojitet ta pastroni.

TË DHËNAT TEKNIKE

Rrjeti elektrik 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz
Hyrjet ndihmëse 2 (tensioni i rrjetit elektrik) 
Gjatësia maksimale e kabllit 
(hyrjet ndihmëse) 50 m

Fuqia maksimale shpërndarëse 2,6 W

Nr. i moduleve Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Lidhjet radio ZigBee (IEEE 802.15.4)
Fuqia në dalje ZigBee 10 dBm
Rrezja e transmetimit E jashtme: 100 m në fushë të lirë *

Kontaktet në dalje 2A AC1 (240V AC)

Lloji i ngarkesës

4-250 W
(100 V AC)**
4-500 W
(240 V AC)**
4-50 W(100 V AC)**
4-100 W(240 V AC)**
4-60 W(100 V AC)**
4-120 W
(240 V AC)**
4-125 VA
(100 V AC)**
4-250 VA
(240 V AC)**

Elementët vizualizues Drita LED e statusit RGB
Terminalet Lloji i vidës, seksioni maks. 1,5 mm²
Mjedisi i përdorimit Mjedise të brendshme të thata
Temperatura e punës -5°C deri +45°C
Temperatura e ruajtjes -25°C ÷ +70°C
Lagështira relative 
(e pakondensueshme) Maks. 93%

Niveli i mbrojtjes IP20***

Standardet e referencës

Direktiva RoHS 2011/65/BE 
+ 2015/863
RED 2014/53/EU
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

*KUJDES: kapaciteti ndikohet nga kushtet e instalimit (p.sh. numri dhe lloji i mureve 
midis pajisjeve), prandaj këshillohet gjithmonë të kryhen teste për të konfirmuar që 
kapaciteti real i plotëson kërkesat.
** Respektoni ngarkesën e dhënë minimale për zbulimin e saktë të statusit të ndezjes/
fikjes
*** Me butonin të instaluar

SADRŽAJ PAKIRANJA
1 kom. Modul povezane aksijalne izmjenične sklopke
1 Priručnik za instalaciju (za potpunu verziju priručnika za instalaciju i korištenje 
skenirajte QR kod).

OPĆE INFORMACIJE
Povezan ugradni uređaj, s prednjom tipkom na aksijalno aktiviranje za upravljanje op-
terećenjem Uključeno/Isključeno ili Uključeno vremenski programirano putem izlaznog 
kontakta s potencijalom. Uređaj ima dva neovisna releja s "logičkim" zaključavanjem, 
koji omogućuju da radi kao izmjenična sklopka (uzvodno od čvorišta) ili kao pokretač 
(spajanjem samo jednog releja) za kontrolu opterećenja od 100 do 240 VAC, 50/60 Hz. 
Relejima se ne upravlja neovisno, zato se na njih ne mogu spojiti dva različita optereće-
nja. Uređaj može mjeriti i komunicirati (putem ZigBee) približne vrijednosti snage i ener-
gije koje troši s njim povezano opterećenje. Uređaj je projektiran za napajanje MASKE 
EGO SMART (GW16003SXX, GW16004SXX, GW16022SXX) i upravljanje njome, budući 
da se mora smjestiti u nju. Ako se rabi u kombinaciji s MASKOM EGO SMART, moguće 
je slanje još jedne naredbe ZigBee (koju se aktivira prednjom tipkom uređaja kad se os-
posobi dvostruka funkcija ili "SHIFT" putem MASKE EGO SMART). Uređaj se može kom-
binirati sa svim povezanim uređajima ZigBee, uključujući ploču s 4 tipke (GWA1291), s 
kojih se - putem ZigBee mreže - njime može upravljati. On radi kao ZigBee usmjernik 
("router") - drugim riječima, prosljeđuje ZigBee poruke drugim uređajima.
Ima 2 ulaza (na koje se mogu spojiti pomoćni aksijalni elementi upravljanja, tradicio-
nalne tipke i prekidači, senzori itd.) za ponavljanje lokalnog elementa upravljanja za 
opterećenje povezano s njim ili za slanje ZigBee naredbi i statusa.
Ako tipke nisu montirane, može se pristupiti prednjoj tipki (vidjeti sl.  C i G, točka 
); kad se pritisne izoliranim alatima za električne radove do 2500 VAC, ona otvara i 
zatvara ZigBee mrežu te resetira uređaj na tvorničko stanje ("Factory Reset").
NAPOMENE: uređaj se mora upotpuniti jednim od dva raspoloživa tipa prednjih tipki: 
GWA1201 mora se upotpuniti tipkom GW1x551S (pozadinsko osvjetljenje GW105xxA 
nije uključeno) ili GW1x555S; GWA1202 mora se upotpuniti tipkom GW1x552S (poza-
dinsko osvjetljenje GW105xxA nije uključeno) ili GW1x556S.

FUNKCIJE
Uređaj prima naredbe i provodi ih putem dva relejna izlaza s logičkim zaključavanjem. 
Postoje tri različita tipa naredbe: 

• UKLJUČENO/ISKLJUČENO
• UKLJUČENO (VREMENSKI PROGRAMIRANO)/ISKLJUČENO 
• SCENARIJ

UKLJUČENO/ISKLJUČENO
Kad primi ZigBee naredbu, uređaj mijenja status releja otvarajući ih ili zatvarajući prema 
potrebi (ovisno o tipu primljene naredbe i statusu opterećenja u tom trenutku).

UKLJUČENO (VREMENSKI PROGRAMIRANO)/ISKLJUČENO
Ova funkcija omogućava aktiviranje opterećenja nakon neke ZigBee naredbe i njegovo 
samostalno deaktiviranje nakon određenog vremenskog razdoblja.

SCENARIJ
Uređaj može pohraniti i izvoditi jedan ili više scenarija pridružujući svakom scenariju 
jasno definirani status (UKLJUČENO ili ISKLJUČENO). Maksimalni broj scenarija kojima 
se može upravljati je 16.

Prijelaz pridružen jednom senzoru prisutnosti/pokreta
Provedba se može pridružiti detektiranju prisutnosti ili pokreta udaljenim senzorom. Kad 
dođe do tog detektiranja, izmjenična sklopka mijenja status releja tako da opterećenje 
bude UKLJUČENO. Istovremeno se može upravljati s do 5 senzora.

Prijelaz pridružen binarnom senzoru
Uređaj aktivira/deaktivira opterećenje kad udaljeni opći senzor promijeni svoj status i 
signalizira tu promjenu.
Istovremeno se može upravljati s do 5 senzora.

Mjerenje snage i potrošene aktivne energije
Uređaj može mjeriti snagu i aktivnu energiju koje troši povezano opterećenje te komu-
nicirati te informacije putem ZigBee mreže. 

PAŽNJA: te dvije vrijednosti treba smatrati samo približnima, budući da se ne dobivaju 
specifičnim komponentama za izračunavanje potrošnje.

Pomoćni ulazi
Uređaj ima dva neovisna pomoćna ulaza koji mogu služiti za kontrolu lokalnog opte-
rećenja (uz prednju tipku) ili za slanje neovisnih ZigBee naredbi drugim pokretačkim 
uređajima u ZigBee mreži. Oba se ta ulaza može spojiti na fazu ili na neutralno (ali nije 
dozvoljeno spojiti jednog na fazu, a drugog na neutralno).
Svaki ulaz može vršiti jednu od dolje nabrojenih funkcija: 
• Kontrola lokalnog opterećenja
• Slanje naredbi ili statusa ZigBee

- Naredba UKLJUČENO/ISKLJUČENO/TOGGLE
- Naredba Vremenski programirano UKLJUČENO (stubišno svjetlo)
- Status ožičenih senzora (status binarnih 0/1)
- Naredba za zastore i rolete s jednostrukom ili dvostrukom tipkom
- Naredba za prigušivač svjetla s jednostrukom ili dvostrukom tipkom
- Alarm
- Naredba za scenarij

Dvostruka funkcija ("SHIFT")
Ako je uređaj montiran u MASKI EGO SMART, on može upravljati i drugom funkcijom 
pridruženom pritiskom na prednju tipku. Kad se na MASKI EGO SMART osposobi funk-
cija "SHIFT", pritiskom na prednju tipku moći će se slati naredbe ili ZigBee scenarije 
izravno drugim uređajima u sustavu. 

Prednja LED lampica za signaliziranje statusa
Personaliziranje intenziteta LED svjetla u dva statusa opterećenja - uključeno i isklju-
čeno (noćna lokalizacija).

SIGNALIZIRANJA STATUSA
LED Status

Stalno upaljeno crveno Uređaj nije konfiguriran
Trepće crveno Alarm za preopterećenje* ili nepravilnost u radu**

Stalno upaljeno žuto Pokretanje uređaja
Stalno svijetli plavo  

(100%-nim intenzitetom) Redovan rad (zadano): opterećenje je UKLJUČENO

Stalno svijetli plavo  
(50%-nim intenzitetom) Redovan rad (zadano): opterećenje je ISKLJUČENO

Plava treperi Identifikacija uređaja u tijeku
Trajno zeleno svjetlo Otvaranje ZigBee mreže

Naizmjenično zeleno/crveno Resetiranje na zadane postavke

Alarmi: 
* Preopterećenje: ako se detektira pretjerano crpljenje, opterećenje se deaktivira i LED 
lampica trepće crveno (jedan treptaj u sekundi). Nakon što ste uklonili uzrok, pošaljite 
uređaju naredbu putem aplikacije ili izravno (lokalno). Uređaj će izvršiti test radi provjere 
da se stanje alarma riješilo. Test traje 15 sekundi i tijekom tog vremena LED lampica 
trepće crveno (tri treptaja u sekundi). Ako se stanje alarma riješilo, LED lampica će se 
vratiti na signaliziranje statusa opterećenja.
** Nepravilnost u radu: ako se promjena statusa opterećenja ne detektira (zaglavljeni 
releji, odspojeno ili pokvareno opterećenje, prekinuto nizvodno čvorište, opterećenje 
crpi manje od onog minimalnog koje se može detektirati itd.), LED lampica trepće crve-
no (tri treptaja u sekundi) u trajanju od 5 sekundi, nakon čega se vraća na signaliziranje 
statusa opterećenja. Alarm će se ponoviti svaki put kad uređaj primi neku naredbu, a 
problem se nije riješio.

Otvaranje/zatvaranje ZigBee mreže
Kako biste otvorili ZigBee mrežu (aktiviranje Permit Join) omogućujući pridruživanje 
drugih uređaja ZigBee mreži, jednom pritisnite prednju tipku (vidjeti sl. C, točka ). 
Prednja LED lampica zasvijetlit će zeleno. Ponovno pritisnite da biste zatvorili mrežu. U 
svakom slučaju, ZigBee mreža zatvorit će se 15 minuta nakon otvaranja.

Resetiranje na tvorničke postavke ("Factory Reset")
Da biste resetirali uređaj i vratili ga u tvorničko stanje, pritisnite središnju lokalnu tipku 
(vidjeti sl. C i G, točka ) dulje od 10 sekundi.

HRVATSKI

-  Sigurnost uređaja jamči se samo ako se poštuju upute za sigurnost i uporabu, zato ih 
držite pri ruci. Osigurajte da ove upute dobiju instalater i krajnji korisnik.

-  Ovaj proizvod treba koristiti samo za one svrhe za koje je izričito namijenjen. Svaka 
druga uporaba smatra se nepravilnom i/ili opasnom. U slučaju sumnje obratite se SAT 
Servisu za tehničku podršku GEWISS.

-  Na proizvodu se ne smiju vršiti nikakve izmjene. Bilo kakva izmjena poništava jamstvo 
i može učiniti proizvod opasnim.

-  Proizvođač se ne smatra odgovornim za eventualne štete zbog nepravilnog i pogreš-
nog korištenja te neovlaštenih izmjena proizvoda.

Kontaktna točka navodi se skladu s ciljevima primjenjivih direktiva i uredbi EU: 

GEWISS S.p.A. - Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - Italy
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

PAŽNJA: isključite mrežni napon prije postavljanja uređaja ili obavlja-
nja bilo kakvog zahvata na njemu.

 
Ako na opremi ili pakiranju postoji simbol prekriženog koša za smeće, to 
znači da se proizvod na kraju životnog vijeka ne smije odlagati s ostalim, 
običnim otpadom. Po završetku uporabe korisnik se mora pobrinuti za 
odlaganje proizvoda u odgovarajuće reciklažno dvorište ili vraćanje proda-
vaču prilikom kupnje novog proizvoda. Kod trgovina čija je prodajna povr-
šina najmanje 400 m² možete besplatno, bez obveze kupnje, predati pro-

izvode za zbrinjavanje čije su dimenzije manje od 25 cm. Odgovarajuće zbrinjavanje 
otpisane opreme za recikliranje, oporabu i ekološki prihvatljivo odlaganje pridonosi u 
sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i zdravlje i promiče ponovnu upotre-
bu i/ili recikliranje materijala za izradu opreme. Tvrtka GEWISS aktivno sudjeluje u ak-
tivnostima koje promiču ispravnu ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu električne i 
elektroničke opreme.

PONAŠANJE KOD NESTANKA NAPAJANJA 
 I KAD SE NAPAJANJE PONOVNO USPOSTAVI

Kod nestanka napajanja, opterećenje povezano s uređajem prestaje se napajati. Kad 
se napajanje vrati, uređaj izvodi postupak pokretanja (što pokazuje LED lampica koja 
stalno svijetli žutom bojom). Na kraju tog postupka status opterećenja vraća se u isto 
stanje kao i prije nestanka napajanja ili u status definiran prilikom konfiguracije. Isto se 
primjenjuje i na ponašanje LED lampice.

MONTAŽA
PAŽNJA: uvjerite se da fazu (L) uređaja štiti automatski prekidač maks. 
nazivne struje 10 A!

PAŽNJA: radnje koje slijede mora se obaviti dok u sustavu nema napona!

PAŽNJA: za skidanje prednjih tipki pogledajte sl.  E i I. Nadignite u 
naznačenim točkam; Nadizanjem u bilo kojoj drugoj točki uređaj bi se 
mogao nepopravljivo oštetiti!

Pogledajte shemu spajanja (sl. L, 1 i 2) i sl. D/H za spojnice.
Spojnice su označene brojevima i uređaj se mora ožičiti na sljedeći način: 
1. NO izlaz relej 2
2. NO izlaz relej 1
3. Pomoćni ulaz 2
4. Pomoćni ulaz 1
5. Faza napajanja
6. Neutralno napajanja
Pogledajte sl. L, 2 prilikom "neinvazivne" restauracije električnog sustava gdje se stari 
modul izmjenične sklopke zamjenjuje izmjeničnom sklopkom, uz uporabu istih spojeva 
s drugim uređajima (izmjenične sklopke, prolazni prekidači).
Za spajanje na MASKU EGO SMART uvucite spojnu žicu u spojnicu na gornjoj strani 
uređaja (vidjeti sl. D i H, 2, točka ).

PROGRAMIRANJE
Kako biste aksijalnu izmjeničnu sklopku i sustav pametne kuće mogli programirati i 
njima se služiti, preuzmite aplikaciju Home Gateway iz trgovine Play Store ili App Store.
Podaci za instalaciju ZigBee mreže
Instalacijska šifra: 00112233445566778899AABBCCDDEEFF
CRC: 0x8F52

ODRŽAVANJE
Uređaj je projektiran tako da ne zahtijeva nikakvo posebno održavanje. Za eventualno 
čišćenje koristite suhu krpu.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Pomoćni ulazi 2 (mrežni napon napajanja) 
Maks. dužina kabela za pom. ulaze 50 m
Maks. gubitak snage 2,6 W

Br. modula Chorusmart
GWA1201: 1
GWA1202: 2

Radioveze ZigBee (IEEE 802.15.4)
Izlazna snaga ZigBee 10 dBm
Radijus pokrivanja Vanjski: 100 m u slobodnom prostoru*

Izlazni kontakti 2 A AC1 (240 VAC)

Tip opterećenja

4-250 W
(100 VAC)**
4-500 W
(240 VAC)**
4-50 W (100 VAC)**
4-100 W (240 VAC)**
4-60 W (100 VAC)**
4-120 W
(240 VAC)**
4-125 VA
(100 VAC)**
4-250 VA
(240 VAC)**

Elementi vizualnog prikaza LED lampica statusa RGB
Spojnice Vijčanog tipa, maks. presjek 1,5 mm²
Prostor Unutarnji, suhi prostor
Radna temperatura -5 °C do +45 °C
Temperatura skladištenja -25 °C ÷ +70 °C
Relativna vlažnost  
(bez kondenzacije) Maks. 93%

Stupanj zaštite IP20***

Referentno zakonodavstvo

Direktiva 2011/65/EU RoHS 
+ 2015/863
2014/53/EU RED
EN 60669-2-1
EN 60669-1
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN IEC 63000

* PAŽNJA: na kapacitet utječu uvjeti postavljanja (npr. broj i tip zidova među uređa-
jima), stoga je uputno uvijek izvršiti testove kako bi se potvrdilo da stvarni kapacitet 
udovoljava zahtjevima.
** Poštujte naznačeno minimalno opterećenje za pravilno detektiranje statusa uklju-
čeno/isključeno
*** S montiranom tipkom


