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En raison de l’évolution des normes et du matériel, toutes les 
caractéristiques et présentations figurant sur cette notice sont 
données à titre indicatif, elles ne constituent pas un engagement de 
notre part, et nous nous réservons le droit d’effectuer, sans préavis, 
toute modification ou amélioration.

COOPER SECURITE SAS
Parc européen d’entreprises II
Rue Beethoven - BP 10184 63204 RIOM Cedex
Assistance technique téléphonique
0825 826 212 N° indigo 0,15 € / min
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NOTICE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN
Luminaires pour Sources Centralisées (L.S.C.)

Série PLANÈTE 45 C (21012 - 22118) 
Série PLANÈTE 45 CES (21013 - 22119)

 3 RACCORDEMENT

 5 CARACTÉRISTIQUES

 6 GARANTIE

 1 SCHÉMA de BRANCHEMENT

 2 FIXATION

 4 ENTRETIEN
L’ensemble de l’installation d’Eclairage de Sécurité doit faire l’objet d’un entretien régulier et d’essais périodiques, conformément au 
Réglement de Sécurité. Dans le cadre de l’entretien des appareils, nous conseillons :
 - Le nettoyage régulier de la vasque et du réflecteur.
Pour limiter l'impact de votre installation sur l'environnement et réduire votre facture d'énergie et de maintenance, il convient de faire 
fonctionner l'éclairage de sécurité d'ambiance en mode non permanent.

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE :
COOPER SECURITE SAS garantit le bon fonctionnement des luminaires pendant une durée de deux ans aux conditions générales 
ci-dessous ( la date de fabrication faisant foi).
1- Garantie totale pièces et main d’oeuvre, à l’exception des FUSIBLES.
2- COOPER SECURITE SAS ne saurait être responsable en cas d’accidents dus à un vice ou défaut du luminaire.
3-  Tout luminaire défectueux sera retourné franco de port à COOPER SECURITE SAS - Parc Européen d’Entreprises II, 

Rue Beethoven, BP 184, 63204  RIOM Cedex .
Les luminaires remplacés ou réparés au titre de la garantie seront réexpédiés franco de port.
LA GARANTIE EST NULLE :
1- En cas de transformation, modification ou réparation en dehors des ateliers COOPER SECURITE SAS.
2- Si le non fonctionnement est dû à une mauvaise utilisation ou à un mauvais branchement.
COOPER SECURITE SAS s'engage à assurer la pérennité des pièces consommables pendant 8 ans à compter de la date de la 
dernière mise sur le marché du produit.
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Remarque : Branchement en alternance
Deux luminaires consécutifs doivent être alimentés par 
deux circuits distincts afin d’assurer un maintien suffisant 
de l’éclairement en cas de défaillance de l’un des deux 
circuits (Règlement de Sécurité).

Ta=25°C
(Température ambiante)

-  Fixer le socle 1  et raccorder le domino, suivant les 
indications gravées sur le socle. 

-  Embrocher l’appareil 2  en le faisant pivoter sur le socle.
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-  Retirer le capot en faisant 
levier sur les quatre crochets 
plastiques.

-  Débrocher le réflecteur 3  
en écartant légèrement les 
extrémités du bloc.

-  Défoncer l’arrivée de câble 
4 souhaitée, à l’aide d’un 
tournevis, puis installer le ou 
les presse-étoupes.

-  Vérifier la présence des 
rondelles “fibre” 5 et fixer le 
fond à l’aide des vis Ø 5 mm 
6  (non livrées).

- Nota :  Dans le cas d’une installation en extérieur, ou dans 
un local très humide, il est recommandé d’installer 
l’appareil, presse-étoupe vers le bas.

- Il est possible de monter un presse-étoupe supplémentaire 
(non livré) identique à celui fourni.
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PLANÈTE 24-110/45 C 21012 05087 20 à 130 V 2 1.6 W 45 42 07   

PLANÈTE 220/45 C 22118 05085 230 V   2 1.6 W 3.2 VA 45 42 07   

PLANÈTE 24-110/45 CES 21013 05086 20 à 130 V 2 1.6 W 45 66 10   

PLANÈTE 220/45 CES 22119 05084 230 V   2 1.6 W 3.2 VA 45 66 10   

1 - Respecter les polarités entre la Source Centralisée et les luminaires continus (20 - 130V=).
2 - Pour immobiliser le luminaire sur le socle, utiliser la vis se trouvant sur le domino.

Remarque : Ces luminaires sont des luminaires d'éclairage de sécurité. Ils doivent être obligatoirement alimentés par une source 
centrale de sécurité et ne sont pas prévus pour être raccordés directement au secteur.
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(Anti-panique)
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« Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques professionnels (DEEE pro) ainsi que les accumulateurs 
au Nickel-Cadmium, au plomb ou au Nickel-métalhydrure qui peuvent équiper ces produits, sont néfastes pour 
l’environnement et la santé humaine ». Ils doivent être collectés sélectivement, traités et recyclés.
La collecte, le traitement et le recyclage des DEEE Pro et accumulateurs incorporés, de COOPER Sécurité 
SAS, sont assurés gratuitement par Récylum. Plus d’informations sur : www.recylum.com

Plus de détails sur  www.cooperfrance.com
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Le fac similé des licences NF sont disponibles sur le site www.cooperfrance.com


