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Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d’installation de l’appareil 
extérieur pour une utilisation sûre et correct.

 Avertissement :
•	 Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l’appareil principal.
•	 Contacter un revendeur ou un technicien agréé pour installer, déplacer et 

réparer l’appareil.
•	 N’essayez jamais de réparer ou de déplacer vous-même l’appareil.
•	 Ne pas modifier l’appareil. Cela pourrait provoquer un risque d’incendie, 

d’électrocution, de blessure ou de fuite d’eau.
•	 Pour l’installation et le déplacement, suivre les instructions fournies dans 

le manuel d’installation et utiliser des outils et des éléments de tuyauterie 
spécifiquement conçus pour l’utilisation avec le réfrigérant indiqué dans le 
manuel d’installation de l’appareil extérieur.

•	 L’appareil doit être installé conformément aux instructions pour réduire les 
risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou 
des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de 
l’appareil et provoquer des dommages ou des blessures.

•	 L’appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son 
poids.

•	 L’appareil sera stocké dans une zone bien ventilée où la taille des pièces 
correspond à la surface des pièces spécifiée pour le fonctionnement.

•	 Si le climatiseur est installé dans une petite pièce ou dans un local fermé, 
certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfri-
gérant ne dépasse le seuil de sécurité en cas de fuite de réfrigérant. En cas de 
fuite de réfrigérant et de dépassement du seuil de concentration, des risques 
liés au manque d’oxygène dans la pièce peuvent survenir.

•	 Tenir les appareils à gaz, les radiateurs électriques et autres sources 
d’incendie (sources d’inflammation) à l’écart des lieux où l’installation, les 
réparations et autres travaux sur le climatiseur seront effectués.

	 Tout contact du réfrigérant avec une flamme libère des gaz toxiques.

•	 Aérer la pièce en cas de fuite de réfrigérant lors de l’utilisation. Le contact du 
réfrigérant avec une flamme peut provoquer des émanations de gaz toxiques.

•	 Tout travail sur les installations électriques doit être effectué par un techni-
cien qualifié conformément aux réglementations locales et aux instructions 
fournies dans ce manuel.

•	 N’utiliser que les câbles spécifiés pour les raccordements. Les raccor-
dements doivent être réalisés correctement sans tension sur les bornes. 
Ne jamais effectuer de jonction sur les câbles (sauf en cas d’indications 
contraires). Le non respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe 
ou un incendie.

•	 Ne pas utiliser de raccordement intermédiaire des fils électriques.
•	 Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien du climatiseur, 

n’utilisez que le réfrigérant indiqué sur l’appareil extérieur pour remplir les 
tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire 
le vide d’air dans les tuyaux.

	� Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer des pointes de 
pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d’autres 
risques.

	 �L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur 
peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du 
système ou une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraî-
ner un obstacle à la mise en sécurité du produit.

•	 L’appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales 
relatives au câblage.

•	 Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris 
des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles 
ne soient supervisées ou aient reçu des instructions relatives à l’utilisation 
de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Remarque :
Dans le présent manuel d’utilisation, l’expression “Télécommande filaire” fait uniquement référence au modèle PAR-42MAAB.
Pour toute information sur l’autre télécommande, reportez-vous au livret d’instructions ou au manuel de paramétrage initial fournis dans les boîtes.

1.	 Consignes de sécurité

►	Avant d’installer le climatiseur, lire attentivement toutes les “Consignes de sécurité”.
►	Il est nécessaire de consulter ou d’obtenir l’autorisation de la compagnie d’électricité concernée avant de connecter le système.

Symboles utilisés dans le texte
 Avertissement :

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de 
l’utilisateur.

 Précaution :
Décrit les précautions qui doivent être prises pour éviter d’endommager 
l’appareil.
Une fois l’installation terminée, expliquer les “Consignes de sécurité”, l’utilisation et 
l’entretien de l’appareil au client conformément aux informations du mode d’emploi et 
effectuer l’essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. 
Le manuel d’installation et le mode d’emploi doivent être fournis à l’utilisateur qui doit 
les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

Symboles utilisés dans les illustrations 
	 :	Indique une action qui doit être évitée.

	 :	Indique un élément qui doit être mis à la terre.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHÉS SUR L’APPAREIL

AVERTISSEMENT
(Risque d’incendie)

Ce symbole est utilisé uniquement pour le réfrigérant R32. Le type de réfrigérant est indiqué sur la plaque signalétique de 
l’appareil extérieur.
Si le type de réfrigérant est le R32, cet appareil utilise un réfrigérant inflammable.
Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une pièce chaude, il produira un gaz toxique et un incendie risque 
de se déclencher.

Veuillez lire le MANUEL D’UTILISATION avec soin avant utilisation.

Le personnel d’entretien est tenu de lire avec soin le MANUEL D’UTILISATION et le MANUEL D’INSTALLATION avant utilisation.

De plus amples informations sont disponibles dans le MANUEL D’UTILISATION, le MANUEL D’INSTALLATION et documents similaires.



2

fr

1.2.	Avant l’installation ou le déplacement
 Précaution :

•	 Transporter les appareils avec précaution. L’appareil doit être transporté 
par au moins deux personnes, car il pèse 20 kg minimum. Ne pas le saisir 
par les rubans d’emballage. Porter des gants de protection en raison du 
risque de se blesser les mains sur les ailettes ou d’autres pièces.

•	 Veiller à éliminer le matériel d’emballage en toute sécurité. Le matériel 
d’emballage (clous et autres pièces en métal ou en bois) peut provoquer des 
blessures.

•	 Isoler le tuyau de réfrigérant pour éviter la condensation. S’il n’est pas cor-
rectement isolé, de la condensation risque de se former.

•	 Placer un isolant thermique sur les tuyaux pour éviter la condensation. 
L’installation incorrecte du tuyau d’écoulement peut provoquer des fuites 
d’eau et endommager le plafond, le sol, les meubles ou d’autres objets.

•	 Ne pas nettoyer le climatiseur à l’eau au risque de provoquer un choc élec-
trique.

1.1.	Avant l’installation (Environnement)
 Précaution :

•	 Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement inhabituel. Si le climatiseur 
est installé dans des endroits exposés à la vapeur, à l’huile volatile (notamment 
l’huile de machine), au gaz sulfurique ou à une forte teneur en sel, par exemple, 
en bord de mer, les performances peuvent considérablement diminuer et les 
pièces internes de l’appareil être endommagées.

•	 Ne pas installer l’appareil dans des endroits où des gaz de combustion peuvent 
s’échapper, se dégager ou s’accumuler. L’accumulation de gaz de combustion 
autour de l’appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.

•	 Ne pas placer d’aliments, de plantes, d’animaux en cage, d’objets d’art ou 
d’instruments de précision dans la soufflerie d’air direct de l’appareil intérieur 
ou à proximité de l’appareil au risque de les endommager par des variations 
de température ou des gouttes d’eau.

•	 Si l’humidité ambiante dépasse 80% ou si le tuyau d’écoulement est bouché, 
des gouttes d’eau peuvent tomber de l’appareil intérieur. Ne pas installer 
l’appareil intérieur dans un endroit où ces gouttes peuvent provoquer des 
dommages.

•	 Lors de l’installation de l’appareil dans un hôpital ou un centre de communica-
tions, se préparer au bruit et aux interférences électroniques. Les inverseurs, 
les appareils électroménagers, les équipements médicaux haute fréquence et 
de communications radio peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une 
défaillance du climatiseur. Le climatiseur peut également endommager les 
équipements médicaux et de communications, perturbant ainsi les soins et 
réduisant la qualité d’affichage des écrans.

•	 N’installez pas l’appareil dans un endroit où de la fumée, des gaz ou des 
produits chimiques peuvent se dégager.

	 Le capteur de réfrigérant monté dans l’appareil intérieur peut réagir à ces 
substances et afficher une erreur de fuite de réfrigérant.

•	 Évitez l’installation dans un environnement où l’on utilise des équipements 
fonctionnant avec des gaz tels que le propane, le butane ou le méthane, 
des vaporisateurs tels que des insecticides, des équipements qui génèrent 
de la fumée, des peintures ou des produits chimiques, ou encore dans des 
endroits où du gaz sulfureux est généré. Le capteur de réfrigérant à l’inté-
rieur de l’appareil intérieur les détecterait et afficherait une erreur de fuite de 
réfrigérant, ce qui pourrait désactiver le fonctionnement.

•	 Serrer tous les écrous évasés conformément aux spécifications à l’aide 
d’une clé dynamométrique. S’ils sont trop serrés, ils peuvent casser après 
une période prolongée.

•	 Si l’appareil fonctionne pendant de nombreuses heures lorsque la tempéra-
ture/le taux d’humidité de l’air au-dessus du plafond sont élevés (point de 
rosée supérieur à 26 °C), de la condensation peut se produire dans l’appareil 
intérieur ou dans les matériaux du plafond. Si les appareils doivent être uti-
lisés dans ces conditions, ajoutez une couche d’isolation (10 à 20 mm) sur 
toute la surface de l’appareil et du plafond pour éviter la condensation.

•	 Les appareils ne sont pas accessibles au public.
	 �Installer l’appareil intérieur à 2,5 m au moins au-dessus du sol ou sur un plan surélevé.
	 Pour les appareils qui ne sont pas accessibles au public.

1.	 Consignes de sécurité
 Avertissement :

•	 Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
le climatiseur.

•	 Le panneau protecteur du boîtier électrique doit être solidement fixé.
•	 Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, ses revendeurs ou un technicien qualifié pour éviter tout danger 
de choc électrique.

•	 N’utiliser que les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et contacter un 
revendeur ou un technicien agréé pour les installer.

•	 Une fois l’installation terminée, vérifier les éventuelles fuites de réfrigérant. 
Si le réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d’un 
chauffage ou d’une cuisinière, des gaz toxiques peuvent se dégager.

•	 Ne faites usage d’aucun moyen visant à accélérer le processus de dégivrage 
ou à nettoyer autre que ceux recommandés par le fabricant.

•	 L’appareil doit être rangé dans une pièce ne contenant aucune source 
d’allumage continue (exemple : flammes nues, appareil à gaz ou chauffage 
électrique).

•	 Ne percez pas et ne brûlez pas l’appareil.
•	 Les opérations de maintenance, d’entretien et de réparation doivent être 
effectuées par des techniciens agréés possédant les qualifications requises.

•	 Assurez-vous que la zone est à ciel ouvert ou suffisamment ventilée avant 
de pénétrer dans le système ou de procéder à des travaux à chaud.

	 Un certain niveau de ventilation doit être maintenu pendant la période de 
réalisation du travail.

	 La ventilation doit disperser en toute sécurité tout réfrigérant libéré et, de 
préférence, l’expulser à l’extérieur dans l’atmosphère.

•	 �Vérifiez que les câbles ne seront soumis à aucun des éléments suivants : 
usure, corrosion, pression excessive, vibrations, arêtes aiguës ou autres 
effets environnementaux négatifs.

	 Le contrôle tiendra également compte des effets du vieillissement ou des 
vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou 
les ventilateurs.

•	 Il est interdit d’utiliser des sources d’inflammation potentielles pour rechercher 
ou détecter des fuites de réfrigérant. N’utilisez pas de lampe haloïde (ou tout 
autre détecteur utilisant une flamme nue).

•	� Des détecteurs de fuite électroniques peuvent être utilisés pour détecter 
les fuites de réfrigérant, mais, dans le cas des réfrigérants inflammables, il 
est possible que la sensibilité ne soit pas adéquate ou nécessite un nouvel 
étalonnage.

	 (L’équipement de détection doit être étalonné dans une zone exempte de 
réfrigérant.)

	 Assurez-vous que le détecteur n’est pas une source potentielle d’inflammation 
et qu’il est adapté au réfrigérant utilisé.

	� L’équipement de détection de fuite doit être réglé à un pourcentage de la 
limite inférieure d’inflammabilité (LII) du réfrigérant et doit être étalonné en 
fonction du réfrigérant utilisé, et le pourcentage approprié de gaz (maximum 
de 25 %) doit être vérifié.

	� Les liquides de détection de fuite sont adaptés à une utilisation avec la plupart 
des réfrigérants, mais l’utilisation de détergents contenant du chlore doit être 
évitée, car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder les tuyaux en 
cuivre.

	 Si une fuite est suspectée, toutes les flammes nues doivent être retirées/
éteintes.

	 En cas de fuite de réfrigérant nécessitant un brasage, tout le réfrigérant du 
système doit être récupéré ou isolé (au moyen de vannes d’arrêt) dans une 
partie du système éloignée de la fuite.

	 Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, de l’azote exempt 
d’oxygène doit ensuite être purgé à travers le système avant et pendant le 
processus de brasage.

•	 Les connexions brasées, soudées ou mécaniques doivent être accessibles 
aux fins de maintenance.

•	 Sachez que les réfrigérants peuvent être inodores.
•	 La tuyauterie doit être protégée contre tout dommage physique.
•	 L’installation de tuyauterie doit être limitée au strict minimum.
•	 Les réglementations nationales sur les gaz doivent être respectées.
•	 Gardez les ouvertures de ventilation libres d’obstruction.
•	 Ne pas utiliser d’alliage de soudure à basse température pour le brasage des 

tuyaux de réfrigérant.
•	 Lors de travaux de soudure, veiller à assurer une ventilation suffisante de la 

pièce.
	 Veiller à ce qu’aucun matériau dangereux ou inflammable ne se trouve à proximité.
	 Si le travail est effectué dans une pièce fermée, de petite taille ou un endroit 
similaire, vérifier l’absence de toute fuite de réfrigérant avant de commencer 
le travail.

	 Si le réfrigérant fuit et s’accumule, il risque de s’enflammer et des gaz toxiques 
peuvent se dégager.

•	 Ne touchez jamais les ailettes de l’échangeur de chaleur.
•	 Ne coupez pas le disjoncteur sauf en cas d’odeur de brûlé ou lors des travaux 

de maintenance ou d’inspection.
	� Le capteur de réfrigérant monté dans l’unité interne ne recevrait plus d’ali-

mentation et ne pourrait pas détecter la fuite de réfrigérant. Ceci pourrait 
provoquer un incendie.

•	 Veillez à ce qu’il n’y ait aucune source d’allumage (exemple : flammes nues, 
appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement) si la surface au 
sol est inférieure à la surface au sol minimum.



3

fr
3.	 Installation de l'appareil intérieur

3.1.	 Vérifiez les accessoires qui accompagnent l’appa-
reil intérieur (Fig. 3-1)

L’appareil intérieur doit être livré avec les accessoires suivants.

Nom de l’accessoire Qté
(1) Schéma d’installation 1

(2) Rondelles (avec isolation)
Rondelles (sans isolation)

4
4

(3)
Cache-tuyaux (pour le raccord des tuyaux de réfrigérant)
petit diamètre (liquide)
grand diamètre (gaz)

1
1

(4)
Courroie (large)
Courroie (moyenne)
Courroie (étroite) * Utilisez uniquement une courroie.

6
2
2

(5) Prise d'écoulement 1
(6) Isolation 1

Pour la surface d’installation minimale, reportez-vous au manuel d’installation de l’appareil extérieur.

1.	 Consignes de sécurité

2.	 Emplacement pour l’installation

1.3.	 Avant l’installation électrique
 Précaution :

•	 Veiller à installer des coupe-circuits. Dans le cas contraire, un choc électrique 
peut se produire.

•	 Pour les lignes électriques, utiliser des câbles standard de capacité suffisante. 
Dans le cas contraire, un court-circuit, une surchauffe ou un incendie peut 
se produire.

•	 Lors de l’installation des lignes électriques, ne pas mettre les câbles sous 
tension.

•	 Veiller à mettre l’appareil à la terre. Une mise à la terre incorrecte de l’appareil 
peut provoquer un choc électrique.

•	 Utiliser des coupe-circuits (disjoncteur de fuite à la terre, interrupteur d’iso-
lement (fusible +B) et disjoncteur à boîtier moulé) à la capacité spécifiée. Si 
la capacité du coupe-circuit est supérieure à celle spécifiée, une défaillance 
ou un incendie peut se produire.

1.4.	Avant la marche d’essai
 Précaution :

•	 Activer l’interrupteur principal au moins 12 heures avant la mise en fonc-
tionnement de l’appareil. L’utilisation de l’appareil juste après sa mise sous 
tension peut endommager sérieusement les pièces internes.

•	 Avant d’utiliser l’appareil, vérifier que tous les panneaux, toutes les protec-
tions et les autres pièces de sécurité sont correctement installés. Les pièces 
tournantes, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.

•	 Ne pas utiliser le climatiseur si le filtre à air n’est pas installé. Sinon, des 
poussières peuvent s’accumuler et endommager l’appareil.

•	 Ne pas toucher les interrupteurs les mains humides au risque de provoquer 
un choc électrique.

•	 Ne touchez pas les tubes de frigorigène pendant et immédiatement après le 
fonctionnement.

•	 A la fin de l’utilisation de l’appareil, attendre au moins cinq minutes avant de 
désactiver l’interrupteur principal. Dans le cas contraire, une fuite d’eau ou 
une défaillance peut se produire.

(1) (2)

(3) (4)

(5) (6)

Fig. 3-1
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3.2. Ouvertures dans le plafond et emplacement des 
boulons de suspension (Fig. 3-2)

 Avertissement :
•	 Cet appareil doit être installé dans des pièces dont l’espace au sol est su-

périeur à celui indiqué dans le manuel d’installation de l’appareil extérieur.
	 Consulter le manuel d’installation de l’appareil extérieur.
•	 Installer l’appareil intérieur à 2,5 m au moins au-dessus du sol ou sur un 

plan surélevé.
	 Pour les appareils qui ne sont pas accessibles au public.
•	 La connexion des tuyaux de réfrigérant doit être accessible aux fins de 

maintenance.

•	 Utiliser le schéma d’installation (dans le haut du colis) et le gabarit (fourni comme 
accessoire avec la grille) pour créer une ouverture dans le plafond de sorte à 
pouvoir installer l’appareil principal comme illustré sur le schéma. (Les méthodes 
d’utilisation du schéma et du gabarit sont indiquées également.)

*	 Avant toute utilisation, vérifier les dimensions du schéma et du gabarit car 
celles-ci peuvent changer en fonction de la température et de l’humidité.

*	 Les dimensions de l’ouverture dans le plafond peuvent être définies au sein 
de la plage indiquée dans la Fig. 3-2 ; centrer l’appareil principal par rapport 
à l’ouverture dans le plafond, en veillant à la symétrie de chaque côté par 
rapport à l’orifice.

•	 Utiliser des boulons de suspension M10 (3/8").
*	 L’acquisition des boulons de suspension doit se faire localement.

•	 Installer l’appareil de manière sûre, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de vide entre 
le panneau du plafond et la grille ni entre l’appareil principal et la grille.

3.	 Installation de l'appareil intérieur

(A)	Côté extérieur de l'appareil principal
(B)	Boulon de suspension
(C)	Ouverture au plafond
(D)	Côté extérieur de la grille
(E)	Grille
(F)	 Plafond

(G)	Min. 500 mm (périphérie complète)
	 Lors de la détermination de l'espace 

nécessaire à l'entretien pour (G), veillez à 
laisser une distance d'au moins 700 mm.

(H)	Espace nécessaire à l'entretien
(I)	 Arrivée d'air frais
(J)	 Angle
(K)	Boîtier des composants électriques

*	 Laissez l'espace nécessaire à l'entretien à l'extrémité du boîtier des composants électriques.

*1	En cas d'installation dans un emplacement existant au plafond ou en cas d'application 
d'isolation supplémentaire, veillez à laisser une distance minimale de 25 mm.

3.3.	 Installation de conduit (en cas d'arrivée d'air frais)
	 (Fig. 3-3)

 Précaution :
Raccordement du ventilateur de conduit et du climatiseur
En cas d'utilisation d'un ventilateur de conduit, veillez à le connecter au clima-
tiseur en cas d’aspiration d’air extérieur.
Ne faites pas fonctionner le ventilateur de conduit seul. Cela pourrait provoquer 
des gouttes de condensation.
Évasement d'un conduit (à effectuer sur place)
•	 La forme d'évasement de conduit montrée à gauche est recommandée. 
Mise en place du conduit évasé
•	 Découpez l'orifice à dégager. Ne poussez pas dessus pour le dégager.
•	 Installez un conduit évasé sur l'orifice à découper de l'appareil intérieur, à l'aide de 

trois vis autotaraudeuses de 4 × 10 à vous procurer sur place.
Installation du conduit (à effectuer sur place)
•	 Préparez un conduit dont le diamètre intérieur s'adapte au diamètre extérieur du conduit 

évasé.
•	 Si l'environnement situé au-dessus du plafond présente des températures élevées 

et un haut degré d'humidité, enveloppez le conduit avec une protection thermique 
pour éviter la chute de gouttes de condensation sur le mur.

Retirez l'isolation du bac de récupération.

(A)	Forme recommandée pour l'isolation 
	 (Épaisseur : 0,8 ou plus)
(B)	3 trous ø 5
(C)	Schéma détaillé de l'arrivée d'air frais
(D)	Appareil intérieur
(E)	Surface du plafond

(F)	 3 trous de vis autotaraudeuse
(G)	Orifice à découper ø 73,4
(H)	Conduit évasé (à effectuer sur place)
(I)	 Vis autotaraudeuse 4 × 10 (à se procurer 

sur place)
(J)	 Isolation

(A) (C)

(H)
(I)

(B)

(G)

(E)

(F)

(J)

(D)

12
0°

120°

120°

60
°

ø 100

ø 100
ø 75
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20
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140

18
6

37
+5  0
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8
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3.	 Installation de l'appareil intérieur

3.4.	Structure de suspension (Construire une structure renfor-
cée à l’endroit de suspension de l’appareil) (Fig. 3-4)

•	 Les travaux à effectuer au plafond varient en fonction du type d’édifice. Il 
convient de consulter les constructeurs et les décorateurs du bâtiment pour plus 
de détails.

(1)	Etendue de la découpe dans le plafond: Le plafond doit être parfaitement à 
l’horizontale et ses fondations (encadrement: linteaux de bois ou supports de 
linteaux) doivent être renforcées afin d’éviter qu’il ne vibre.

(2)	Découper et déposer les fondations du plafond.
(3)	Renforcer les extrémités de la fondation du plafond à l’endroit de la découpe et 

ajouter une fondation de renfort pour assurer les extrémités des traverses du 
plafond.

(4)	Lors de l’installation de l’appareil sur un plafond incliné, installer une réglette 
de mise à niveau entre le plafond et la grille de telle sorte que l’appareil soit à 
l’horizontale.

(1)	Structures en bois
•	 Utiliser les tirants (pour les maisons de plain-pied) ou les poutres de l’étage (pour 

les maisons à étage) comme renforts.
•	 Les poutres en bois devant servir à soutenir les climatiseurs doivent être 

robustes et leurs côtés doivent avoir au moins 6 cm de long si les poutres sont 
séparées d’un intervalle de maximum 90 cm ou ils doivent avoir 9 cm de long si 
les poutres sont séparées par un intervalle allant jusqu’à 180 cm. Les boulons de 
suspension doivent avoir 10 mm de diamètre (3/8"). (Ces boulons ne sont pas 
livrés avec l’appareil.)

(2)	Structures en béton armé
•	 Fixer les boulons de suspension à l’aide de la méthode illustrée ou utiliser des 

chevilles en acier ou en bois, etc. pour installer les boulons de suspension.

3.5.	Méthodes de suspension de l’appareil (Fig. 3-5)
Suspendre l’appareil principal comme indiqué sur le diagramme.
Les chiffres fournis entre parenthèses représentent les dimensions nécessaires en 
cas d’installation d’un boîtier multifonctions en option.
1.	 Poser à l’avance les éléments sur les boulons de suspension dans l’ordre ron-

delles (avec isolant), rondelles (sans isolant) et écrous (double).
•	 Placer la rondelle avec isolant de telle sorte que la partie isolante soit tournée 

vers le bas.
•	 En cas d’utilisation de rondelles supérieures pour suspendre l’appareil principal, 

les rondelles inférieures (avec isolant) et les écrous (doubles) doivent être instal-
lés postérieurement.

2.	 Lever l’appareil à la hauteur adéquate des boulons de suspension pour intro-
duire la plaque de montage entre les rondelles et la serrer convenablement.

3.	 Lorsque l’appareil principal ne peut pas être aligné contre l’orifice de montage 
au plafond, il est possible de le régler par une fente prévue sur la plaque de 
montage.

•	 S’assurer que le point A s’effectue dans une fourchette allant de 37 à 42 mm. Le 
non respect de cette marge pourrait être à l’origine de certains dégâts. (Fig. 3-6)

 Précaution :
Utiliser la moitié supérieure du carton comme couvercle de protection pour 
empêcher les poussières ou les débris de pénétrer à l’intérieur de l’appareil 
avant la mise en place du couvercle de finition ou lors de l’application de 
matériaux de revêtement du plafond.

3.6.	Confirmer l’emplacement de l’appareil principal et 
serrer les boulons de suspension (Fig. 3-7)

•	 A l’aide du gabarit fixé à la grille, s’assurer que le bas de l’appareil est aligné par 
rapport à l’ouverture dans le plafond. Veiller à bien vérifier ce point sinon des 
gouttes de condensation dues aux fuites d’air, etc. risquent de tomber.

•	 A l’aide d’un niveau ou d’un tube en vinyle rempli d’eau, vérifier que l’appareil 
principal soit bien à l’horizontale.

•	 Lorsque la bonne position de l’appareil principal est définie avec certitude, serrer 
convenablement les écrous des boulons de suspension pour le fixer.

•	 Le schéma d’installation peut servir de feuille protectrice pour empêcher la pous-
sière de pénétrer à l’intérieur de l’appareil lorsque les grilles doivent rester enle-
vées pendant un certain temps ou si le recouvrement du plafond doit être remis 
en place ou ré-égalisé après l’installation de l’appareil.

*	 Pour plus de détails concernant le montage, veuillez vous reporter aux instruc-
tions du schéma d’installation.

(A)	Boulon de suspension (non fourni)
(B)	Plafond
(C)	Écrou (non fourni)
(D)	Rondelle (avec isolant) (Accessoire)

(A)

(A)
(C)

(C)

(D)

(G)

(E)

(F)
(B)

(B)

Fig. 3-5

(B) (C)

(A)

Fig. 3-6

(E)	Plaque de montage
(F)	 Rondelle (sans isolant) (Accessoire)
(G)	Vérifiez à l’aide du schéma d’installation

(A)	Appareil principal
(B)	Plafond
(C)	Jauge (Accessoire de la grille)
(D)	Dimensions de l’ouverture dans 

le plafond

(A)	Appareil principal
(B)	Plafond
(C)	Schéma d’installation (Accessoire)

37
+5 0

12
7

Min. 30

(A)	Appareil principal
(B)	Grille
(C)	Réglette de mise à niveau

(D)	Plafond
(E)	Chevron
(F)	 Poutre
(G)	Poutre du toit

(H)	Utiliser des chevilles prévues pour 
100 à 150 kg chacune (non fournies)

(I)	 Boulons de suspension M10 (3/8»)  
(non fournis)

(J)	 Tige de renfort en acier

(A)

(B)
(C)

(H) (I)

(J)

(1) (2)

Fig. 3-4

*B : �Écartement entre les boulons de suspension  
(voir Fig. 3-2 (B) pour plus de détails)

(D) (E)
(F) (G)

576 - 610 (D)

A=
37

+5 0

(B) (C)

(A)

Fig. 3-7
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4.	 Tuyau de réfrigérant et tuyau de vidange

4.1.	 Emplacement des tuyaux de réfrigérant et d’écou-
lement de l'appareil intérieur (Fig. 4-1)

(A)	Tuyau de vidange
(B)	Plafond
(C)	Grille
(D)	Tuyau de réfrigérant (liquide)
(E)	Tuyau de réfrigérant (gaz)
(F)	 Appareil principal

4.2.	Consignes
Pour les appareils utilisant le réfrigérant R32
•	 Vérifiez que les surfaces intérieures et extérieures des tuyaux et des rac-

cords sont propres et exemptes de contaminants nocifs tels que les com-
posés sulfuriques, les oxydants, le caoutchouc et les copeaux de coupe.
*	 La contamination à l’intérieur des tuyaux de réfrigérant peut entraîner la 

détérioration de l’huile de réfrigération.
•	 Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en 

cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Uti-
lisez des tuyaux pour réfrigérant de l’épaisseur spécifiée dans le tableau 
suivant. Vérifier que l’intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout 
agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou 
des saletés.

 Avertissement :
Lors de l’installation, du déplacement ou de l’entretien du climatiseur, n’uti-
lisez que le réfrigérant spécifié (R32) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. 
Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d’air dans les 
tuyaux.
Si du réfrigérant est mélangé avec de l’air, cela peut provoquer des pointes 
de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et 
d’autres risques.
L’utilisation d’un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur 
peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du 
système ou une panne de l’appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner 
un obstacle à la mise en sécurité du produit.

ø6,35 épaisseur 0,8 mm ø9,52 épaisseur 0,8 mm
ø12,7 épaisseur 0,8 mm ø15,88 épaisseur 1,0 mm

•	 Ne pas utiliser de tuyaux plus fins que ceux spécifiés ci-dessus.
•	 Vérifiez que l’intérieur et l’extérieur des tuyaux de réfrigérant sont propres et 

exempts de contaminants tels que le soufre, les oxydes, la saleté, les copeaux, 
etc., qui sont dangereux pour le cycle du réfrigérant. Utilisez également des 
tuyaux de l’épaisseur indiquée.

Fig. 4-1
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4.	 Tuyau de réfrigérant et tuyau de vidange

(A) (B)

øA

45° ± 2°

Fig. 4-2

90
° ±

 0
,5

°

R0,4
 - 

R0,8

(A)	Dimension de l’évasement
Diam. ext. Tuyau en 

cuivre (mm)
Dimensions évasement 
Dimensions øA (mm)

ø6,35 8,7 - 9,1
ø9,52 12,8 - 13,2
ø12,7 16,2 - 16,6
ø15,88 19,3 - 19,7

(B)	Diamètres des tuyaux de réfrigérant & couple de serrage des raccords coniques
R410/R32 Diam.ext. raccord conique

Tuyau à liquide Tuyau à gaz
Diamètre du tuyau

(mm)
Couple de serrage

(N·m)
Diamètre du tuyau

(mm)
Couple de serrage

(N·m)
Tuyau à liquide

(mm)
Tuyau à gaz

(mm)
ODø6,35 (1/4”) 14 - 18 ODø12,7 (1/2”) 49 - 61 17 26

4.3.	Connexion des tuyaux (Fig. 4-2)
•	 En cas d’utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, envelopper les 

tuyaux de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le commerce 
sur le marché (résistant à une chaleur de 100 °C ou supérieure et d’une épaisseur 
de 12 mm ou plus).

•	 Les parties intérieures du tuyau d’écoulement doivent également être entourées de 
matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 et 
de 9 mm d’épaisseur ou plus).

•	 Appliquer un film mince d’huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support 
du joint avant de serrer l’écrou évasé.

•	 Utilisez 2 clés pour serrer les raccords des tuyaux.
•	 Lorsque le raccordement des tuyaux est terminé, utilisez un détecteur de fuite ou 

une solution savonneuse à base d’eau pour vous assurer qu’il n’y a pas de fuite 
de gaz.

•	 Utiliser la matière isolante des tuyaux de réfrigérant fournie afin d’envelopper les 
connexions des appareils intérieurs. Effectuer l’isolation avec soin.

•	 Utilisez les écrous évasés corrects adaptés à la taille du tuyau de l’appareil extérieur.
•	 Après le raccordement du tuyau de réfrigérant à l’appareil intérieur, testez tous les 

raccords pour vérifier l’absence de fuite de gaz à l’aide d’azote gazeux. (Vérifiez 
qu’il n’y a pas de fuite de réfrigérant au niveau du tuyau de réfrigérant connecté à 
l’appareil intérieur.)

•	 Utilisez l’écrou évasé monté sur cette unité interne.
•	 En cas de repose des tuyaux de réfrigérant après démontage, refaites la partie 

évasée du tuyau.
•	 Appliquez de l’huile pour machine frigorifique sur toute la surface d’assise évasée. 

Ne pas appliquer d’huile pour machine frigorifique sur les parties filetées. 
(Cela augmente le risque de desserrage des écrous évasés.)

•	 L’étanchéité des raccords de réfrigérant réalisés sur site en intérieur doit être 
testée. La méthode de test doit présenter une sensibilité de 5 grammes par an de 
réfrigérant ou plus sous une pression d’au moins 0,25 fois la pression maximale 
autorisée. Aucune fuite ne doit être détectée.

 Avertissement :
•	 Attention aux écrous évasés volants ! (pressurisation interne)
	 Retirez l’écrou évasé en procédant comme suit :
	 1.	Desserrez l’écrou jusqu’à ce qu’un sifflement se fasse entendre.
	 2.	 �Ne retirez pas l’écrou tant que tout le gaz ne s’est pas complètement 

échappé (c’est-à-dire lorsque le sifflement s’arrête).
	 3.	Vérifiez si tout le gaz s’est échappé avant de retirer l’écrou.
•	� Pendant l’installation de l’appareil, brancher correctement les tuyaux de 

réfrigérant avant de lancer le compresseur.
•	�� Tenez compte de l’extension et de la contraction des grandes longueurs de 

tuyauterie.

 Précaution :
Pour réduire le risque de défaillances du compresseur ou des valves, suivez les 
instructions ci-dessous pour empêcher les composants abrasifs présents dans 
le papier de verre ou les outils de découpe d’entrer dans le circuit de réfrigérant.
-	 Pour ébavurer les tuyaux, utilisez un alésoir ou d’autres outils d’ébavurage et non 

du papier de verre ou des outils de ponçage qui utilisent des matériaux abrasifs.
- 	Pour couper les tuyaux, utilisez un coupe-tuyaux et non une meuleuse ou d’autres 

outils qui utilisent des matériaux abrasifs.
-	 Lors de la coupe ou de l’ébavurage des tuyaux, ne laissez pas des copeaux de 

métal ou d’autres matières étrangères pénétrer dans les tuyaux.
-	 Si des copeaux de découpe ou d’autres matières étrangères pénètrent dans les 

tuyaux, essuyez l’intérieur des tuyaux pour les éliminer.

Appliquer de l’huile réfrigérante sur 
toute la surface évasée du fond.

Veillez à utiliser uniquement les 
écrous évasés fournis avec l’appareil.

Côté filet externeCôté filet interne

Bloquer l’écrou du raccord 
avec une clé.

Ecrou évasé Raccord

Serrer l’écrou évasé avec 
une clé dynamométrique.
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4.	 Tuyau de réfrigérant et tuyau de vidange

4.4.	Appareil intérieur (Fig. 4-3)
Isolation des tuyaux de réfrigérant contre la chaleur:
1	 Enrouler le cache-tuyaux de grande dimension fourni autour du tuyau de gaz, 

en s’assurant que l’extrémité du cache-tuyaux touche le côté de l’appareil.
2	 Enrouler le cache-tuyaux de petite dimension fourni autour du tuyau de liquide, 

en s’assurant que l’extrémité du cache-tuyaux touche le côté de l’appareil.
3	 Fixer les deux extrémités de chaque cache-tuyaux à l’aide des bandes fournies. 

(Attacher les bandes à 20 mm des extrémités des cache-tuyaux.)
	 Vérifiez que la fente dans la gaine isolante est orientée vers le haut une fois 

celle-ci installée.
•	 Après le raccordement du tuyau de réfrigérant à l’appareil intérieur, vérifier toutes 

les connexions et s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de gaz en envoyant de l’azote 
à l’état gazeux dans les tuyaux (Vérifier qu’il n’y a pas de fuite de réfrigérant au 
niveau du tuyau de réfrigérant connecté à l’appareil intérieur.).

Fig. 4-3

(B),(C)

(G) (F)

(J)
(H)

(I)

(A)	Tuyau de réfrigérant et matériau isolant
	 (non fourni)
(B)	Gaine isolante pour tuyau (grande) (Accessoire)
(C)	Gaine isolante pour tuyau (petite) (Accessoire)
(D)	Tuyau de réfrigérant (gaz)
(E)	Tuyau de réfrigérant (liquide)
(F)	 Courroie (Accessoire)
(G)	Vue transversale du raccord
(H)	Tuyau de réfrigérant
(I)	 Matériau isolant
(J)	 Compression

(A)
(F)

(F)
(B)

(D)
(E)

(C)

(B)

(C)

6 30 30
7

7
18

(A) (A)(H) (H)

(G) (G)
(D)(E)

(C)(K)(F) (F)

(C)
(J)

(I)

Fig. 4-4

Fig. 4-5

(mm)

1.

(A) (B)

(K)

(B)

(F)

(D)

(F) (F)

(H)
(I)

(G)

(E) (D)
(D)

(L)

(M)

(C)

(F)
(J)

2.

3.

Max. 20 m
Max. 15 cm1,5-2 m

4.5.	Mise en place du tuyau d’écoulement (Fig. 4-4)
•	 Les parties intérieures du tuyau d’écoulement doivent être entourées de matériaux 

isolant en mousse de polyéthylène (d’un poids spécifique de 0,03 et d’une épaisseur 
d’au moins 9 mm).

•	 Utilisez du tube VP25 (PVC, D.E. ø32) pour réaliser le tuyau d’écoulement et 
prévoyez une pente descendante d’au moins 1/100.

•	 Veillez à toujours raccorder les joints des tuyauteries à l’aide d’adhésif de type PVC.
•	 Suivez le schéma pour effectuer la mise en place de la tuyauterie.

1.	Tuyauterie correcte
2.	Tuyauterie incorrecte 

Ne pas placer de purgeur d’air. 
Cela peut provoquer un débordement de l’écoulement. (K) 
Ne pas placer de tuyau surélevé sur la tuyauterie. (L) 
Ne pas placer de pièges à odeur sur la tuyauterie. (M)

3.	Mise en place groupée des tuyaux
•	 Utiliser le tuyau d’écoulement fourni pour modifier le sens d’évacuation.
•	 Lors de l’installation du tuyau d’écoulement, veillez à utiliser les supports métalliques.
	 En cas de charge appliquée à la prise d’écoulement se traduisant par la détérioration 

ou le détachement du tuyau, des fuites d’eau peuvent se produire.
(A)	Isolant (9 mm ou plus)
(B)	Pente descendante (1/100 ou plus)
(C)	Support métallique
(D)	TUBE EN PVC O.D. ø32
(E)	À réaliser le plus grand possible (environ 10 cm)
(F)	 Appareil principal
(G)	Prévoir une taille suffisamment grande pour le passage groupé des tuyaux.
(H)	Pente descendante (1/100 ou plus)
(I)	 TUBE EN PVC O.D ø38 pour le passage groupé des tuyaux (isolant de 9 mm ou plus)
(J)	 Jusqu’à 85 cm

1.	 Raccordez la prise d’écoulement (fournie avec l’appareil) à l’orifice de drainage. 
(Fig. 4-5)

	 (Fixer le tube à l’aide d’adhésif pour PVC puis le sécuriser avec une sangle.)
2.	 Installez un tuyau de drainage à vous procurer sur place (tuyau en PVC, D.E. ø32).
	 (Fixer le tuyau à l’aide d’adhésif pour PVC puis le sécuriser avec une sangle.)
3.	 Vérifiez que le drainage s’écoule normalement.
4.	 Isolez l’orifice de drainage avec un matériau isolant, puis fixez l’isolant avec une 

sangle. (Le matériau isolant et la sangle sont tous deux fournis avec l’appareil.)
5.	 Isolez le tube et le tuyau. (tuyau en PVC, O.D. ø32)

(A)	Appareil principal
(B)	Matière isolante
(C)	Courroie (grande)
(D)	Port de drainage (transparent)
(E)	Marge d’insertion
(F)	Correspondance

(G)	Tuyau de drainage (tuyau en PVC, D.E ø32)
(H)	Matière isolante (à se procurer sur place)
(I)	 Tuyau en PVC transparent
(J)	 TUBE PVC D.E. ø32 (pente de 1/100 minimum)
(K)	Prise d’écoulement
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5.1.	Appareil intérieur (Fig. 5-1, Fig. 5-2, Fig. 5-3)
1.	Retirez les 2 vis pour libérer le couvercle des composants électriques.
2.	Faites passer chaque câble à travers l'entrée de câblage dans le boîtier des com-

posants électriques. (Le câble d'alimentation et le câble de commande ne sont pas 
fournis et doivent être achetés séparément.)

3.	Raccordez solidement les câbles d'alimentation et de commande aux borniers.
4.	Fixez les câbles à l'aide de colliers à l'extérieur du boîtier des composants élec-

triques.
5.	Fixez le couvercle des composants électriques tel qu'il l'était.
•	 Ne laissez pas les vis des borniers desserrées.
•	 Raccordez toujours à la terre.
•	 Fixez le câble d'alimentation et le câble de commande au boîtier des composants 

électriques à l'aide d'une traversée isolée munie d'une protection contre la traction. 
(A)	Couvercle des composants électriques
(B)	Boîtier des composants électriques
(C)	Entrée du câble d'alimentation
(D)	Entrée du câble de télécommande et du 

câble de transmission
(E)	Collier de câble
(F)	 Bornier d'alimentation (L, N)

(G)	Bornier de transmission (M1, M2, S)
(H)	Bornier de la télécommande (1. 2)
(I)	 Contrôleur intérieur
(J)	 Câble de la télécommande
(K)	Câble de transmission
(L)	 Câble d’alimentation
(M)	Bride pour câblage

5.	 Installations électriques

N
L

(F) (L)

Fig. 5-1

55 mm
12 mm

(J)(K)(L)

(D)(C)(I)(A)

(B)

(H)

(E)(F)(G) (K) (M)

(C)

(J)

Fixez à l’aide d’un ruban (4) (étroit) à 
l’emplacement indiqué sur le schéma

Gaine isolante

Câble électrique

Borne sertie à embout circulaire

CN5Y

CN4Z

CN90

Fig. 5-2

15

Fig. 5-3

12

Veuillez à connecter le câble 
de la télécommande (0,3 mm) 
aux emplacements montrés sur 
le schéma.

Fixez correctement le câble de té-
lécommande / câble de connexion 
intérieur-extérieur à l'aide de la 
bride pour câblage.

Bride pour câblage

(mm)

 Précaution :
•	 Le câble de la télécommande doit être maintenu à une certaine distance (au 
moins 5 cm) du câble d’alimentation afin d’éviter les interférences dues au 
bruit électrique généré par le câble d’alimentation.

	 (Ne jamais introduire la ligne de transmission et les câbles d’alimentation 
dans la même gaine)

•	 Avant d’installer la grille, vérifiez que le câble de jonction est raccordé.
•	 Si la grille est équipée d’un récepteur de signal ou d’un i-see Sensor, la grille 

est fournie avec les câbles de jonction.

	 En cas d’utilisation du panneau avec un récepteur de signal sans fil ou un 
i-see Sensor, installez le câble de jonction sans fil pour la connexion avec le 
câble du panneau en suivant les étapes ci-après avant d’installer l’appareil 
principal.

	 Récepteur de signal :	 CN90
	 i-see Sensor :	 CN4Z
	 Moteur de l’i-see Sensor :	CN5Y

 Avertissement :
•	 Engagez le couvercle des composants électriques dans le crochet du sup-
port du boîtier électrique et fixez correctement le couvercle. S’il est mal fixé, 
un incendie ou un choc électrique risquent de se produire en raison de la 
présence de poussière, d’eau, etc.

•	 Utilisez le câble de connexion spécifié pour raccorder les appareils intérieurs 
et extérieurs et fixez le câble fermement sur le bornier de façon à ce que 
le bornier ne subisse aucune contrainte. Un raccordement ou une fixation 
incomplets du câble pourraient provoquer un incendie.

(M)
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5.	 Installations électriques

Fig. 5-4

Fig. 5-5

(B)

(C)

5.1.1. Installation de l’i-see Sensor et du récepteur de signal
Avant d’installer la grille, connectez les fils de jonction fournis avec les accessoires 
de la grille, et placez-les dans la boîte de raccordement.
(1)	Retirez les deux vis de fixation du couvercle des fils de l’appareil principal, puis 

ouvrez le couvercle.
(2)	Faites passer les fils de l’i-see Sensor et du récepteur de signal dans les entrées 

de fils du boîtier des composants électriques, comme montré sur le schéma, et 
autour des traversées isolées sur le côté de l’appareil principal. (Fig. 5-4)

	 Lors du passage des câbles, ouvrez le collier qui fixe le fil de jonction de la grille, 
puis fixez le fil de jonction de la grille et les fils de l’i-see Sensor et du récepteur 
de signal à l’aide du collier.

(3)	Retirez la vis de fixation du couvercle de la boîte de raccordement, puis ouvrez 
le couvercle.  (Fig. 5-5)

(4)	Placez le connecteur du fil de jonction dans la boîte de raccordement.
(5)	Installez le couvercle des fils et le couvercle de la boîte de raccordement.

 Précaution :
Lors de l’installation des couvercles, veillez à ce que les fils ne soient pas pincés.
Placez le ruban de fixation des fils de jonction entre les rainures de la boîte de 
raccordement, comme indiqué sur le schéma. (Fig. 5-6)

(A)	Couvercle des fils
(B)	Couvercle de la boîte de raccordement
(C)	Boîte de raccordement
(D)	Fil de l’i-see Sensor ou du récepteur de signal (Accessoire de la grille)
(E)	Ruban

Fig. 5-6

(A)

(D)

(D)

(E)

Entre les 

rainures

AVERTISSEMENT

•	 Il est interdit de raccorder deux câbles d’un 
même côté.

•	 Il est interdit de raccorder trois câbles ou 
plus à la même borne.

•	 Il est interdit de raccorder des câbles de 
diamètres différents.

Lorsqu’un seul câble est utilisé, l’utilisation d’une borne sertie à 
embout circulaire ou toute intervention sur les bornes sont interdites.

•	 Si les câbles sont de même diamètre, insérez-les dans les 
découpes situées des deux côtés.

•	 Si les câbles sont de diamètre différent, insérez-les d’un 
seul côté dans des espaces séparés en plaçant un câble 
au-dessus de l’autre.

<Lors du branchement de deux câbles de raccordement intérieur-extérieur>

Découpes
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5.	 Installations électriques

Courant de fonctionnement total de  
l’appareil intérieur

Épaisseur minimum câble (mm²) Disjoncteur de fuite à la 
terre *1

Commutateur local (A) Disjoncteur de 
câblage (NFB)Câble principal Ramification Terre Capacité Fusible

F0 = 16 A ou moins *2 1,5 1,5 1,5 Sensibilité de courant 20 A *3 16 16 20

F0 = 25 A ou moins *2 2,5 2,5 2,5 Sensibilité de courant 30 A *3 25 25 30

F0 = 32 A ou moins *2 4,0 4,0 4,0 Sensibilité de courant 40 A *3 32 32 40

Appliquez à IEC61000-3-3 environ l’impédance max. de système autorisée.
*1	 Le disjoncteur de fuite à la terre doit prendre en charge le circuit onduleur.

Le disjoncteur de fuite à la terre doit se combiner à l’utilisation du commutateur local ou du disjoncteur de câblage.
*2	 Prenez la plus grande des deux valeurs F1 ou F2 comme valeur pour F0.

F1 = Courant total maximum de fonctionnement des appareils intérieurs × 1,2
F2 = {V1 × (Quantité de l’appareil intérieur 1)/C} + {V1 × (Quantité de l’appareil intérieur 2)/C} + {V1 × (Quantité de l’appareil intérieur 3)/C} + ···

5.2.	 Câblage de l’alimentation (Fig. 5-7)
•	 La taille des fils doit être conforme aux réglementations nationales et locales pertinentes.
•	 Installer une mise à la terre plus longue que les autres câbles.
•	 Lors de l’utilisation de fil torsadé pour le câblage, il est nécessaire d’utiliser des 

bornes rondes. (Fig. 5-1)
•	 Le câble d’alimentation de l’appareil doit au minimum respecter les normes 60245 

IEC 53 ou 60227 IEC 53, 60245 IEC 57 ou 60227 IEC 57.
•	 Lors de l’installation du climatiseur, placer un interrupteur avec une séparation  

d’au moins 3 mm entre les contacts à chaque pôle.
(A)	Disjoncteur de fuite à la terre
(B)	Commutateur local/Disjoncteur
(C)	Appareil intérieur
(D)	Boîte de tirage

 Avertissement :
•	� N’épissez jamais le câble d’alimentation ou le câble de raccordement intérieur-

extérieur, car cela pourrait provoquer de la fumée, un incendie ou une erreur 
de communication.

•	� Les composants électriques qui peuvent générer un arc électrique ou une 
étincelle, qui ne sont pas considérés comme des sources d’inflammation, 
doivent uniquement être remplacés par des pièces spécifiées par le fabricant 
de l’appareil. Le remplacement par d’autres pièces peut provoquer l’inflam-
mation du réfrigérant en cas de fuite.

 Précaution :
Faites attention à la rotation du ventilateur lorsque le disjoncteur est activé.
Lorsque le capteur de réfrigérant détecte la fuite de réfrigérant, le ventilateur 
démarre automatiquement.
Cela risque d’entraîner des blessures.

Fig. 5-7

	 • V1 et V2
		  V1 et V2 sont le coefficient de rupture.
		  V1 : coefficient de rupture du courant nominal
		  V2 : coefficient de rupture de sensibilité au courant
		�  Les valeurs de V1 et V2 varient en fonction du modèle. Par conséquent, reportez-vous au MANUEL D’INSTALLATION  

de chaque modèle.
	 • C : Multiple de courant de déclenchement au temps de déclenchement 0,01 s
		  Prenez “C” dans les caractéristiques de déclenchement du disjoncteur.

<Exemple de calcul “F2”>
*Condition : PLFY-VFM × 4 + PEFY-VMA × 1
	 V1 de PLFY-VFM = 19,8, V1 de PEFY-VMA = 38, C = 8 (voir l’exemple de graphique à droite)
F2 = 19,8 × 4/8 + 38 × 1/8 

	= 14,65
	= disjoncteur 16 A (courant de déclenchement = 8 × 16 A à 0,01 s)

*3	 La sensibilité de courant est calculée selon la formule suivante.
	 G1 = V2 × (Quantité de l’appareil intérieur 1) + V2 × (Quantité de l’appareil intérieur 2) + V2 × (Quantité de l’appareil intérieur 3) 
	 + ··· + V3 × (longueur de câble [km])

<Exemple de calcul de “G1”>
*Condition : PLFY-VFM × 4 + PEFY-VMA × 1

		 V2 de PLFY-VFM = 2,4, V2 de PEFY-VMA = 1,6, Épaisseur et longueur de câble : 1,5 mm2 0,2 km
G1	= 2,4 × 4 + 1,6 × 1 + 48 × 0,2
	 = 20,8
Par conséquent, la sensibilité au courant est de 30 mA 0,1 s ou moins.

V1 V2
PLFY-VFM 19,8 2,4

~ 220 - 240 V

Appareil 
intérieur 1

Appareil 
intérieur 1

Appareil 
intérieur 2

Appareil 
intérieur 3

Appareil 
intérieur 3

G1 Sensibilité de courant
30 ou moins 30 mA  0,1 sec ou moins
100 ou moins 100 mA  0,1 sec ou moins

Épaisseur câble V3
1,5 mm2 48
2,5 mm2 56
4,0 mm2 66

1 2 3 4 6 8 10 20

C

6000

600

60

10

1

0.1

0.01

ÉCHANTILLON

Diagramme d’échantillon

Te
m

ps
 d

e 
dé

cl
en

ch
em

en
t [

s]

Courant de déclenchement nominal (x)

0,01

0,1

(A) (B)

(C)

(C)

(C) (C) (C) (C) (C) (C)

(D)

(A) (B) (D)

1 2M1M2 S
TB2 TB5 TB15
L N

~ 220 - 240 V

~ 220 - 240 V
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5.	 Installations électriques

5.5.	Définition des adresses (Fig. 5-9)
(Veillez à effectuer cette procédure en COUPANT l'alimentation principale.)
•	 Deux types de réglage de commutateur rotatif sont disponibles  : attribution des 

adresses 1 à 9 et au-delà de 10, et attribution de numéros de branche.
(1)	Comment définir les adresses
	 Exemple : Si l'Adresse est "3", conservez SW12 (adresses au-delà de 10) sur 

"0", et faites correspondre SW11 (adresses 1 à 9) avec "3".
(2)	Comment définir les numéros de branche SW14 (Série R2 uniquement)
	 Faites correspondre la conduite de réfrigérant de l'appareil intérieur avec le 

numéro du raccordement d'extrémité du contrôleur BC.
	 Conservez "0" pour les séries autres que R2.

•	 Les commutateurs rotatifs sont tous réglés sur "0" à la sortie d'usine. Ces commu-
tateurs peuvent être utilisés pour définir les adresses des appareils et les numéros 
de branche selon les besoins.

•	 La détermination des adresses de l'appareil intérieur varie selon le système sur le 
site. Veuillez consulter le Livre de données pour les définir.

(A)	Carte de commande
•	 Les commutateurs rotatifs (SW11, SW12 et SW14) dans l’illustration indiquent “0”.

5.6.	Détection de la température ambiante via le capteur 
intégré d'une télécommande

Pour détecter la température ambiante via le capteur intégré d'une télécommande, sur le pan-
neau de commande, réglez SW1-1 sur "ON". Le réglage de SW1-7 et SW1-8, si nécessaire, 
permet aussi d'ajuster le flux d'air à un moment où le thermomètre du chauffage est sur OFF.

5.4.	Raccordement des câbles de la commande à 
distance et des câbles de transmission intérieurs 
et extérieurs (Fig. 5-8)

•	 Raccorder l’unité intérieure TB5 et l’unité intérieure TB3. (2 fils non polarisés)  
Le “S” sur l’unité intérieure TB5 est une connexion pour câbles blindé. Pour les 
spécifications techniques des câbles de connexion, se reporter au manuel d’ins-
tallation de l’appareil extérieur.

•	 Installer une commande à distance conformément aux instructions du manuel fourni 
avec la commande à distance.

•	 Raccorder le câble de transmission de la commande à distance à l’aide d’un câble de 
0,75 mm2 de diamètre d’une longueur de 10 m maximum. Si la longueur nécessaire 
est supérieure à 10 m, utiliser un câble de raccordement de 1,25 mm2 de diamètre.

(1) Commande à distance MA
•	 Connecter les points “1” et “2” de la borne TB15 de l’appareil intérieur à une com-

mande à distance MA. (2 fils non polarisés)
•	 Courant continu de 9 à 13 V entre 1 et 2 (Commande à distance MA)
(2) Télécommande sans fil (lors de l’installation du récepteur de signal sans fil)
•	 Raccorder le câble du récepteur de signal sans fil (câble à 9 pôles) au connec-

teur CN90 de la carte de commande intérieure.
•	 Pour modifier la configuration de No de paire, voir le manuel d’installation joint 

à la télécommande sans fil. (Le No de paire pour la configuration par défaut de  
l’appareil intérieur et de la télécommande sans fil est 0.)	
(A) Bloc terminal pour le câble de transmission intérieur
(B) Bloc terminal pour le câble de transmission extérieur (M1, M2, S)
(C) Commande à distance
(D) récepteur de signal sans fil
(E) télécommande sans fil

 Avertissement :
Quand vous connectez la commande à distance MA, veuillez observer les 
exigences du tableau ci-dessous.

Système applicable Groupement des 
appareils intérieurs

Connexion de plusieurs télé-
commandes à un groupe

Appareils intérieurs R32 équipés 
de capteurs de réfrigérant intégrés

Autorisé  
(*1) (*2) (*3)

Autorisé
* �N’utilisez pas de télé-

commandes secondaires 
comme dispositifs d’alarme.

* �Un maximum de deux 
télécommandes peuvent 
être connectées.

Appareil intérieurs R32 équipés 
du kit de capteur et d’alarme Autorisé (*1) (*4)

Appareils intérieurs R32 réglés 
pour les grands espaces Autorisé (*1)

Appareils intérieurs R410A Autorisé Autorisé

*1	 Les groupements de connexions entre différents systèmes de réfrigérant ou 
entre différentes configurations de systèmes ne sont pas autorisés.

*2	 Les groupements de connexions entre des pièces différentes ne sont pas autorisés.
*3	 La télécommande de surveillance ne peut pas être connectée à des appareils 

intérieurs groupés.
*4	 La télécommande de surveillance ne peut pas être connectée à des appareils 

intérieurs qui sont groupés entre eux à l’aide de différents kits de robinets d’iso-
lement ou différents kits de capteurs et d’alarmes.

5.3. Types de câbles de commandes
1. Mise en place des câbles de transmission

Types de câbles de 
transmission Câble blindé CVVS ou CPEVS

diamètre des câbles Supérieur à 1,25 mm²
Longueur Inférieure à 200 m

2. Câbles de la Commande à distance MA
Types de câbles Câble gainé à 2 âmes (non blindé) 

diamètre des câbles De 0,3 à 1,25 mm²

Longueur

Quand une seule télécommande (princi-
pale) est connectée Inférieure à 200 m

Quand deux télécommandes (principale 
et surveillance) sont connectées Inférieure à 100 m

Fig. 5-9

BRANCH 
No.

10s 
DIGIT

1s 
DIGIT

(A)

Fig. 5-8

TB5 TB15 TB5 TB15
SM1M2 SM1M2

TB3
M1M2 S 21 21

TB5

CN90
Pair No.

0

Pair No.
0

9 TB15
SM1M2

TB3
M1M2 S 21

(B) (A) (A)

(B)

(D)

(E)

(A)

(C)

(C)

(C)

(1)

(2)

Nº de paire

Nº de paire
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5.	 Installations électriques

5.10.	 Caractéristiques électriques
Acronymes : MCA : Max. Circuit Amps / Ampérage circuit max. (= 1,25×FLA)      FLA : Full Load Amps / Ampérage à pleine charge

IFM : Indoor Fan Motor / Moteur de ventilateur intérieur            Sortie : Sortie nominale du moteur de ventilateur

Modèle
Alimentation IFM

Volts/ Hz Plage +- 10 % MCA (A) Sortie (kW) FLA (A)
PLFY-MS15VFM2

220-240 V / 50 Hz
220-240 V / 60 Hz

Max. : 264 V
Min. : 198 V

0,27 0,05 0,21
PLFY-MS20VFM2 0,28 0,05 0,22
PLFY-MS25VFM2 0,29 0,05 0,23
PLFY-MS32VFM2 0,30 0,05 0,24
PLFY-MS40VFM2 0,35 0,05 0,28
PLFY-MS50VFM2 0,50 0,05 0,40

5.7.	 Paramétrage des commutateurs en cas de plafond haut
Avec cet appareil, le flux d'air et la vitesse de ventilateur peuvent être ajustés via les commutateurs SW21-1 et SW21-2. Sélectionnez un paramètre approprié dans le 
tableau ci-dessous en fonction de l'emplacement de l'installation.
* Assurez-vous que les commutateurs SW21-1 et SW21-2 sont réglés, sans quoi des problèmes tels que l'absence de production de froid/chaleur pourraient se produire.

5.8.	 Paramétrage des commutateurs pour l’i-see Sensor
Avec le panneau de l’i-see Sensor, SW3-4 doit être ajusté en fonction de la position de l’i-see Sensor. (Voir page 19.)

SW21-1 SW21-2 Hauteur
Silencieux – ON 2,5 m
Standard OFF OFF 2,7 m : réglage par défaut
Plafond haut ON OFF 3,0 m

SW3-4
Position (1) OFF Position "□"
Position (3) ON Position "○" : réglage par défaut

5.11.	Comment régler la direction fixe de l’air vers le haut/bas (Pour télécommande filaire uniquement)

■ Explication des termes
 • "Nº d’adresse d'appareil intérieur" est le numéro assigné à chaque climatiseur.
 • "Nº de sortie" est le numéro assigné à chaque sortie du climatiseur. 
    (Voir l’illustration à droite.)
 • "Direction haute/basse du flux d’air" est la direction (l’angle) à fixer.

•	 Pour le modèle PLFY-VFM, seule la sortie particulière peut être fixée dans une 
certaine direction via les procédures détaillées ci-après. Une fois cette opération 
effectuée, seule la sortie réglée est fixe à chaque activation du climatiseur. (Les 
autres sorties suivent le réglage de direction de l'air UP/DOWN [haut/bas] de la 
télécommande filaire.)

Boîtier des composants électriques

Flux d'air horizontal

Sortie n° 1

Sortie n° 3
Sortie n° 2

Sortie n° 4

Réglage de la télécommande
La direction du flux d’air de cette sortie est 
contrôlée par le réglage de direction du flux d’air 
de la télécommande.

Réglage fixe
La direction du flux d’air de cette sortie est 
fixée dans une direction particulière.
* Lorsque le flux d'air direct provoque une 

sensation de froid, la direction de la sortie 
peut être fixée horizontalement pour 
éviter un flux d’air direct.

Vers le bas

Remarque : 
Le No. de sortie est indiqué par le nombre de rainures aux deux extrémités de 
chaque sortie d'air. Réglez la direction de l'air tout en vérifiant les informations 
indiquées sur l'affichage de la télécommande.

Marques d'identification de la sortie d'air

5.9.	Réglage des commutateurs pour la direction du flux d’air horizontal
L’angle du flux d’air horizontal peut être modifié à l’aide des commutateurs SW3-5.

SW3-5
Sans courant d'air (défaut) OFF
Réglage vers le bas ON
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5.	 Installations électriques
■ Angle de rotation des volets (Télécommande filaire)

(1)	�Dans le menu de fonctionnement, 
sélectionnez “Comfort” (Confort) puis 
appuyez sur la touche [CHOIX].

(2)	Sélectionnez “Manual vane angle” 
(Angle d’ailette manuel) à l’aide de la 
touche [F1] ou [F2] puis appuyez sur 
la touche [CHOIX].

(3)	Sélectionnez, à l’aide de la touche 
[F2] ou [F3], la “M-NET address” 
(adresse M-NET) pour les unités dont 
les ailettes doivent être fixes, puis 
appuyez sur la touche [CHOIX].  
Appuyez sur la touche [F4] pour 
confirmer le numéro. 
L’ailette de l’appareil intérieur cible 
seulement est orientée vers le bas.

Setting display: 
Cursor

Comfort
Manual vane angle
3D i-see Sensor

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Address Check

M-NET address

Identify unit Check button

1

F1 F2 F3 F4

(4)	Le réglage actuel du déflecteur s’affiche.

	 Sélectionnez la sortie d’air désirée, de 
1 à 4, à l’aide de [F1] et [F2].

•	 Sortie : “1”, “2”, “3”, “4” et “1, 2, 3, 4 
(Tous les sorties)”

	 Appuyez sur la touche [F3] ou [F4] 
pour faire défilerles options dans 
l’ordre suivant : “No setting (reset)” 
(Pas de réglage (réinitiali-sation)), 
“Step 1” (Étape 1), “Step 2” (Étape 2), 
“Step 3” (Étape 3), “Step 4” (Étape 4), 
“Step 5” (Étape 5) et “Draft reduction” 
(Réduction des courants d’air)*.

	 Choisissez le réglage désiré.

*	 Draft reduction (Réduction des cou-
rants d’air)

	 Le sens du flux d’air pour ce réglage 
est plus horizontal que le sens du 
flux d’air de “Step 1” (Étape 1) afin de 
réduire la sensation de courant d’air. 
La réduction de courant d’air ne peut 
être réglée que pour 1 ailette.

Remarque :
N’utilisez pas le réglage Réduction des courants d’air dans un 
environnement très humide. De la condensation pourrait se former 
et s’égoutter.

Manual vane angle

Manual vane angle

F1 F2 F3 F4

Select:

Setting

Outlet Angle

■ Réglage du déflecteur

Step 1
(Étape 1)

Step 2
(Étape 2)

Step 3
(Étape 3)

No setting
(Pas de réglage)

Draft reduction*
(Réduction des 
courants d’air)

All outlets
(Toutes les sorties)

Step 5
(Étape 5)

Step 4
(Étape 4)

Pressez la touche [CHOIX] pour enregistrer les paramètres.
Un écran s’affiche pour vous informer que les réglages sont en cours 
d’envoi.
Les changements seront effectués sur la sortie sélectionnée.
L’écran revient automatiquement à celui indiqué ci-dessus (Étape 5) à la 
fin de la transmission.
Effectuez les réglages pour les autres sorties, selon la même procédure.

Si toutes les sorties sont sélectionnées,  sera affiché à la prochaine 
mise en route de l’appareil.

Naviguer dans les écrans
• Pour revenir à l’écran précédent......................Touche [RETOUR]

■ Procédure de confirmation de l’unité cible

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Input display:
Address Check

M-NET address

Identify unit Check button

(1)	Sélectionnez, à l’aide de la touche 
[F2] ou [F3], la “M-NET address” 
(adresse M-NET) pour les unités dont 
les ailettes doivent être fixes. Appuyez 
sur la touche [F4] pour confirmer le 
numéro.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

M-NET address

Function setting for unit
with vane fully open.

F1 F2 F3 F4

Manual vane angle

Return:

No communication
Check Unit state.

(2)	Après avoir appuyé sur la touche [F4], 
attendez plus ou moins 15 secondes 
puis vérifiez l’état actuel du climati-
seur.

	 → Le volet est orienté vers le bas. → 
Ce climatiseur est affiché sur la télé-
commande.

	 → Toutes les sorties sont fermées. 
→ Appuyez sur la touche [RETOUR] 
et poursuivez l’opération depuis le 
début.

	 → Les messages indiqués à gauche 
sont aff ichés. → L’appareil cible 
n’existe pas à cette adresse M-NET.

•	 Appuyez sur la touche [RETOUR] pour 
revenir à l’écran initial.

(3)	Sélectionnez le numéro suivant de 
l’“M-NET address” (Adresse réf.).

•	 Reportez-vous à l’étape (1) pour chan-
ger l’“M-NET address” (Adresse réf.) 
et poursuivez la vérification.

F1 F2 F3 F4

Main menu: 
Cursor

Operation
Vane·Vent. (Lossnay)
High power
Comfort
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5.12.	 Mode initial
Les réglages suivants peuvent être faits dans le mode de réglage initial.

Point de réglage Réglage Fig. 5-11
Unité de température °C/°F (A)
Affichage de l'heure Format 12 heures/Format 24 heures (B)
Mode AUTO Point de réglage unique/Point de réglage double (C)
Nº de paire 0-3 (D)
Rétro-éclairage Marche/arrêt (E)

5.12.1. Passage en mode de réglage initial
1.	Appuyez sur la touche  (1) pour arrêter le climatiseur.
2.	Appuyez sur la touche  (2).
	 L’écran Réglage des fonctions s’affiche et le nº de la fonction (A) clignote.  

(Fig. 5-10)
3.	Vérifiez que la fonction nº "1" est affichée puis appuyez sur la touche  (3).
	 L’écran Réglage de l’affichage s’affiche. (Fig. 5-11)
	 Appuyez sur la touche  (4) pour changer le nº de fonction.

5.12.2. Changement de l’unité de température (Fig. 5-11 (A))
	 Appuyez sur la touche  (5).
	 À chaque pression sur la touche  (5), le réglage change entre  et .
	  : La température est affichée en degrés Celsius.
	  : La température est affichée en degrés Fahrenheit.
5.12.3. Changement de l’affichage de l’heure (Fig. 5-11 (B))
	 Appuyez sur la touche  (6).
	 À chaque pression sur la touche  (6), le réglage change entre  et .
	  : L’heure est affichée au format 12 heures.
	  : L’heure est affichée au format 24 heures.
5.12.4. Changement du mode AUTO (Fig. 5-11 (C))
	 Appuyez sur la touche  (7).
	 À chaque pression sur la touche  (7), le réglage change entre  et .
	  : Le mode AUTO fonctionne comme le mode automatique habituel.
	  : Le mode AUTO fonctionne en utilisant des points de réglage doubles.
5.12.5. Changement du nº de paire (Fig. 5-11 (D))
	 Appuyez sur la touche  (4).

	 À chaque pression sur la touche  (4), le nº de paire 0–3 change.

Numéro de paire 
de la télécom-
mande sans fil

Carte électronique d’appareil intérieur SW22

SW22-3 SW22-4

0 ON ON Réglage Initial
1 OFF ON
2 ON OFF
3 OFF OFF

5.12.6. Changement du réglage du rétro-éclairage (E)
	 Appuyez sur la touche  (8).
	 À chaque pression sur la touche  (8), le réglage change entre  et .
	  : Le rétroéclairage s’active lorsqu’une pression est exercée sur une touche.
	  : Le rétroéclairage ne s’active pas lorsqu’une pression est exercée sur une 

touche.
5.12.7. Achèvement des réglages

Appuyez sur la touche  (3).
•	 Le nº de fonction (A) clignote. (Fig. 5-10)
Appuyez sur la touche  (2).
•	 La télécommande quitte le mode de réglage initial. (Le climatiseur s’arrête.)

5.12.8. Désactivation du mode AUTO (Fig. 5-12)
1.	Appuyez sur la touche  (1) pour arrêter le climatiseur.
•	 Si la minuterie hebdomadaire est activée, appuyez sur la touche  (6) 

pour la désactiver. (  (B) disparaît.)
2.	Appuyez sur la touche  (2) pendant 5 secondes. 
•	 L’appareil passe en mode de réglage des fonctions. (Le numéro de réglage du 

modèle (A) clignote.)
3.	Appuyez sur la touche  (5).
•	 Entrez le numéro de réglage du modèle de groupe "066". (Le réglage par 

défaut est "002".)
4.	Achèvement des réglages (Fig. 5-12)
	 Appuyez sur la touche  (2) pendant 5 secondes.

•	 La télécommande quitte le mode de réglage des fonctions.

Fig. 5-10 Fig. 5-11

(A)

(A)

(D)

(E)

(C)

(B)

(7)

(1)

(4)
(2)

(3)

(6)
(5)

(8)

Fig. 5-12

(3)

(5)

(6)

(1)

(A)

(4)

(2)

(B)
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Si M/A ≤ 0,33, le capteur de réfrigérant peut être désactivé en débranchant le 
connecteur CNSB au niveau du panneau de commande.
M : Quantité totale de réfrigérant [kg]
A : Surface au sol [m2]

Précaution :	Ne débranchez pas le connecteur CNSB dans un environnement où 
M/A ≥ 0,33.

	 Si une fuite de réfrigérant se produit alors que le capteur de réfrigérant 
est désactivé, le dispositif de sécurité ne pourra pas fonctionner.

	 Même si vous utilisez le kit de capteur et d’alarme, vous pouvez 
désactiver le capteur de réfrigérant en débranchant le connecteur 
CNSB sur le panneau de commande.
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6.3.	 Installation de la grille
•	 Veuillez prêter attention au fait qu'il existe une restriction concernant la position de 

fixation de la grille.

6.3.1. Installation temporaire de la grille
Alignez les trous de vis dans les coins de la grille avec les orifices de montage dans 
les coins de l'appareil principal, attachez les deux crochets de la grille sur les saillies 
du bac de récupération de l'appareil principal, et suspendez temporairement la grille. 
(Fig. 6-5, 6-6)

 Précaution :
Lors de l’installation de l’i-see Sensor et du récepteur de signal, placez les 
fils de jonction dans la boîte de raccordement avant de suspendre la grille de 
manière temporaire.
Consultez la section 5.1.1. en page 10 pour plus d'informations sur le passage 
des fils de jonction.

6.	 Installation de la grille

6.2.	 Préparatifs préalables à la fixation de la grille (Fig. 6-2)
•	 À l'aide de la jauge fournie avec ce kit, ajustez et vérifiez la position de l'appareil 

par rapport au plafond. Si l'appareil n'est pas positionné correctement au plafond, 
des problèmes tels que des fuites d'air, de la condensation ou un mauvais fonc-
tionnement des ailettes, pourraient se produire.

•	 Veillez à ce que l'ouverture dans le plafond respecte la plage de dimension suivante : 
	 576 × 576 - 610 × 610
•	 Assurez-vous que le point A s’effectue dans une fourchette allant de 37 à 42 mm. 

Le non respect de cette marge pourrait être à l’origine de certains dégâts.
(A)	Appareil principal
(B)	Plafond
(C)	Jauge (Accessoire)
(D)	Dimensions de l'ouverture dans le plafond

6.2.1.	 Dépose de la grille d'admission (Fig. 6-3)
•	 Pour ouvrir la grille d’admission, faites glisser les leviers dans le sens indiqué par 

la flèche (1).
•	 Détachez le crochet qui sert à fixer la grille. 

* Ne détachez pas le crochet de la grille d’admission.
•	 Lorsque la grille se trouve en position "ouverte", retirez la charnière de la grille 

d’admission dans le sens indiqué par la flèche (2).
(A) Grille d’admission	 (D) Crochet de grille
(B) Grille	 (E) Orifice pour crochet de grille
(C) Leviers de la grille d’admission

6.2.2.	 Dépose du panneau d'angle (Fig. 6-4)
•	 Retirez la vis au coin du panneau d'angle. Pour retirer le panneau, faites-le glisser 

dans le sens indiqué par la flèche (1).
(A)	Grille
(B)	Panneau d'angle
(C)	Vis

6.1.	 Vérifiez la présence des accessoires de la grille 
(Fig. 6-1)

•	 La grille doit être accompagnée des accessoires suivants.

Nom de l’accessoire Qté Remarque
(1) Grille 1 625 × 625 (mm)
(2) Vis avec rondelle 4 M5 × 0,8 × 28 (mm)
(3) Jauge 1

(4) Fil de jonction pour le récepteur 
de signal 1 Fourni avec le récepteur de signal.

(5) Fil de jonction pour i-see Sensor 1 Fourni quand équipé de l’i-see 
Sensor.

(6) Fixation 2 Fourni avec le récepteur de signal.

(7) Fixation 2 Fourni quand équipé de l’i-see 
Sensor.

(8) Télécommande sans fil 1 Fournie s’il s’agit d’un modèle avec 
télécommande sans fil.

(9) Support de la télécommande 1 Fournie s’il s’agit d’un modèle avec 
télécommande sans fil.

(10) Piles LR6 AA 2 Fournie s’il s’agit d’un modèle avec 
télécommande sans fil. *2

(11) Vis autotaraudeuses 3,5 × 16 2 Fournie s’il s’agit d’un modèle avec 
télécommande sans fil.

*1	Reportez-vous au manuel d’installation fourni avec la télécommande sans fil.
*2	Certains modèles ne sont pas fournis avec les piles.

Fig. 6-3

Fig. 6-4

Fig. 6-2

Fig. 6-1

(E)

(1)
(1)

(1)
(1) (2)

(A)

(C)

(B)

(D)

(A)
(1)

(B)

(C)

Fig. 6-5

<Crochet de grille> <Crochet de grille attaché temporairement>

(1)

(2) (3)

 Avec un récepteur de signal Avec l’i-see Sensor

(4) (6) (5) (7)

Modèle avec télécommande sans fil

(8) (9) (10) (11)

576 - 610 (D)

A=
37

+5 0 (A)

(C)(B)

Crochet de 
l’appareil 
principal

Fig. 6-6
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6.3.2.	 Fixation de la grille
•	 Fixez la grille en serrant les quatre vis. (Fig. 6-7)
* Assurez-vous qu’il n’y a pas d'espace entre l’appareil principal et la grille, et entre 

la grille et le plafond. (Fig. 6-8)

(A)	Appareil principal
(B)	Boîtier des composants électriques
(C)	Vis avec rondelle (Accessoire)
(D)	Grille
(E)	Plafond
(F)	 Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace.
(G)	Crochets de suspension temporaires sur le panneau

 Précaution  :
Lors du serrage de la vis avec la rondelle captive (C), appliquez un couple de 
serrage inférieur ou égal à 4,8 N•m. N'utilisez jamais de tournevis à frapper.
Cela pourrait endommager les pièces.
•	 Après avoir serré la vis, vérifiez que les deux crochets de la grille (Fig. 6-6) 

sont en prise avec les crochets de l'appareil principal.

6.3.3. Connexion des fils
(1)	Retirez la vis qui verrouille le couvercle de la boîte de raccordement, faites glisser 

le couvercle dans la direction de la flèche, comme indiqué sur le schéma, puis 
ouvrez le couvercle.

(2)	Dans la boîte de raccordement, repérez le fil de jonction du moteur d'ailette de la 
grille et le fil du moteur d'ailette, puis raccordez les fils.  (Fig. 6-9)

	 Il existe deux connecteurs de moteur d'ailette : un connecteur bleu et un connecteur 
orange. Veillez à faire correspondre les couleurs des connecteurs lorsque vous 
effectuez les raccordements.

(3)	Après avoir placé les fils de la boîte de raccordement, refermez le couvercle de 
cette boîte. Veillez à ne pas pincer les fils.  (Fig. 6-10)

	 Pour refermer le couvercle de la boîte de raccordement, faites glisser le couvercle 
dans le sens de la flèche et veillez à bien insérer la partie saillante.

(A)	Couvercle de la boîte de raccordement
(B)	Boîte de raccordement
(C)	Vis de fixation
(D)	Domino de raccordement
(E)	Connecteur de fil du moteur d'ailette
(F)	 Ruban

 Précaution  :
•	 Placez le ruban de protection du moteur d'ailette du panneau dans la boîte 
de raccordement, comme indiqué sur le schéma. (Fig. 6-11)

•	 Lors de la fermeture du couvercle de la boîte de raccordement, veillez à ne 
pas pincer les fils.

(B)
(A)

(D)

(C)

(C)
(G)

Fig. 6-8Fig. 6-7

(E) (D)

(F)
(A)

Fig. 6-9

Fig. 6-10

Fig. 6-11

(A)

(C)(D) (B)

(E)

(F)

(E)

(E)

(D)
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6.3.4. Câblage du panneau d'angle de l'i-see Sensor et du récepteur 

de signal
•	 Installez l'i-see Sensor et le récepteur de signal aux coins du panneau, dans les 

emplacements repérés par "○" ou "□". (Les positions peuvent être inversées.)
•	 Faites passer les fils de l'i-see Sensor et du récepteur de signal dans les trous 

carrés aux coins du panneau, et installez-les.
•	 Raccordez le connecteur du fil de jonction et les connecteurs des fils de l'i-see 

Sensor et du récepteur de signal dans la boîte de raccordement.
•	 Fermez le couvercle de la boîte de raccordement.
•	 Fixez les fils de l'i-see Sensor et du récepteur de signal au panneau à l'aide des 

fixations, comme indiqué sur le schéma, de sorte qu'il n'y ait pas de mou au niveau 
des fils, puis coupez le fil qui dépasse aux extrémités de la fixation. (Fig. 6-13)

•	 Placez les fils de l'i-see Sensor et du récepteur de signal à l'intérieur de l'évasement 
sur le panneau.

•	 Si la position de l'i-see Sensor a été permutée de la position "○" (E) à la position 
"□" (F), changez le paramétrage des commutateurs. (Voir page 13.)

 Précaution :
•	 Faites passer les fils de l'i-see Sensor et du récepteur de signal comme illustré 
dans la Fig. 6-14.

•	 Placez les excès de fils de jonction de l'i-see Sensor et du récepteur de signal 
dans le boîtier des composants électriques dans le crochet pour fils, comme 
indiqué sur le schéma, et groupez les fils à l'aide de la fixation. (Fig. 6-15)

	 Veillez à ce que le ruban qui maintient les fils de jonction de l'i-see Sensor et 
du récepteur de signal soit bien positionné à l'intérieur de la boîte de raccor-
dement. (Fig. 6-16)

•	 Si les connecteurs du moteur des ailettes et le connecteur du récepteur de 
signal ne sont pas correctement raccordés, les ailettes ne bougeront pas ou 
la communication avec la télécommande sera impossible.

(A)	 i-see Sensor
(B)	Récepteur de signal
(C)	Fixation
(D)	Crochet pour fils
(E)	Position "○" : position par défaut de l'i-see Sensor
(F)	 Position "□" : position du récepteur de signal par défaut

(B)

(A)

(F)

(E)

i-see Sensor 
ou récepteur 
de signalAilette

Fig. 6-14

Fig. 6-12
(C)

Fig. 6-13

Fig. 6-15

(C)
(D)

Fig. 6-16
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6.4.	 Verrouillage de la direction haut/bas du flux d'air 
(Fig. 6-17)

Les ailettes de l'appareil peuvent être verrouillés en position haute ou basse, selon 
l'environnement d'utilisation. 
•	 Réglez en fonction des préférences de l'utilisateur.
	 Le réglage du verrouillage vers le haut/bas des ailettes ainsi que toutes les com-

mandes automatiques ne sont pas disponibles via la télécommande. En outre, la 
position réelle des ailettes peut différer de la position indiquée sur la télécommande.

(1)	Coupez l'interrupteur d'alimentation principal.
	 Des blessures et/ou des chocs électriques peuvent se produire lorsque le venti-

lateur de l'appareil est en rotation.
(2)	Débranchez le connecteur du moteur d'ailette du ventilateur que vous souhaitez 

verrouiller. 
	 (Tout en appuyant sur le bouton, retirez le connecteur dans le sens de la flèche 

comme indiqué sur le schéma.) Lorsque le connecteur est déposé, isolez-le avec 
du ruban isolant.

 Précaution :
Ne réglez pas les ailettes haut/bas au-delà de la plage spécifiée. De la conden-
sation pourrait se former et s'écouler du plafond, ou l'appareil pourrait mal 
fonctionner.

6.	 Installation de la grille

6.5.	 Installation de la grille d'aspiration (Fig. 6-18)
•	 Suivez la procédure décrite à la section "6.2. Préparatifs préalables à la fixation 

de la grille" dans l'ordre inverse pour installer la grille d'aspiration et le panneau 
d'angle.

(A)	Tuyau de réfrigérant de l'appareil principal
(B)	Tuyau d'écoulement de l'appareil principal
(C)	Panneau d'angle

* L'installation est possible dans toutes les positions.
(D)	Position initiale des leviers de la grille d'aspiration à la sortie d'usine.

* Les agrafes peuvent néanmoins être installées dans n'importe laquelle des quatre positions.
(E)	Récepteur (pour SLP-2FAL*)

6.6.	Contrôle
•	 Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre l'appareil et la grille, ou entre la grille et 

la surface du plafond. S'il existe un espace entre l'appareil et la grille ou entre la 
grille et la surface du plafond, un problème d'accumulation de condensation pourrait 
se produire.

•	 Vérifiez que tous les fils ont été correctement connectés.
•	 Vérifiez que les quatre ailettes peuvent bouger. Si une ou plusieurs ailettes ne 

peuvent pas bouger, reportez-vous à la section 6.3. et vérifiez les connexions.
•	 Pour le panneau d’angle du 3D i-see Sensor, vérifiez le mouvement de rotation. Si 

le 3D i-see Sensor ne tourne pas, consultez la procédure indiquée dans la section 
«6.3. Installation de la grille».

(B)

(B)

(D)

(D)

(A)

(A)

(C)

Fig. 6-17

(A)	Bouton
(B)	Moteur d’ailette
(C)	Ailettes haut/bas
(D)	Connecteur

(E)

(A)
(D) (B)

(E)

(C)

Récepteur de signal

Fig. 6-18
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7.	 Essai de fonctionnement

Interface de contrôle

Fig. 7-1

► 	Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des câbles de contrôle (circuit à 
basse tension).
 Avertissement :

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l’isolation est inférieure à 1,0 MΩ.

7.1.	 Avant la marche d’essai
►	Lorsque l’installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et 

extérieur sont terminés, vérifier l’absence de fuites de réfrigérant, la fixation 
des câbles d’alimentation et de commande, l’absence d’erreur de polarité et 
contrôler qu’aucune phase de l’alimentation n’est déconnectée.

►	Utiliser un mégohm-mètre de 500V pour s’assurer que la résistance entre 
les terminaux d’alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 MΩ.

7.2.	 Essai de fonctionnement

▌(1) Touche [Marche / Arrêt]
Pressez pour allumer ou éteindre l’appareil intérieur.

▌(2) Touche [Choix]
Pressez pour enregistrer les paramètres.

▌(3) Touche [Retour]
Pressez pour revenir à l’écran précédent.

▌(4) Touche [Menu]
Pressez pour ouvrir le Menu général.

▌(5) Écran LCD rétroéclairé
Les paramètres de fonctionnement s’affichent.
Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche l’allume, et il reste 
allumé pendant un certain temps en fonction de l’affichage.

Lorsque le rétroéclairage est éteint, appuyer sur une touche ne fait que l’allumer, 
sans exécuter la fonction. (à l’exception de la touche [MARCHE / ARRÊT])

▌(6) Voyant Marche / Arrêt
Cette lampe s’allume en vert lorsque le système est en fonctionnement. Elle 
clignote lorsque la télécommande est en cours de démarrage ou en cas d’erreur.

▌(7) Touche fonction [F1]
Ecran principal : Pressez pour régler le mode de fonctionnement.
Écran des menus : La fonction des touches varie selon l’écran.

▌(8) Touche fonction [F2]
Ecran principal : Pressez pour diminuer la température.
Menu principal : Appuyez pour déplacer le curseur vers la gauche.
Écran des menus : La fonction des touches varie selon l’écran.

▌(9) Touche fonction [F3]
Ecran principal : Pressez pour augmenter la température.
Menu principal : Appuyez pour déplacer le curseur vers la droite.
Écran des menus : La fonction des touches varie selon l’écran.

▌(10) Touche fonction [F4]
Ecran principal : Pressez pour changer la vitesse du ventilateur.
Écran des menus : La fonction des touches varie selon l’écran.

Remarque :	� Cette télécommande est compatible avec le système de détection 
de fuite de réfrigérant R32 et est équipée d’une alarme pour vous 
avertir des fuites de réfrigérant. Veuillez vous reporter au manuel 
d’installation de PAR-42MAAB pour la méthode d’installation de la 
télécommande de surveillance pour surveiller collectivement les 
fuites de réfrigérant dans le système de réfrigérant.

Remarque :	� PAR-42MAAB fait retentir une alarme de 65 dB. L’intensité de 
l’alarme sonore doit être de 15 dB supérieure à celle du bruit de 
fond, par conséquent installez PAR-42MAAB dans une pièce où le 
bruit de fond est inférieur ou égal à 50 dB.

Étape 1	 Placez la télécommande sur “Test run” (Test fonctions).

(1)	Dans le Menu principal, sélectionnez «Service» puis appuyez sur la touche . 
(2)	Lorsque le menu SAV est sélectionné, une fenêtre apparaît et vous invite à saisir le mot de passe. (Fig. 7-2)
	 Pour entrer le mot de passe de maintenance actuel (4 chiffres numériques), déplacez le curseur sur le chiffre à modifier à l’aide du bouton F1  ou F2  puis définissez 

chaque chiffre (de 0 à 9) à l’aide du bouton F3  ou F4  Appuyez ensuite sur le bouton .

	

Remarque :	� Le mot de passe de maintenance initial est "9999". Modifiez le mot de passe par défaut dès que nécessaire pour éviter tout accès non autorisé. Gar-
dez le mot de passe à portée de main pour ceux qui en auraient besoin.

	

Remarque :	� Si vous oubliez votre mot de passe de maintenance, vous pouvez initialiser le mot de passe sur le mot de passe par défaut "9999" en appuyant simul-
tanément sur les boutons F1  et F2  pendant trois secondes sur l’écran de réglage du mot de passe de maintenance.

(3)	Sélectionnez “Test run” (Test fonctions) à l’aide du bouton F1  ou F2 , puis appuyez sur le bouton . (Fig. 7-3)
(4)	Sélectionnez “Test run” (Test fonctions) à l’aide du bouton F1  ou F2 , puis appuyez sur le bouton . (Fig. 7-4)

F1 F2 F3 F4

Test run
Input maintenance info.
Settings
Check
Others

Main menu:

Service menu

Cursor

Fig. 7-4

Service menu

Cursor
Select:

Enter maintenance password

F1 F2 F3 F4

Fig. 7-3Fig. 7-2

(4) (3) (2) (1)

(5)

(6)

(7) (8) (9) (10)

Boutons de fonction

Test run menu

Cursor
Service menu:

Test run
Drain pump test run
RC alarm test
Circuit check

F1 F2 F3 F4



22

fr

7.2.2.	 Utilisation de la télécommande sans fil 
(1)	Mettez l’appareil sous tension au moins 12 heures avant l’essai de fonctionnement.
(2)	Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes. (Fig. 7-7)
	 (Effectuez cette opération lorsque l’affichage de la télécommande est éteint.)
(3)	Appuyez sur la touche  .
	 La mention (A) [TEST] et le mode de fonctionnement en cours sont affichés.  

(Fig. 7-8)
(4)	Appuyez sur la touche  pour activer le mode refroidissement, puis vérifiez 

que de l’air froid est soufflé par l’appareil.
(5)	Appuyez sur la touche  pour activer le mode chauffage, puis vérifiez que 

de l’air chaud est soufflé par l’appareil.
(6)	Appuyez sur la touche  et vérifiez que la vitesse du ventilateur change.
(7)	Appuyez sur la touche  et vérifiez que l’ailette automatique fonctionne 

correctement.
(8)	Appuyez sur la touche  pour terminer l’essai de fonctionnement.
	 (Après deux heures, un signal sera émis pour arrêter l’essai de fonctionnement.)

Remarque :
•	 Dirigez la télécommande vers le récepteur de l'appareil intérieur pendant que 
vous effectuez les étapes (3) à (8).

•	 Il n’est pas possible de réaliser l’essai de fonctionnement en mode FAN, DRY 
ou AUTO (VENTILATEUR, SEC ou AUTO).

7.	 Essai de fonctionnement

Étape 2	 Effectuez le test fonctions et vérifiez la température du courant d’air et le volet automatique.

(1)	Appuyez sur le bouton F1  pour changer de mode de fonctionnement dans l’ordre 
“Cool” (Froid) et “Heat” (Chaud). (Fig. 7-5)
	 Mode de refroidissement : vérifiez si la soufflerie souffle de l’air froid.
	 Mode de chauffage : vérifiez si la soufflerie souffle de l’air chaud.
* Vérifiez le fonctionnement du ventilateur de l’appareil extérieur.

(2)	Appuyez sur la touche  pour ouvrir l’écran de réglage des volets.

Contrôle du volet AUTO

(1)	Vérifiez le volet automatique à l’aide des boutons F1  F2 . (Fig. 7-6)
(2)	Appuyez sur le bouton  pour revenir à l’écran “Test run” (Test fonctions).
(3)	Appuyez sur le bouton .

Cool
Pipe

Auto
Switch disp.

Mode Fan

RemainTest run

F1 F2 F3 F4

Fig. 7-5

Remain

Vane

F1 F2 F3 F4

Fig. 7-6

Fig. 7-9

Fig. 7-7

(A)	Pompe d’arrivée d’eau
(B)	Eau (environ 1000 cc)
(C)	Bouchon de vidange
(D)	Verser l’eau à travers le conduit

· �Veiller à ne pas éclabousser d’eau 
dans le mécanisme de la pompe 
d’écoulement.

7.3.	 Vérification de l’écoulement (Fig. 7-9)
•	 S’assurer de l’écoulement correct de l’eau et de la bonne étanchéité des joints.

Une fois l’installation électrique terminée.
· Verser de l’eau pendant le fonctionnement de la climatisation et vérifier.
Si l’installation électrique n’est pas terminée.
· Verser de l’eau pendant le fonctionnement en urgence et vérifier.
* Le plateau d’écoulement et le ventilateur sont activés simultanément lorsque les 

bornes L et N sont activées avec un courant monophasé de 220-240 V après le 
réglage sur ON du connecteur (SWE) sur la carte de commande du boîtier élec-
trique de dérivation.

Veiller à rétablir l’état précédent à la fin des travaux.

(4)(5)

(8)

(6)

(2)(3)

(7)

(A)

(B)

(C)

(D)

(A)

Fig. 7-8
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