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Abréviations et glossaire

N° Abréviations/Mot Description

1 Mode Courbe Loi d’eau Chauffage incorporant la Loi d’eau de la température extérieure

2 COP

3 Ecodan hydrobox duo Module hydraulique double service (chauffage + eau chaude sanitaire)

4 Mode ECS Mode de chauffage eau chaude sanitaire pour les douches, les éviers etc.

5 Température de départ d’eau

6 Fonction antigel Routine de contrôle du chauffage pour éviter le gel des canalisations d’eau

7 FTC Régulateur de température de départ d’eau, carte de circuit imprimé chargée de contrôler le système

8 Mode de chauffage Chauffage par radiateurs ou plancher chauffant 

9 Legionelle Bactérie susceptible de se trouver dans les tuyauteries, les douches et les ballons d’eau et pouvant provoquer la maladie du légionnaire

10 Mode CT

11 Modèle Package

12 PRV Soupape de sécurité

13 Température de retour

14 Modèle Split

15 VTR Vanne thermostatique de radiateur : vanne sur l’entrée ou la sortie du panneau de radiateur pour contrôler l’émission de chaleur

16 MR Télécommande principale

17

18 T1

19 Mode de refroidissement

ECODAN hydrobox* duo
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Lisez attentivement les précautions suivantes relatives à la sécurité.

 AVERTISSEMENT :  ATTENTION :

Mitsubishi Electric n’est pas responsable en cas de défaillance des pièces fournies localement et sur le site. 

Veillez à respecter la maintenance périodique.
Veillez à respecter votre réglementation locale.
Veillez à respecter les instructions données dans ce manuel.

  AVERTISSEMENT

Partie mécanique

Partie électrique

Généralités

d’endommager l’unité ou de provoquer un incendie.

sur une valeur minimale de 5 ºC en dessous de la température de départ d’eau maximale admissible de tous les émetteurs de chaleur du circuit de la Zone2.

  ATTENTION

L’ingestion d’une pile peut provoquer une suffocation ou un empoisonnement.

Si l’Ecodan hydrobox duo doit arrêté (ou si le système doit être arrêté) pendant une durée prolongée, il est nécessaire de vidanger l’eau.

Avis de sécurité1

Introduction2

duo et de le mettre en service. Ce manuel s’adresse aux plombiers ou techniciens en 
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Éléments supplémentaires en option

Télécommande sans fil Sonde de la télécommande
d’expansion et le vase d’expansion ne sont pas inclus dans cette valeur.

*2 L’environnement doit être hors gel.

*4 

*5 Testé dans les conditions BS7206.

Récepteur sans fil Thermistance

Thermistance haute température

Support du bac de récupération  

Nom du modèle EHST20C-VM2C EHST20C-VM6C EHST20C-YM9C EHST20C-TM9C EHST20C-VM2EC EHST20C-VM6EC EHST20C-YM9EC EHST20C-MEC EHST20D-VM2C EHST20D-MEC EHST20D-MHC EHST20D-VM2EC EHST20D-YM9C

Volume nominal d’eau chaude sanitaire 200 L

Dimensions globales de l’unité 1600 × 595 × 680 mm (hauteur × largeur × profondeur)

Poids (vide) 110 kg 111 kg 112 kg 112 kg 104 kg 105 kg 106 kg 103 kg 103 kg 96 kg 103 kg 97 kg 105 kg

Poids (plein) 320 kg 321 kg 322 kg 322 kg 314 kg 315 kg 316 kg 313 kg 312 kg 305 kg 312 kg 306 kg 314 kg

Volume d’eau du circuit de chauffage dans l’unité *1 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 6,6 kg 5,7 kg 5,7 kg 5,7 kg 5,7 kg 5,7 kg

— — — — —

— — — — — — — —

Vase d’expansion non ven
tilé (chauffage primaire)

Volume nominal 12 L — — — — 12 L — 12 L — 12 L

Pression de charge 1 bar — — — — 1 bar — 1 bar — 1 bar

Dispositif 
de sécurité

Circuit 
d’eau 
(Principal)

Thermistance 
de régulation Chauffage

Soupape de sécurité 0,3 MPa (3 bar)

Débitmètre Débit minimal 5,0 L/min

Appoint 
électrique

Thermostat de réinitialisation 90°C — 90°C — — 90°C

Protection de surchauffe (pour éviter le 121°C — 121°C — — 121°C

Ballon 
d’ECS

Thermistance de régulation

Température et soupape de sécurité/ 
Soupape de sécurité

1,0 MPa 
(10 bar)

Pompe de circulation du circuit primaire

Pompe de circulation du circuit sanitaire

Raccordements

Eau Réduction de 28 mm (circuit primaire)/Réduction de 22 mm (circuit eau chaude)

Fluide 
frigorigène 
(R410A)

Liquide 9,52 mm 6,35 mm

15,88 mm 12,7 mm

Limites température 
cible

Température 
de départ 
d’eau

Chauffage

—

Température 
ambiante

Chauffage

—

Plage de fonction
nement
garantie

Ambiante *2  80 %RH)

Température 
extérieure

Chauffage

—

Performance ballon 
d’ECS

Température d’eau chaude maximale admissible 70°C *4 70°C *4 70°C

Temps pour élever la température du  22,75 min

Temps pour réchauffer 70 % du ballon 17,17 min

Données  
électriques

Carte élec
tronique de 
régulation

Alimentation électrique
(Phase, tension, fréquence)

partir d’une source indépendante) 10A

Appoint 
électrique

Alimentation électrique
(Phase, tension, fréquence)

~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V, 3~, 230 V, ~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V, — ~/N, 230 V, — — ~/N, 230 V, 3~, 400 V, 

Capacité — — —

Courant 9 A 26 A 13 A 23 A 9 A 26 A 13 A — 9 A — — 9 A 13 A

16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A — 16 A — — 16 A 16 A

Résist.électr.  
immergée *6

Alimentation électrique
(Phase, tension, fréquence) — ~/N, 230 V, —

Capacité — —

Courant — 13 A —

— 16 A —

Niveau de pression sonore 28 dB(A)

Niveau de puissance sonore 40 dB(A)

<Tableau 3.1>
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Éléments supplémentaires en option

*1 

*2 L’environnement doit être hors gel.
Thermistance haute température

*4 
Support du bac de récupération

*5 Testé dans les conditions BS7206.

*6 

<Tableau 3.1>

Nom du modèle ERST20C-MEC ERST20C-VM2C ERST20D-MEC ERST20D-VM2C EHPT20X-VM2C EHPT20X-VM6C EHPT20X-YM9C EHPT20X-TM9C EHPT20X-MHCW EHST20C-MHCW EHST20D-MHCW

Volume nominal d’eau chaude sanitaire 200 L

Dimensions globales de l’unité 1600 × 595 × 680 mm (hauteur × largeur × profondeur)

Poids (vide) 103 kg 110 kg 96 kg 103 kg 98 kg 99 kg 100 kg 100 kg 98 kg 110 kg 103 kg

Poids (plein) 313 kg 320 kg 305 kg 312 kg 307 kg 308 kg 309 kg 309 kg 307 kg 320 kg 312 kg

Volume d’eau du circuit de chauffage dans l’unité *1 6,6 kg 6,6 kg 5,7 kg 5,7 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 5,9 kg 6,6 kg 5,7 kg

— — — — — — — —

— — — — — — — —

Vase d’expansion non ven
tilé (chauffage primaire)

Volume nominal — 12 L — 12 L

Pression de charge — 1 bar — 1 bar

Dispositif 
de sécurité

Circuit 
d’eau 
(Principal)

Thermistance de 
régulation Chauffage

Soupape de sécurité 0,3 MPa (3 bar)

Débitmètre Débit minimal 5,0 L/min

Appoint 
électrique

Thermostat de réinitialisation — 90°C — 90°C — — —

Protection de surchauffe (pour éviter le  — 121°C — 121°C — — —

Ballon 
d’ECS

Thermistance de régulation

Température et soupape de sécurité/ Soupape 
de sécurité

1,0 MPa 
(10 bar)

90°C/
0,7 MPa (7 bar)

Pompe de circulation du circuit primaire

Pompe de circulation du circuit sanitaire

Raccordements

Eau Réduction de 28 mm (circuit primaire)/Réduction de 22 mm (circuit eau chaude)

Fluide frigorigène 
(R410A)

Liquide 9,52 mm 6,35 mm
— — — — —

9,52 mm 6,35 mm

15,88 mm 12,7 mm 15,88 mm 12,7 mm

Limites température 
cible

Température de 
départ d’eau

Chauffage

—

Température 
ambiante

Chauffage

NON disponible —

Plage de  
fonctionnement
garantie

Ambiante *2  80 % RH)

Température 
extérieure

Chauffage

—

Performance ballon 
d’ECS

Température d’eau chaude maximale admissible *4 70°C *4 70°C

Temps pour élever la température du ballon 22,75 min

Temps pour réchauffer 70 % du ballon d’ECS 17,17 min

Données  
électriques

Carte électronique 
de régulation

Alimentation électrique
(Phase, tension, fréquence)

partir d’une source indépendante) 10 A

Appoint électrique

Alimentation électrique
(Phase, tension, fré
quence)

— ~/N, 230 V, — ~/N, 230 V, ~/N, 230 V, ~/N, 230 V, 3~, 400 V, 3~, 230 V, — — —

Capacité — — — — —

Courant — 9 A — 9 A 9 A 26 A 13 A 23 A — — —

— 16 A — 16 A 16 A 32 A 16 A 32 A — — —

Résist.électr.  
immergée *6

Alimentation électrique
(Phase, tension, fré
quence)

— ~/N, 230 V, 

Capacité —

Courant — 13 A

— 16 A

Niveau de pression sonore 28 dB(A)

Niveau de puissance sonore 40 dB(A)
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Éléments constitutifs

<Tableau 3.2>

<Figure 3.1>

<E*ST20*-*M**C> 
(Système modèle Split)

<EH*T20*-MHCW> 
(Système modèle Split/
 Package pour le Royaume-Uni)

<EHPT20X-*M**C*> 
(Système modèle Package)

No. Part name E*ST20*-*M2/6/9C E*ST20*-*M2/6/9EC E*ST20*-MEC EHST20D-MHC EHPT20X-*M2/6/9C EHPT20X-MHCW EHST20*-MHCW

A Tuyau de sortie ECS

B Tuyau d’entrée eau froide

C

D

E — — — — —

F — — — — —

— —

H — —

1

2 Télécommande principale

3 — —

4 Appoint électrique 1, 2 — — — —

5 Vanne 3 voies

6 Purgeur d’air manuel

7 Vanne de purge (circuit primaire) 

8 Manomètre

9 Soupape de sécurité (3 bar)

10 Purgeur d’air automatique

11 Vase d’expansion — —

12 Débitmètre

13

14 Pompe de circulation de l’eau 1 (circuit primaire)

15 Vanne de pompe

16 Ballon d’ECS

17

18

19 Pompe de circulation de l’eau (circuit sanitaire)

20 Résistance électrique ECS immergée — — — —

21 Température et soupape de sécurité — — — — —

22 Soupape de sécurité (10 bar) (ballon d’ECS) — —

23 Vanne de purge (ballon d’ECS)

24 Vanne de purge (circuit sanitaire) 

25

26

27

28 Thermistance temp. Liquide frigo (TH2) — —

29 Unité extérieure — — — — — — —

30 Tuyau de purge (fourniture locale) — — — — — — —

31 — — — — — — —

32 Robinet d’isolement (fourniture locale) — — — — — — —

33 Filtre magnétique (fourniture locale) (recommandé) — — — — — — —

34 Filtre (fourniture locale)  — — — — — — —

35 — — — — — — —

36 — — — — — — —

37 vase d’expansion eau potable *1 — — — — — — —

22
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A
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B

5

6
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20
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24

7
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8
2

16

4
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3

14

C

E/H
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Dessins techniques

Lettre Description du tuyau Taille/Type de raccord

A Raccord de sortie ECS 22 mm/Réduction

B Raccord d’entrée eau froide 22 mm/Réduction

C 28 mm/Réduction

D 28 mm/Réduction

E 28 mm/Réduction

F 28 mm/Réduction

H

Passages de câbles électriques Pour les entrées ,  et , faites passer les fils basse tension, y compris les fils d’entrées 
externes et les fils des thermistances. Pour les entrées  et , faites passer les fils haute ten

. 

<Tableau 3.3>

<Unité : mm>

<Côté gauche> <Avant> <Côté droit>

<Haut>

Purgeur 
d’air

Télécommande
principale

Soupape de sécurité
(circuit primaire)

Bornier

Façade avant

Soupape de sécurité
de température
et de pression et sa
plaque d’accès

<E**T20*-*M**C> 

<EH*T20*-MHCW> 

Soupape de sécurité
(circuit sanitaire)

Soupape de sécurité
(circuit primaire)

Télécommande
principale

Bornier

<Côté gauche> <Avant>

<Côté droit>

<Haut>

Air vent

Façade
avant

<Avant>Composant en 
option

<ERST20*-*M**C> 
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Compatibilité des unités

Schéma du circuit d’eau

<E*ST20*

<Figure 3.3>

<Figure 3.2>

Remarque

duo, un robinet d’isolement doit être position

terie. 

trée vers l’Ecodan hydrobox duo.

être disposée sur toutes les soupapes de sé

vigueur de votre pays.

tuyauterie d’alimentation en eau froide (IEC 
61770).

avec des métaux différents ou des tuyaux de 
connexion fabriqués avec des métaux diffé

apparition d’une réaction de corrosion qui 
pourrait endommager la tuyauterie.

Raccord évasé

Raccord évasé

Ecodan hydrobox duo

Ecodan hydrobox duo

Tuyau 
d’éva
cuation

Tuyau 
d’éva
cuation

Tuyau 
d’éva
cuation

Tuyau d’évacuation

Tuyau d’évacuation

Tuyau d’évacuation

Eau froide

Eau froide

Eau chaude

Eau chaude

Réseau de 
chauffage local

Tuyau d’eau

Flexible
(Connexion temporaire)

Alimen
tation
en eau

Remarque

duo, un robinet d’isolement doit être positionné 

Aucune vanne ne doit être installée entre la 
vanne d’expansion (élément 35) et l’Ecodan 
hydrobox duo (pour des raisons de sécurité).

trée vers l’Ecodan hydrobox duo.

être disposée sur toutes les soupapes de sé

vigueur de votre pays.

avec des métaux différents ou des tuyaux de 
connexion fabriqués avec des métaux diffé

apparition d’une réaction de corrosion qui 
pourrait endommager des tuyauteries.

être retiré après la procédure de remplissage. 
Élément fourni avec l’unité comme accessoire 
séparé.

de sécurité T&P (élément 19). Cela garantira 
que le ballon d’ECS ne nécessitera pas de vi
dange pour effectuer l’entretien/la mainte
nance du groupe de commande entrée.

Tuyau d’eau

Réseau de 
chauffage local

<Tableau 3.4>

Ecodan hydrobox duo
Unité extérieure VM2C VM6C YM9C TM9C VM2C MEC MHC VM2EC YM9C MEC VM2C

Modèle
Package

 
— — — — — — — —

Modèle
Split

— — — — —

— — — — —

Ecodan hydrobox duo
Unité extérieure VM2C VM6C YM9C TM9C VM2EC VM6EC YM9EC MEC MEC VM2C

Modèle
Split

— —
 

— — —
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Remarque

duo, un robinet d’isolement doit être posi

tuyauterie. Aucune vanne ne doit être installée 
entre la vanne d’expansion (élément 35) et 
l’Ecodan hydrobox duo (pour des raisons de 
sécurité).

d’entrée vers l’Ecodan hydrobox duo.

être disposée sur toutes les soupapes de 

en vigueur de votre pays.

avec des métaux différents ou des tuyaux de 
connexion fabriqués avec des métaux diffé

apparition d’une réaction de corrosion qui 
pourrait endommager des tuyauteries.

être retiré après la procédure de remplissage. 
Élément fourni avec l’unité comme accessoire 
séparé.

de sécurité T&P (élément 19). Cela garantira 
que le ballon d’ECS ne nécessitera pas de 
vidange pour effectuer l’entretien/la mainte
nance du groupe de commande entrée.

Nom du modèle EHPT20X-MHCW EHST20C-MHCW EHST20D-MHCW

Pression d’alimentation maximale pour le réducteur de pression 16 bar 16 bar 16 bar

Pression de fonctionnement (côté potable) 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar

Pression de réglage de charge du vase d’expansion (côté potable) 3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar

Pression de réglage de charge du robinet détendeur (côté potable) 6,0 bar 6,0 bar 6,0 bar

Caractéristiques de la résistance électrique immergée (côté potable) *

Capacité du ballon d’ECS 200 L 200 L 200 L

Poids de l’unité pleine 307 kg 320 kg 312 kg

Pression de fonctionnement primaire maximale 2,5 bar 2,5 bar 2,5 bar

<Tableau 3.5>

Remarque

box duo, un robinet d’isolement doit être 

de la tuyauterie. 

d’entrée vers l’Ecodan hydrobox duo.

être disposée sur toutes les soupapes de 

en vigueur de votre pays.

tuyauterie d’alimentation en eau froide (IEC 
61770).

réalisés avec des métaux différents ou 
des tuyaux de connexion fabriqués avec 

de corrosion qui pourrait endommager la 
tuyauterie.

<Figure 3.4>

<Figure 3.5>

Ecodan hydrobox duo

Tuyau 
d’éva
cuation

Tuyau 
d’éva
cuation

Tuyau d’évacuation

Tuyau d’évacuation

Eau froide
Eau chaude

Alimentation en eau 
principale

Flexible
(Connexion temporaire)

Ecodan hydrobox duo

Tuyau 
d’éva
cuation

Tuyau d’évacuation

Eau froide
Eau chaude

Alimen
tation en 
eau

Tuyau d’eau

Tuyau d’eau

Réseau de 
chauffage local

Réseau de 
chauffage local



Contrôle de la température sur 1 zone

Contrôle de la température sur 2 zones Contrôle de la température sur 1 zone avec chaudière 

Contrôle de la température sur 2 zones avec chaudière Contrôle de la température sur 1 zone (contrôle marche/ar-
rêt de la vanne sur 2 zones)
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Réseau de chauffage : types d’installation réalisables

Zone1

Zone2

Zone1

Zone1

Zone1

Zone2

1.
(fourniture locale)

2. Bouteille de découplage (fourniture locale)

3.

4.

5. Pompe de circulation Zone1 (fourniture locale)

6. Régulateur de débit Zone1 (fourniture locale) *

7. Vanne de mélange motorisée (fourniture locale)

8.

9.

Composant en option : 

Composant en option : 

10. Pompe de circulation Zone2 (fourniture locale)

11. Régulateur de débit Zone2 (fourniture locale) *

12.  Émetteurs de chaleur Zone2 (plancher chauffant, par exemple) 
(fourniture locale)

13.

14. Thermistance température de l’eau de retour chaudière 

15. Chaudière (fourniture locale)

16. Vanne 2 voies Zone1 (fourniture locale)

17. Vanne 2 voies Zone2 (fourniture locale)

18. Vanne de contournement (fourniture locale)

Composant en option : 

Zone1

Important :  Se référer aux conditions et prescriptions d’installation, nommées «Guide hydraulique, pré-requis à la mise en service» de Mitsubishi Electric 
en France. Pour plus d’informations, contacter votre revendeur.
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Informations techniques3

Contrôleur d’énergie
cumulées*1 dans chaque mode de fonctionnement*2 sur la télécommande prin

cipale. 

 Télécommande principale
détails sur le réglage des commutateurs dip.

Remarque : La méthode 1 doit être utilisée comme guide. Si une certaine précision est nécessaire, utilisez la 2nde méthode.

1. Calcul automatique estimatif
La consommation électrique est calculée automatiquement en fonction de la consommation d’énergie de l’unité extérieure, de la résistance électrique, des pompes de 
circulation et des autres équipements auxiliaires.(*3)
La chaleur produite est calculée automatiquement en multipliant l’écart de température (température de débit et de retour) et le débit par les sondes installés en usine. 

Appoint électrique1 Appoint électrique2
Résistance électrique

immergée*1
Pompe1*2 Pompe2 Pompe3

Valeur par défaut
***(pompe installée en 

usine)

***

Lorsque des pompes supplémentaires four
nies localement sont connectées en tant que 

caractéristiques des pompes.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

<Tableau 3.6>

 
automatiquement.

2. Mesure réelle par un compteur d’énergie externe (fourni localement) 

sur la télécommande principale.
(Compteur 1 pour la ligne d’alimentation H/P, compteur 2 pour la ligne d’alimentation des résistance électriques, par exemple.)

pour plus d’informations sur les compteurs d’énergie électrique et les 
compteur de chaleur qu’il est possible de connecter. 
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(Avant)

a

b b

d

11

 Installation4

4.1 Emplacement
Transport et manutention

<Figure 4.1.1>
L’Ecodan hydrobox duo est livré sur une palette en bois avec une protection en carton. 

<Figure 4.1.2> 
Accès pour l’entretien

L’Ecodan hydrobox duo peut être transporté soit verticalement, soit 

VERS LE HAUT <Figure 4.1.1>.

minimum.

éléments de l’emballage lorsque l’unité est à son emplacement d’installation. 
 Conservez les poignées pour un transport ultérieur.

Emplacement convenable

l’abri du gel. Les unités ne doivent PAS être empilées.

de supporter son poids lorsqu’il est rempli. (Des pieds réglables (pièces 
accessoires) peuvent être utilisés pour mettre l’unité de niveau)

résistant.

Schémas d’accès pour l’entretien
Accès pour l’entretien

Paramètre Dimension (mm)

a  300*

b 150

c  (la distance derrière l’unité n’est pas 
visible dans la Figure 4.1.2)

 10

d  500

<Tableau 4.1.1>

vidange comme détaillé dans les réglementations nationales et locales relatives 
aux bâtiments.

minimiser les pertes thermiques de l’eau stockée.

Thermostat d’ambiance

l’émetteur de chaleur

Remarque :  Ne positionnez pas le thermostat trop près du mur. Le 
thermostat risque de détecter la température du mur, ce qui 
risque de perturber le contrôle correct de la température 
ambiante.

Repositionnement
Avant de déplacer l’Ecodan hydrobox duo vers un nouvel emplacement, VIDAN

<Préparation avant l’installation et l’entretien>

<Précautions à prendre pendant l’entretien>

*   Un espace supplémentaire de 300 
mm (600 mm au total) est nécessaire 

l’Ecodan Hydrobox duo.
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4.2 Qualité de l’eau et préparation du système
Généralités

valeur de pH comprise entre 6,5 et 8,0

Calcium : 100 mg/L, dureté Ca : 250 mg/L
Chlore : 100 mg/L, Cuivre : 0,3 mg/L

européenne 98/83 EC.

minimiser la formation de tartre, il peut être avantageux de restreindre la 

Antigel
Pour les solutions antigel, il convient d’utiliser du propylène glycol avec une cote 

Remarque : 
1. L’éthylène glycol est toxique et il convient de ne pas l’utiliser dans le 

circuit d’eau primaire en cas d’une quelconque contamination croisée du 
circuit d’eau potable.

2. Pour le contrôle marche/arrêt de la vanne sur 2 zones, il convient d’utiliser 
l’éthylène glycol.

Nouvelle installation (circuit d’eau primaire)

d’éliminer tout débris de construction, de soudure etc. en utilisant un agent de 
nettoyage chimique approprié.

d’utiliser de l’antigel en fonction des conditions du site. Un inhibiteur de 

<Tableau 4.2.1>

 Quantité minimale d’eau nécessaire dans le circuit 
de chauffage/rafraîchissement

Unité extérieure de la pompe à chaleur Quantité d'eau minimale [L]

Modèle Package 29

37

48

48

60

Modèle Split 17

17

22

32

32

43

54

34

48

60

80

80

80

Remarque :
Pour le système de contrôle de la température sur 2 zones, la valeur dans le 
tableau ci-dessus exclut la quantité d’eau stockée dans la Zone2.

Vis

<A> <B>

Façade 
avant

Charnières

Vis

Ouvrir

Installation existante (circuit d’eau primaire)
Avant le raccordement de l’unité extérieure, le circuit de chauffage existant DOIT être 

d’utiliser de l’antigel en fonction des conditions du site. Un inhibiteur de 

appropriés au matériau utilisé dans le circuit d’eau.

 Accès aux composants internes et au boîtier 
électrique de commande

<A> Ouverture de la façade avant

principale et le câble de la carte électronique de régulation.

le côté droit.

électrique de commande vers l’avant.

Remarque :

Reconnectez le câble de la télécommande principale sur son connecteur de relais. 
Remettez en place la façade avant et resserrer les vis au niveau de la base.

<Figure 4.2.1>
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Isolation de la tuyauterie

thermiques inutiles et une condensation. Pour éviter que des condensats 
pénètrent dans l’Ecodan hydrobox duo, la tuyauterie et les raccords situés sur le 
haut de l’Ecodan hydrobox duo doivent être isolés soigneusement.

chaleur inutile.

hydrobox duo doit être isolée avec un matériau d’isolation convenant aux 

Prévention de la pression négative
Pour éviter que la pression négative atteigne le réservoir d’eau chaude, l’installateur 
doit installer une tuyauterie appropriée ou utiliser des dispositifs adaptés.

Filtre hydraulique (SEULEMENT pour la série EHPT)

Raccordements des tuyaux

les réductions 22 mm ou 28 mm comme approprié.

Remarque :  Pour souder les tuyaux sur site, refroidissez les tuyaux de l’Ecodan 
hydrobox duo en utilisant un torchon humide etc.

 Tuyauterie d’évacuation (SEULEMENT pour la série 

ERST20*)
Pour que l’évacuation s’effectue correctement, il est nécessaire d’utiliser la pièce 

Le bac de récupération et le tuyau d’évacuation doivent être installés pour purger 

Pour éviter que l’eau sale soit évacuée directement sur le sol près de l’unité du 

récupération du cylindre.

depuis le tuyau d’évacuation fourni localement.

dioxyde de soufre.

depuis la sortie du tuyau vers un lieu d’évacuation adapté.

<Installation>
Remarque :  il peut être plus pratique d’installer le tuyau de vidange avant de 

placer l’unité du cylindre sur le support.

d’évacuation et sur la partie extérieure de la douille d’évacuation, comme illustré.

Remarque :  pour éviter que le tuyau d’évacuation tombe de la douille 

d’évacuation fourni localement.

<Vérification de l’évacuation>

récupération. (Figure 4.3.2)

dose d’eau ne déborde pas du bac de récupération.

Tuyau de vidange

Douille de vidange

Appliquer un adhésif 
en PVC

Tuyau d’évacuation

Support pour bac de récupération

<Figure 4.3.1>

<Figure 4.3.2>

4.3 Tuyauterie d’eau
Tuyauterie d’eau chaude

L’Ecodan hydrobox duo N’EST PAS VENTILÉ. 

des réglementations relatives aux bâtiments. Si vous êtes en dehors du 

de l’Ecodan hydrobox duo sur l’installation en recherchant toute anomalie :

Les instructions des pages suivantes concernant l’évacuation en toute sécurité 
de l’eau chaude des dispositifs de sécurité doivent être respectées attentivement.

que des débris ou des éléments similaires, ne pénètre dans les tuyaux.

 Tuyauterie d’eau froide
De l’eau froide ayant les caractéristiques convenables (voir section 4.2) doit être 
introduite dans le système en raccordant le tuyau B (Figure 3.1) en utilisant des 
raccords appropriés.
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Remplissage du système (circuit primaire)

serrés.

 
(Voir section 4.2 pour les instructions.)

primaire de chauffage avec de l’eau et un antigel et un inhibiteur adaptés si 
nécessaire. Utilisez toujours un circuit d’alimentation d’eau avec un clapet 

une contamination par refoulement de l’alimentation en eau.

 
(voir section 4.2 pour les instructions). Il est de la responsabilité de 
l’installateur de décider si de l’antigel doit être utilisé dans les systèmes 

inhibiteur de corrosion doit être utilisé aussi bien dans les systèmes 
modèles Split que dans les modèles Package.

dant.

réaction de corrosion qui endommagerait la tuyauterie

des raccordements.

et après la période de chauffage.

Dimensionnement des vases d’expansion
Le volume des vase d’expansion doit être adapté au volume d’eau du système 
local.
Pour dimensionner un vase d’expansion pour le circuit de chauffage, il est 
possible d’utiliser la formule et le graphique suivants.
Lorsque le volume nécessaire pour le vase d’expansion dépasse le volume de 

sorte que la somme des volumes des phases d’expansion dépasse le volume 
nécessaire pour le vase d’expansion.

d’expansion sur site car ce modèle n’est pas livré avec un vase d’expansion.

V = 
 × G

P¹ + 0,098
P² + 0,098

  

P¹
P²

P¹ : 0,1 MPa
P² : 0,3 MPa

0

0

5

10

15

20

25

50 100 150 200 250 300 350 400

Dimensionnement du vase d’expansion

<Figure 4.3.4>

<Figure 4.3.3>
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Caractéristique de la pompe de circulation
1. Circuit primaire
La vitesse du circulateur peut être contrôlée avec les paramètres de la 

système en fonction de la 
longueur et de l’élévation du circuit primaire.
Pour un modèle d’unité extérieure non répertoriée dans le <Tableau 4.3.1>, 

<Deuxième pompe>

éléments suivants.
Si une deuxième pompe est utilisée dans le système, elle peut être positionnée 
de 2 manières.
La position de la pompe a une incidence sur la borne sur laquelle le câble de 

Si la deuxième pompe est utilisée seulement pour le circuit de chauffage, le câble 
de signal doit alors être branché sur les bornes 3 et 4 de TBO.1 (OUT2). Dans 

intégrée de l’Ecodan hydrobox duo. 

Si la deuxième pompe est utilisée dans le circuit primaire entre l’Ecodan 
hydrobox duo et l’unité extérieure (système Package SEULEMENT), le câble de 
signal doit alors être branché sur les bornes 1 et 2 de TBO.1 (OUT1). Dans cette 
position, la vitesse de la pompe DOIT 
intégrée de l’Ecodan hydrobox duo.
Remarque : Reportez-vous à la section 5.2 Connexion des entrées/sorties.

Si le débit d’eau dépasse 27,7 L/min, la vitesse de l’écoulement est supérieure 

2. Circuit sanitaire
Réglages par défaut: Vitesse 2
La pompe de circulation d’eau chaude DOIT être réglée sur la vitesse 2.

* Pour l’installation d’un modèle de la série EHPT20, réglez sa vitesse circulateur avec une chute de pression entre l’Ecodan hydrobox duo et l’unité extérieure 
en fonction de la pression statique externe.

Caractéristique de la pompe de circulation de l’eau

<Figure 4.3.5>

Série E*ST20C

<Figure 4.3.6>

Série E*ST20D

<Figure 4.3.7>

Vitesse 5 (réglages par défaut)

Vitesse 4

Vitesse 3

Vitesse 2

Vitesse 1

Série EHPT20X

Vitesse 5 (réglages par défaut)

Vitesse 4

Vitesse 3

Vitesse 2

Vitesse 1

Vitesse 5 (réglages par défaut)

Vitesse 4

Vitesse 3

Vitesse 2

Vitesse 1

Unité extérieure de la pompe à chaleur Plage de débit d’eau [L/min]

Modèle Package

Modèle Split

<Tableau 4.3.1>
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Résistance électrique ECS immergée

car cela provoquera une défaillance prématurée de l’élément chauffant.

Schéma des tuyauteries pour le contrôle sur 2 zones

Remarque :  N’installez pas de thermistance sur la bouteille de découplage. Cela pourrait perturber la surveillance correcte du débit et de la température de 
retour à travers chaque zone. 
Installez la thermistance température de départ d’eau de la Zone2 (THW8) à proximité de la vanne de mélange.

<Figure 4.3.8> 

<Autres modèles> Le vase d’expansion du côté sanitaire devra être 

réglementation locale.

Connexions des dispositifs de sécurité
Le robinet détendeur du côté eau chaude secondaire et la soupape de sécurité de 
température et de pression (T&P) (*1) doivent tous deux disposer d’une tuyauterie 
de vidange appropriée.

*1  sont équipés de 
soupapes de sécurité T&P et tous les autres modèles sont équipés d’une 
soupape de sécurité de pression.

Remarque : 
1.  Ne serrez pas les vis de manière excessive lors de la connexion du tuyau 

d’évacuation, car cela pourrait endommager l’Ecodan hydrobox duo.

<Pour le Royaume-UNI>

connexion avec la soupape de sécurité de température et de pression installée en 

demeure nécessaire que les paramètres de purge décrits dans les réglementations 

pace entre la plaque et le panneau latéral, et entre la plaque et la tuyauterie 

 Conformément aux réglementations relatives aux bâtiments, un entonnoir doit 

également Figure 4.4.1). En raison de la distance entre les deux dispositifs de 
sécurité, il peut être nécessaire d’équiper chaque dispositif de sécurité de son 

tion en toute sécurité (voir Figure 4.3.8). 
Remarque : 
2.  D’autre part, les évacuations du robinet détendeur et de la soupape de 

sécurité T&P peuvent généralement être dirigées vers un entonnoir 
unique, dans la mesure où cet entonnoir est situé à moins de 500 mm de 
la soupape de sécurité T&P au Royaume-Uni. Lors du raccordement des 
tuyaux d’évacuation vers les dispositifs de sécurité, prenez garde à ne pas 
exercer de contraintes sur les raccords d’entrée.

Schéma 
Pièce n°

Description Taille de rac-
cord

Type de
raccord

1 Soupape de sécurité 
(partie du groupe de sécurité)

15 mm Compression

2 Soupape de sécurité Femelle

3 Soupape de sécurité T&P/
Soupape de sécurité

15 mm/ Compression/
Femelle

4 Soupape de détente Femelle

<Tableau 4.3.2>

présenter une pente continue vers le bas. La tuyauterie d’évacuation devra être 
laissée ouverte dans l’environnement.

tuyauterie d’évacuation.

ou d’eau chaude. Les soupapes de sécurité NE DOIVENT PAS être utilisées 
dans un quelconque autre but.

Entrée eau froide

Vanne de décharge de  
 

visible

Entonnoir

Eau chaude

Eau chaude Entrée eau froide

<Modèles UK pour le Royaume-Uni>
EHPT20X-MHCW
EHST20C-MHCW
EHST20D-MHCW
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Tuyau d’évacuation en métal (D1)  
soupape de sécurité thermique vers entonnoir

Dispositif de sécurité  
( soupape de sécurité  
thermique, par 
exemple)

500 mm au maximum
Entonnoir

300 mm 
minimum

Tuyau d’évacuation en métal (D2) depuis 
l’entonnoir, avec chute continue. Voir le Point 

tion

points d’évacuation)

Puisard
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4.4 Disposition de l’évacuation des dispositifs 
de sécurité (G3)
Les instructions suivantes correspondent à une exigence de la réglementation 
sur la construction au Royaume-Uni et doivent être respectées. Pour les 
autres pays, reportez-vous à la réglementation locale. En cas de doute, 
consultez le bureau local en charge de la réglementation sur la construction.

dans la Figure 4.4.1.
3. L’entonnoir doit être placé verticalement et aussi près que possible du 

4. L’entonnoir doit pouvoir être vu par les occupants et être disposé loin des 
appareils électriques.

5. Le tuyau d’évacuation (D2) provenant de l’entonnoir doit aboutir dans un 

l’évacuation, être en métal et :

A) Avoir une taille de tuyau au moins une fois plus grande que la taille de sortie 
nominale du dispositif de sécurité lorsque sa perte de charge équivalente totale 

d’évacuation dont la longueur de résistance équivalente se situe entre 9 m et 
18 m doivent avoir une taille au moins deux fois plus grande que la taille de 
sortie nominale du dispositif de sécurité, une taille trois fois plus grande pour 
une longueur de résistance équivalente entre 18 et 27 m, et ainsi de suite. Les 

Une autre approche pour le dimensionnement des tuyaux d’évacuation consiste 

usage domestique dans les bâtiments et leurs dépendances.

B) Disposer d’une section verticale du tuyau d’une longueur minimale de 300 mm, 
en dessous de l’entonnoir avant tout coude ou courbe dans la tuyauterie.

C) Être installé avec une pente continue. 

D) 

 

Taille de la 
vanne de 
sortie

Taille minimale 
du tuyau 
d’évacuation D1

Taille minimale du tuyau 
d’évacuation D2 après 
l’entonnoir

Perte de charge maximale autorisée, exprimée 
sous la forme de longueur de tuyau droit (sans 
coudes ni courbes)

Perte de charge créée 
par chaque coude ou 
courbe

15 mm 22 mm 0,8 m
28 mm 1,0 m
35 mm 1,4 m

22 mm 28 mm 1,0 m
35 mm 1,4 m
42 mm 1,7 m

28 mm 35 mm 1,4 m
42 mm 1,7 m
54 mm 2,3 m

<Tableau 4.4.1>

i. 

ii

des surfaces externes telles que des parkings, des aires de stationnement, 

autre en contact avec les évacuations, une cage métallique ou une protection 
similaire soit installée pour éviter tout contact, tout en conservant la visibilité.

iii. Des évacuations situées en hauteur, par exemple dans une trémie métallique 
et un tuyau de descente métallique avec l’extrémité du tuyau d’évacuation 
clairement visible (entonnoir visible ou non) ou sur un toit capable de supporter 

plastique quelconque susceptible de collecter ces évacuations (entonnoir visible).

iv

qu’il soit possible de suivre de manière raisonnablement simple toute  
l’évacuation d’une installation. L’unique tuyau d’évacuation commun doit avoir 
une taille de tuyau au moins une fois plus grande que celle du plus gros tuyau 

il est nécessaire d’envisager l’installation d’un dispositif piloté de manière 
électronique permettant de générer un avertissement en cas de décharge.

Remarque :  La décharge se compose d’eau brûlante de vapeur. L’asphalte, 
les matériaux de couverture en rouleaux et les matériaux non 
métalliques pour les eaux pluviales risquent d’être endommagés 
par ces décharges.

Exemple de réalisation :

D’après le tableau 4.4.1: La résistance maximale autorisée pour une longueur 
droite de tuyau d’évacuation en cuivre de 22 mm (D2) depuis une soupape de 

supérieure. La résistance maximale autorisée pour une longueur droite de tuyau 

longueur réelle est de 7 m, un tuyau en cuivre de 28 mm (D2) conviendra parfaitement.

<Figure 4.4.1> 
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Ecodan hydrobox duo
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4.5 Connexion électrique
Tous les travaux électriques doivent être entrepris par un technicien convenablement 

incendie et un décès. Cela annule également la garantie du produit. Tous les câblages 
doivent être réalisés conformément aux réglementations nationales relatives aux câblages.

Option 1 : Ecodan hydrobox duo alimenté via une unité extérieure
<Monophasé>

<Figure 4.5.1>
Connexions électriques monophasées

Description Alimentation électrique Capacité Disjoncteur Câblage

Appoint électrique (circuit pri
maire)

16 A  *2 2,5 mm²

32 A  *2 6,0 mm²

Résistance électr ique ECS 
immergée (ballon d’ECS)

16 A  *2 2,5 mm²

C
âb

la
ge

N
° 

de
 c

âb
le

× 
ta

ille
 (m

m
²)

*3 3 × 1,5 (pôle)

*3 1 × Min. 1,5

C
at

ég
or

ie
  

de
 c

irc
ui

t

*4 230 V CA

*4 24 V CC

*3. Max. 45 m
En cas d’utilisation d’une section de 2,5 mm², 50 m max.
En cas d’utilisation d’une section de 2,5 mm² et de S3 séparés, 80 m max.

Remarque : 1. La taille des câbles doit être conforme aux codes locaux et nationaux applicables.
2. Les cordons de connexion entre le module hydraulique et l’unité extérieure ne doivent pas être plus légers qu’un cordon 

souple à gaine en Néoprène. (Modèle 60245 IEC 57)
 Les cordons de connexion du module hydraulique ne doivent pas être plus légers qu’un cordon souple à gaine en Néoprène. (Modèle 60227 IEC 53)
3. Installez un câble de mise à la terre plus long que les autres câbles.

L’Ecodan hydrobox duo peut être alimenté de deux manières
1. Le câble d’alimentation est acheminé de l’unité extérieure vers l’Ecodan hydrobox duo.
2. L’Ecodan hydrobox duo dispose d’une source d’alimentation indépendante.

L’appoint électrique et la résistance électrique ECS immergée doivent être 

électriques spéciales.

 

 
 Fil de sortie 
 Fil de l’entrée du signal 

 

  et 
 

câble d’alimentation sur ECB2. 

Abréviation du disjoncteur

ECB1

ECB2
ECS immergée

TB1 Bornier 1

<Monophasé (avec résistance  
électrique ECS immergée)>

<Triphasé (avec résistance  
électrique ECS immergée)>

).

télécommande principale est bien branché sur le connecteur du relais.

ne dispose pas d’une fonction de 
protection contre les surintensités, 

de cette fonction sur la même ligne 
d’alimentation.

de câblage de l’Ecodan hydrobox duo et des unités extérieures.

TB1TB1

ECB1 ECB2ECB1 ECB2

A

E
F

B

CD

E

A

B

CD

F
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S3

TB1

L2

L3

ECB1

L

N

ECB2

N

L3

L1

S1

S2

S3

L

N

Alimentation 
électrique
3N~
400 V

 
différentiel

*1, *2

du circuit 
câblé  

ou 
interrupteur 
d’isolement

Alimentation 
électrique 
~/N
230 V

du circuit 
câblé  

ou 
interrupteur 
d’isolement

circuit câblé  
ou 

interrupteur 
d’isolement

Pour appoint  
électrique  
(circuit primaire)

Pour  
Résistance 
électrique  
ECS immergée  
(ballon d’ECS)

Vers la carte 
électronique 
de régulation

Unité extérieure

Ecodan hydrobox duo

Alimentation électrique 
3~ 400 V YM*C)
3~ 230 V TM*C)
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<Triphasé>

<Figure 4.5.2>
Connexions électriques triphasées

Description Alimentation 
électrique

Capacité (Réf. module 
hydraulique)

Disjoncteur Câblage

Appoint électrique (circuit 
primaire)

16 A  *2 2,5 mm²

32 A  *2 6,0 mm²

Résistance électrique ECS 
immergée (ballon d’ECS)

16 A  *2 2,5 mm²

C
âb

la
ge

N
° 

de
 c

âb
le

× 
ta

ille
 (m

m
²)

*3 3 × 1,5 (pôle)

*3 1 × Min. 1,5

C
a
té

g
o
ri
e
 

d
e
 

ci
rc

u
it *4 230 V CA

*4 24 V CC

*3. Max. 45 m
En cas d’utilisation d’une section de 2,5 mm², 50 m max.
En cas d’utilisation d’une section de 2,5 mm² et de S3 séparés, 80 m max.

*4. 

Remarque : 1. La taille des câbles doit être conforme aux codes locaux et nationaux applicables.
2. Les cordons de connexion entre le module hydraulique et l’unité extérieure ne doivent pas être plus légers qu’un cordon 

souple à gaine en Néoprène. (Modèle 60245 IEC 57)
Les cordons de connexion du module hydraulique ne doivent pas être plus légers qu’un cordon souple à gaine en Néoprène. 
(Modèle 60227 IEC 53)

3. Installez un câble de mise à la terre plus long que les autres câbles.

de câblage de l’Ecodan hydrobox duo et des unités extérieures.

dispose pas d’une fonction de protection 

la même ligne d’alimentation.
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Option 2 :  Ecodan hydrobox duo alimenté par une source 
indépendante.

Si l’Ecodan hydrobox duo et l’unité extérieure ont des alimentations électriques 
séparées, les exigences suivantes doivent être respectées :

de l’Ecodan hydrobox duo (voir Figure 4.5.3)

(activé).

modèles particuliers du modèle d’unité extérieure. Pour plus de détails, 
reportez-vous au manuel d’installation pour le raccordement de l’unité 
extérieure.

circuit câblé  
ou 

 interrupteur 
d’isolement

Alimentation 
électrique 
~/N
230 V

teur  
différentiel 

*1, *2

 
différentiel 

*1, *2

circuit câblé  
ou 

 interrupteur 
d’isolement

Alimentation 
électrique 
~/N
230 V

Unité extérieure

Ecodan hydrobox duo

Alimentation 
électrique 
~/N
230 V

Alimentation 
électrique 
~/N
230 V

circuit câblé  
ou 

 interrupteur 
d’isolement

circuit câblé  
ou 

 interrupteur 
d’isolement

Pour  
appoint  
électrique  
(circuit primaire)

Pour  
Résistance 
électrique  
ECS immergée  
(ballon d’ECS)

Vers la carte 
électronique 
de régulation

<Monophasé>

<Figure 4.5.4>
Connexions électriques monophasées

<Figure 4.5.3>

Description Alimentation 
électrique

Capacité Disjoncteur Câblage

Appoint électrique (circuit 
primaire)

16 A  *2 2,5 mm²

32 A  *2 6,0 mm²

Résistance électrique ECS 
immergée (ballon d’ECS)

16 A  *2 2,5 mm²

Alimentation électrique de l’Ecodan hydrobox duo

Capacité d’entrée de l’Ecodan hydrobox duo
*2 16 A

C
âb

la
ge

N
° 

de
 c

âb
le

× 
ta

ill
e 

(m
m

²) Alimentation électrique de l’Ecodan hydrobox duo 2 × Min. 1,5

1 × Min. 1,5

*3 2 × Min. 0,3

—

C
a
té

g
o

ri
e
 d

e
 

ci
rc

u
it *4 230 V CA

*4 —

*4 24 V CC

*3. Max. 120 m

Remarque : 1. La taille des câbles doit être conforme aux codes locaux et nationaux applicables.
2. Les cordons de connexion entre le module hydraulique et l’unité extérieure ne doivent pas être plus légers qu’un cordon 

souple à gaine en Néoprène. (Modèle 60245 IEC 57)
Les cordons de connexion du module hydraulique ne doivent pas être plus légers qu’un cordon souple à gaine en Néoprène. (Modèle 60227 IEC 53)

3. Installez un câble de mise à la terre plus long que les autres câbles.

dispose pas d’une fonction de protection 

sur la même ligne d’alimentation.

de câblage de l’Ecodan hydrobox duo et des unités extérieures.
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du circuit 
câblé  

ou 
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câblé  
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d’isolement

Alimentation électrique 
3~ 400 V YM*C)
3~ 230 V TM*C)
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<Triphasé>

<Figure 4.5.5>
Connexions électriques triphasées

Description Alimentation électrique Capacité (Réf. module hydraulique) Disjoncteur Câblage

Appoint électrique (circuit 
primaire)

16 A  *2 2,5 mm²

32 A  *2 6,0 mm²

Résistance électrique ECS 
immergée (ballon d’ECS)

16 A  *2 2,5 mm²

Alimentation électrique de l’Ecodan hydrobox duo

Capacité d’entrée de l’Ecodan hydrobox duo
*2 16 A

C
âb

la
ge

N
° 

de
 c

âb
le

× 
ta

ill
e 

(m
m

²) Alimentation électrique de l’Ecodan hydrobox duo 2 × Min. 1,5

1 × Min. 1,5

*3 2 × Min. 0,3

—

C
at

ég
or

ie
 

de
 

ci
rc

ui
t *4 230 V CA

*4 —

*4 24 V CC

*3. Max. 120 m

Remarque : 1. La taille des câbles doit être conforme aux codes locaux et nationaux applicables.
2. Les cordons de connexion entre le module hydraulique et l’unité extérieure ne doivent pas être plus légers qu’un cordon souple à gaine 

en Néoprène. (Modèle 60245 IEC 57)
Les cordons de connexion du module hydraulique ne doivent pas être plus légers qu’un cordon souple à gaine en Néoprène. (Modèle 60227 IEC 53)

3. Installez un câble de mise à la terre plus long que les autres câbles.

Pour  
appoint  
électrique  
(circuit primaire)

Pour  
Résistance 
électrique  
ECS immergée  
(ballon d’ECS)

Vers la carte 
électronique 
de régulation

dispose pas d’une fonction de protection 

sur la même ligne d’alimentation.

de câblage de l’Ecodan hydrobox duo et des unités extérieures.
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5.1 Fonction des commutateurs dip

commutateurs dip. Le numéro des commutateurs dip est imprimé sur la carte 

est imprimé sur la carte électronique et sur le bloc des commutateurs dip. Pour 

 

bleau 5.1.1. 

glage du commutateur DIP en fonction des conditions du site.

Commuta-
teur dip

Fonction OFF ON
Réglages par défaut :

Modèle module hydraulique

Chaudière SANS chaudière AVEC chaudière OFF

55 ºC 60 ºC ON *1

Ballon d’ECS SANS ballon d’ECS AVEC ballon d’ECS ON

Résistance électrique ECS immergée SANS résistance électrique ECS immergée AVEC résistance électrique ECS immergée
OFF:  

Appoint électrique SANS appoint électrique AVEC appoint électrique
OFF: 
ON :  

Fonction appoint électrique Pour chauffage seulement Pour chauffage et eau chaude
OFF: 
ON :  

Type d’unité extérieure Type Split Type Package
ON : 

OFF

Changement logique entrée (IN1) thermostat 
ambiance 1

Arrêt du fonctionnement Zone1 sur  Arrêt du fonctionnement Zone1 sur 
 ouverture thermostat

OFF

Changement logique entrée (IN2) régulateur de débit 1 Détection de défaillance sur ouverture OFF

Restriction capacité de l’appoint électrique Inactif Fonction activée
OFF :  Excepté

Inactif Fonction activée
ON : 

Commutateur automatique pour le fonctionnement de la source de 
chaleur de secours (lorsque l’unité extérieure s’arrête par erreur)

Inactif Actif *2 OFF

Bouteille de découplage SANS bouteille de découplage AVEC bouteille de découplage OFF

Inactif Actif *6 OFF

Débitmètre SANS débitmètre AVEC débitmètre ON

Changement logique entrée (IN6) thermostat 
ambiance 2 circuit thermostat

Arrêt du fonctionnement Zone2 sur ouver
ture thermostat

OFF

Changement logique entrée (IN3) régulateur de débit 2 Détection de défaillance sur ouverture OFF

Changement logique entrée (IN7) régulateur de débit 3 Détection de défaillance sur ouverture OFF

Compteur énergie électrique SANS compteur énergie électrique AVEC compteur énergie électrique OFF

Fonctionnement en mode de chauffage *3 Inactif Fonction activée ON

Inactif Fonction activée OFF

Échangeur pour ECS Serpentin dans ballon Plaque externe HEX ON

Compteur de chaleur SANS Compteur de chaleur AVEC Compteur de chaleur OFF

— — — OFF
— — — OFF
— — — OFF

Fonctionnement du module hydraulique uniquement  
(pendant les travaux d’installation) *4

Inactif Fonction activée OFF

Mode urgence (fonctionnement chauffage seulement) Normal Mode urgence (fonctionnement chauffage seulement) OFF *5

Mode urgence (fonctionnement chaudière) Normal Mode urgence (fonctionnement chaudière) OFF *5

— — — OFF
Inactif Fonction activée ON

— — — OFF

<Tableau 5.1.1>

<Figure 5.1.1>

Remarque : *1.  Lorsque l’Ecodan hydrobox duo est raccordé à une unité extérieure PUMY-P/SUHZ-SW dont la température d’eau maximale en sortie est de 55 ºC, le 
commutateur dip SW1-2 doit être placé en position « OFF » (désactivé).   

*2.  La sortie externe (OUT11) sera disponible. Pour des raisons de sécurité, cette fonction n’est pas disponible pour certaines erreurs. (Dans ce cas, le 
fonctionnement du système doit être arrêté en ne conservant que la pompe de circulation de l’eau en activité.)

*3.  Ce commutateur ne fonctionne que lorsque l’Ecodan hydrobox duo est raccordé à une unité extérieure PUHZ-FRP. Lorsqu’un autre type d’unité exté-
rieure est connecté, le fonctionnement en mode de chauffage est activé, indépendamment de la position sur « ON » (activé) ou « OFF » (désactivé).

*4.  Le chauffage et l’eau chaude peuvent être utilisée avec le module hydraulique fonctionnant comme une chaudière électrique. (Reportez-vous à « 5.5 
Fonctionnement du module hydraulique uniquement ».)

*5. Si le mode urgence n’est plus nécessaire, replacez le commutateur sur la position « OFF » (désactivé).
*6. Activé seulement lorsque SW3-6 est réglé sur « OFF ».

ON ON ON ON OFF
ON OFF OFF ON OFF
OFF OFF OFF OFF OFF

Code de capacité
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5.2 Connexion des entrées/sorties

Lorsque les fils sont branchés sur des 
bornes voisines, utilisez des cosses à 

<Figure 5.2.1>

Entrées des signaux

Élément Nom

Fonctionnement 
des signaux 
d’entrée

Fil du signal 
d’entrée Max. 30 m

Commutateur
Contacteur de télécommande : charge minimale applicable 12 V CC, 1 mA

Caractéristiques du câblage et pièces de fourniture locale

Entrées des thermistances
Nom Bornier Connecteur Élément Modèle de pièce en option
TH1 — CN20 Thermistance (Temp.Ambiante) (Option) 
TH2 — CN21 Thermistance (temp.Liquide frigo.) —

— Thermistance (temp.Départ eau) —
— Thermistance (temp.Retour eau) —
— Thermistance (temp. eau ballon d’ECS) —

— Thermistance (temp.Départ eau Zone1) (Option) *1
— Thermistance (temp.Retour eau Zone1) (Option) *1
— Thermistance (temp.Départ eau Zone2) (Option) *1
— Thermistance (temp.Retour eau Zone2) (Option) *1
— Thermistance (temp.Départ eau chaudière) (Option) *1
— Thermistance (temp.Retour eau chaudière) (Option) *1

* 1.  La longueur maximale du câblage des thermitances est de 30 m. 

La longueur des thermistances en option est de 5 m. Si vous avez besoin de faire des épissures et d’allonger les câblages, les points suivants doivent être respectés.
1) Connectez les câblages par brasage.
2) Isolez chaque point de connexion pour le protéger contre la poussière et l’eau.

Nom Bornier Connecteur Élément « OFF » (ouvert) « ON » (court-circuit)
IN1 — Entrée thermostat d’ambiance 1 *1
IN2 — Entrée régulateur de débit 1
IN3 — Entrée régulateur de débit 2 (Zone1)

IN4 — Entrée contrôle de la demande Normal Source de chaleur sur OFF (désactivée)/Fonctionnement chaudière *3

IN5 — Entrée thermostat extérieur *2 Fonctionnement PAC+Elec Fonctionnement résistance/Fonctionnement chaudière *3
IN6 — Entrée thermostat d’ambiance 2 *1
IN7 — Régulateur de débit 3 (Zone2)
IN8 — Compteur énergie électrique 1

*4IN9 — Compteur énergie électrique 2
IN10 — Compteur de chaleur
IN11 —

Entrée du réseau intelligent prêt *5
IN12 —

IN1A CN1A Débitmètre — —

associées.

menu Mise en service/Maintenance.
*4. Compteurs d’énergie électrique et compteurs de chaleur qu’il est possible de connecter

Contact hors tension pour la détection 12 V CC par FTC (Les broches TBI.3 1, 3 et 5 ont une tension positive.)
Temps état activé minimal : 40 ms
Temps état arrêt minimal : 100 ms
0,1 1 10
100 1 000

*5. 

FTC
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Remarque :
1. Lorsque l’Ecodan hydrobox duo est alimenté via l’unité extérieure, le courant global maximal de (a)+(b) est 3,0 A.
2. Ne branchez pas plusieurs pompes de circulation de l’eau directement sur chaque sortie (OUT1, OUT2, et OUT3). Dans ce cas, branchez-les via un ou plusieurs relais.
3. Ne branchez pas les pompes de circulation de l’eau sur TBO.1 1-2 et CNP1 en même temps.
4. Branchez un limiteur de surtension adapté sur OUT10 (TBO.3 1-2) en fonction de la charge sur site.

Élément Nom

Fonction sortie externe Fil du signal de 
sortie Max. 30 m

Caractéristiques du câblage et pièces de fourniture locale

Sorties
Nom Bornier Connecteur Élément OFF ON Signal/courant max. Courant total max.

OUT1 CNP1 OFF ON 230 V CA 1,0 A max.

4,0 A (a)

OUT2 — OFF ON 230 V CA 1,0 A max.

OUT3 — OFF ON 230 V CA 1,0 A max.

Sortie vanne 2 voies n°2b *2

OUT14 — CNP4 Sortie pompe de circulation 4 (eau chaude) OFF ON 230 V CA 1,0 A max.

OUT4 CNV1 Sortie vanne 3 voies
Chauf
fage

Eau 
chaude

230 V CA 0,1 A max.

3,0 A (b)

OUT5 — Sortie vanne de mélange *1 Arrêt
Fermer

230 V CA 0,1 A max.
Ouvrir

OUT6 — Sortie appoint électrique 1 OFF ON 230 V CA 0,5 A max. (relais)

OUT7 — Sortie appoint électrique 2 OFF ON 230 V CA 0,5 A max. (relais)

OUT8 — OFF ON 230 V CA 0,5 A max.

OUT9 CNIH Sortie résistance électrique ECS immergée OFF ON 230 V CA 0,5 A max. (relais)

OUT11 — Sortie erreur Normal Erreur 230 V CA 0,5 A max.

OUT12 — Sortie dégivrage Normal Dégivrage 230 V CA 0,5 A max.

OUT13 — Sortie vanne 2 voies n°2a *2 OFF ON 230 V CA 0,1 A max.

OUT15 — OFF ON 230 V CA 0,5 A max.

OUT10 — Sortie chaudière OFF ON

Contact sans tension

 0,5 A ou moins
·10 mA 5 V CC ou plus

—

Ne raccordez pas les bornes qui sont indiquées par « — » dans le champ « Bornier ».
*1 Pour le contrôle de la température sur 2 zones.
*2 Pour le contrôle marche/arrêt de la vanne sur 2 zones.

<Figure 5.2.2>
Connectez-les selon les possibilités indiquées ci-dessus.

Utilisation des bornes TBO.1 à 4

Outil
Outil

Vue de dessusVue d’ensemble

Conducteur
Conducteur

5.3 Câblage pour le contrôle de la température sur 2 zones 
1.  Pompe de circulation 2 (pompe de circulation Zone1)/Pompe de circulation 3 (pompe de circulation Zone2)

2. Régulateur de débit 2 (régulateur de débit Zone1)/Régulateur de débit 3 (régulateur de débit Zone2)

la section 5.2.)

3. Thermistance

La longueur maximale du câblage des thermistances est de 30 m. La longueur des thermistances en option est de 5 m. 

4.  Vanne de mélange motorisée 

Remarque :  Connectez la ligne du signal vers le port ouvert A (port d’entrée eau chaude) sur TBO. 2-3 (Ouvrir), 

la borne neutre sur TBO. 2-2 (N).

Fermer N Ouvrir

depuis la bouteille 
de découplage

vers la bouteille de 
découplage

vers Zone2 
émetteur de chaleur

depuis Zone2 
émetteur de chaleur

Vanne de mé
lange motorisée
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2. Commutateur dip

3. Vanne 2a 2 voies (pour Zone1)/Vanne 2b 2 voies (pour Zone2)
 

5.4 2-Contrôle marche/arrêt de la vanne sur 2 zones

5.5 Fonctionnement du module hydraulique uniquement (pendant les travaux d’installation)

1. Tuyauterie
1. Vanne 2a 2 voies Zone1 (fourniture locale)

2. Vanne 2b 2 voies Zone2 (fourniture locale)

3. Pompe de circulation de l’eau 2 (fourniture locale) *1

4. Vanne de contournement (fourniture locale) *2

*1 Effectuer l’installation selon le système sur site.
*2 Pour une protection de sécurité, il est recommandé d’installer une 

vanne de contournement.

Remarque :  La fonction antigel est désactivée lorsque ce contrôle est 

gel, si nécessaire.

4. Branchement du thermostat d’ambiance

possible d’utiliser une résistance électrique dans le module hydraulique (*1).
*1 Modèle avec résistance électrique uniquement.

1. Pour commencer l’opération

2. Pour terminer l’opération *2 

Remarque :
 L’exécution prolongée de cette opération peut affecter la duré de vie de la résistance électrique.

Mode de fonctionnement du chauffage Zone1 Zone2

(contrôle de la température ambiante)*3

*3 Veillez à installer le thermostat d’ambiance de la Zone1 dans la pièce principale, car le paramétrage auto-adaptatif de la Zone1 est prioritaire.

être utilisées.

IN11 IN12
Arrêt (ouvert) Arrêt (ouvert) Fonctionnement normal
Marche (fermé) Arrêt (ouvert) Recommandation pour la mise en marche*1
Arrêt (ouvert) Marche (fermé) Commande de mise en arrêt
Marche (fermé) Marche (fermé) Commande de mise en marche*2

Remarque :

principale.
é: 1)

*1 La recommandation sur la mise en marche comporte les 2 modes suivants :
Mode 7 Fonctionnement eau chaude

Mode 8 Fonctionnement du chauffage
La plage de mise en marche du chauffage en marche (chauffage autorisé avec thermostat en 
marche) est étendue.

marche +3°C)

*2 La commande de mise en marche propose les 2 modes suivants : 
Fonctionnement eau chaude

Fonctionnement du chauffage

5.6 Réseau intelligent prêt
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Contrôle de la température sur 1 zone
Option de commande A

télécommandes

aucune hiérarchie entre ces télécommandes.

Mettez le commutateur DIP SW1-8 sur la position ON (activé). Avant 

Option de commande B

Cette option comporte la télécommande principale et la thermistance Mitsubishi 

télécommande principale disposée sur l’Ecodan hydrobox duo.

Il n’est pas possible de brancher plus d’une thermistance de température ambiante sur 
la carte FTC.

Option de commande C

Cette option comporte la télécommande principale déportée de l’Ecodan hydrobox duo et 

conservant toutes les fonctions de la télécommande principale disponibles.

non polaire (fourniture sur site) d’une longueur maximale de 500 m.

Pour utiliser la sonde de la télécommande principale, la télécommande principale doit être 
séparée de l’Ecodan hydrobox duo. Sinon, elle détectera la température intérieure de 
l’Ecodan hydrobox duo au lieu de la température ambiante. Cela aura une incidence sur la 
sortie du chauffage.

Remarque :  Le câblage du câble de la télécommande principale devra être éloigné (5 cm ou 

le câble de la télécommande principale et le câblage de la source d’alimentation 
dans le même conduit.)

Cette option comporte la télécommande principale et un thermostat fourni localement 

en utilisant la télécommande principale disposée sur l’Ecodan hydrobox duo.

Le thermostat est câblé sur IN1 de TBI.1 sur la carte FTC. Il n’est pas possible de 
brancher plus d’un seul thermostat sur la carte FTC.

FTC

FTC
20.0°C

FTC

20,0°C

20,0°C

20,0°C

20,0°C

FTC

FTC
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Unité extérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Télécommande 
principale

Télécommande 
principale

Télécommande 
principale

Télécommande 
principale 
(position télé
commande)

Max. 8

Pièce

Ecodan hydrobox duo Pièce

Thermistance tem
pérature ambiante 
(option)

Ecodan hydrobox duo Pièce

Thermostat tempé
rature ambiante 
(fourniture sur site)

Ecodan hydrobox duo

Ecodan hydrobox duo

5.7 Options de la télécommande

thermistance pour surveiller la température d’ambiance et une interface utilisateur graphique pour 

Reportez-vous à la section relative au chauffage de ce manuel pour les instructions sur la 
manière de Régler une loi d’eau, la température de départ d’eau ou la température ambiante. 
Pour les instructions sur la manière de régler l’entrée de la thermistance du FTC, 
reportez-vous à la section Réglage initial.

Si aucune sonde n’est présente dans l’ambiance, ce réglage doit être changé sur la loi 

Standard fourni en usine

Unité extérieure

Ecodan hydrobox duo

Pièce
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Contrôle de la température sur 2 zones
Option de commande A

Mitsubishi Electric et un thermostat fourni localement.

Zone1 et le thermostat est utilisé pour surveiller la température des pièces de la Zone2.

directement la télécommande principale.

Le thermostat est utilisé pour régler la température maximale pour le chauffage de la 
pièce de la Zone2.

 

Option de commande B

Cette option comporte la télécommande principale, la thermistance Mitsubishi Electric 
et un thermostat fourni localement câblé sur la carte FTC.

Zone1 et le thermostat est utilisé pour contrôler la température ambiante de la Zone2.

télécommande principale disposée sur l’Ecodan hydrobox duo.

Il n’est pas possible de brancher plus d’une thermistance de température ambiante sur FTC.
Le thermostat est utilisé pour régler la température maximale pour le chauffage de la 
pièce de la Zone2. 

 

Option de commande C

Cette option comporte la télécommande principale (avec la thermistance intégrée), qui est 
déportée de l’Ecodan hydrobox duo pour surveiller la température ambiante en Zone1, et 
d’un thermostat fourni localement pour surveiller la température ambiante en Zone2.

surveiller la température ambiante pour la régulation auto adaptative, tout en 
conservant toutes les fonctions de la télécommande principale disponibles.

 
0,3 mm², non polaire (fourniture sur site) d’une longueur maximale de 500 m.
Pour utiliser la sonde de la télécommande principale, la télécommande principale doit être 
détachée de l’Ecodan hydrobox duo. Sinon, elle détectera la température intérieure de l’Ecodan 
hydrobox duo au lieu de la température ambiante. Cela aura une incidence sur la sortie du 
chauffage.

Le thermostat est utilisé pour régler la température maximale pour le chauffage de la 
pièce de la Zone2. 

Remarque :  Le câblage du câble de la télécommande principale devra être éloigné (5 cm ou 

le câble de la télécommande principale et le câblage de la source d’alimentation 
dans le même conduit.)

Option de commande D 

Cette option comporte la télécommande principale et des thermostats fournis 

doit être effectuée en utilisant la télécommande principale disposée sur l’Ecodan 
hydrobox duo.

Le thermostat de la Zone1 est câblé sur IN1 de TBI.1 sur FTC. 
Le thermostat de la Zone2 est câblé sur IN6 de TBI.1 sur FTC. 

FTC

20.0°C

FTC

20.0°C

FTC

20.0°C

FTC
20.0°C

20.0°C

20.0°C
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Thermostat 
température ambiante  
(fourniture sur site)

Télécommande 
principale

Unité extérieure

Zone2 : Courbe Loi d’eau ou contrôle temp.Départ eau

Ecodan hydrobox duo

Zone1

Zone2

Télécommande princi
pale (position télécom
mande)

Thermostat 
température ambiante 
(fourniture sur site)Zone2 : Courbe Loi d’eau ou contrôle temp.Départ eau

Zone2

Zone1

Ecodan hydrobox duoUnité extérieure

Télécommande principaleUnité extérieure

Thermostat 
température ambiante  
(fourniture sur site)

Thermostat 
température ambiante  
(fourniture sur site)

Ecodan hydrobox duo

Zone2

Zone1

Zone1, Zone2 : Courbe Loi d’eau ou contrôle temp.Départ eau

Thermostat 
température ambiante  
(fourniture sur site)

Unité extérieure Télécommande 
principale

Zone1

Zone2

Max. 8

Zone1  : 

Ecodan hydrobox duo

Thermistance tem
pérature ambiante 
(option)
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5.8 Utilisation d’une carte mémoire SD
L’Ecodan hydrobox duo est équipé d’une interface de carte mémoire SD sur la 
carte FTC.

chaleur. *1

Remarque :  Pour éviter de vous couper les doigts, ne touchez pas les bords 
coupants du connecteur de carte mémoire SD (CN108) sur la 
carte électronique de régulation FTC.

Logos

Capacités

Classes de vitesse SD

Toutes

 
 

utiliser avec un PC). Pour l’obtenir, contacter votre revendeur.

fonctionnement.

(a)

(b)

<Précautions à prendre pour la manipulation>

(2)  Les cartes mémoire SD aux normes SD incluent les cartes mémoire SD, 
SDHC, miniSD, micro SD et microSDHC. Les capacités sont disponibles 

de 55ºC.
(3)  Lorsque la carte mémoire SD est une carte mémoire miniSD, miniSDHC, microSD 

que le système est sous tension, cela risque d’altérer les données stockées ou 
d’endommager la carte mémoire SD. 
*Une carte mémoire SD est active pendant quelques instants après la mise 

voyants LED la carte électronique de régulation FTC soient tous éteints.

Fabricant Modèle Testé en

Verbatim #44015 Mar. 2012

SanDisk Oct. 2011

Panasonic Oct. 2011

Arvato

Arvato

SanDisk Oct. 2016

Verbatim #43961 Oct. 2016

Verbatim #44018 Oct. 2016

Avant d’utiliser une carte mémoire neuve SD (y compris la carte livrée avec 

mémoire SD avec la carte FTC. 

 

 
d)  Le voyant LED4 s’allume si les opérations de lecture et d’écriture ce 

ne s’allume pas, la carte FTC ne peut pas lire la carte mémoire SD ou 

carte mémoire SD.

Cela peut la rendre lisible. 
Télécharger un programme de formatage de carte SD sur le site suivant. 
Page d’accueil de l’association SD : https://www.sdcard.org/home/

(10)  Mitsubishi Electric n’est responsable d’aucun dommage, en totalité ou en 
partie, y compris en cas de défaillance d’écriture sur carte mémoire SD, 
ainsi que d’altération et de pertes de données, ou d’autres événements 

(11)  

risquerait de provoquer une défaillance de la carte électronique de régulation.
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5.9 Télécommande principale <Pièces de la télécommande principale>

Lettre Nom Fonction

A Écran

B Menu Accès aux réglages du système pour la 

C Retour Retour au menu précédent.

D

E Alimentation/
Vacances

Si le système est éteint, un appui unique permet de 
mettre le système sous tension.  Un nouvel appui 
lorsque le système est sous tension permet d’activer 
le mode vacances. Un appui sur le bouton pendant 
3 secondes permet d’éteindre le système. (*1)

Touches de 
fonction réglages.  La fonction est déterminée par l’écran de 

menu visible sur l’écran A.

*1
Lorsque le système est éteint ou lorsque l’alimentation électrique est 
débranchée, les fonctions de protection de l’Ecodan hydrobox duo (fonction 
antigel, par exemple) NE fonctionnent PAS. Soyez conscient que sans ces 
fonctions de sécurité activées, l’Ecodan hydrobox duo présente un risque 
d’être exposé à des dommages.

<Icônes du menu principal> 

Icône Description

1 Choc thermique

2

Dégivrage.

Chauffage de secours.

3 Résistances 
électrique

trique ECS immergée) sont en cours d’utilisation.

4 Température 
cible 

Loi d’eau

5 OPTION Un appui sur le bouton de fonction sous cette icône 

6 + Augmente la température souhaitée.

7 Diminue la température souhaitée.

8 Z1 Z2 Un appui sur le bouton de fonction sous cette icône 
permet de basculer entre la Zone1 et la Zone2. 

Informations Un appui sur le bouton de fonction sous cette icône 

9 Mode de  
chauffage/ 

Mode de chauffage
Zone1 ou Zone2

Zone1 ou Zone2

10 Mode ECS Mode normal ou ECO

11 Mode vacances
est activé.

12 Programmation activée

Interdit

Contrôle serveur

Pause

En attente (*2)

Arrêt

Fonctionnement

13
Température 
actuelle 

Température ambiante actuelle

Température actuelle de l’eau du ballon 
d’ECS

14 Le bouton Menu est bloqué ou le basculement des 
modes de fonctionnement entre les fonctionnements 
Eau chaude et Chauffage est désactivé dans l’écran 
Options. (*3)

15 Une carte mémoire SD est insérée. Fonctionnement normal.

Une carte mémoire SD est insérée. Fonctionnement anormal.

*2  Cette unité est en attente pendant que le ou les modules "hydrauliques 
fonctionnent en priorité."

*3  Pour verrouiller ou déverrouiller le menu, appuyez simultanément de 
manière prolongée sur les touches Retour et Valider pendant 3 secondes.

B C D

E

A

12 11 1 32

10

9
4

7 6 5

15 14

13

8

Écran principal
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Configuration de la télécommande principale
Une fois que l’alimentation a été branchée sur l’unité extérieure et l’Ecodan hydrobox duo (voir section 4.5) il est possible d’entrer le réglage initial du système via la télé
commande principale.

2. Lorsque la télécommande principale est allumée pour la première fois, l’écran passe automatiquement dans le menu Réglage initial, dans l’ordre écran Réglage de la 
langue puis écran Réglage de la date/heure. 

Fonctionnement général

 

Menu Réglages principaux
Il est possible d’accéder au menu des réglages principaux en appuyant sur le 

de manière accidentelle les réglages, il existe deux niveaux d’accès aux réglages 
principaux, et le menu de la section maintenance comporte un mot de passe.

Niveau utilisateur - Appui court

PAS
les paramètres.

Niveau installateur - Appui long

La couleur des boutons 

niveau d’accès). 

Menu principal

Appui prolongé
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Accès libre
Installateur uniquement
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* Appui court pour le système sur 1 zone.

*

Menu 
principal

Menu 
principal

Écran principal

Initial

Informations

Options

F1

F4 Eau chaude forcée

Eau chaude

<Voir section  >

<Voir section >

<Voir section >

<Voir section >

<Voir section >

Menu

Chauffage/ 

Mode
vacances

Initial 
réglages

Programmation

(Zone1)

(Zone2)

(APERÇU)

( MODIFIER)

( MODIFIER)

( MODIFIER)

( MODIFIER)

 Eau chaude

 Eau 
chaude

 Choc thermique

 Choc  
thermique

Période Pro
grammation2 

écran d’aperçu

Écran1 de réglage de période de 
programmation2 Term. réglage

Programmation
Zone1/2

F4  Aperçu Programmation

F4  Aperçu Programmation

F4  Aperçu Programmation

F4  Aperçu Programmation

F4  Aperçu Programmation

F4  Aperçu Programmation

Zone1

Zone1

Zone2

Paramètres de la courbe

Paramètres de la courbe

Zone1

Zone2

Zone2

Sélection

Sélection

Sélection

Sélection

Sélection

Sélection

Sélection

Sélection

Sélection

Sélection

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Sélection de l’heure

 Réglage Temp.

 Réglage Temp.

 Réglage Temp.

 Réglage Temp.

 Réglage Temp.

 Réglage Temp.

 Réglage Temp.

 Réglage Temp.

Program
mation1

Program
mation2

Chauffage

Chauffage

Eau chaude

Eau chaude

Activé ( )/Désactivé

Eau chaude ON ( )/Interdit ( )/Prog( ( )

ON ( )/Interdit ( )/Prog( ( )

Energie élec.consommée

Énergie produite

Normal/Eco

Temp.Max.ECS

Temp.Choc thermique
Fréquence
Heure de démarrage
Durée max. choc thermique
Durée maintient temp. max.

Baisse temp.max ECS
Durée max.cycle ECS
Intervalle cycles ECS

Active/Désactivé

) / Temp.Départ eau (chaud) ( ) / Loi d’eau chauffage ( ) / Temp.Départ eau (froid)

Aperçu Loi d’eau

F1

F1

F3

F1

F2

F2

F2

F2 F4

F3

F3

F3

F4

F4

F3

F4

F2

F4

F3

F4

F2

F3

F4

Eau chaude

Date/Heure

OFF/Ambiante/ECS/Ambi&ECS

OFF/ON

hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm

°C/°F

Sélection sonde
ambiance

Zone1

Zone1

Zone2

Paramètres
mode vacances

Temp.Ambiante (chaud)

Temp.Ambiante (chaud)

Temp.Départ eau (chaud)

Temp.Départ eau (chaud)

Zone2

Sélection sonde 
ambiance

Sélection sonde 
ambiance

Réglage de l’heure

Réglage de l’heure

Sélection sonde ambiance

Sélection sonde ambiance

Langue

Heure d’été

°C/°F

Sélection sonde
ambiance

Chauffage/
Active/Désactivé
Active/Désactivé

Appui prolongé
(accès installateur)

( MODIFIER)

F1  F2   
Sélection Zone1/2

F1  F2

Sélection Zone1/2

<Suite page suivante.>

F1  
Sélection Zone1/2

F1  F2

Sélection Zone1/2

enregistrer

enregistrer

enregistrer

enregistrer

enregistrer

enregistrer

enregistrer

enregistrer

enregistrer

enregistrer

enregistrer

Temp.Départ eau (froid)

Temp.Départ eau (froid)

F4  Aperçu Programmation

F4  Aperçu Programmation
Zone1

Zone2

F4  Aperçu Programmation

F4  Aperçu Programmation
Zone1

Zone2

F1  
Sélection Zone1/2

F1  
Sélection Zone1/2

F1  
Sélection Zone1/2

) / Temp.Départ eau (chaud) ( ) / Loi d’eau chauffage ( ) / Temp.Départ eau (froid)

Menu
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<Suite de la page précédente.>

<Arborescence du menu de la télécommande principale>
Accès libre
Installateur uniquement

Écran principal

Initial

Menu 
principal

Mise en service/
Maintenance

Protégé par
mot de passe

Mode manuel
Paramétrage fonctions
Étalonnage sonde temp.

Fonctionmt circulateur ECO

Résistances élec(Chaud)

Résistances élec(ECS)

Contrôle vanne de 
mélange

Débitmètre

tance/Chaudière)

Fonction antigel

Fonctionnement simul
tané

Paramètres de la 
chaudière *1

Paramètres moni
teur énergie

Paramètres entrée externe

Paramètres de fonctionmt

Lecture températures

Résumé paramétrages

Historique erreurs

Mot de passe

Réinitialisation

Carte SD

Mode 
chauffage

Étalonnage diff.thermo 
PAC

Limites temp départ 
d’eau

adaptatif

Paramétrage Aux.

Sélection générateur

Vitesse circulateur

Réglage du fonc
tionnement

ON/OFF
Tempo

ON/OFF
Tempo

Fonctionnement
Intervalle

T.eau

Ext.

ON/OFF

Temp ext.

ON/OFF

Paramètres 
hybrides

Temp ext.

Source de 
chaleur

Program
mation

Électricité

Électricité

ON/OFF

Puissance résist.
élec.

Contrôle de la demande (IN4)

Télécommande principale

SD

Oui/Non

Sélect.télécharg.données

OFF (Source de chaleur)/Chaudière

Elec/ChaudièreThermostat extérieur (IN5)

FTC

Sonde MR SD

Oui/Non

Sélect.chargement données

Puissance abs.circulateur

Compteur énergie électrique

Puissance résistance élec n°1

Pompe 1

Puissance résistance élec n°2

Pompe 2

Résist.élec.immergée

Pompe 3

Chaudière

Chaudière

Rendement chaudière

Température cible

Incrément augmentation temp.

Incrément baisse température

Température maximale
Période température maximale

Intervalle d’augmentation

Intervalle de baisse

Puissance résistance 
élec n°2

Puissance résistance 
élec n°1

Augmentation temp. 
départ eau 
(Incrément)
Baisse temp. départ 
eau (Diminuer)

Priorité Temp ext./
2

Temp ext.

Paramètres 
intelligents

Température minimale

ON/OFF

Mode
Tempo ctrl temp

Température maximale

Limite inférieure
Limite supérieure

Minimum
Maximum

ON/OFF
Tempo

(Appoint électrique/Résistance électrique immergée)

Prog séchage dalle
Pour plus de détails,( (

<Voir  section>

F1 F2 F3

Menu

Compteur de chaleur

Sonde MR

Appui prolongé
(accès installateur)

Prix de 
l’énergie

Emission 
de CO2

32
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Écran d’aperçu

 Programmation

grammation 2 sera valide.

Réglage de la programmation

dans la partie principale de l’écran. Lorsque la barre est continue et noire, le chauffage/

pendant un certain nombre d’heures : par exemple, il peut être nécessaire d’avoir une 
température plus basse la nuit pendant que les personnes dorment.

 Eau chaude sanitaire/Choc thermique

de prévention contre la Legionelle, tout en ne gaspillant pas l’énergie en chauffant l’eau stockée pendant des durées excessives. L’utilisateur doit comprendre l’importance 
de cette fonction.
CONFORMEZ-VOUS TOUJOURS AUX RECOMMANDATIONS LOCALES ET NATIONALES DE VOTRE PAYS EN CE QUI CONCERNE LA PRÉVENTION CONTRE 
LA LEGIONELLE.

 Chauffage/Rafraîchissement

 Mode vacances

Sous-titre de 
menu

Description

Sélection 

chaque télécommande.

Sélection 
sonde am
biance ambiante de la Zone1 et de la Zone2.

Option de commande
Capteur d’ambiance correspondant dans 
le réglage initial

Zone1 Zone2

A de chaque pour 
Zone1 et Zone2)

*1

B Sonde T1 *1

C Sonde MR *1

D *1 *1

Lorsque des sondes 
d’ambiance diffé
rentes sont utilisées 
selon la programma
tion de l’heure

Zones*2 *1

fourni localement Sondes 

pour permettre l’utilisation de différentes sondes d’ambiance 

 

 

<Sélection sonde ambiance>
Pour la sélection de la sonde ambiance, il est important de choisir la sonde ambiance 
correcte en fonction du mode de chauffage selon lequel va fonctionner le système.

 Réglage initial

MR: Télécommande principale
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Écran du menu Mode manuel

Écran du menu Paramétrage Aux.

N’EST pas prévu que le propriétaire de l’habitation 

Ce manuel d’installation ne donne des instructions que pour les fonctions 
suivantes :
1. Mode manuel
2. Paramétrage Aux.
3. Sélection générateur
4. Réglage du fonctionnement
5. Paramètres moniteur énergie
6. Paramètres entrée externe
7. Mot de passe
8. Réinitialisation
9. Carte SD
Il est possible de trouver des instructions sur les autres fonctions en consultant le 
manuel SAV.

Maintenance pour parcourir les fonctions. Le menu est partagé en deux écrans et 
se compose des fonctions suivantes :
1. Mode manuel
2. Paramétrage fonctions
3. Étalonnage sonde temp.
4. Paramétrage Aux.
5. Sélection générateur
6. Vitesse circulateur
7. Réglage du fonctionnement
8. Paramètres moniteur énergie
9. Paramètres entrée externe
10. Paramètres de fonctionmt
11. Lecture températures
12. Résumé paramétrages
13. Historique erreurs
14. Mot de passe
15. Réinitialisation
16. Carte SD

 Menu Mise en service/Maintenance

<Mode manuel>
Pendant le remplissage du système, il est possible de forcer la pompe de circulation de l’eau et la 
vanne 3 voies en utilisant le mode manuel.

neutralisation accidentelle permanente de la régulation FTC. 

Un appui sur le bouton F3 active le mode manuel de la vanne 3 voies principale. Lorsque le 

sur le bouton F3 pour désactiver le mode manuel de l’élément. D’autre part, au bout de 2 heures, le 
mode manuel ne sera plus actif et la régulation FTC reprendra le contrôle de l’élément. 

 

Il n’est pas possible de sélectionner le Mode manuel et la Sélection générateur si le 

l’installateur d’arrêter le système avant de pouvoir activer ces modes. 
Le système s’arrête automatiquement 2 heures après la dernière opération.

<Paramétrage Aux.>

Sous-titre de menu Fonction/Description
Fonctionmt circulateur 
ECO de l’opération.

Tempo Temps avant que la pompe s’arrête*1

Résistances élec(Chaud)

Tempo Temps minimal nécessaire pour que l’appoint électrique s’active après le démarrage du mode chauffage.

Résistances élec(ECS)
ou résistance électrique immergée en mode ECS.

Tempo Temps minimal nécessaire pour que l’appoint électrique ou la résistance électrique 

Contrôle 
vanne de 
mélange*2

Fonctionne
ment

Période comprise entre l’ouverture complète de la vanne (avec un rapport de mélange d’eau 
chaude de 100 %) et sa fermeture complète (avec un rapport de mélange d’eau froide de 100 %).

Tempo ctrl temp Tempo ctrl temp. (min) pour commander la vanne de mélange.
Débitmètre 
*3

Minimum Débit minimal devant être détecté par le débitmètre.
Maximum Débit maximal devant être détecté par le débitmètre.

*2.  
Il est recommandé de régler l’intervalle sur 2 minutes, qui est une valeur par défaut. Lorsque l’intervalle est 

le réchauffement de la pièce peut prendre plus longtemps.

hydrobox duo.

<Sélection générateur>

dans le système pour être opérationnelles. Cela correspond au fonctionnement PAC+Elec dans le menu. 

En cours de 
selection

En cours d’indication d’erreur Indication 
d’erreur
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<Réglage du fonctionnement>

Fonction antigel

Fonction/Description
Fonction antigel *1 Fonction opérationnelle pour éviter le gel du circuit d’eau lorsque la température extérieure chute.

T.eau Température d’eau cible en sortie du circuit d’eau lorsque la fonction antigel est utilisée. *2
Température exté
rieure ambiante

 
ºC

circuit primaire risque de geler)

*1 Lorsque le système est éteint, la fonction antigel n’est pas activée.

Fonctionnement simultané

fournir du chauffage pendant que seule la résistance électrique ECS immergée est 
utilisée pour chauffer l’eau chaude. Cette opération est disponible seulement si le 
système comporte un ballon d’ECS ET une résistance électrique ECS immergée.

Mode chauffage

recueille et traite les données pour le mode de régulation auto adaptative.

Fonction Plage Unité Valeur par défaut 
Limites temp départ d’eau

Temp minimum
Réduire les pertes d’énergie en évitant une mise en route et des arrêts fréquents pendant les sai
sons pendant lesquelles la température extérieure est tempérée.

ºC 30

Temp maximum ºC 50

Mode
En mode Puissant, la température d’eau cible de départ

température ambiante cible lorsque la température ambiante est relativement faible.*

Normal/
Puissant

— Normal

Tempo ctrl temp
Sélectionnable selon le type d’émetteur de chaleur et les matériaux du plancher (par 
exemple radiateurs, sol chauffant épais, béton mince, bois etc.)

min 10

Étalonnage diff.thermo PAC
Activé/Désactivé

Réduire les pertes d’énergie en évitant une mise en route et un arrêt fréquents pendant les 
saisons pendant lesquelles la température extérieure est tempérée.

Activé/
Désactivé

— Activé

Limite inférieure chute en dessous de la température de départ d’eau cible augmentée de la valeur de la 
limite inférieure.

ºC

Limite supérieure
limite inférieure.

ºC +5

Remarque :

Fonction Grand froid

Prog séchage dalle

rature d’eau chaude cible par étapes pour assécher progressivement le béton 
lorsque ce type particulier de système de plancher chauffant est installé. 

  Lorsque l’opération est terminée, le système arrête toutes les opérations sauf le 
fonctionnement antigel.
  Pour la Fonction séchage de dalle neuve, la temp.Départ eau cible de la Zone1 
est la même que celle de la Zone2.

Fonctions Symbole Description Option/Plage Unité Valeur par défaut 

Prog séchage dalle a utilisant la télécommande principale, ce qui provoquera le démarrage du 
chauffage pour le séchage.

Activé/Désac
tivé

— Désactivé

Augmentation 
temp. départ eau 
(augmenter)

Palier augmentation temp b ºC +5

Intervalle d’augmentation c
Définit la période pendant laquelle la même température de départ eau 
cible est maintenue.

2

Baisse temp. 
départ eau 
(diminuer)

Palier baisse température d ºC

Intervalle de baisse e
Définit la période pendant laquelle la même température de départ eau 
cible est maintenue.

2

Température cible

f ºC 30
Température cible maximale g ºC 45
Période température 
maximale

h
Définit la période pendant laquelle la même température de départ eau 
cible maximale est maintenue.

5
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Temp.départ eau cible

de la demande et du thermostat extérieur, sinon la température de départ d’eau cible 
risque ne de pas être maintenue.
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Écran de saisie du mot de passe

<Paramètres moniteur énergie>

commande principale. Les paramètres sont la puissance de la résistance électrique, la 

tionné.

<Paramètres entrée externe>

Contrôle de la demande (IN4)

Thermostat extérieur (IN5)

<Mot de passe>
Un mot de passe est disponible pour empêcher un accès non autorisé au menu 
Mise en service/Maintenance par des personnes non formées. 

cela force l’arrêt de toutes les sources de chaleur en fonctionnement, et la 

du radiateur électrique et met la chaudière en route.

fonctionner les résistances électriques seulement, et la sélection de 

Réinitialisation du mot de passe

0000.

au réglage par défaut. 

0000.

<Réinitialisation manuelle>

TOUTES les fonctions aux réglages d’usine par défaut.

<Carte SD> 

principale sur site.

le réglage de cette façon.

Mise en service6

Essai préalable à la mise en route - circuit potable/ECS
Procédure de remplissage initial :

Remarque :  Lorsqu’une résistance électrique immergée est utilisée, n’utilisez PAS la résistance tant que le ballon d’ECS n’est pas rempli d’eau. De même, NE 
mettez PAS sous tension une résistance électrique immergée tant que des éléments chimiques utilisés pour la stérilisation demeurent dans le ballon 
d’ECS, car cela provoquera une défaillance prématurée de la résistance.

 
Procédure de rinçage initial :
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L’Ecodan hydrobox duo installé en intérieur N’EST PAS VENTILÉ. Conformément 

maintenance une fois par an
de l’unité extérieure ne doivent être effectués que par un technicien Mitsubishi Electric 

les travaux électriques devront être réalisés par une personne du métier disposant des 

Symptôme du défaut Cause probable Solution

Eau froide au niveau des robinets Période hors contrôle de programmation 

Toute l’eau chaude du ballon d’ECS est utilisée
d’ECS se réchauffe.

fonctionnent pas

Le système de chauffage ne Mode interdire, programmation ou vacances sélectionné

Radiateurs de taille incorrecte

La pièce dans laquelle la sonde de température est située 

ERST20*)

Si l’eau du circuit de circulation est extrêmement chaude, Fonctionnement normal

Si la température extérieure est extrêmement basse, le 

gel des tuyaux d’eau.

L’émetteur de chaleur est chaud 
en mode ECS. (La température 
de la pièce augmente.) de dysfonctionnements.

La fonction de programmation 
empêche le système de fonctionner, 
mais l’unité extérieure fonctionne.

La fonction antigel est active. Fonctionnement normal, aucune action nécessaire.

Les pompes fonctionnent sans 
raison pendant un court moment.

Le mécanisme de prévention de l’encrassement de la 
pompe empêche la formation de tartre.

Fonctionnement normal, aucune action nécessaire.

Bruits mécaniques provenant de 
l’Ecodan hydrobox duo

Mise en marche/arrêt des radiateurs Fonctionnement normal, aucune action nécessaire.

Changement de position de la vanne 3 voies entre le 
mode ECS et le mode de chauffage.

Fonctionnement normal, aucune action nécessaire.

Canalisations bruyantes Air piégé dans le système

Canalisation lâche

Évacuations d’eau des valves de 
surpression

Le système a surchauffé ou était en surpression 

De petites quantités d’eau 
s’écoulent de l’une des valves de 
surpression.

Il est possible que de la saleté empêche la bonne 
étanchéité de la valve

de la télécommande principale.
Le module hydraulique ou l’unité extérieure rapporte une 
condition anormale

forcées.

L’entrée du réseau intelligent prêt (IN11 et IN12) est utili
sée et les commandes de mise en marche et de mise en 
arrêt sont sélectionnées.

Fonctionnement normal, aucune action n’est nécessaire.

<Panne de courant>
Tous les réglages sont enregistrés pour 1 semaine sans alimentation électrique, après 1 semaine, SEULE la date/heure est enregistrée.

Dépannage de base pour l’Ecodan hydrobox duo

Pour plus d’informations, voir le manuel de maintenance.

<Purge de l’Ecodan hydrobox duo et de son circuit de chauffage primaire (local)>
AVERTISSEMENT : L’EAU CHAUDE PURGÉE PEUT ÊTRE TRÈS CHAUDE
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Codes d’erreur
Code Erreur Action

L3 Protection thermique de la température de circulation d’eau

L4 Protection thermique de la température d’eau du ballon d’ECS

L5

L6 Protection antigel de la circulation Voir Action pour L3.

L8 Erreur de fonctionnement du chauffage

L9
Détection d’un faible débit dans le circuit primaire par le débitmètre ou un contrôleur 
de débit (contrôleurs de débit 1, 2, 3)

Voir Action pour L3. Si le débitmètre ou le contrôleur de débit ne fonctionne 

Attention :  les vannes de la pompe peuvent être chaudes, faites attention.

LC Protection thermique de la température de circulation de la chaudière

LD

LE Erreur de fonctionnement de la chaudière

LF Défaillance du débitmètre
connexions desserrées.

LH Protection antigel de la circulation de la chaudière

Erreur de fonctionnement ECS (type de plaque externe HEX)

LL
Erreur de réglage des commutateurs DIP sur la carte électronique de régulation 
FTC

découplage).

nexions desserrées. 

P1 Défaillance de la thermistance (temp. ambiante) (TH1)

P2 Défaillance de la thermistance (temp. Liquide frigo.) (TH2)

P6
Voir Action pour L3.

Défaillance de communication entre la télécommande principale et le FTC
connexions desserrées. 

Erreur de communication entre le FTC et l’unité extérieure
connexions desserrées.

E9 L’unité extérieure ne reçoit aucun signal en provenance du module hydraulique. connexion en recherchant des dommages ou des connexions desserrées. 

U*, F* Défaillance de l’unité extérieure

A*

Remarque : Pour annuler les codes d’erreur, éteignez le système (appuyez sur le bouton E, sur la télécommande principale, pendant 3 secondes).
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présents à l’extérieur du module sur l’installation. Cela est particulièrement important pour une installation sur un système existant.

Pièces nécessitant un remplacement régulier

Pièces À remplacer 
tous les

Défaillances possibles

Soupape de sécurité
Purgeur d’air (Auto/Manuel)
Vanne de purge (circuit primaire/sanitaire)
Manomètre

6 ans Fuite d’eau

*

Pièces nécessitant une inspection régulière

Pièces Défaillances possibles

Résistance électrique ECS 
immergée

2 ans 
provoquant l’activation du 

Pompe de circulation 20 000 heures (3 ans)
Défaillance de la pompe 
de circulation de l’eau

Pièces qui NE doivent PAS être réutilisées lors de la maintenance

Remarque :  remplacez toujours le joint statique de la pompe par un joint 
statique neuf lors de chaque opération de maintenance régu-
lière (toutes les 20 000 heures d’utilisation ou tous les 3 ans).

Maintenance annuelle

être achetées auprès de Mitsubishi Electric.  contourner les dispositifs de sécurité ou faire fonctionner l’unité lorsqu’ils ne sont pas pleinement opérationnels. Pour 
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(Suite page suivante.)

Formulaire de valeurs des paramètres à usage des techniciens

ment la réinitialisation dans le futur si l’utilisation du système est modifiée ou si la carte de circuit imprimé doit être remplacée.
Feuille d’enregistrement des réglages à la mise en service/sur site

Écran de la télécommande principale Paramètres
Réglage par 
défaut

Réglage sur site Remarques

Menu principal Temp.Ambiante (chaud) Zone1 20 °C
Temp.Ambiante (chaud) Zone2 *12 20 °C  
Temp.Départ eau (chaud) Zone1 45 °C  
Temp.Départ eau (chaud) Zone2 *1 35 °C  
Temp.Départ eau (froid) Zone1 *13 15 °C
Temp.Départ eau (froid) Zone2 *13 20 °C
Loi d’eau chauffage Zone1 0 °C
Loi d’eau chauffage Zone2 *1 0 °C
Mode vacances —

Options Fonctionnement Eau chaude forcée Activé/Désactivé —
Eau chaude Activé/Désactivé/Prog Activé

Activé/Désactivé/Prog Activé
Contrôleur d’énergie Énergie élec.consommée/Énergie produite —

Réglage Eau chaude Mode de fonctionnement Normal/Eco *15 Normal  
Temp.Max.ECS 50 °C  
Baisse temp.ECS 10 °C
Durée max.cycle ECS 60 minutes
Intervalle cycles ECS 30 minutes

Choc thermique Fonction activée Oui/Non Oui  
Temp.Choc thermique 65 °C
Fréquence
Heure de démarrage 03:00  
Durée max. choc thermique 3 heures
Durée maintient temp. max. 30 minutes  
Mode de fonctionnement Zone1 Temp.Ambiante (chaud)/Temp.Départ eau (chaud)/Loi

d’eau chauffage /Temp.Départ eau (froid)
Temp.ambiante

 

Mode de fonctionnement Zone2 *1 Temp.Ambiante (chaud)/Temp.Départ eau (chaud)/Loi
d’eau chauffage /Temp.Départ eau (froid)

Loi d’eau

Loi d’eau Point de réglage 
Temp.Départ 
eau haut

Temp. ext.Ambiante Zone1
Temp.Départ eau Zone1 50 °C
Temp. ext.Ambiante Zone2 *1
Temp.Départ eau Zone2 *1 40 °C

Point de réglage 
Temp.Départ 
eau bas

Temp. ext.Ambiante Zone1 35 °C
Temp.Départ eau Zone1 25 °C
Temp. ext.Ambiante Zone2 *1 35 °C
Temp.Départ eau Zone2 25 °C
Temp. ext.Ambiante Zone1 —
Temp.Départ eau Zone1 —
Temp. ext.Ambiante Zone2 *1 —
Temp.Départ eau Zone2 *1 —

Vacances Eau chaude Active/Désactivé Désactivé
Active/Désactivé Fonction activée

Temp.Ambiante (chaud) Zone1 15 °C
Temp.Ambiante (chaud) Zone2 *12 15 °C
Temp.Départ eau (chaud) Zone1 35 °C
Temp.Départ eau (chaud) Zone2 *1 25 °C
Temp.Départ eau (froid) Zone1 *13 5 °C 25 °C 25 °C
Temp.Départ eau (froid) Zone2 *13 5 °C 25 °C 25 °C

Réglage initial Langue EN

°C/°F °C/°F °C

Heure d’été Activé/Désactivé Désactivé

Ambiante/ECS/Ambi&ECS/OFF Désactivé

hh:mm/hh:mm AM/AM hh:mm hh:mm

Sélection sonde ambiance pour Zone1 TH1
Sélection sonde ambiance pour Zone2 *1 TH1

Zone1/Zone2 Zone1
Menu Mise en service/Main
tenance

Étalonnage 
sonde temp.

0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C
0 °C

Paramétrage Aux. Fonctionmt circula
teur ECO

Activé/Désactivé *6 Activé
Tempo (3  60 minutes) 10 minutes

Résistances élec
(Chaud)

Chauffage : Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) Activé
Programmateur tempo résistance électrique (5  180 minutes) 30 minutes

Résistances élec
(‘Eau chaude)

Appoint électrique Eau chaude : Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) Activé
Résist.élec.immergée Eau chaude : Activé (utilisé)/Désactivé (non utilisé) Activé

15 minutes

Contrôle vanne de 
mélange

120 secondes
2 minutes

Débitmètre *17 5 L/min
100 L/min

*3 la limite inférieure est –15 °C, selon l’unité extérieure raccordée. 
*4 la limite inférieure est –13 °C, selon l’unité extérieure raccordée.
*5 la limite inférieure est –14°C, selon l’unité extérieure raccordée.
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Formulaire de valeurs des paramètres à usage des techniciens
Feuille d’enregistrement des réglages à la mise en service/sur site (suite de la page précédente)

Écran de la télécommande principale Paramètres Paramètre 
par défaut

Réglage 
sur site

Re-
marques

Menu Mise en 
service/Mainte
nance

Vitesse circulateur 5
Sélection générateur PAC+Elec/Elec/Chaudière/Hybride *7 PAC+Elec
Réglage du 
fonctionne
ment

Mode chauffage *8 Limites temp départ 
d’eau *10

30 °C
50 °C

adaptatif *14
Mode (Normal/Puissant) Normal

10 min
Étalonnage diff.
thermo PAC

Activé/Désactivé *6 Activé

5 °C
Fonction antigel *11 Température extérieure ambiante (3 20 °C) / ** 5 °C
Fonctionnement simultané (Eau chaude/
Chaud)

Activé/Désactivé *6 Désactivé

Activé/Désactivé *6 Désactivé

Fonctionnement de la chaudière Paramètres 
hybrides

Température extérieure 

2) *16 Ambiante
Paramètres 
intelligents

Prix de 
l’énergie 
*9

 0,5 

0,5

Émission 
CO2

Électricité 

Source 
de cha
leur

chaleur 
(1 

11,2 

Rendement chaudière 
(25 

80 %

Puissance résis
tance elec (appoint 
électrique) n°1 
(0 
Puissance résis
tance elec (appoint 
électrique) n°2 
(0 

Prog séchage dalle Activé/Désactivé *6 Désactivé
Température 
cible

30 °C
45 °C

Augmentation temp. 
départ eau Incrément 
augmentation temp.

+5 °C

Augmentation temp. 
départ eau (Diminuer)

Incrément baisse température ( 10 °C) 5 °C

Intervalle de baisse (1

Paramètres 
moniteur 
énergie

Puissance résist.
élec.

Puissance résis
tance élec (appoint 
électrique) n°1
Puissance résis
tance élec (appoint 
électrique) n°2
Puissance résist.
élec.immergée

0 %
Puissance abs.
circulateur

Pompe 1 ***
Pompe 2
Pompe 3

Compteur énergie électrique
Compteur de chaleur

Paramètres 
entrée 
externe

Contrôle de la demande (IN4) Source de chaleur sur OFF (désactivée)/Fonc
tionnement chaudière

Fonctionnement 
de la chaudière

Thermostat extérieur (IN5) Fonctionnement résistance/Fonctionnement 
chaudière

Fonctionnement 
de la chaudière 

tionner Chaudière ou Hybride.

*10 Valide seulement pour le fonctionnement en Temp. Ambiante.
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Fonctionnement de secours de la chaudière
Le fonctionnement du chauffage est assisté par la chaudière. 

  Thermostat température ambiante (fourniture sur site)
  Télécommande principale (position télécommande)

*1 La thermistance température chaudière est une pièce en option.
*2 OUT10 ne présente aucune tension.
*3 le chauffage de la chaudière est contrôlé en marche/arrêt par le thermostat de température ambiante.

<Réglages de la télécommande>

Fiche produit du contrôle de la température
(a) Nom du fournisseur : MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

(c) Classe du contrôle de la température : VI



HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

 Printed in the UNITED KINGDOM


