4 Acc. FOSNOVA INCLUDED )

_ La conformita alla norma CEl EN 60598-2-22 e determinata esclusivamente dall'uso
degli accessori FOSNOVA.

- Compliance with CEI EN 60598-2-22 is ensured only with the use of "FOSNOVA"
accessories.

- La conformité a la norme CEI EN 60598-2-22 est effective uniquement par |'utilisation
des accessoires  « FOSNOVA ».

- Die Konformitat der europadischen Richtlinie CEI EN 60598-2-22
durch den Einsatz von "FOSNOVA" - Zubehérteilen bestimmt.

- La conformidad a la norma CEIl EN 60598-2-22 queda determinada exclusivamente
por el uso de los accesorios "FOSNOVA".

- A conformidade com a norma CEl EN 60598-2-22 é estabelecida exclusivamente pelo
uso dos acessérios da  "FOSNOVA".

- CobniopeHue Hopmbl CEIEN 60598-2-22 obecneymBaeTcs TObKO MCNONb30BAHNEM
akueccyapos“FOSNOVA 7

- Zgodnos¢ z normg CEl EN 60598-2-22 jest wyznaczana wytacznie przez
zastosowanie akcesoriow "FOSNOVA

wird ausschlieBlich
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- COMPONENTI ELETTROSTATICI SENSIBILI NON ESERCITARE PRESSIONE SUI LED
- ELECTROSTATIC SENSITIVE COMPONENTS DO NOT PUT PRESSURE ON THE LED

-ELECTROSTATICAS COMPONENTES SENSIBLES NAO COLOQUE PRESSAO SOBRE O LED
- COMPOSANTS SENSIBLES ~ NE PAS METTRE LA PRESSION SUR LA LED

- Elektrostatisch gefahrdete BauelementeNO PONGA PRESION SOBRE EL LED

- Eletrostatica componentes sensiveis NICHT VERWENDEN DRUCK AUF LED

- C 4yBCTBUTENIbHBIMUM KOMMOHeHTamu NIE UZYWAC presjg na LED

- ELEMENTY wrazliwe elektrostatycznie HE UCMO/Ib30BATb JAB/IEHME HA LED

onl|

-IN CASO DI MANUTENZIONE TOGLIERE
TENSIONE !

-EN CAS DE D'ENTRETIEN, COUPER
L'ALIMENTATION !

- BEI WARTUNGSVORG A NGEN,
SPANNUNG AUSSCHLIESSEN !

-NEPEL OBCNTYXKNBAHMEM
HEOBXOAMMO OTKMOYNTb MUTAHME !

- W PRZYPADKU WYKONYWANIA KONSERWACII
NALEZY NAJPIERW ODtACZYC NAPIECIE !

-NO CASO DE MANUTENGAO,
DESLIGAR A CORRENTE ELECTRICA'!

~TURN THE POWER OFF DURING
MAINTENANCE !

-EN CASO DE MANTENIMIENTO,
DESCONECTE LA CORRIENTE!

- &)

- In caso di rottura del vetro il prodotto non pud essere utilizzatoontattare il costruttore per.

la sua sostituzione.

- Should the glass break, the product cannot used and you shouldcontact the manufacturer for
its replacement.

- En case d' endommage de |' ecran de protection le produit ne peupas etre utilize, contactez
le fabricant pour le remplacement.

- Falls das glas kaputt sein sollte, kan das produkt nicht verwendetwerdwe. Kontaktieren sie in
dem fall den hersteller um das glas zu ersetzen.

- No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactael fabricante para la sostitucion.

- B cnyyae nospeskaeHun cTekna npubop He ucnonbsosatbOBpaTUTECh K M3rOTOBUTENIO ANA
1A 3aMEHbI CTeKNa.

- W przypadku sttuczenia sie szyby urzadzenia nie nalezy uzytkowac.Skontaktowac sie z
producentem w celu wymiany szyby.

~ Posizione di funzionamento - Operating position - Qualsiasi - Any position
- Position de fonctionnement - Betriebsposition - Universelle - Beliebig
- Posici én de funcionamiento - Posicdo de funcionamento -~ Universal - Qualquer
- Pabouee nonoxeHwve - Potozenie funkcjonowania - Nlroboe - Dowolne
- Ammesso - Allowed - Nonammesso - Not allowed
- Admis - Zul &ssig - Non admis - Nicht zul &ssig
- Admitido - Admitido - No admitido - Ndo admitido
- Jonyctumoe - Dozwolone ~Heponyctumoe - Niedozwolone

B
- L'apparecchio non deve, in alcuna circostanza,essere coperto con materiale isolante
- The equipment must not, under anycircumstances, be covered withinsulating material.
- L'appareil ne doit en aucun cas etre recouvertavec du materiau isolant.
- Das Gerat darf unter keinen Umstanden mitisoliermaterial bedecktwerden.
- El aparato, bajo ninguna circunstancia,debe ser cubierto con material aislante.
- Este aparelho nao deve ser absolutamente coberto por material isolador.
- Hu B KOEM CNy4ae He HaKpbIBaTb NPUBOP U30UPYIOLWIM MATEPHUANOM
- W zadnym wypadku urzadzenia nie nalezy przykrywa¢ materiatemizolujgcym.

0

- Per gli apparecchi di tipo Y:
Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato deve essere sostituito

dal costruttore o dal suo servizio assistenza,o da personale qualificato equivalente al fine
di evitare pericoli.

- Idoneo per il funzionamento in interni Suitable for indoor use- Apte a é fonctionner en intieur|
- Fur den Einsatz in Innenbereichen geeignet:- Luminaria apropriada para funcionar en interiores
- Aparelho apto a funcionar no interior. MpurogeH s paboTbl B NOMELLEHNAX.
- Przeznaczony do funkcjonowania wewnatrz budynkow.

e

- For type Y attachments:
If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively
replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order
to avoid a hazard.

q.¥

- Dist. min. oggetto illuminato Min. distance of lighted object- Distance min. de I'objet éclairé
- Mindestabstand zum beleucheteterGegenstand. - Distancia min. del objeto alumbrado

- Distancia min. do objecto iluminado- MuH  paccTosHue ocselieHHoro obbekTa
- Minimalna odlegtos¢ oswietlanego przedmiotu

0

- Pour les fixation de type Y:
Sile cable flexible de cet appareil est endommage, il doit etre remplace par le constructeur
our par son service assistance our par personnelqualifie equivalent, a fin d'eviter des dangers.

- Fuer die Leuchten Typ Y:
sollte das aeussere Kabel beschaedigt werden, dann hat es fachggemaess ersetzt zu werden,
um Gefahrensituationen zu vermeiden

- ATTENZIONE, SCOSSA ELETTRICA.

- ACHTUNG, ES BESTEHT DIE GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES.

-CAUTION, ELECTRIC SHOCK. - CUIDADO: CHOQUE ELECTRICO.

-ATTENTION, DECHARGES ELECTRIQUES. - ONACHOCTb NOPAXKEHMA SNEKTPUYECKAM TOKOM .
-ADVERTENCIA, DESCARGA ELECTRICA. - UWAGA, PORAZENIE PRADEM ELEKTRYCZNYM.

®

- Pour les fixation de type Y:
Si le cable flexible de cet appareil est endommage, il doitetre remplace par le constructeur
our par son service assistance our par personnel qualifie equivalent, a fin d'eviter des dangers.

- Para os suportes do tipo Y:
Se o cabo flexivel exterior deste aparelho se danificar, deve sersubstituido pelo construtor,
pelo seu servico de assistencia ou por pessoal qualificado por um cabo equivalente afim de
evitar acidentes.

- Utilizzabile con lampade che non necessitano di schermi di protezione

- To be utilized with lamps that don't need a protective screen

- A utiliser avec lampes qui ne necéssitent pas d'un écran de protection

- Benutzbar mit leuchtmittel, wofuer schutzschirme nicht benoetigt sind

- Utilizar con lamparas que no tienen necessidad de pantalla de proteccion

- Utilizavéis com lampadas que nao necessitam de difusor de protecgao.

- onycTMMO MCNONb30BaHME 1aMn,He TPEBYIOLWMX HAMUMA 3ALMTHOTO CTEKNA
- Uzywac wytacznie z zaréwkami,ktore nie wymagajg oston zabezpieczajacych.

- Ansa npnbopos Tuna Y:
B cnyuae nospexaeHus BHewHero rubrkoro nposoga npubopa,oH (MPOBOA) NOANENKUT 3ameHe
M3roTOBUTENEM UM €r0 CEPBUCHBIM OBCYKMBAHUEM UM NEPCOHANOM C COOTBETCTBYHOLLEN
KBanmdwmKaLumen, Bo n3beaHne BO3HUKHOBEHMA ONacHOCTY.

- Urzadzenia typu Y:
Jedli gietki kabel zewnetrzny urzagdzenia ulegnie uszkodzeniu, w celu unikniecia zagrozenia

jego wymiane nalezy zleci¢ producentowi, autoryzowanemuserwisowi lub
wykwalifikowanemu personelowi.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Seguire attentamente le indicazioni riportate nelle raffigurazioni.

SN

- L'INSTALLAZIONE PUQ' RICHIEDERE L'INTERVENTO DI PERSONALE QUALIFICATO.
- THE AID OF QUALIFIED PERSONELL MAY BE REQUIRED FOR INSTALLATION.

- L'INSTALLATION POURRAIT EXIGER L'INTERVENTION DE PERSONNEL QUALIFE'.

- DIE INSTALLATION KANN DIE BETEILIGUNG VON FACHPERSONAL ERFORDERN.

- LA INSTALACION PUEDE NECESITAR LA INTERVENCION DE PERSONAL CALIFICADO.

- DURANTE A INSTALAGAO PODE SER NECESSARIA A

INTERVENCAO DE PESSOAL QUALIFICADO.
- INSTALACJI POWINIEN DOKONAC WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Qﬂﬂ YCTAHOBKM MOXKET NOTPEBEOBATHCA KBANMOULMPOBAHHbIVI MEPCOHAN j
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-Fosnova non si assume nessuna responsabilita pereventuali deterioramenti degli oggetti esposti.
glioggetti fotosensibili se esposti all'azione dei raggi solari o di sorgenti di luce artificiale possong
scolorire. L'efficacia del filtro anti-UV & subordinataal livello di illuminamento (LUX), alla distanza
dellasorgente luminosa,alla durata dell'esposizione ed alla fotosensibilita dei singoli oggetti.

- La sorgente di illuminazione a LED contenuta in questoapparecchio di illuminazione deve essere

- Idoneo per essere installato su superfici normalmente infiammabili .

La Direttiva Europea 2012/19/UE sul trattamento dei rifiuti di apparecchi elettrici
ed elettronici (RAEE) dispone quanto segue:
1. Gli apparecchi diilluminazione non debbono essere trattati come normali rifiuti urbani.

2. Gliapparecchi illuminanti dismessi debbono essere consegnati alle discariche
espressamente autorizzate o riconsegnate al distributore all'atto dell'acquisto di un
nuovo apparecchio.

sostituita solodal costruttore.

- FOSNOVA shall not be liable for any deterioration ofthe objects on display. Light sensitive

objects may fade if exposed to sunlight or artificial light sources.
The effectiveness of UV filters is subject to level ofilluminance (LUX), distance of the light source
lenght of exposition and individual objects'light sensitivity.

~The LED bulb in this luminaire can be replaced exclusively by the Manufacturer.

- This luminaire is suitable for direct mounting on normally flammable surfaces.

3. Lelampade, se smaltite con I'apparecchio, non devono essere frantumate in quanto
contenenti sostanze altamente inquinanti per I'ambiente.
4. Il simbolo del bidone barrato & riportato sui prodotti per ricordare gli obblighi di
raccolta separata. .
5. Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti & punito dalla legge.
Pursuant to the EU Directive 2012/19/UE on waste electrical and electronic
equipment (WEEE)the following shall apply :

Lighting fittings are not to be treated as urban waste.

Discarded lighting fittings are to be delivered to autharised waste disposal facilities or

returned to the distributor when a new equipment of the same time'is purchase
3. Fixtures that are disposed of must not be disassembled or crushed as they contain

highly polluting substances.
4. The crossed-out bin mark is applied to remind users that the product must be

disposed of according to applicable legislation.
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- FOSNOVA n'assume aucune responsabilite pour toute éventuelle deté des objets soumis a
&xposition. Les objets photosensibles peuvent se decolorerlorsquils sont exposés a I'action des
rayons solaires ou de lumieré artificelle.L'efficacité du filtre anti-UVest subordoneé au niveau
d'eclairement (LUX), ét a la photosensibilité des objets en question.

- La LED de ce luminaire doit étre remplacée uniquementpar le fabricant.

- Installation possible sur des surfaces normalement inflammables.

5. %nachorised disposal of waste is an offence and will result in the penalties prescribed
y the law.

La Directive Eyropéenne 2012/19/UE sur le traitement des déchets des

équipements electriques et electroniques (RAEE) stipule ce qui suit:

1. Lesluminaires ne doivent pas étre traités comme des déchets urbains classiques.

2. Les appareils d'éclairage qui ne sont plus utilisés doivent étre soit mis dans les
éechgr%es e>;pressem§ntqautorlsees 50|t rendus au Jlstrlbuteur lors ge Fachat d'un
appareil neuf. ) i o . o

3. Les ampoules électriques, si éliminées avec le lumjnaire, ne doivent \pas étre brisées,

étant donné qu'elles contiennent des substances fortement polluantes pour
I'environnement.

- FOSNOVA i bernimmt keinerlei haftung fir die eventuellenverschlechterungen der

ausgesetzten gegnstande. Die lichtempfindlichen gegenstande Konnen, wenn sie der wirkung von|
sonnenstrahlen oder Kinstlichen lichtquellen ausgesetzt sind,verblassen. die wirkung des
UV-schutzfilters inght von der beleuchtungsstarke (LUX), der entfernung der lichtquelle, der
dauer der aussetzung und von der lichtempfindlichkeit dereinzelnen gegnst &and e ab.

- Die in diesem Gerat vorhandene LED - Beleuchtungsquelle darf ausschlieBlich vom Hersteller

- Zur Installation auf normal brennbaren Oberflachen geeignet.

4. Le symbole de la poubelle barrée est affiché sur les produits, pour rappeler I'obligation

de collecte séparee. )

5. Toute élimination abusive des déchets visés plus haut est punie par la loi.

Die Europaische Richtlinie 2012/19/UE, welche sich auf die Entsorgung von

elektrischen und elektronischen Geraten bezieht (RAEE), legt die nachstehend

aufgef Ghrten Vorschriften fest:

1. a/eelséxé:gtungsgeréte durfen keinesfalls wie andere normale, stadtische Abfalle behandelt

2. Beleuchtungsgerate, die nicht mehr genutzt werden, missen bei den betreffenden und
ausdriicklich dafiir vorgesehenen Sammelstellen abgegeben oder direkt beim Erwerb eines
neuen Gerates dem Handler Gbergeben werden.

3. Falls die Lampen zusammen mit dem Gerat entsorgt werden, dirfen diese keinesfalls
zerbrochen sein, da sie aus umweltgefahrdenden Substanzen zusammengesetzt sind.

ersetzt und somit ausgetauscht werden.

- FOSNOVA  no se asume ninguna responsabilidad por posiblesdeterioros de los objetos
expuestos. Los objetos fotosensibles, de ser expuestos a la accion de los rayos solares o fuentes
de luz artificial pueden descolorar. La efficacia del filtro contra los rayos ultravioletas esta
subordinada al nivel de illuminacign (LUX), a la distancia de la fuente luminosa, a la duracion
de la exposizcion y fotosensibilidad de los objets en cuestion.

- La fuente de luz de LED que contiene esta luminaria hade ser sustituida solo y exclusivamente

4, Da? Symbol mit der a gelgeuzten ulltonne, welches auf den Produkten vorhanden ist,
soll daran erinnern, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer von anderen
Abfallen %etrennt werden muss. . i

5. Eine unerlaubte Entsorgung der genannten Abfalle wird gesetzlich bestraft.

e resi ; de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE)establece lo siguiente:

1. Las luminarias no han de tratarse como residuos urbanos normales.

2. Las Iur_?inarias eliminadas han de entrfﬁnarse ené)untos limpios autorizados
especificamente o al distribuidor en el homento que se compre una fuminaria nueva.

3. Las Jamparas, si se eliminan con Ifa luminaria, no han de triturarse ya que contienen

sustancias cdntaminantes para el medio ambiente. o
4. Elsimbolo del coptenedor se muestra en los productos para recordar las obligaciones de

éa Direétui(\gzsi Europea 2012/19/UE sobre el tra_tam{ento rec‘\cl\ﬁdo y eliminacion

por el fabricante.

recogida separada.

- Apropiada para instalarse en superficies normalmente inflamables.

-FOSNOVA  ndo assume qualquer responsabilidade face a eventuais deterioragdes dos
objectos expostos. Os objectos fotossensiveis, se forem expostos a acgdo dos raios solares ou
de fontes de luz artificial, podem desbotar. A eficacia do filtranti-UV & subordinada ao nivel
de iluminamento (LUX) a distancia da fonte luminosa, a duragdo da exposi¢do e a
fotossensibilidade individual das objectos.

- A fonte de iluminagdo com LEDS contida neste aparelhode iluminagdo pode ser substituida
apenas pelo construtor.

- Adequado para ser montado em siiperf cies normalmente inflamaveis.

5. La eliminacién abusiva de dichos residuos esta castigada por la ley.

A Directiva Europeia 2012/19/UE relativa ao tratamento dos residuos de aparelhos

eléctricos e electrdénicos (RAEE) estabelece :

1. Os aparelhos de iluminagdo ndo devem ser tratados como residuos urbanos
normais.

2. Osresiduos de aparelhos de iluminagdo devem ser entregues nos centros de
recolha autorizados ou devolvidos ao distribuidor no acto da compra de um
novo aparelho. o ) -

3. Aslampadas, se forem eliminadas junto com o aparelho, ndo devem ser
trituradas, dado que contém substancias altamente poluidoras.

4. 0 simbolo do caixote barrado é indicado nos produtos para lembrar que deve
ser efectuada uma recolha selectiva. K .

5. Adestruigdo abusiva destes residuos é punida pela lei.

-Fosnova He HeceT OTBETCTBEHHOCTU B C/ly4ae M3HOCa 3/1EMEHTOB, NOABEPXKEHHbIX BHELIHEMY
BO3,C|,€IZCTBI/IIO.q)OTO‘{YBCTBVITefIbeIS 3/1eMeHTbI No4 BOE,CI,E;ICTBMEMCO/'IHSHHOI’O nnn
VICKYCCTBEHHOTO CBETa MOTYT NOBAEKHYTh. IGEKTUBHOCTL YP-GuabTpa 3aBUCHT OT
YPOBHSA ocBeleHHOCTH (/1K), pacCTOAHWSA OT UCTOHYHMKA CBETA, MPOAO/IKNTENLHOCTM
BO34encTBMA U OT ¢OTOH\/BCTBMTEﬂbHOCTM OTAE/IbHbIX 3/1eMEHTOB.

- 3ameHa CBETOAMOAHOIO UCTOYHWKaA cBeTa, YCTaHOB/IEHHOTO B 3TOT CBETUNIbHUK, MOXET 6bITb
BbINO/IHEHA TO/IbKO NPOU3BOAUTENEM.

- I'Ipwrop,eH ANA  YCTaHOBKM Ha NOBEPXHOCTU M3 HOPMaA/IbHOBOCM/TaMEHAEMOro matepuana

Esponeickan anpektmsa 2012/19/UE (RAEE) no yTwausaumm otxo408

NPOM3BOACTBA INEKTPUYECKOTO U 31IEKTPOHHOro 0bopyA0BaHKA NpeanucbisaeT

cnepyrouee

1. Mpubopbl ocBelleHNA A0MKHBI YTUAN3MPOBATLCA OTAE/BHO OT 0BbIYHbBIX ObITOBbLIX
0TX0408

2. OtpaboTaBLuKe CBOW CPOK NprbOpbl OCBELLeHUA CAAIOTCA Ha YyTUAU3ALMIO B

asTop30BaHHbIE MYHKTbI cbopa 1y BO3BPALLAIOTCA AUCTPUGBLIOTEPY NPU
NOKYMNKe HOBOro CBETU/IbHMKA HE A0/KHbI

3.J'Iamnb|,ecn|4 OHW MAYT Ha YyTUAU3aUMNIO BMveCTE CO CBETU/IbHMKOM .
Ega?ewcs%asgbm, TaK KaK coZiepyaT 4pe3BblyaiiHo BpeaHble ANA OKPYKatoLLei cpeabl

4. 3HaK NepeyepKHyTOraQ MyCOPHOLO KOHTEMHEPa NPUBEAEH Ha NPOAYKLWM Ans
HarnomuHaHua nnge PRE T OB OBASATENBROCTH AM@%GDEHLEM)%\/B&)HHOFD cbopa

5. HesakoHHas nepepaboTka OTX0408 KapaeTcs 3aKOHOM

- Fosnova nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci zaewentualne uszkodzenia przedmiotow
znajdujgcych sie w poblizu urzadzenia. Przedmioty swiattoczute, wystawione
na dziatanie promieni stonecznych lub innych zZrédetéwiatta, moga ulec odbarwieniu.
Skutecznos¢ filtra UV uzalezniona jest od poziomu oswietlenia (LUX), odlegtosci
od zrédta $wiatta, czasu ekspozycji i $wiattoczutosci poszczegdinych przedmiotdw.

- Zrédto $wiatta LED umieszczone w tej oprawie o$wietleniowej musi by¢ wymieniane wytacznie

Dyrektywa Europejska 2012/19/UE dotyczaca wykorzystywania odpaddw sprzetu

elektrycznego i elektronicznego (RAEE) rozporzadza co nastepuje:

1. Oprawy oswietleniowe nie moga by¢ wyrzucane jako zwykte odpady miejskie.

. Zuzyte oprawy nalezy odda¢ do sEecjaInie w t?/m celu autoryzowanych punktéw
zaLmujqcych sie selektywng zbidérkg odpadéw lubdo sklepu przy okazji dokonywania
zakupu nowej oprawy.

. Zarowki wyrzucane razem z oprawa nie moga by¢ ttuczone, poniewaz zawieraja
substancje silnie zanieczyszczajace srodowisko.

4. Symbol przekreslonego kosza na $mieci zamieszczony na urzadzeniach stuzy do

N
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- Przeznaczony do instalacji na powierzchniach zwykle tatwopalnych.

przez producenta,

TECNO LEX

TECNO LEX CLI1'1P20 /P44 2700....5000K = Risk GroupO

/

..MM

przypomnienia o obowigzku stosowania zasady selektywnej zbiérki odpaddw.
Qlielegalna utylizacja wyzej wymienionych odpadoéw jest karalnagodnie z prawem.
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Seguire attentamente le istruzioni per garantire un funzionamento corretto e sicuro.
Conservare questo foglio per future necessita. Per eventuali problemi contattare il fornitore.
Conservare |'etichetta dell'imballo per consentire la rintracciabilita del lotto di produzione, in
caso di reclamo.

Il prodotto non deve essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e puo rendere
pericoloso il prodotto.

La FOSNOVA s.r.l. declina ogni responsabilita per danni causati da un proprio

prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

L'installazione dei prodotti deve essere eseguita a regola d'arte.

Per I'anno e mese di produzione, caratteristiche e parametri, vedere |'etichetta di marcatura.
Please follow the instructions supplied with the product to ensure proper and safe operation.
Keep this sheet for future reference. Please contact the supplier in case of doubt.

Keep the packaging label to allow easy tracking of the product in case of complaints.

The product cannot be modified. Any modification will void the warranty and may make the
product unsafe.

FOSNOVA s.r.l. cannot be held responsible for damages caused by installation

performed other than in strict accordance with the instructions described in this section.
Products must be installed according to the state ot the art.

The year and month of construction, characteristics and parameters are indicated on the
marking label."

Suivre attentivement les indications données, pour garantir un fonctionnement correct et
sans risque.

Conserver la présente notice pour toute nécessité future. En cas de probléme, contacter le
fournisseur.

Pour toute réclamation éventuelle, conserver I'étiquette de I'emballage afin de permettre la
tragabilité du lot de production.

Le produit ne doit pas étre modifié. Toute modification qui serait apportée annule la
garantie et peut rendre I'appareil dangereux.

FOSNOVA s.r.l. décline toute responsabilité pour les dommages provoqués

par suite d'une installation non conforme aux indications données.

L'installation des appareils doit s'effectuer selon les régles de I'art.

Pour connaitre |'année et le mois de fabrication, les caractéristiques techniques et les
parametres, consulter I'étiquette de marquage.

Die Anleitungen mussen strengstens befolgt werden, damit ein korrekter und sicherer Betrieb
gewahrleistet werden kann. Dieses Merkblatt fur zukiinftige Einsatznotwendigkeiten
aufbewahren. Falls Probleme irgendwelcher Art auftreten sollten, bitte den Lieferanten
informieren.

Das Etikett, welches sich auf der Verpackung befindet, muss gut aufbewahrt werden, da es
auf diese Art und Weise im Falle von Reklamationen moglich ist, den Warenposten der
jeweiligen Produktion ausfindig zu machen.

Am Produkt diirfen keinesfalls Anderungen vorgenommen werden. Jede einzelne Anderung
|asst die Garantie definitiv erlischen und kann dazu fihren, dass das Produkt eine Gefahr
darstellt.

Das Unternehmen FOSNOVA s.r.l. iibernimmt keinerlei Haftung fir Schiden,

die durch ein Produkt verursacht werden, das nicht gem&R den Anleitungen montiert worden
ist.

Die Installation der Produkte muss fachgerecht durchgefiihrt werden.

In Bezug auf das Produktionsjahr, Eigenschaften und Parameter siehe Kennzeichnungen auf
der Etikette.

Siga atentamente las instruccionnes a fin de garantizar um funcionamiento correcto y seguro.
Conserve esta hoja para necesidades futuras. En caso de problemas, péngase en contacto con
el proveedor.

Conserve la etiqueta de embalaje para permitir localizar el lote de produccién en caso de
reclamacion.

El producto no ha de modificarse. Cualquier cambio anula la garantia y puede hacer peligroso
el producto.

FOSNOVA s.r.I. declina toda responsabilidad por dafios provocados por un

producto de su marca si no se ha montado con arreglo a las instrucciones.

La instalacion de los productos tiene que realizarse cumpliendo con todos los requisitos.
Para el afio y el mes de produccidn, caracteristicas y pardmetros, véase la etiqueta de
marcado.

Seguir as instrugdes com a maxima atengdo para garantir um funcionamento correcto e
seguro.

Guardar este folheto de instrugdes para futuras consultas. Face a qualquer problema,
contactar o seu fornecedor.

Conservar a etiqueta da embalagem a fim de permitir, em caso de reclamagdo, a
identificagdo do lote de produgdo.

O produto ndo deve ser modificado. Qualquer modificagdo efectuada anula a garantia e
pode tornar o produto perigoso.

A FOSNOVA s.r.l. ndo assume nenhuma responsabilidade devida a danos

causados pela montagem ndo correspondente as instrugdes de um seu produto.

A montagem dos produtos deve ser feita de acordo com as normas em vigor.

Para o0 ano e o més de fabrico, para as caracteristicas e os pardmetros, favor consultar a
etiqueta de marcagdo.

Y7106l rapaHTMpOBaTh NPaBU/bHYIO M GesonacHyio paboTy U3fenuit, CTPOro NpUAepPK1BaNTeCH)
MHCTPYKLMK .

CoxpaHAITe 3TOT IMCTOK /1A NOC/NeYIOLLErO NCNO/b30BaAHUA.

Mpu BO3HUKHOBEHUM KaKkunx-11mbo npobnem obpallaiTec K NOCTaBLLMKY.

CoxpaHAlTe yNakoBOYHbI AP/bIK 417 OTCAEKMBAHWA NAPTUM U3LENNI B Cyyae
BO3HMKHOBEHWA I'IpeTeH3VIl\/II.

3anpewaeTca BHOCUTL U3MEHEHWA B U3aenwa. Jloboe M3MeHeHre enaeT rapaHTmio
HeAeNCTBUTENbHOW U MOKET cAieNnaTb U3e/ne OnacHbIM.

FOSNOVA s.r.l.  cHumaeT ¢ cebsa OTBETCTBEHHOCTbL 3a 060 yuiepb,

NPUYNHEHHBIN BCNEACTBUE HAPYLLIEHWA MHCTPYKLMM NO MOHTaXy CBOE NPOAYKLMUM.
YCTaHOBKa U3Aenunit A0MKHa BbITb BbINONHEHa 6E3yYKOPU3HEHHO.

oA, v MecAL, BbINyCKa, XapaKTepPUCTUKM U NapameTpbl yKa3aHbl Ha MapKMPOBOYHOM ITUKET Ke.
3ameHa nuTatoLiero kabena ocyLecTBAAETCA TONLKO KBaMPULMPOBAHHbBIM NEPCOHAIOM.

Aby zagwarantowac prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie urzadzenia nalezy doktadnie
przestrzegac zalecen.

Przechowywac instrukcje w celu wykorzystania jej w przysztosci. W przypadku wystapienia
ewentualnych problemdw nalezy skontaktowac sie z dostawca urzadzenia.

Przechowywac etykietke opakowania, aby umozliwi¢ odszukanie partii produkcji w
przypadku sktadania reklamacji.

Nie modyfikowa¢ produktu. Wszelkie modyfikacje powoduja uniewaznienie gwarancji i
moga sprawié, ze jego uzywanie bedzie niebezpieczne.

Firma FOSNOVA s.r.l. zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody

spowodowane przez wtasne produkty, zainstalowane w sposéb niezgodny z zaleceniami.
Instalacje produktow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki.

Aby sprawdzi¢ rok i miesigc produkcji, wtasciwosci i parametry nalezy przeczytac etykiete z
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Die in den Darstellungen aufgefiihrten Angaben mussenstrengstens befolgt werden.
Jene Bestandteile, die m 6glicherweise beschadigt werden knnten, 6

mussen durch analoge Bestandteile ersetzt werden.

Der stromversorgungsgerat muB so aufgestellt werden, das primarleitungen nicht mit der leuchtg|
in beruhrung kommen.

N.B. : die ubereinstimmung mit den richtlinien wird nur dann gewahrleistet, wenn sicherheits
stromversorgungsgerat (*)nach EN verwendet werden EN/IEC.

Die im katalog angegeben photometrischen leistungerwerden bei einsatz der in der (FOSNOVA)

lampen gewabhrleistet.

Das Gerat entspricht der Norm EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493.
Siga atentamente las instrucciones que se recogen en las ilustraciones.

Los componentes que sufrieran dafios han de ser sustituidos concomponentes analogos.

Al colocar el dispositivo de pode, evitar el contacto entre el cable de red y el aparato.

NOTA : para actuar conforme las disposiciones reglamentarias, utilizar unicamente dispositivo
de poder de seguridad (*) que respondan a las normas vigentes EN/IEC.

Les prestaciones fotometricas que declara el cataloo segarantizan al utilizar las lamparas

El aparato esta conforme con las normas EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493.

INSTRUCOES DE MONTAGEM

indicadas (FOSNOVA).

Seguir meticulosamente as instrugdes indicadas nas figuras.
Os componentes eventualmente danificados devem ser substituidos

por outros idénticos.

Ao posicionar o dispositivo de alimentagdo, evite o contacto entre o cabo de
alimentagdo e o aparelho.

Nota: A conformidade com a norma so é garantida através da utilizagdo de dispositivos
de alimentag&o de seguranca (*) que cumpram as normas EN/IEC em vigor.

O desempenho fotométrico indicadono catdlogo é garantidoutilizando as lampadas
indicadas(FOSNOVA).

O aparelho cumpre as normas EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493.

NHCTPYKUMA 1O MOHTAXKY

TouHO cnefyiTe yKasaHMAM , MOAKPEnNeHHbIM PUCYHKaMK

[InA 3aMeHbl HeUcnpaBHbIX  KOMMOHEHTOB MCNO/b3YITe TONbKO

aHasorMyYHble 3anyacTy.

Mpu ycTaHoBKe 6/10Ka NUTaHUA He A0NYCKaTb KOHTaKTa MeX/y NPOBOAOM
971eKTPONUTaHNA U npubopom. Mpum.: COOTBETCTBUE CTAHAAPTY rapaHTUpyeTca
TONILKO MPU UCMOL30BaHWM GOKOB aBAPUIMHOTO NUTaHUA (*), COOTBETCTBYIOLLMX
AencTsytowmm ctaHgapTtam EN/EC.

MpuBeseHHble B kKaTanore GOTOMETPUYECKME XapPaKTEPUCTUKM rapaHTMpYIoTCA
Npu UCNONb30BaHUK YKaszaHHbIX namn (FOSNOVA).

-NMpwbop cooTseTcTBYET cTaHaapTam EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493.

INSTRUKCJE MONTAZU

Doktadnie przestrzega¢  zalece 1 zamieszczonych na rysunkach.

Ele menty, ktére mogg ulec uszkodzeniu , nalezy zastapic analogicznymi elementami.
Podczas instalacji zadba¢ o to, by kabel sieciowy nie pozostawat w kontakcie z urzgdzeniem.
Uwaga: Zgodnos$¢ z normg gwarantowana jest pod

warunkiem stosowania bezpiecznych urzadzen zasilajgcych

(*), odpowiadajacych obowigzujagcym normom EN/IEC.

Zadeklarowana w katalogu skuteczno$¢ fotometryczna

gwarantowana jest wytacznie przy uzyciu zalecanych zaréwek (FOSNOVA).

Urzadzenie odpowiada normom EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493.

\_

| componenti che dovessero danneggiarsi devono essere sostituiti corcomponenti analoghi. -
Posizionando il dispositivo d' alimentazione, evitare il contatto tra il cavo di rete e |' apparecchio. Art.  |Acc.(*) Voltage |Frequency| Tp °C Peso max. - Max weight
N.B. : La conformita alla norma & garantita soltanto utilizzando dispositivi d' alimentazione di @ Vac Hz (Tq 30°C) Poids max - Hochstgewicht _
sicurezza (*) che rispondono alle vigenti norme EN/IEC. Peso max - Pesomax
Le prestazioni fotometriche dichiarate a catalogo sono garantite usando le lampade indicate - ~
(FOSNOVA). Included| Min $215|220-240| 50/60 60 Makc. Bec - Waga max N~
L'apparecchio & conforme alle norme EN 60598-1, EN60598-2-2, EN 62493. 1736 Max @240 _
MOUNTING INSTRUCTIONS ~ (END 0.700 kg | 2245 e
Please follow the instructions as shown in the relative picture. g €
Damaged components must be replaced with new ones of the same type. ~f| € Max 8mm L Acc. FOSNOVA ®
When positioning the power device, ensure that the mains cable does no touch the fixture. ' g 8 | INCLUDED % MODUL LED o
N.B. : Conformace to standard is guaranteed only if safety power(*) device meeting R - Y I_ Uour <50Vee
regulations are used EN/IEC. ON $
The photometric performance indicated in the catalogue
is guaranteed when using the shown (FOSNOVA). / 220-240Vac
The spot is suitable to standards EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493. OFF N 50/60Hz @
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ) Mex 2omm () il ©
Respecter scrupuleusement les indications afficheés sur les sché mas. Max 300m |
Les composants endommagés devront étre remplacés par des | c
composants du méme type. IS € Max 8 | Acc. FOSNOVA o
En installant le alimentation de |'appareil, éviter tout contact entre le cable de reseau et I'appareil g o% axomm T INCLUDED om
N.B. : La conformité a la norme n' est assurée que si I' on utilise des alimentation de |' appareil de ala |®/ DALI 1-10V or DALI
securité (*)qui réepondent aux normes en vigueur EN/IEC. /
Les performances photometriques reportees dans notre catalogue ne sont atteintes qu'en
Imontant les lampes indiquees (FOSNOVA). $ 1.5mmgq J9
L'appareil est conforme aux normes EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62493. / * g
O/ DAL o]
MONTAGEANLEITUNG Max 30mm |
T

EMERGENCY

Min. 200mm

- Separare i circuiti di inibizione se nello stesso impianto
sono presenti gruppi di emergenza di marche diverse.

- Separate inibition circuits when several emergency kits of
different brands are present in the same system.

- Separer les circuits d'innibition si I'installation
presente des groupes de marques differentes.

- Die Sperrschaltungen trennen, wenn dasselbe System mehrere
Notgruppen von verschiedenen Firmen einschlieBt.

- Hay que separar los circuitos de inhibicion cuando, en la misma
installacion, estan presentes grupos de emergencia de marcas

distintas. o )
= Separe 0s circuitos de inibicao quando na mesma instalacao

Max. 20mm
Min. Imm

estao presentes grupos de emergencia de diferentes marcas.
= OTAennTb Lenu 3anpeTa, eCAN Ha OHOM YCTaHOBKe

NPUCYTCTBYIOT aBapuiiHble B10KM pasHbIX MapoK.
—-0ddzieli¢ obwody blokujace, jesli w tej samej

instalacji wystepujg zespoty awaryjne réznej marki.

— Inbetriebnahmedatum.
Vom Installateur oder Pruftechniker.
—Data de entrada em funcionamento.
Bajo la responsabilidad del instalador o del
tecnico de verificacion.
— Date first used.
To be carried out by the installer or by the tester.
— Data di entrata in servizio
A cura dell'installatore o tecnico verificatore.
— Date d'entree en service.
Aux soins de I'installateur ou du technicien
charge du controle.
— Fecha de entrada en servicio.
A cargo do instalador ou do tecnico verificador.
- [ata BBOAA B 3KCMAyaTaumio
Mpon3BoaANTCA MOHTAXHUKOM UAU TEXHUKOM-UCMbITaTeIEM
-Data wprowadzenia do uzytku.
Nalezy do obowigzkow instalatora lub personelu technicznego
przeprowadzajgcego weryfikacje.

- Le batterie devono essere rimpiazzate qualora non dovessero
piu'assicurare le prestazioni di durata di funzionamento
dichiarata.

- The batteries must be replaced when they no longer guarantee
the declared operating time.

- Substituer les batteries si elles n'assurent plus les
caracteristiques de duree de fonctionnement declaree.

- Die Batterien mussen ausgetauscht werdwn, falls sie die
Leistungen der erklarten Betriebsdauer nicht mehr garantieren.

- Las baterias se deben reemplazar en el caso que dejaran de
asegurar las prestaciones de duracion de funcionamiento
declarada.

- Substituir as pilhas no caso em que nao fornecam mais as
performances de duracao de funcionamento.

-baTapeun nognexar 3ameHe, Koraa oHu 6onblue He
rapaHTUPYIOT 3aABIEHHbIN pecypc

-Baterie podlegajg wymianie w przypadku, kiedy nie
gwarantujg osiggow o zadeklarowanej trwatosci
funkcjonowania.

BATTERIES

Acc. FOSNOVA

INCLUDED
ol e

LED emergency < @9

Max 8mm,

ON 0.5-1.5mmq
OFF Max @12mm
Min @omm Max 25mm
35mm

©
)
O

&%"@Eﬁ

D)

©

Min. 400mm x 300mm

Tp °C

Min. 200mm

Max. 20mm
Min. Imm

s
0

1.000 Kg

Peso max.
Max weight
Poids max
Hochstgewich
Peso max
Peso max
Makc. Bec

Waga max

TECNO LEX (DSS DLM) CL I I1P20 / IP44 2700/3500K = Risk Group0O
TECNO LEX (DSS DLM) CL I IP20 / IP44 4000K = Risk Groupl

Acc.(*) Voltage |Frequency| Tp °C
Vac Hz (Tq 30°C)
1736 Included 220-240 50/60 70

( INVERTER )
Acc. FOSNOVA Y
INCLUDED T
\ J
1 DRIVER )
Acc. FOSNOVA
INCLUDED
) 1
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